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PREZADO LICITANTE,

DEVIDO FORMATO/TAMANHO DOS ARQUIVOS DOS PROJETOS OS MESMOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CÓPIAS NESTA GILOG/BR MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PEN-DRIVE, BEM COMO O EDITAL NO FORMATO ”.DOC”. MAIS INFORMAÇÕES PELO FONE (61) 3448-6701 – HORÁRIO BANCÁRIO – 10h00m às 16h00m

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

A CAIXA está orientada para gerir seus negócios com base nos princípios da Responsabilidade Social, de forma a gerar resultados sustentáveis ao longo do tempo.

Para o aprofundamento das práticas de Responsabilidade Social, a CAIXA estabeleceu as seguintes premissas para a gestão de seus negócios:

· Estimular o monitoramento e cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética no ambiente interno e fomentar a replicação deles em toda a cadeia produtiva dos parceiros externos;

· Fortalecer a incorporação das variáveis sociais e ambientais atreladas aos direitos humanos, às declarações de princípios da Organização Internacional do Trabalho, aos Princípios do Pacto Global e às Metas de Desenvolvimento do Milênio, intensificando o trato das críticas e sugestões advindas das partes que se relacionam com a Empresa; 

· Fazer constar no Relatório de Sustentabilidade as dimensões sociais, ambientais e econômicas, os resultados favoráveis e desfavoráveis, os desafios e metas, devendo esses dados subsidiar o planejamento estratégico;

· Promover com seus fornecedores a discussão acerca do desenvolvimento das competências na sobrevivência e proteção das crianças, buscando o envolvimento com políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da infância;

· Fomentar, em toda a sua cadeia produtiva, o repúdio a todas as atitudes preconceituosas relacionadas à origem, raça, gênero, cor, idade, religião, ao credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação, estimulando a utilização dos meios de comunicação disponíveis para os registros de ocorrências que atentem contra o Código de Ética da CAIXA e a legislação específica em vigor;

· Empreender ações que permitam que as questões ambientais tenham caráter de transversalidade e sejam incluídas no Plano Estratégico, além da existência da Política Ambiental Corporativa da CAIXA;

· Considerar nos negócios os princípios e as oportunidades relacionados à sustentabilidade ambiental;

· Contribuir para a conscientização dos danos causados ao ambiente em decorrência da intervenção humana, com abrangência a todas as partes interessadas da Empresa;

· Formar parceria com fornecedores com foco na melhoria de processos de gestão ambiental;
· Definir sistemática que permita verificar a origem e a cadeia de produção dos insumos madeireiros e florestais, estimulando o mercado de forma que a CAIXA utilize no seu processo produtivo materiais com certificação de origem e Certificação da Cadeia de Custódia;
· Definir meios que contribuam para redução do consumo dos recursos naturais utilizados na Empresa, adotando medidas adequadas à destinação de resíduos, sem prejuízo das condições de trabalho e sem alteração do padrão tecnológico atual;
· Incluir na política de relacionamento com fornecedores, observadas as exigências legais, como variáveis de seleção e avaliação, as questões referentes às relações trabalhistas, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou análogo e aos padrões ambientais, estimulando os fornecedores a replicarem essas considerações em relação aos seus próprios fornecedores, criando um círculo virtuoso de conscientização social;

· Priorizar, nos limites legais, os fornecedores que não comungam com práticas que infrinjam os direitos humanos e, também, que contribuam para a conservação ambiental e para a proteção à biodiversidade e que combatam a exploração ilegal e predatória das florestas;

· Contribuir para erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado ou análogo ao escravo, promovendo discussão acerca da questão com fornecedores e estimulando-os a cumprirem a legislação;

· Definir meios que permitam a realização de campanhas de conscientização para todos os fornecedores, de forma que seja e fique explicitado o repúdio da CAIXA à mão-de-obra infantil e à mão-de-obra escrava;

· Contribuir para a erradicação das políticas ilegais, imorais e antiéticas, promovendo a divulgação e educação de todas as partes interessadas, como fornecedores, clientes e consumidores, entre outros, em iniciativas de combate à corrupção e propina, disseminando o tema e/ou ensinando sobre a utilização de ferramentas correlatas;

· Estimular os fornecedores na utilização dos Indicadores Ethos, constante no endereço www.ethos.org.br, como ferramenta de uso interno da empresa para avaliação da gestão no que diz respeito à incorporação de práticas de Responsabilidade Social.

NOSSOS VALORES ÉTICOS

A CAIXA elaborou o seu Código de Ética, que tem por objetivo sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos.

Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da CAIXA, os valores éticos que nortearão a nossa relação. 

RESPEITO

· As pessoas na CAIXA são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e dignidade.

· Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente.

· Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas à origem, raça, sexo, cor, idade, religião, credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação.

· Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestação de informações corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de alternativa para satisfação de suas necessidades de negócios com a CAIXA.

· Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstância, com a determinação de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor próprio e a sua integridade moral.

· Os nossos patrocínios atentam para o respeito aos costumes, tradições e valores da sociedade, bem como a preservação do meio ambiente.

HONESTIDADE

· No exercício profissional, os interesses da CAIXA estão em 1º lugar nas mentes dos nossos empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem.

· Gerimos com honestidade nossos negócios, os recursos da sociedade e dos fundos e programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transações e relações de emprego.

· Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético.

· Não admitimos práticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu corpo funcional. 

· Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de serviços, sob qualquer pretexto.

· Condenamos a solicitação de doações, contribuições de bens materiais ou valores a parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto.

COMPROMISSO

· Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA estão comprometidos com a uniformidade de procedimentos e com o mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais.

· Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que regem a nossa Instituição.

· Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, coligadas, controladas, patrocinadas, associações e entidades de classe dentro dos princípios deste Código de Ética.

· Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou superem as expectativas dos nossos clientes.

· Prestamos orientações e informações corretas aos nossos clientes para que tomem decisões conscientes em seus negócios.

· Preservamos o sigilo e a segurança das informações.

· Buscamos a melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho, preservando a qualidade de vida dos que nele convivem.

· Incentivamos a participação voluntária em atividades sociais destinadas a resgatar a cidadania do povo brasileiro.

TRANSPARÊNCIA

· As relações da CAIXA com os segmentos da sociedade são pautadas no princípio da transparência e na adoção de critérios técnicos.

· Como Empresa pública, estamos comprometidos com a prestação de contas de nossas atividades, dos recursos por nós geridos e com a integridade dos nossos controles.

· Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos tratamento equânime na disponibilidade de informações claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos subordinados.

· Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensão profissional, com critérios claros e do conhecimento de todos.

· Valorizamos o processo de comunicação interna, disseminando informações relevantes relacionadas aos negócios e às decisões corporativas.

RESPONSABILIDADE

· Devemos pautar nossas ações nos preceitos e valores éticos deste Código, de forma a resguardar a CAIXA de ações e atitudes inadequadas à sua missão e imagem e a não prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente.

· Zelamos pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das informações, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados à nossa disposição para a gestão eficaz dos nossos negócios.

· Buscamos a preservação ambiental nos projetos dos quais participamos, por entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente.

· Garantimos proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação profissional a quem denunciar as violações a este Código, como forma de preservar os valores da CAIXA.

GERÊNCIA FILIAL - LOGÍSTICA – GILOG/BR
PREGÃO ELETRÔNICO 172/7066-2014 – GILOG/BR tipo MENOR PREÇO
AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO DOU EM 21/10/2014
E D I T A L
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, por intermédio da sua Gerência de Filial Logística em Brasília/DF – GILOG/BR representada por Pregoeiro designado mediante portaria, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, cuja sessão pública será realizada na Internet, objetivando o Registro de Preços para os serviços descrito(s) no item 1 abaixo, esclarecendo que a presente licitação e conseqüente contratação serão regidas pelos Decretos 8.250, de 23/05/2014; 7.892, de 23/01/2013; 6.204, de 05/09/2007; 5.450, de 31/05/2005; 3.555, de 08/08/2000, pelas Leis nº 10.520, de 17/07/2002, e 8.666, de 21/06/1993, pela LC 123, de 14/12/2006, pela IN MPOG nº 02, de 11/10/2010, pela Resolução nº 44, de 20/11/2007 do Conselho Nacional de Justiça, e as respectivas alterações posteriores, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos.

O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até às 23h59min do dia 31/10/2014 HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no quadro “SOBRE A CAIXA”, localizado no canto inferior esquerdo, clicar em “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”,  escolher a “Abrangência (OK)” e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico.

As PROPOSTAS COMERCIAIS poderão ser enviadas depois de efetuado o CREDENCIAMENTO e serão recebidas até às 13h00min do dia 05/11/2014, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no quadro “SOBRE A CAIXA”, localizado no canto inferior esquerdo, clicar em “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Propostas”, escolher a “Abrangência (OK)” e enviar a proposta por meio do ícone “$”, na coluna “Enviar Proposta” referente a este Pregão Eletrônico.

A SESSÃO PÚBLICA, para todos os efeitos, inclusive para o fim de impugnação do Edital, se inicia com a fase de recebimento das propostas, às 13h00min do dia 05/11/2014, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no quadro “SOBRE A CAIXA”, localizado no canto inferior esquerdo, opção “Compras CAIXA”. 
A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internet estará aberta das 15h00min até às 15h30min do dia 05/11/2014, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no quadro “SOBRE A CAIXA”, localizado no canto inferior esquerdo, clicar em “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, na opção “Pregão Eletrônico”, no link “Lances”, escolher a “Abrangência (OK)” e enviar o lance por meio do ícone “$”, na coluna “Entrar na disputa do pregão” referente a este Pregão Eletrônico.
Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até o dia 03/11/2014 exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.caixa.gov.br, no quadro “SOBRE A CAIXA”, localizado no canto inferior esquerdo, clicar em “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, escolher a “Abrangência (OK)” e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico.
Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até às 18h00min do dia 31/10/2014, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no quadro “SOBRE A CAIXA”, localizado no canto inferior esquerdo, clicar em “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, escolher a “Abrangência (OK)”, clicar no ícone “?”, na coluna “FAQ”, referente a este Pregão Eletrônico, e em seguida “PERGUNTAR”.
1
DO OBJETO

1.1
Registro de Preços, para execução de serviços comuns de engenharia necessários à implantação de agências bancárias do tipo “Steel Frame” nas Unidades vinculadas à SR Brasília Sul, SR Brasília Norte e em cidades com distância média de 400 km de Brasília, além de reparo nas unidades já existentes deste modelo construtivo, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e de seus Anexos, que o integram e complementam, conforme abaixo:
	ANEXO I 
	TERMO DE REFERÊNCIA – MEMORIAL DE PROJETO

	ANEXO II
	MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

	ANEXO III 
	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS COM PREÇOS MÁXIMOS QUE A CAIXA SE PROPÕE A PAGAR

	ANEXO IV
	MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

	ANEXO V
	MINUTA DE CONTRATO

	ANEXO VI
	MINUTA DE OFS - ORDEM DE FORNECIMENTO E SERVIÇO

	ANEXO VII
	MODELO DE DECLARAÇÃO

	ANEXO VIII
	TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

	ANEXO IX
	TERMO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS


1.1.1
O objeto deste Pregão está distribuído em 01 (um) único item.
1.1.2 
As especificações detalhadas dos serviços, condições de execução e descrição da forma pela qual a empresa a ser contratada deverá prestar os serviços e ainda as informações que possibilitem a avaliação do custo, métodos, prazo de execução dos serviços e a forma de execução do Contrato (se for o caso), constam do(s) Anexo(s) I, V e VI deste Edital.
1.1.3
O custo estimado para registro de preços é de R$ 8.994.794,27 (Oito milhões novecentos e noventa e quatro mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos).
1.1.4
O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, para cada nova unidade, e 15 (quinze) dias corridos, para reparos em unidades já em funcionamento, contados a partir da data da reunião de início dos serviços.

1.1.5
Os serviços poderão ser realizados em turnos de 24 horas, 7 dias por semana, desde que não venham a interferir ou infringir qualquer legislação reguladora do assunto no local da obra, por exemplo quando da execução de serviços em shoppings, aeroportos e afins.

1.1.6
A vistoria não é obrigatória, todavia, os imóveis poderão ser visitados a qualquer momento durante a fase da licitação, desde que previamente agendado por meio de mensagem eletrônica para a caixa postal gilogbr02@caixa.gov.br, na qual deverá constar o número do respectivo Pregão, nome da empresa, a identificação do técnico que realizará a vistoria, e telefone para contato.
2
DA PARTICIPAÇÃO
2.1
Podem participar desta licitação as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação, que estejam credenciadas e cadastradas em cada nível do SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores ou apresentem toda a documentação legalmente exigida para habilitação, indicada no item 8, além de atender às demais exigências constantes deste edital.
2.1.1
As empresas que ainda não estiverem cadastradas no SICAF e tenham interesse em fazer parte do referido Sistema, previamente à realização da licitação poderão providenciar tanto o credenciamento quanto o cadastramento nos diversos níveis do Sistema em qualquer Unidade Cadastradora do Sistema.

2.2
O Credenciamento da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e o cadastramento em cada nível são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista e Qualificação Econômico-financeira.

2.2.1
Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e as instruções de preenchimento dos formulários para efetuar o registro no Sistema constam no manual do SICAF, que poderá ser obtido por meio da Rede Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, onde devem ser acessadas as seguintes opções: na aba “Acesso Livre”, selecionar “SICAF”, na aba “Publicações” selecionar “Manuais - FAQ” e escolher “Manual SICAF - Fornecedor”. 

2.3
A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3º da LC 123/2006, desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, terá assegurado o tratamento diferenciado previsto na referida LC, observadas as condições estabelecidas neste edital.
2.3.1
Para fins deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE.
2.3.2
A empresa que se enquadra como MPE, deve apresentar declaração nos termos do Anexo VII, para fins do tratamento diferenciado previsto na LC 123/2006.

2.3.3
A declaração mencionada no item 2.3.2 deverá ser encaminhada na forma do item 8.7.

2.4
Não é admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.4.1
em recuperação judicial ou extrajudicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.4.2
que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou estejam impedidas de licitar e contratar com a União, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

2.4.3
que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.
2.4.4
cujo(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) seja(m) empregado(s) ou dirigente(s) da CAIXA ou possua(m) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:
- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supramencionadas.
3
DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1
Para a certificação e o credenciamento, primeiramente a empresa deve providenciar seu cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda não tenha sido efetuado, acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no quadro “SOBRE A CAIXA”, localizado no canto inferior esquerdo, clicar em “Compras CAIXA”, no quadro “Serviços para Fornecedores”, localizado abaixo do quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Cadastre-se”, após concordar com o Contrato de Adesão, deverá ser informado todos os dados solicitados.
3.1.1
Após essa providência, a empresa receberá, via correio eletrônico (e-mail), o código de acesso para ser combinado com a senha temporária. Só a combinação da senha temporária com o código de acesso permitirá o cadastramento da senha definitiva, pessoal e intransferível, para fins de navegação no Sistema. A mesma senha usada no cadastramento do fornecedor poderá ser confirmada como a senha definitiva para uso no site.
3.1.2
De posse da senha, a empresa deverá acessar novamente o mesmo endereço eletrônico, no link “Certifique-se”, para providenciar a elaboração da procuração necessária à certificação da empresa, conforme modelo ali disponibilizado, bem como para o preenchimento de informações complementares solicitadas na página.

3.1.2.1
A referida procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

3.1.2.2
Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.1.3
Após digitar seus dados no site www.caixa.gov.br, o fornecedor será convocado, via e-mail, a comparecer a uma das Agências da CAIXA, munido dos documentos mencionados nos itens 3.1.2.1 ou 3.1.2.2, conforme o caso, para efetivar a sua certificação.

3.1.3.1
O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou Documento equivalente, deverá se apresentar ao Gerente Empresarial da Agência, que, após verificar a autenticidade dos documentos e das informações prestadas, efetuará a certificação da empresa interessada.

3.1.4
Após essa etapa a licitante deverá providenciar o credenciamento específico para este pregão, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no quadro “SOBRE A CAIXA”, localizado no canto inferior esquerdo, clicar em “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, escolher a “Abrangência (OK)” e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico, até às 23h59min do dia 31/10/2014, conforme informado no preâmbulo deste Edital.
3.1.4.1
Decorrido esse prazo não mais será admitido o credenciamento para a participação neste Pregão Eletrônico.

3.1.5
Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, a licitante deve selecionar a opção “SIM” na tela “Termo de Responsabilidade - Lei Complementar nº 123/2006”, constante da opção Credenciamento, no endereço eletrônico citado no item 3.1.4, para usufruir dos benefícios previstos na referida LC, indicados no item 3.1.5.2.
3.1.5.1
O sistema somente identificará a licitante como MPE caso ela faça a opção indicada no item 3.1.5.

3.1.5.2
Este é o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza à licitante declarar sua condição de MPE, requisito indispensável para que possa exercer o direito de preferência e de comprovação posterior da regularidade fiscal estabelecidos na LC nº 123/2006, conforme previsto neste edital.

3.1.5.2.1
Finalizado o credenciamento não haverá outra oportunidade para a alteração dessa declaração e, portanto, para exercer os direitos de que trata o item 3.1.5.2.

3.1.5.3
A MPE que não selecionar a opção “Sim” na tela citada no item 3.1.5 será interpretado como não interesse da empresa em usufruir dos benefícios previstos na referida Lei Complementar.
3.1.6
Para a realização do credenciamento o interessado deverá informar o seu CPF/CNPJ e senha de acesso.
3.1.7
Os procedimentos para cadastramento, citados no item 3.1, devem ser adotados apenas pelas empresas não cadastradas no site da CAIXA.
3.2
As empresas cadastradas no Portal de Compras CAIXA, e interessadas em participar do presente certame, que não possuem senha de acesso ou a esqueceram, devem acessar o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no quadro “SOBRE A CAIXA”, localizado no canto inferior esquerdo, clicar em “Compras CAIXA”, no quadro “Serviços para Fornecedores”, localizado abaixo do quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Alteração de Cadastro” em seguida clicar no link “Esqueci minha senha”, digitar uma nova senha provisória e enviar, para em seguida adotar os procedimentos descritos nos itens 3.1.1 e seguintes.

3.2.1
As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já possuem a senha de acesso, mas não providenciaram a certificação, devem adotar os procedimentos descritos nos itens 3.1.2 e seguintes.

3.2.2
As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já providenciaram a certificação, conforme itens 3.1.2 e 3.1.3, devem adotar os procedimentos para participação no presente certame a partir do item 3.1.4.

3.3
A certificação possibilitará a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA.
3.4
O link “Editais” no endereço eletrônico mencionado no item 3.1.4 permite que os visitantes acessem todos os pregões eletrônicos que estão na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização do Edital, e das informações do objeto da licitação.

3.4.1
Ao clicar em “Edital” no Pregão Eletrônico de escolha, serão apresentadas as seguintes opções: “Visualizar Edital”, “Visualizar Retificação do Edital”, caso o edital tenha sido modificado, “Credenciamento” e “Impugnação” caso ainda esteja no prazo. 

3.4.2
O link “Visualizar Edital” permite a leitura do edital, impressão e/ou baixa do arquivo (clicar com o botão direito do mouse sobre o link “Visualizar Edital” e escolher a opção “Salvar destino como...”).

4
DO SISTEMA ELETRÔNICO 

4.1
A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

4.2
Se o Sistema do Pregão Eletrônico da CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-M@il aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública.

4.3
No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.3.1
Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação via e-mail aos participantes.

4.4
Caberá à licitante:

4.4.1
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange aos itens supra.

4.4.2
comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk – 0800-7260104, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.4.3
solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.5
O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.6
O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

5
DA PROPOSTA COMERCIAL
5.1
A Proposta Comercial (Anexo II) deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do endereço ELETRÔNICO www.caixa.gov.br, no quadro “SOBRE A CAIXA”, localizado no canto inferior esquerdo, clicar em “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Propostas”, escolher a “Abrangência (OK)” e enviar a proposta por meio do ícone “$”, na coluna “Enviar Proposta” referente a este Pregão Eletrônico.
5.2
A Proposta Comercial com os preços indicados nos moldes do Anexo II deve ser anexada em arquivo único e com tamanho limitado a 8Mb (megabytes), antes da digitação da Proposta de Preço, caso contrário, ao anexar o arquivo contendo a referida Proposta Comercial, os valores digitados no campo Proposta de Preço serão perdidos e deverão ser digitados novamente.
5.2.1
A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado após a anexação da Proposta Comercial (Anexo II do edital) e corresponde ao VALOR GLOBAL que consta da Proposta Comercial (Anexo II).
5.2.2
O VALOR lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial (Anexo II) deverão ser coincidentes.
5.2.3
É de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado.

5.3
A Proposta Comercial (Anexo II) deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos:

5.3.1
Menção ao número do Edital, com a identificação da empresa proponente, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado), números de telefone, fax e e-mail;

5.3.2
Preço GLOBAL, de acordo com o modelo de proposta do Anexo II, atentando-se para o disposto no item 6.5 e seus subitens.
5.3.2.1
Os preços propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos;

5.3.2.1.1
Os tributos, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias devem ser cotados nos percentuais estabelecidos em legislação ou norma vigente.
5.3.2.1.2
Não podem ser incluídos nos preços propostos os custos relativos ao IRPJ (imposto de Renda Pessoa Jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), seja na composição do BDI (Benefícios e Despesas indiretas), seja como item específico da planilha de composição do preço.

5.3.2.1.3
A empresa optante do Simples Nacional deve excluir do percentual da correspondente alíquota definida nos Anexos da LC 123/06 os percentuais relativos ao IRPJ e à CSLL,

5.3.2.1.4
Em caso de renúncia de parcela ou de totalidade da remuneração relativa a materiais ou instalações de sua propriedade, a licitante deve indicar e comprovar essa propriedade.
5.3.2.1.5 Na definição do preço a ser proposto, em se tratando de MPE, a empresa deve prever nos custos de execução do contrato eventual desenquadramento de sua condição de MPE nos termos da LC nº 123/2006. Caso ocorra a extrapolação do faturamento, situação que não configura motivo para reequilíbrio e/ou repactuação, a empresa não poderá utilizar-se dos benefícios do regime tributário diferenciado.
5.3.2.2
Não será admitido no preço o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente, sem arredondamentos; 
5.3.3
Descrição detalhada dos materiais e serviços constantes na planilha. Obs. No caso de omissão da informação da marca ofertada pela licitante, somente serão aceitas as marcas de referência, ou similares contidos nos cadernos de especificações, contidos no ANEXO I do Edital;
5.3.4
Prazo de garantia dos materiais ofertados, não inferior a 12 (doze) meses, sem prejuízos às determinações legais, salvo garantia expressa diferenciada contida no Termo de Referência Anexo I, contados da data do recebimento dos serviços;

5.3.4.1
Prazo de garantia dos serviços ofertados, não inferior a 05 (cinco) anos, sem prejuízos às determinações legais, contados da data do termo de recebimento definitivo.

5.3.5
Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas;

5.3.6
Declaração da licitante de que:

I) se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
II)
seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) ou dirigente(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:
- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

III)
não tem e de que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) CAIXA que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança ou com dirigente(s) CAIXA:
- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- na área demandante da licitação;

- na área que realiza a licitação.

IV)
Concorda com todos os termos e condições previstos no Edital PE 172/7066-2014 e seus anexos;

V)
Os materiais a serem utilizados serão novos, não recondicionado(s), não remanufaturado(s).

VI)
Têm ciência do inteiro teor do Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de responsabilidade sócio-ambiental (anexo VIII).

VII) Se responsabiliza pela vigilância da obra durante todo o período de execuçãodos serviços contratados, zelando pela total segurança do imóvel, equipamentos e materiais a partir da assinatura do termo de início de obra até o seu recebimento definitivo. A vigilância deverá ser prestada durante as 24 horas do dia, devendo, na ocorrência de qualquer irregularidade, comunicar à Caixa imediatamente. E na ocorrência de qualquer sinistro durante a execuçãodos serviços deverá arcar com os prejuízos causados.

VIII) Se encarregará do pagamento de todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigações fiscais e emolumentos necessários à obtenção de licenças, aprovações, franquias e alvarás referentes à execução dos serviços e à segurança pública, bem como o pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas, consumo de água e energia elétrica que digam respeito à execução dos serviços contratados.

5.3.7
Local, data, nome e assinatura (com a devida identificação), por quem de direito.
5.4
Assim que a proposta for acatada pelo sistema, será criado um Número de Registro, o qual será informado ao licitante no e-mail de confirmação de recebimento da proposta.

5.4.1
O Número de Registro servirá como comprovante de que a proposta foi registrada, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos. 

5.4.2
Segue abaixo o detalhamento do Número do Registro:

	Formato: 
	CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN 

	Legenda: 
	CCCCC = Nº do Pregão Eletrônico 
III = Nr. do item 
AAAA = Ano do Pregão Eletrônico 
UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico 
NNNNNN = Nº Seqüencial da proposta 

	Exemplo: 
	00059.002.2008.7855.000001


5.5
As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública.

5.5.1
Caso haja a substituição da Proposta Comercial, após a anexação do arquivo contendo a nova Proposta Comercial, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme item 5.2.

6
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
6.1
Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços. 

6.2
Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

6.3
As propostas classificadas pelo Pregoeiro serão ordenadas automaticamente pelo sistema, para a participação da disputa por meio de lances eletrônicos.

6.4
Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora do menor preço o envio da proposta comercial referida no item 5.3, com os respectivos valores adequados ao preço do lance vencedor com desconto linear, e verificará a aceitabilidade do preço ofertado observando os seguintes critérios:

- condições do item 6.5.3. a 6.5.5. e


- compatibilidade do preço ofertado com os praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto desta licitação, tendo como parâmetro o preço estimado pela CAIXA.

6.4.1
A proposta adequada linearmente deve ser encaminhada no prazo de até 30 (trinta) minutos a contar da solicitação do Pregoeiro para o fax informado posteriormente à licitante, ou, encaminhada via mensagem eletrônica (rubricada, assinada e digitalizada em “pdf” de no máximo 3MB) para o endereço gilogbr18@caixa.gov.br e incluída (anexada) no Sistema de Compras da Caixa.
6.5
Será desclassificada a proposta que:

6.5.1

não atenda as especificações, os prazos e as condições definidos neste Edital;

6.5.2

apresente preço ou vantagem baseados em outras propostas;

6.5.3
apresente preço excessivo ou manifestamente inexeqüível;

6.5.3.1
Transcorrida a etapa de lances e negociação, será considerado excessivo o preço GLOBAL do último lance, ou da proposta comercial da licitante no caso de não haver lances, que apresentar-se superior ao máximo admitido pela CAIXA, conforme a estimativa de custos constante do Anexo I.

6.5.3.1.1
após a fase de lances e negociação, em virtude da redução do preço global proposto, decorrente dos lances, ou de negociação com o Pregoeiro, não reduza de forma linear os preços constantes na planilha da proposta comercial que compõem o preço global ofertado do objeto deste Edital.
6.5.3.2
Será considerado manifestamente inexeqüível o preço que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a perfeita execução do contrato, com a comprovação de que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado.

6.5.3.2.1
Poderá ser considerada manifestamente inexequível a proposta cujo valor seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores, caso a licitante não demonstre sua viabilidade:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CAIXA; ou

b) valor orçado pela CAIXA.
6.5.3.2.2
Verificada a hipótese de preço inexequível, o Pregoeiro concederá o direito de contraditório, solicitando que a licitante apresente nota explicativa para comprovar a regularidade de sua proposta, sob pena de desclassificação. 

6.5.4
apresente declaração de enquadramento como MPE, mas extrapola o faturamento previsto na LC 123/2006.
6.5.5
informe na Proposta de Preço valor diferente do indicado na Proposta Comercial, conforme subitem 5.2.2;

6.6
A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.7
A licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedida de participar da sessão de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, conforme item 11 deste edital.

6.8
No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
6.9
Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação.

6.9.1
Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para sua apresentação.

7
DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES 
7.1
Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço eletrônico e no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO GLOBAL.
7.1.1
Assim que o lance for acatado pelo sistema, a licitante será informada por e-mail do respectivo horário, preço e Número de Registro de recebimento do lance.

7.1.1.1
O Número de Registro servirá como comprovante de que o lance foi registrado, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos.

7.1.1.2
O Número do Registro será gerado de forma similar ao mencionado no item 5.4.2.

7.2
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes no item 17 deste Edital.

7.3
As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

7.3.1
a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

7.3.2
no caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

7.3.3
os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL. 
7.4
Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

7.5
Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível, o preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.

7.6
Ao término do horário definido no preâmbulo deste edital para o Recebimento dos Lances, o Sistema eletrônico emitirá aviso na página de Lances, informando que o certame entrou em horário randômico, com duração de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

7.6.1
O horário randômico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que possam registrar seu(s) último(s) lance(s).
7.6.2
Por isso, o intervalo do horário randômico poderá ser suficiente ou não para o registro de um ou mais lances, uma vez que o seu encerramento será efetuado de forma automática pelo sistema.

7.7
Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.8
Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante cujo preço foi o menor. 

7.9
Caso o menor preço seja ofertado por uma MPE, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação em conformidade com o item 7.14.

7.10
Caso o menor preço não seja apresentado por uma MPE, observar-se-á o seguinte:

7.10.1
Se houver proposta apresentada por MPE de valor igual ou até 5% superior à melhor proposta, será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE.

7.10.1.1
O direito de preferência consiste na possibilidade de a licitante apresentar proposta de preço inferior à da empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

7.10.2
O Pregoeiro dará início à fase para oportunizar o direito de preferência à MPE apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances. 

7.10.2.1
O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) minutos a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de perda do direito de preferência.

7.10.3
Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de negociação, em conformidade com o item 7.14, observando-se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

7.10.4
Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% (cinco por cento) estabelecido no item 7.10.1, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente.

7.10.5
Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o Sistema realizará sorteio eletrônico para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

7.11
Caso a licitante não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital, a licitante que inicialmente apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação.

7.12
Finalizada essa etapa e identificada a empresa que apresentou o menor preço e preencheu todos os requisitos do edital, inicia-se com ela a fase de negociação.
7.13
O percentual de redução do preço proposto, decorrente dos lances, bem como do preço proposto quando do exercício dos direitos de preferência, deve incidir de forma linear sobre os preços unitários propostos na forma deste Edital.
7.14
Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante melhor classificada para que seja obtido preço melhor, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no quadro “SOBRE A CAIXA”, localizado no canto inferior esquerdo, clicar em “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Negociação”, selecionar a “Abrangência (OK)”, na coluna “Negociações”, clicar em “Visualizar/Responder”, referente a este Pregão Eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
7.15
A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.16
Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a compatibilidade da proposta inicial de menor preço com o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observadas todas as exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.

7.17
No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, para efeito de classificação, será realizado sorteio em hora marcada, após comunicação aos licitantes, depois do que, o pregoeiro poderá negociar com a proponente, em conformidade com o subitem 7.12 acima.
7.18
Havendo negociação a licitante vencedora deverá encaminhar, na forma do item 8.7, a proposta com os respectivos valores adequados ao preço negociado.
7.19
Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as MPE, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.
8
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO
8.1
Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos a:


- habilitação jurídica;


- qualificação técnica;


- qualificação econômico-financeira;

- regularidade fiscal e trabalhista;
- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

8.1.1
O Credenciamento da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e o cadastramento em cada nível são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista e Qualificação Econômico-financeira. 

8.1.2 
Havendo algum documento vencido no SICAF, este deverá ser apresentado pelo interessado na forma do item 8.7 e seus subitens.

8.1.3
A comprovação do credenciamento e cadastramento em cada nível do SICAF, dar-se-á mediante a verificação da validade dos documentos necessários, por intermédio de consulta ‘on line’ no SICAF, opção “Situação do Fornecedor”, depois de verificada a aceitabilidade da proposta. 
8.1.4
Para fins de habilitação, a verificação pela CAIXA nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

8.2
A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

8.2.1
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

8.2.2
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

8.2.3
decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.3
A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em:

8.3.1
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

8.3.2
prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, na forma da lei;

8.3.3
prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

8.3.4
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada por meio de consulta ao SICAF ou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

8.3.4.1
Caso seja apresentada à CAIXA, por licitante ou cidadão interessado, Certidão Positiva expedida posteriormente àquela apresentada quando da habilitação, será concedido à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, sob pena de inabilitação.

8.3.5
A MPE que se declarar como tal, nos termos do Art. 3º da LC nº 123/06 e seu § 4º, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal ainda que contenham restrição.

8.3.5.1
Na situação supra, será assegurado à MPE declarada vencedora, o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério da CAIXA, para comprovar a sua regularidade fiscal.

8.4
A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

8.4.1
certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

8.4.2
comprovação da boa situação financeira da empresa, baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), obtidos a partir dos dados resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa , relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante

LG = ------------------------------------------------ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante


Ativo Total

SG = ----------------------------------------------------


Passivo Circulante + Passivo Não Circulante



Ativo Circulante

LC = -------------------------------

Passivo Circulante

8.4.2.1
A licitante credenciada e cadastrada no nível VI – Qualificação Econômico-Financeira no SICAF terá sua qualificação econômico-financeira avaliada por meio desses índices econômicos registrados no referido Sistema.

8.4.3
A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira (LG – Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), deverá comprovar possuir patrimônio líquido não inferior a R$899.000,00 (oitocentos e noventa e nove mil reais).
8.4.3.1
O patrimônio líquido exigido acima será calculado por meio da fórmula seguinte, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:


Patrimônio Líquido = Ativo Total – Passivo Total (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
8.4.3.1.1
Para a licitante credenciada e cadastrada no nível VI – Qualificação Econômico-Financeira no SICAF, o patrimônio líquido exigido acima será obtido a partir das informações do balanço da empresa, registrado no referido Sistema, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei.

8.4.3.2
Na impossibilidade da obtenção no SICAF dos índices econômicos e das informações necessárias ao cálculo do patrimônio líquido, referidos nos itens 8.4.2 e 8.4.3.1, a licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, já exigíveis na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, na forma do item abaixo.

8.4.3.3
São considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:

8.4.3.3.1
publicado em Diário Oficial; ou

8.4.3.3.2
publicado em jornal, ou

8.4.3.3.3
por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

8.4.3.3.4
por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

8.5
A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

8.5.1
Apresentação de atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter a licitante desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, devidamente registrados no CREA/CAU, resguardada a especialidade de cada área profissional, conforme preconiza o CONFEA/CREA referentes aos subitens abaixo:

8.5.1.1
Ter efetuado no mínimo 600 m2 (seiscentos metros quadrados) de obra em Steel Frame;

8.5.1.2
Instalação com fornecimento de material de no mínimo 60 (sessenta) pontos lógicos CAT 6 ou superior.

8.5.1.3
Instalação com fornecimento de material de no mínimo 50 (cinquenta) pontos de CFTV em cabo coaxial RG 59.

8.5.1.4
Instalação com fornecimento de material de quadro tipo TTA com disjuntor de no mínimo 150 (cento e cinquenta) Amperes.

8.5.1.5
Instalação com fornecimento de material de sistema de climatização do tipo VRF com no mínimo 30 (trinta) TR de capacidade.

8.5.1.6
Intervenção em sistema elétrico com no mínimo 180 (cento e oitenta) KVA de potência.

8.5.1.7
Instalação com fornecimento de material de sistema de NoBreak com no mínimo 25 (vinte e cinco) KVA de potência.

8.5.2
Na data prevista para envio da documentação de habilitação a licitante deverá apresentar Certidão de Registro e Quitação – CRQ-CREA/CAU, dentro do prazo de validade, onde constem os seguintes profissionais de nível superior, registrados como Responsáveis Técnicos da empresa, com as atribuições específicas em cada área: Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico e Arquiteto, todos devidamente registrados no CREA/CAU. 

8.5.2.1
Na CRQ deverá constar também o seguinte profissional de nível médio: Técnico de Segurança do Trabalho, devidamente registrado no CREA. Essa função poderá ser desempenhada por um engenheiro ou arquiteto do quadro de responsáveis técnicos constantes na CRQ, devidamente registrado no CREA/CAU, desde que tal atribuição seja especificada na referida certidão.

8.5.2.1.1
Para a validação da CRQ citada nos subitens acima, a licitante deverá comprovar também o seu vínculo de trabalho com os Responsáveis Técnicos citados, (nível superior e médio) conforme as seguintes opções:

I. No caso de ser sócio-proprietário da empresa, por meio da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial;

II. No caso de empregado da empresa, por meio da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional na empresa licitante;

III. No caso de profissionais que detenham vínculo por meio de Contrato de Prestação de Serviços, a comprovação do vínculo do profissional de engenharia com a empresa se dará mediante apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços, celebrado entre o profissional e a empresa proponente até a data da apresentação da documentação, juntamente com Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA ou CAU, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico da proponente;

IV. Será considerada também a comprovação deste vínculo se a proponente apresentar Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a empresa proponente devidamente registrado ou carimbado pelo CREA/CAU Regional até a data da apresentação da documentação.

8.5.3
Serão considerados a soma de atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) distintos relativos à uma mesma parcela de maior relevância descritas nos subitens 8.5.1.1 a 8.5.1.7 desde que estejam dentro de um período de até um ano (a qualquer época, não significa nos últimos 12 meses). Neste caso, um mesmo atestado técnico pode comprovar mais de uma parcela.

8.5.3.1
O(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) contendo a identificação do signatário deve(m) ser apresentado(s) preferencialmente em papel timbrado da pessoa jurídica.

8.6
O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal será suprido pela declaração da licitante de que não possui em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

8.6.1
Tal declaração deverá ser firmada eletronicamente pela licitante por meio de preenchimento do Termo de Responsabilidade, quando do seu credenciamento, na forma do item 3.1.4.
8.7
Encerrada a etapa de lances, a documentação a seguir relacionada deverá ser encaminhada por fax a ser informado ao licitante, no prazo de até 30 (trinta) minutos a contar da solicitação do Pregoeiro, facultado o envio digitalizado por e-mail, de no máximo 3MB por mensagem eletrônica, em formato compactado:
8.7.1
Para licitante credenciada e cadastrada em cada nível do SICAF:

a)
Documentação mencionada nos itens 8.1.2 se for o caso; 8.3.4 (regularidade trabalhista); 8.4.3.3 (Balanço patrimonial) se for o caso; e Documentação de qualificação técnica mencionada no subitem  8.5;
b)
Declaração mencionada no item 2.3.2, se for o caso (declaração de MPE);

c)
Anexo VIII (Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio).

8.7.2
Para licitante NÃO credenciada e NÃO cadastrada em cada nível do SICAF:

a)
Documentação mencionada nos itens 8.1.2 se for o caso; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4 se for o caso; 8.4.1; 8.4.3.3 se for o caso; 8.5 e seus subitens;

b)
Declaração mencionada no item 2.3.2, se for o caso (declaração de MPE);;

c)
Anexo VIII (Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio).

8.7.3
A solicitação do Pregoeiro será encaminhada ao licitante por e-mail ou pelo sistema de compras da Caixa, no qual constará o número do fax para o envio dos documentos.

8.8
Os originais dos documentos exigidos neste edital e encaminhados de acordo com os itens 6.4.1 (proposta comercial final) e 8.7 (documentação de habilitação e declaração de MPE), a Proposta Comercial adequada à negociação realizada, e o Termo de Compromisso constante do Anexo VIII, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito, deverão ser entregues ao Pregoeiro, no endereço da GILOG/BR Licitação, sito à SEPN 512, Lotes 01 e 02, 4º Andar, Ala Sul – Edifício José Alencar Gomes da Silva – Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.760-500, no prazo de até 03 (três) dias úteis, podendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

9
DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
9.1
Para esta licitação não será necessária a apresentação de planilha de composição de preços.

10
DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
10.1
Encerrada a fase de julgamento e classificação das propostas, o Pregoeiro verificará, caso a licitante vencedora seja uma MPE e tenha utilizado o direito de preferência previsto no item 7.10.1, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já é suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para o benefício, concedido à MPE, conforme previsto no Art. 3º da LC 123/2006.

10.1.1
A referida verificação será feita mediante consulta ao Portal da Transparência, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br.

10.1.2
Sendo constatada a extrapolação do faturamento máximo permitido, a MPE será inabilitada, sendo examinadas as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, conforme item 7.19.

10.2
Prosseguindo, o Pregoeiro efetuará a consulta “on line” ao SICAF, para verificação da situação da licitante credenciada e cadastrada em cada nível do Sistema, se for o caso, ocasião que será impressa e rubricada pelo Pregoeiro a Declaração de “Situação do Fornecedor”. 

10.2.1
Nesse mesmo ato o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante vencedora, mediante a análise da documentação encaminhada na forma do item 8.7.  
10.3
É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhá-lo atualizado, juntamente com a documentação relacionada no item 8.7.

10.4
Será assegurado à MPE que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 02 (dois) dias úteis para a necessária regularização, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro. 

10.4.1
A contagem do prazo acima será iniciada a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, mediante comunicação eletrônica a todos os participantes.

10.4.2
Nessa circunstância, considerando a necessidade de comprovação da regularidade fiscal no prazo legal, a declaração do vencedor será feita em caráter provisório, após verificação da documentação de habilitação.
10.4.3
A não-regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto no item 10.4, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à CAIXA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5
A fim de verificar se existe restrição da licitante ao direito de participar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, além do SICAF, serão efetuadas as seguintes consultas, sem prejuízo de verificação dessa restrição por outros meios:
- ao CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, no endereço eletrônico do Portal de Transparência do Governo;

- ao CNCIA – Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, constante no endereço eletrônico do CNJ – Conselho Nacional de Justiça – www.cnj.jus.br/, em “Sistemas”, no item “CONSULTAS PÚBLICAS – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa” e “Consulta Requerido / Condenação”, selecionar esfera “TODOS(AS)”;

- SICOW – Sistema interno da CAIXA, que permite verificar se há impedimento de o interessado licitar e contratar com esta Empresa Pública.

10.6
Não será habilitada a empresa que:

10.6.1
esteja com algum documento vencido no SICAF, caso não tenha sido exercida a faculdade prevista no item 10.3 e ressalvada a possibilidade de regularização da documentação fiscal da MPE, na forma do item 10.4;

10.6.2
não comprove a regularidade da documentação habilitatória por ocasião de sua verificação, ressalvado o tratamento diferenciado quanto à regularidade fiscal da MPE, na forma do item 10.4.

10.6.3
esteja com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou esteja impedida de licitar e contratar com a União, ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

10.6.4
deixe de apresentar a documentação solicitada, apresente-a incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital;

10.7
Se a licitante desatender às exigências do item 8 ou se enquadrar nas hipóteses do item 10.6, será inabilitada e o Pregoeiro examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda plenamente às exigências do Edital.

10.8
No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
10.9
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o vencedor da licitação, oportunidade em que as demais licitantes serão questionadas, via mensagem eletrônica, sobre o interesse em igualar seus preços ao da mais bem classificada, devendo a licitante, para tanto, responder por mensagem para a caixa postal gilogbr18@caixa.gov.br, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, findo o qual não será mais conhecida manifestação de interesse.
10.9.1

Decorrido o prazo, as licitantes que manifestaram interesse deverão encaminhar a proposta comercial com o preço devidamente ajustado ao valor ofertado e negociado pela licitante mais bem classificada, via fax ou mensagem eletrônica, no mesmo prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do pregoeiro, 

10.9.2
As licitantes que manifestarem interesse em igualar o preço ao da licitante vencedora irão compor o anexo da Ata de Registro de Preços, em caráter de reserva, respeitada a ordem de classificação do pregão.

10.9.3
O não envio da nova proposta solicitada pelo pregoeiro na forma do item 10.9.1 impossibilitará o licitante de compor o cadastro reserva da Ata de Registro de Preços.

10.9.4
A licitante cujo preço estiver registrado em caráter de reserva somente será convocada para fornecer e/ou prestar serviço no caso de cancelamento do registro de preço da empresa mais bem classificada na ordem constante da Ata, ou no caso de liberação do compromisso assumido prevista no § 1º do art. 18 do Decreto 7.892/13, sempre obedecida a ordem de classificação constante da Ata de Registro de Preços.

10.9.4.1
Somente após a ocorrência de cancelamento do registro de preço da empresa mais bem classificada e com a convocação da empresa reserva serão efetuados os procedimentos relativos à habilitação desta empresa, constantes dos itens 8 e 10 do edital. 

10.9.5
 A apresentação de novas propostas na forma do item 10.9.1 não prejudicará em hipótese nenhuma o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

11
DOS RECURSOS
11.1
Atendidas plenamente todas as condições do edital, e após a divulgação da(s) licitante(s) vencedora(s) deste PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.caixa.gov.br, no quadro “SOBRE A CAIXA”, localizado no canto inferior esquerdo, clicar em “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Intenções/Recursos”, escolher a “Abrangência (OK)”, selecionar este Pregão Eletrônico, em seguida clicar em “Recursos” e “Novo Recurso”, no prazo de até 30 (trinta) minutos, a partir da comunicação pelo sistema. 
11.1.1
À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.1.2
Os recursos e contrarrazões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no item 11.1.

11.1.3
Os recursos e contrarrazões redigidos pelas licitantes deverão ser copiados e colados no campo específico do endereço www.caixa.gov.br, no quadro “SOBRE A CAIXA”, localizado no canto inferior esquerdo, clicar em “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Intenções/Recursos”, escolher a “Abrangência (OK)”, selecionar este Pregão Eletrônico, clicar em “Razões ou Contra Razões”, em seguida em “Novo Recurso ou Empresa Recorrente” e “Registrar Contra Razão” – de acordo com as orientações previstas no site.

11.2
A falta de manifestação motivada da licitante, no prazo estabelecido no item 11.1, importará a decadência do direito de recurso.
11.3
Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, salvo nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento das propostas, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

11.4
O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5
Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o resultado da licitação será submetido para homologação da autoridade competente.
11.6
A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação por e-mail. 
12
DA HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DA ATA
12.1
À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologação.

12.2
Após a homologação do resultado da licitação a licitante classificada em primeiro lugar terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação pela CAIXA, para assinar a Ata de Registro de Preços, conforme minuta que integra o presente Edital (Anexo IV), podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela CAIXA.
12.3
A recusa injustificada da primeira classificada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido, além de implicar a perda do direito ao registro de seu preço, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a licitante às penalidades previstas no item 17 deste Edital.

12.4
Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a CAIXA tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, trabalhista, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira.
12.5
Após a assinatura da Ata do Registro de Preços o extrato será publicado no Diário Oficial da União, contendo o(s) fornecedor(es) e o(s) preço(s) registrado(s), sendo que, a partir de então, poderão ser firmados os instrumentos contratuais, desde que no prazo de validade da Ata.

12.5.1
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumprido o requisito de publicidade.
12.6
A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de instrumento particular pelo fornecedor mais bem classificado, observadas as cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora, conforme minuta de Contrato ou de OFS - Ordem de Fornecimento ou Serviço que integram este Edital (respectivamente Anexo V e Anexo VI).

12.6.1
O Contrato (Anexo VI) é obrigatório nos casos em que o valor da contratação for superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ou a vigência ultrapassar a 12 meses, podendo, abaixo deste valor e vigência, ser substituído por OFS.
12.7
Fica impedida de ser contratada a licitante que se enquadre em qualquer das situações mencionadas no item 2.5.5.

12.8
A empresa com preço registrado que não for cadastrada no SICAF deverá providenciar o cadastramento e habilitação no referido Sistema, nos níveis I, II, III, IV e VI, no prazo estabelecido no instrumento contratual.
12.9
No ato da assinatura do instrumento contratual o fornecedor registrado deverá firmar a declaração de vedação ao nepotismo que consta anexada ao final da minuta de Contrato/OFS (Anexo V e Anexo VI).
12.10
O fornecedor cujo preço estiver registrado em Ata terá 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da convocação pela CAIXA, para assinar o Contrato/OFS, conforme o caso, e devolvê-lo.

12.10.1
A convocação será feita por emissão e encaminhamento do Contrato/OFS ao Fornecedor.

12.10.2
Durante a vigência da Ata de Registro de Preço podem ocorrer várias solicitações de execução do objeto, inclusive simultâneas.

12.11
Se o fornecedor primeiro colocado com preço registrado recusar-se a assinar o Contrato/OFS, sem prejuízo das sanções aplicáveis, poderão ser convocados os fornecedores que compõem o cadastro reserva, obedecida a ordem de classificação na Ata.

12.11.1
O fornecedor que compõe o cadastro reserva será convocado nos moldes do item 12.2, no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado.
13
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1
A Ata de Registro de Preços não obriga a CAIXA a firmar contratações nas quantidades registradas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada à detentora do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, não cabendo direito a indenização.
13.2
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a CAIXA convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

13.2.1
Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

13.2.2
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original da Ata.

13.3
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a CAIXA poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
13.3.1
Não havendo êxito nas negociações, a CAIXA revogará a Ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
13.4
Será considerado preço de mercado aquele igual ou inferior à estimativa de preço apurada pela CAIXA.

13.5
Não havendo êxito nas negociações com os detentores do preço registrado, a CAIXA procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

14
DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

14.1
O Contrato ou a OFS, cujas minutas (Anexo V e VI) integram o presente edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

15
DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1
A CAIXA, após o fornecimento e exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços (Anexo IV) e no Contrato/OFS (Anexo V e Anexo VI).
16
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1
Ficará impedida de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a licitante que incorrer em alguma das seguintes hipóteses:

- deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

- apresentar documentação falsa;

- ensejar o retardamento da execução do objeto;

- não mantiver a proposta;

- falhar ou fraudar na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo;

- fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

- que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar injustificadamente a assinar a ata ou não apresentar situação regular no ato de sua assinatura 
16.1.1
A imposição de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, resultante do devido processo administrativo, será registrada no SICAF.

16.2
Pelo descumprimento da Ata de Registro de Preços o Fornecedor ficará sujeito às sanções estabelecidas no próprio instrumento (Anexo IV).
16.3
Pela inexecução total ou parcial do Contrato/OFS objeto desta licitação e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a Contratada ficará sujeita às seguintes sanções, nos termos estabelecidos nas correspondentes minutas, Anexos V e VI:

16.3.1
advertência;

16.3.2
multa;
16.3. 3
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
16. 3.4
impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

16. 3.5
declaração de inidoneidade.

17
DOS ILÍCITOS PENAIS 

17.1
As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

18
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1
As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento nº 6103-01, no compromisso registrado no SIPLO sob o nº 1171/2014-BR.
19
DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO
19.1
A CAIXA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

19.2
A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual, e em decorrência dessa anulação as licitantes não terão direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato/OFS.

20
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1
A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edital e Anexos.

20.2
As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas e lances.

20.3
Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

20.4
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

20.5
Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital.

20.6
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

20.7
Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste Edital, em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a unidade promotora do certame – GILOG/BR, em Brasília/DF.
20.8
É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

20.9
Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

20.10
Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no quadro “SOBRE A CAIXA”, localizado no canto inferior esquerdo, clicar em “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, selecionar a “Abrangência (OK)”, clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico, em seguida “Visualizar Retificação do Edital”. 

20.10.1
No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as propostas porventura encaminhadas continuam válidos.

20.10.2
Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, permanecendo válido apenas o credenciamento da(s) licitante(s).

20.11
Os esclarecimentos acerca desta licitação serão disponibilizados no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no quadro “SOBRE A CAIXA”, localizado no canto inferior esquerdo, clicar em “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais, escolher a “Abrangência (OK)”, clicar no ícone “?”, na coluna “FAQ”, referente a este Pregão Eletrônico, e em seguida “PERGUNTAR”. 

20.12
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e as licitantes, no endereço eletrônico mencionado no item 20.11, na opção FAQ (Ícone “?”).

20.13
É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, até a data de realização da sessão pública.

20.14 
É vedada a subcontratação de qualquer parte do objeto licitado deste certame.

21
DO FORO
21.1
Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato/OFS será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal, na cidade de Brasília/DF..
Brasília, 21 de Outubro de 2014.

Ícaro Ribeiro Soares

Pregoeiro
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Custo estimado para contratação: R$ 8.994.794,27 (Oito milhões novecentos e noventa e quatro mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos).
PREZADO LICITANTE,

DEVIDO FORMATO/TAMANHO DOS ARQUIVOS DOS PROJETOS OS MESMOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CÓPIAS NESTA GILOG/BR MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PEN-DRIVE, BEM COMO O EDITAL NO FORMATO ”.DOC”. MAIS INFORMAÇÕES PELO FONE (61) 3448-6701 – HORÁRIO BANCÁRIO – 10h00m às 16h00m

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

(É ESTE ANEXO POR COMPLETO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/7066-2014 

NOME DA PROPONENTE: _______________

CNPJ: _________________

ENDEREÇO: _________________ 

TELEFONE/FAX: __________________

E-MAIL: _________________

OBJETO: Registro de Preços para serviços comuns de engenharia necessários à implantação de agências bancárias do tipo “Steel Frame” nas Unidades vinculadas à SR Brasília Sul, SR Brasília Norte e em cidades com distância média de 400 km de Brasília, além de reparo nas unidades já existentes deste modelo construtivo, de acordo com as especificações e condições constantes do edital do pregão eletrônico nº 172/7066-2014 e seus anexos. 

	Item
	Descrição
	Unidade
	 Unitário 
	  Material  
	  Total do Item  
	 Total do Item com BDI 
	Incidência

	
	
	
	 Quantitativo 
	 Mão de obra 
	
	
	

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	TAXAS E EMOLUMENTOS
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	TAXAS E EMOLUMENTOS 
	m²
	     1.500,00 
	
	
	
	
	

	1.1.2
	CÓPIAS XERÔGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES
	mês
	             6,00 
	
	
	
	
	

	1.1.3
	PROJETO "AS BUILT"
	m²
	     1.500,00 
	
	
	
	
	

	1.1.7
	PLACA DE OBRA Em lona
	m2
	             2,00 
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	ADMINISTRAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	ENGENHEIRO CIVIL
	mês
	             6,00 
	
	
	
	
	

	1.2.2
	ENGENHEIRO ELETRICISTA 
	mês
	             6,00 
	
	
	
	
	

	1.2.3
	MESTRE DE OBRAS
	mês
	             6,00 
	
	
	
	
	

	1.2.4
	APONTADOR/ ALMOXARIFE
	mês
	             6,00 
	
	
	
	
	

	1.2.5
	ENCARREGADO
	mês
	             6,00 
	
	
	
	
	

	1.2.6
	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
	mês
	             6,00 
	
	
	
	
	

	1.2.7
	VIGIA NOTURNO
	mês
	             6,00 
	
	
	
	
	

	1.3
	FERRAMENTARIA E EQUIPAMENTOS
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	FERRAMENTAS
	mês
	             6,00 
	
	
	
	
	

	1.3.2
	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
	cj
	        120,00 
	
	
	
	
	

	1.3.3
	MINICARREGADEIRA BOB-CAT
	h
	        130,00 
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	CONSUMOS
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (20 FUNCIONÁRIOS IDA E VOLTA)
	mês
	             6,00 
	
	
	
	
	

	1.4.2
	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS  (20 FUNCIONÁRIOS )
	mês
	             6,00 
	
	
	
	
	

	1.4.3
	CÓPIAS XERÔGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES
	mês
	             6,00 
	
	
	
	
	

	1.4.4
	AS BUILT 
	m²
	     3.500,00 
	
	
	
	
	

	1.4.5
	CONSUMOS DIVERSOS (ÁGUA, ENERGIA, ETC)
	mês
	             6,00 
	
	
	
	
	

	1.5
	INSTALAÇOES DE CANTEIRO DE OBRAS
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	LIMPEZA DO TERRENO, COM RETIRADA DA CAMADA DE VEGETAÇÃO, CORTE DE ÁRVORES E NIVELAMENTO INICIAL DO TERRENO
	m²
	     1.500,00 
	
	
	
	
	

	1.5.2
	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA, COM ESCRITÓRIO DE OBRA, DEPÓSITO DE MATERIAIS, SANITÁRIOS, VESTIÁRIO E REFEITÓRIO PARA 120 DIAS
	m²
	        120,00 
	
	
	
	
	

	1.5.3
	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO, EM PISO EM PINHO, PAREDE EM COMPENSADO DE 10 mm, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTOO 6mm, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS
	m²
	        130,00 
	
	
	
	
	

	1.5.4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00 X 2,00 M)
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	1.5.5
	TAPUME EM MADEIRITE ESTRUTURA DE MADEIRA
	m
	        150,00 
	
	
	
	
	

	1.5.6
	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA/ESGOTO
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	1.5.7
	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	1.5.8
	LOCAÇÃO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS
	m²
	        400,00 
	
	
	
	
	

	1.6
	TRANSPORTE
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM (TRANSPORTAR O MATERIAL DO SISTEMA STELL FRAME ( 30 TONELADAS A UMA DISTÂNCIA DE 1.438 km)
	T/km
	     2.000,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	2
	SUPERESTRUTURA
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	BASE COMPACTADA COM TERRA (COM FORNECIMENTO DE TERRA)
	m³
	        250,00 
	
	
	
	
	

	2.2
	BASE COMPACTADA COM BRITA GRADUADA
	m³
	          80,00 
	
	
	
	
	

	2.3
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50
	kg
	     6.500,00 
	
	
	
	
	

	2.4
	 AÇO CA-60
	kg
	        600,00 
	
	
	
	
	

	2.5
	FORMA DE MADEIRA
	m²
	        200,00 
	
	
	
	
	

	2.6
	CONCRETO FCK = 25MPA
	m³
	          60,00 
	
	
	
	
	

	2.7
	ESCAVAÇÃO DO TERRENO
	m³
	        200,00 
	
	
	
	
	

	2.8
	ESCAVAÇÃO MANUAL 
	m³
	          80,00 
	
	
	
	
	

	2.9
	LONA PLÁSTICA COM ESPESSURA DE 0,2MM
	m²
	        350,00 
	
	
	
	
	

	2.10
	ESTRUTURA METÁLICA  PARA SUSTENTAÇÃO DA CAIXA DÁGUA
	m²
	             4,00 
	
	
	
	
	

	2.11
	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M
	m³
	        850,00 
	
	
	
	
	

	2.12
	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) (COM APROVEITAMENTO DE TERRA DO LOCAL)
	m³
	        600,00 
	
	
	
	
	

	2.13
	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT=15 km – CONFORME ITEM 5.1 DO CEE
	m³XKm
	     3.000,00 
	
	
	
	
	

	2.14
	AÇO USI-SAC-300 PARA ESTRUTURA METÁLICA 
	kg
	        200,00 
	
	
	
	
	

	2.15
	PINTURA DA ESCADA METÁLICA EM ESMALTE NA COR CINZA
	m²
	          11,44 
	
	
	
	
	

	2.16
	ACABAMENTO DE GRANITO NÃO POLIDO PADRÃO CINZA ANDORINHA DOS DEGRAUS E ESPELHO DA ESCADA 
	m²
	             9,37 
	
	
	
	
	

	2.17
	CONCRETO FCK = 20MPA - INCLUSIVE BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO
	m³
	          20,00 
	
	
	
	
	

	2.18
	CONCRETO FCK = 30MPA - INCLUSIVE BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO
	m³
	          25,00 
	
	
	
	
	

	2.20
	ESCAVAÇÃO DE ESTACAS DIÂMETRO DE 30cm
	m³
	          15,00 
	
	
	
	
	

	2.22
	ESCORAMENTO
	m²
	          35,00 
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	3
	SUPER-ESTRUTURA (SISTEMA LIGHT STEEL FRAME)
	
	
	
	
	

	3.1
	PERFÍS EM AÇO ZINCADO
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	PERFÍS EM AÇO ZINCADO DE ALTA RESISTÊNCIA FORMADOS A FRIO (GUIAS, MONTANTES, FITA)- (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS)
	m
	     4.500,00 
	
	
	
	
	

	3.1.2
	REFORÇO EM AÇO ZINCADO DE ALTA RESISTÊNCIA FORMADOS A FRIO (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS)
	m²
	        120,00 
	
	
	
	
	

	3.2.1
	CHUMBADOR 5/16"  (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS)
	un
	        455,00 
	
	
	
	
	

	3.2.2
	CHUMBADOR 3/8"  (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS)
	un
	        261,00 
	
	
	
	
	

	3.2.3
	PARAFUSOS Ø 4,8MM – G350  (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS)
	un
	  18.000,00 
	
	
	
	
	

	3.2.4
	PROJETO  SISTEMA LIGHT STEEL FRAME  (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS)
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	4
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	PAINEL TERMOISOLANTE COM ESPESSURA DE 40 MM,COM NÚCLEO ISOLANTE EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO), NA ESPESSURA PADRÃO DE 30MM, LIVRE DE CFC, CARACTERIZADO COMO RETARDANTE À CHAMA, CONFORME NBR 11948 (ABNT), REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM AÇO ZINCADO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA RAL 9003 (OUTRAS CORES SOB CONSULTA), NAS ESPESSURAS 0,5 MM.  LARGURA PADRÃO DE 1120MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 6500MM, REF.: DANICA, CÓD.: TERMOROOF EPS OU EQUIVALENTE.(INCLUSOS PARAFUSOS)
	m²
	        550,00 
	
	
	
	
	

	4.2
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PERFIL TPR 40, 0,50 MM NATURAL OU EQUIVALENTE
	m
	          35,00 
	
	
	
	
	

	4.3
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM ALUMÍNIO, CORTE 100, ESPESSURA 8,0 MM
	m
	          80,00 
	
	
	
	
	

	4.4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO EM ALUMÍNIO, CORTE 50, ESPESSURA 8,0 MM. (PLATIBANDA, COBERTURA E MURO)
	m
	          80,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	5
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA À BASE DE ASLFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM UMA ARMADURA NÃO TECIDA DE FILAMENTOS DE POLIÉSTER, SEM ACABAMENTO ALUMINIZADO PARA APLICAÇÃO A QUENTE  - TIPO III 3 MM, REF.: DENVERMANTA ELASTIC  OU EQUIVALENTE (BASE DO STEELFRAME)
	m²
	        100,00 
	
	
	
	
	

	5.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA À BASE DE ASLFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM UMA ARMADURA NÃO TECIDA DE FILAMENTOS DE POLIÉSTER, COM ACABAMENTO ALUMINIZADO PARA APLICAÇÃO A QUENTE  - TIPO III 3 MM, REF.: DENVERMANTA ELASTIC AL OU EQUIVALENTE (LAJE DESCOBERTA)
	m²
	        200,00 
	
	
	
	
	

	5.3
	ARGAMASSA POLIMÉRICA BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS INERTES, POLÍMEROS ACRÍLICOS E ADITIVOS, REF.: DENVERTEC 100 OU EQUIVALENTE (ÁREAS MOLHADAS)
	m²
	        100,00 
	
	
	
	
	

	5.4
	MANTA FLEXÍVEL, NÃO TECIDO,  COMPOSTA COM 100% DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, HIDROFUGANTE, COR: BRANCO, CÓD.: DUPONT™ TYVEK® HOMEWRAP®,  REF.: TYVEC OU EQUIVALENTE (PAREDES EXTERNAS)
	m²
	        350,00 
	
	
	
	
	

	5.5
	PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ EM PAREDE EXTERNA, COM TRÊS DEMÃOS
	m²
	          52,10 
	
	
	
	
	

	5.6
	REBOCO PARA PAREDE INTERNA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1,5, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ACABAMENTO LISO, E= 25 MM (M²) 
	m²
	          52,10 
	
	
	
	
	

	5.7
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM – EM ÁREAS MOLHADAS
	m²
	          86,14 
	
	
	
	
	

	5.8
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM,  INCLUSIVE PROTEÇÃO MECÂNICA – LAJES IMPERMEABILIZADAS
	m²
	          17,00 
	
	
	
	
	

	5.9
	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PLACAS DE GRANITO COM DENVERTEC 100 OU EQUIVALENTE
	m²
	        568,78 
	
	
	
	
	

	5.10
	PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ EM PAREDE EXTERNA, COM TRÊS DEMÃOS
	m²
	          52,10 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	6
	DEMOLIÇÕES
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO
	m²
	        200,00 
	
	
	
	
	

	6.2
	DEMOLIÇÃO DE PISO, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO
	m²
	        400,00 
	
	
	
	
	

	6.3
	RETIRADA DE FORRO DE GESSO ACARTONADO
	m²
	        200,00 
	
	
	
	
	

	6.4
	RETIRADA DE VIDROS DA FACHADA
	m²
	          35,06 
	
	
	
	
	

	6.5
	DEMOLIÇÃO DE ESCADA INCLUI CORRIMÃO E GUARDA-CORPO – COMPLETA
	m²
	             8,00 
	
	
	
	
	

	6.6
	RETIRADA DE SUPORTE PARA JANELEIROS
	m²
	             9,00 
	
	
	
	
	

	6.7
	RETIRADA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS
	m²
	          80,00 
	
	
	
	
	

	6.8
	RETIRADA DE REVESTIMENTOS EM GRANITO
	m²
	        180,00 
	
	
	
	
	

	6.9
	ABERTURA DE LAJE PARA INSTALAÇÃO DE NOVA ESCADA
	m²
	             1,22 
	
	
	
	
	

	6.10
	RETIRADA DE TUBULAÇÕES ELETRICAS, AR CONDICIONADO E HIDROSANITÁRIA QUE NÃO SERÃO MAIS NECESSÁRIAS
	m²
	        320,00 
	
	
	
	
	

	6.11
	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO
	m²
	        400,00 
	
	
	
	
	

	6.12
	RETIRADA DE MONTA CARGA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	6.13
	RETIRADA DE GRADE DAS CONDENSADORAS COM APROVEITAMENTO
	m²
	          23,00 
	
	
	
	
	

	6.14
	DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE GESSO COMPLETA
	m²
	        350,00 
	
	
	
	
	

	6.15
	RETIRADA DE ESQUADRIAS
	m²
	          32,00 
	
	
	
	
	

	6.16
	RETIRADA DE CHAPAS METÁLICAS  DE FECHAMENTO DA  VENTILAÇÃO DO SUBSOLO
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	6.17
	DEMOLIÇÃO DE REBOCO E CHAPISCO DE PAREDE 
	m²
	          51,10 
	
	
	
	
	

	6.18
	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO COM RECOMPOSIÇÃO
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	6.19
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO – LAJE (10 A 25CM A ESPESSURA)
	m²
	          16,00 
	
	
	
	
	

	6.20
	DEMOLIR TRECHO DA LAJE PARA INSTALAÇÃO DA NOVA ESCADA E ELEVADOR (10 a 20 CM de Espessura)
	m²
	          15,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	7
	PAREDES E PAINÉIS
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL TERMOACÚSTICO COM ESPESSURA DE 50 MM, COM NÚCLEO ISOLANTE EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO TIPO R1 AUTO EXTINGUÍVEL, DENSIDADE APARENTE HOMOGENIA MÉDIA DE 38 KG/M³ E REVESTIMENTO EM AÇO PRÉ-PINTADO EM AMBAS AS FACES, COM ESPESSURA TÉCNICA DE 50 MM, CROMATIZADA COM PRIMER EPÓXI (4 A 6 MICRONS) E PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIÉSTER (18 A 22 MICRONS) COR CINZA CLARO (RAL 9006) REF.: DANICA, CÓD.: TERMOWALL PUR PIR OU EQUIVALENTE
	m²
	        480,00 
	
	
	
	
	

	7.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL TERMOACÚSTICO COM ESPESSURA DE 50 MM, COM NÚCLEO ISOLANTE EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO TIPO R1 AUTO EXTINGUÍVEL, DENSIDADE APARENTE HOMOGENIA MÉDIA DE 38 KG/M³ E REVESTIMENTO EM AÇO PRÉ-PINTADO EM AMBAS AS FACES, COM ESPESSURA TÉCNICA DE 50 MM, CROMATIZADA COM PRIMER EPÓXI (4 A 6 MICRONS) E PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIÉSTER (18 A 22 MICRONS) COR AZUL  (RAL 5002), REF.: DANICA, CÓD.: TERMOWALL PUR PIR OU EQUIVALENTE
	m²
	          58,00 
	
	
	
	
	

	7.3
	PAREDES LEVES REVESTIDAS COM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE À UMIDADE, 15MM, NAS 2 FACES COM PERFIS, SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO, ACABAMENTO ENTRE O FORRO E A DIVISÓRIA DE GESSO, ACABAMENTOS DE CANTO E ACABAMENTO COM ENTRE A ESTRUTURA DE STEELFRAME. ESP.:95MM, REF.: KNAUFF, CÓD.: W111 OU EQUIVALENTE  (ÁREAS MOLHADAS)
	m²
	          90,00 
	
	
	
	
	

	7.4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPADOBRADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,6MM (#24) COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL: REF.: RAL5002 
	kg
	          20,00 
	
	
	
	
	

	7.5
	PAINEL COMPOSTO DE MADEIRA LAMINADA OU SARRAFEADA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LÂMINAS DE MADEIRA E EXTERNAMENTE A ESTAS, PELAS PLACAS CIMENTÍCIAS EM CRFS (CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO) PRENSADAS - ESP.: 55MM ) REF.: ETERNIT, CÓD.: PAINELWALL OU EQUIVALENTE. (LAJE)
	m²
	        120,00 
	
	
	
	
	

	7.6
	PAREDE EM GESSO ACARTONADO, ESP=10CM
	m²
	        280,00 
	
	
	
	
	

	7.7
	PAREDES LEVES REVESTIDAS COM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, 15MM, NAS 2 FACES COM PERFIS, SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO, ACABAMENTO ENTRE O FORRO E A DIVISÓRIA DE GESSO, ACABAMENTOS DE CANTO E ACABAMENTO COM ENTRE A ESTRUTURA DE STEELFRAME. ESP.:95MM, REF.: KNAUFF, CÓD.: W111 OU EQUIVALENTE  (ÁREAS SECAS)
	m²
	        340,00 
	
	
	
	
	

	7.8
	MURO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 20X20X10 REBOCADA DOS 2 LADOS
	m²
	          80,00 
	
	
	
	
	

	7.9
	ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO, ESP=15CM
	m²
	        280,00 
	
	
	
	
	

	7.10
	CHAPISCO/ REBOCO
	m²
	        900,00 
	
	
	
	
	

	7.11
	FECHAMENTO INTERNO EM GESSO ACARTONADO, 15mm, ACABAMENTOS DE CANTO E COM A ESTRUTURA DE STEELFRAME
	m²
	        380,00 
	
	
	
	
	

	7.12
	PAREDE EM BLOCO CERÂMICO, ESPESSURA 20CM
	m²
	        140,00 
	
	
	
	
	

	7.13
	PAREDE EM GESSO ACARTONADO PARA LOCAIS ÚMIDOS – HIDROFUGANTE – ESPESSURA 10,00CM – Inclusive mão-de-obra
	m²
	        120,00 
	
	
	
	
	

	7.14
	FECHAMENTO EM PLACA DE GESSO – PASSAGEM DE TUBULAÇÕES – inclusive mão-de-obra
	m²
	          40,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	8
	REVESTIMENTO DE PAREDES
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	CERÂMICA PARA PAREDE ACETINADO RETIFICADO BRANCO, LINHA GLACIER WHITE 20 X 30, REF.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE
	m²
	        400,00 
	
	
	
	
	

	8.2
	PERFIS METÁLICOS PARA CANTOS EM ALUMÍNIO NATURAL
	m
	          40,00 
	
	
	
	
	

	8.3
	PASTILHA CERÂMICA, LINHA DESIGN, DIM.5X5, COR CINZA BACH (JC1608), DA JATOBÁ OU EQUIVALENTE 
	m²
	          50,00 
	
	
	
	
	

	8.4
	CERÂMICA 10X10 (VERDE OU ZUL) PADRÃO EXISTENTE
	m²
	          27,00 
	
	
	
	
	

	8.5
	GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM PARA REVESTIMENTO DE PILARES
	m²
	          40,00 
	
	
	
	
	

	8.6
	CERÂMICA VILLAGE WHITE, DIM. 20x30cm, COR  BRANCO, DA CECRISA.
	m²
	        290,00 
	
	
	
	
	

	8.7
	REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 
	m²
	        230,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	9
	PORTAS, ESQUADRIAS E VIDRO
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	PORTAS MADEIRAS
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.2
	PD1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM COMPENSADO NAVAL 20 MM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, EM AMBOS OS LADOS, COM FECHADURA DE TARJETA LIVRE/OCUPADO, NA COR CINZA CLARO E DOBRADIÇA DO TIPO VAI-VEM. (REF. 100 MAC DA FORMIPLAC). - (800X1600X30MM)
	un
	          12,00 
	
	
	
	
	

	9.1.3
	PM1 – PORTAS DE MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍCO REF.PP-95  (COR CINZA) DA PERSTORP – 0,90X2,10M - COMPLETA
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	9.1.4
	PM2 – PORTAS DE MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍCO REF.PP-95  (COR CINZA) DA PERSTORP – 0,90X2,10M COM OLHO MÁGICO  - COMPLETA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	9.1.5
	PM3 – PORTAS DE MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍCO REF.PP-95  (COR CINZA) DA PERSTORP – 0,90X2,10M COM CHAPA METÁLICA PARA PNE  - COMPLETA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	9.1.6
	PM4 – PORTAS DE MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍCO REF.PP-95  (COR CINZA) DA PERSTORP – 0,90X2,10M COM VISOR DE VIDRO  - COMPLETA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	9.1.7
	PD1 - PORTAS DIVISÓRIA – 0,60X1,90M COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO  - COMPLETA
	un
	             9,00 
	
	
	
	
	

	9.1.8
	PD2 – PORTAS DIVISÓRIA – 0,90X1,60M  - COMPLETA
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	9.1.9
	PD3 – PORTAS DIVISÓRIA – 0,90X2,10M  - COMPLETA
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	9.1.10
	MOLA DE PISO MODELO BTS 75 DA DORMA
	un
	             7,00 
	
	
	
	
	

	9.1.11
	PORTA DE FERRO COM GRELHAS, 0,90X2,10M
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	9.1.12
	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO, 0,90X2,10M, SUBESTAÇÃO 
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	9.1.13
	JANELA DE ALUMÍNIO 1,00X0,60M, DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 10MM
	un
	             7,00 
	
	
	
	
	

	9.1.14
	JANELA DE ALUMÍNIO 2,00X0,60M, DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 10MM
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	9.1.15
	JANELA DE ALUMÍNIO 2,00X1,00M, DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 10MM
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	9.1.16
	JANELA DE ALUMÍNIO 1,00X0,60M, BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO 10MM
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	9.1.17
	VIDRO FIXO 3,00X1,50M – 10MM PARA FACHADA NO 1º E 2º PAVIMENTO , COM FERRAGENS – inclusive mão-de-obra
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	9.1.18
	ILUMINAÇÃO ZENITAL POR DUTOS DE LUZ, SOLATUBE 160 DS BASE TETO PLANO, Ф25CM
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	9.1.19
	ESQUADRIA DE ALUMINIO, COM PINTURA ELETROESTATICA
	m²
	          11,00 
	
	
	
	
	

	9.1.20
	PORTA  DUPLA DE VIDRO TEMPERADO CRISTAL 10MM - INCLUSIVE FERRAGENS E MOLA HIDRAÚLICA – DIM. 0,75X2,10M CADA FOLHA
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PARA SISTEMA DRYWALL, REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍCO, COR: CINZA POLAR (PP-45), REF: PERSTORP, PERTECH – 900/120MMX2100MMX40MM COM VISOR PARA PORTA QUANDO INDICADO, COM FERRAGENS NECESSÁRIAS.

	9.2.1
	PM1 - 900X2100 FIXAÇÃO EM DRYWALL, GIRO SIMPLES
	un
	          12,00 
	
	
	
	
	

	9.2.2
	PM1 - 900X2100 FIXAÇÃO EM DRYWALL, GIRO SIMPLES COM VISOR (OLHO MÁGICO) (TESOURARIA)
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	9.2.3
	PM2 -1200X2100 FIXAÇÃO EM DRYWAL, GIRO SIMPLES COM DUAS FOLHAS DESIGUAIS SENDO UMA DE 900X2100 E A OUTRA DE 300X2100mm.
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	9.2.4
	PM3 - 900X2100 FIXAÇÃO EM DRYWAL0, GIRO SIMPLES PARA SANITÁRIO ACESSIVEL
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	PORTAS E ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMÍNIO
	
	
	
	
	
	

	9.3.1
	PF1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA (0,90 X 2,10 M). INCLUSO BATENTE, FERRAGENS E FECHADURA TETRA -  DEPÓSITO DE LIXO
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	9.3.2
	PF2 - 900X2100mm - PORTA METÁLICA, PARA SALA DO COFRE, GRADES 
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	9.3.3
	PF3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, FOLHA SIMPLES COM SISTEMA DE PROTEÇÃO ACÚSTICO, CONTENDO BORRACHA EM TODO PERÍMETRO  E PROTEÇÃO ANTIFERRUGINOSA INCLUSO BATENTE, FERRAGENS E FECHADURAS – 1200mmX2100mm, DUAS FOLHAS, ABERTURA PARA FORA- CASA DE MÁQUINAS
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	9.3.4
	PGDE - PORTÃO EXTERNO TIPO GRADE COM BARRAS CHATAS COM CADEADO E TRANCA, INCLUSO GUARNIÇÕES – 900X2100mm
	m²
	             4,67 
	
	
	
	
	

	9.3.5
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR HORIZONTAL EM BARRA DE AÇO INOX ESCOVADO 25 mm, LARGURA 45CM, PARA PORTA DE MADEIRA DO SANITÁRIO. EXECUTAR CONFORME PROJETO
	und
	             3,00 
	
	
	
	
	

	9.3.6
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE IMPACTO PARA PORTA DE MADEIRA, EM AÇO ESCOVADO - 0,90 X 0,40 M, E=0,79mm - SANITÁRIO ACESSÍVEL
	m²
	             2,40 
	
	
	
	
	

	9.4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EXECUTADAS COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR: BRANCO - VIDRO TEMPERADO

	9.4.1
	J1- JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA COM DIM. ( 3,00X1,00 M ), VIDRO TEMPERADO 8MM
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	9.4.2
	J2- JANELA DE ALUMÍNIO, COM 02 FOLHAS DE CORRER  (2,00X0,60 M),  VIDRO TEMPERADO 6MM
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	9.4.3
	J3- JANELA DE ALUMÍNIO, COM 02 FOLHAS DE CORRER  (1,00X0,60 M),  VIDRO TEMPERADO 6MM
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	9.4.4
	ESQUADRIA DE ALUMINIO, COM PINTURA AUTOMOTIVA, COR BRANCA COM VIDRO TEMPERADO CRISTAL FIXO 10MM 
	m²
	             6,20 
	
	
	
	
	

	9.4.5
	ESQUADRIA DE ALUMINIO, COM PINTURA AUTOMOTIVA, COR BRANCA COM VIDRO TEMPERADO CRISTAL 6MM. DE CORRER
	m²
	             0,50 
	
	
	
	
	

	9.5
	PORTAS E ESQUADRIAS ESPECIAIS
	
	
	
	
	
	
	

	9.5.1
	VT4 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM. 0,90 X 2,10 M, INCLUI: MAX DOBRADIÇA PIVOTANTE SUPERIOR - FIXAÇÃO COM QUATRO PARAFUSOS, REF. ELBER 1101G OU EQUIVALENTE, MAX DOBRADIÇA INFERIOR COM MIOLO DE INOX, REF. ELBER 1103G OU EQUIVALENTE, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, MOLA DE PISO POTÊNCIA EN 2-5, PARA ATÉ 180KG DE PESO. REF. DORMA, MODELO BTS 75R OU EQUIVALENTE COM ABERTURA DE 180º, SEM TRAVA A 90º, TRINCO DE PISO E TRINCO SUPEIROR COM FECHADURA E COMPLEMENTOS (PORTA DE ENTRADA)
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	9.5.2
	VT5/6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM. 0,70 X 2,10 M, INCLUI: MAX DOBRADIÇA PIVOTANTE SUPERIOR - FIXAÇÃO COM QUATRO PARAFUSOS, REF. ELBER 1101G OU EQUIVALENTE, MAX DOBRADIÇA INFERIOR COM MIOLO DE INOX, REF. ELBER 1103G OU EQUIVALENTE, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, MOLA DE PISO POTÊNCIA EN 2-5, PARA ATÉ 180KG DE PESO. REF. DORMA, MODELO BTS 75R OU EQUIVALENTE COM ABERTURA DE 180º, SEM TRAVA A 90º, TRINCO DE PISO E TRINCO SUPEIROR COM FECHADURA E COMPLEMENTOS (PORTA DE ENTRADA)
	un
	             6,00 
	
	
	
	
	

	9.5.3
	PV120 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM. 1,20 X 2,10 M, INCLUI: MAX DOBRADIÇA PIVOTANTE SUPERIOR - FIXAÇÃO COM QUATRO PARAFUSOS, REF. ELBER 1101G OU EQUIVALENTE, MAX DOBRADIÇA INFERIOR COM MIOLO DE INOX, REF. ELBER 1103G OU EQUIVALENTE, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, MOLA DE PISO POTÊNCIA EN 2-5, PARA ATÉ 180KG DE PESO. REF. DORMA, MODELO BTS 75R OU EQUIVALENTE COM ABERTURA DE 180º, SEM TRAVA A 90º, TRINCO DE PISO E TRINCO SUPEIROR COM FECHADURA E COMPLEMENTOS (PORTA DE EMERGÊNCIA)
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	9.5.4
	PORTA DE VIDRO TEMPERADO CRISTAL 10MM - INCLUSIVE FERRAGENS E MOLA HIDRAÚLICA – DIM. 0,80X2,10M  - Mão de obra inclusa
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	9.6
	VIDRAÇARIA
	
	
	
	
	
	
	

	9.6.1
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm - PARA ESQUADRIAS FIXAS, INCLUI  FERRAGENS NECESSÁRIAS
	m²
	        220,00 
	
	
	
	
	

	9.7
	FERRAGENS
	
	
	
	
	
	
	

	9.7.1
	MOLA AÉREA MODELO MA-200 DA DORMA
	un
	          43,00 
	
	
	
	
	

	9.6.2
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM , INCLUIVE FERRAGENS
	un
	          18,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	10
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	CONTRAPISO, ESPESSURA= 8CM
	m²
	     1.800,00 
	
	
	
	
	

	10.2
	CAMADA DE REGULARIZACAO PARA ASSENTAMENTO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESP.: 3,0CM, PREPARO MANUAL
	m²
	     1.500,00 
	
	
	
	
	

	10.3
	PISO EM PLACAS DE GRANITO POLIDO, DIMENSÃO 60X60CM, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA.
	m²
	        860,00 
	
	
	
	
	

	10.4
	CERÂMICA CARGO PLUS, DIM. 41X41CM, COR GRAY, DA ELIANE. OU EQUIVALENTE (ÁREAS MOLHADAS/LIXO)
	m²
	        780,00 
	
	
	
	
	

	10.5
	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO PAVER HOLLAND 08, 98X198CM E ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE NO MÍNIMO 35MPA – COR: 08 CINZA, REF. PAVER – , CÓD.: PH08CZ  OU EQUIVALENTE COM CAMA DE AREIA (ESTACIONAMENTOS)
	m²
	        450,00 
	
	
	
	
	

	10.6
	LADRILHO HIDRÁULICO, 40X40X3,5CM LINHA TERRAZZO, REF. TECNOGRAN, CÓD.:. ROMA OU EQUIVALENTE, NA COR CINZA, INCLUSO RODAPÉ ALTURA 7CM. (CIRCULAÇÃO EXTERNA/BICICLETÁRIO)
	m²
	        210,00 
	
	
	
	
	

	10.7
	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA, 1,5CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE COM RODAPÉ CIMENTÍCIO 7CM DE ALTURA - CASA DE MÁQUINAS
	m²
	          55,58 
	
	
	
	
	

	10.8
	PISO EM CIMENTADO DESEMPENADO, ACABAMENTO EM PINTURA TINTA PINTA PISO, COR CINZA MÉDIO, DA CORAL, COM JUNTAS DE 1,30X1,30M ESP. 5MM 
	m²
	        450,00 
	
	
	
	
	

	10.9
	GRANITO CINZA ANDORINHA COM ACABAMENTO FLAMEADO, ESP. 2CM., DIM 50X50CM 
	m²
	        130,00 
	
	
	
	
	

	10.10
	GRANITO LEVIGADO PLACA DE 60X60 CM, ESP PADRAO, CINZA ANDORINHA
	m²
	          68,00 
	
	
	
	
	

	10.11
	 PISO DEPEDRA PORTUGUESA CONFORME PADRÃO EXISTENTE NA ÁREA EXTERNA
	m²
	             8,00 
	
	
	
	
	

	10.12
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO EM GRANITO
	m²
	        443,59 
	
	
	
	
	

	10.13
	PISO EM BORRACHA 250 X 250mm COM ESPESSURA TOTAL (PLACA + RELEVO) DE 5mm PARA INSTALAÇÃO SOBREPOSTA COLADA, COR AZUL (3 DA BORINDUS, AZUL CARIBE DA MERCUR, AZUL DA ARCO OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE), FABRICANTE MERCUR, ARCO, BORINDUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. AS PLACAS DE BORRACHA DEVERÃO SER DE MATERIAL PLÁSTICO DE PVC ATRAVÉS DO PROCESSO DE COMPACTAÇÃO/PRENSAGEM, FORMULADO SEM ADIÇÃO DE METAIS PESADOS, ANTIDERRAPANTES E PIGMENTAÇÃO NA MASSA. - ALERTA 
	m²
	        227,00 
	
	
	
	
	

	10.14
	PISO EM BORRACHA 250 X 250mm COM ESPESSURA TOTAL (PLACA + RELEVO) DE 5mm PARA INSTALAÇÃO SOBREPOSTA COLADA, COR AZUL (3 DA BORINDUS, AZUL CARIBE DA MERCUR, AZUL DA ARCO OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE), FABRICANTE MERCUR, ARCO, BORINDUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. AS PLACAS DE BORRACHA DEVERÃO SER DE MATERIAL PLÁSTICO DE PVC ATRAVÉS DO PROCESSO DE COMPACTAÇÃO/PRENSAGEM, FORMULADO SEM ADIÇÃO DE METAIS PESADOS, ANTIDERRAPANTES E PIGMENTAÇÃO NA MASSA. - DIRECIONAL
	m²
	        227,00 
	
	
	
	
	

	10.15
	PINTURA COM POLÍMERO PARA ROTA ACESSÍVEL COM EFEITO ANTIDERRAPANTE
	m²
	        480,00 
	
	
	
	
	

	10.16
	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, PLACAS PADRONIZADAS DE 40X40CM
	m²
	        210,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	11
	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA.
	m
	        550,00 
	
	
	
	
	

	11.2
	RODAPÉ CERÂMICO41X41CM
	m
	          34,62 
	
	
	
	
	

	11.3
	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 15 CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA
	m
	          66,45 
	
	
	
	
	

	11.4
	SOLEIRA EM GRANITO COM BORDAS E FACE SUPERIOR POLIDAS, 25MM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA
	m
	             8,45 
	
	
	
	
	

	11.5
	SOLEIRA EM GRANITO COM BORDAS E FACE SUPERIOR POLIDAS, 10MM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA
	m
	          28,00 
	
	
	
	
	

	11.6
	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 27 CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA
	m
	             3,50 
	
	
	
	
	

	11.7
	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 20 CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA
	m
	          13,40 
	
	
	
	
	

	11.8
	CHAPIM METÁLICO, EM ALUMÍNIO L=15CM
	m
	        210,00 
	
	
	
	
	

	11.9
	RODAPÉ CERÂMICO, MESMO PADRÃO DO PISO DO AMBIENTE, 7CM DE ALTURA
	m
	        109,00 
	
	
	
	
	

	11.10
	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 28CM, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA
	m
	          13,00 
	
	
	
	
	

	11.11
	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 10CM, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA
	m
	          41,00 
	
	
	
	
	

	11.12
	CHAPIM DE GRANITO, CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA
	m
	        109,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	12
	FORROS, DIVISÓRIAS E PISOS FALSOS
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	FORROS
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1
	FORRO MINERAL MODULAR EM PLACAS, COM RESISTÊNCIA À UMIDADE E PINTURA DE PROTEÇÃO ANTIFUNGO/MOFOS, RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE A,  MODULAÇÃO 625MM X 1250MM X 16 MM COM ACABAMENTO BORDA BEVELED TEGULAR, COR: BRANCO (WH), REF.:ARMSTRONG, CÓD.:GEORGIAN HUMIGUARD PLUS OU EQUIVALENTE (ALTURA 3,40M)
	m²
	     1.100,00 
	
	
	
	
	

	12.1.2
	FORRO DE GESSO ACARTONADO, TIPO FGE, COM PINTURA LÁTEX PVA, COR BRANCO NEVE, DA SUVINIL 
	m²
	        380,00 
	
	
	
	
	

	12.3.2
	TABICA SIMPLES, CONFORME PROJETO
	m
	        318,00 
	
	
	
	
	

	12.2
	DIVISÓRIAS
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.1
	DIVISÓRIA COM SISTEMA DE ENCAIXE ENTRE PAINÉIS MODULARES E ESTRUTURA METÁLICA, TIPO NAVAL, COM PAINÉIS DUPLA FACE COM ESPESSURA DE 35MM MODULADAS DE EIXO A EIXO 1220MM,  REQUADRO  EM CHAPA ISOLANTE  DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO EM CHAPA DE MADEIRA PRENSADA COM 3 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO PRENSADO A QUENTE NA CHAPA, TORNANDO-SE UM SÓ CORPO,COMPOSTO POR CHAPA DURA DE FIBRAS DE EUCALIPTO PRENSADAS COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR CRISTAL OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ( TIPO BP-PLUS). ESTRUTURA COM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSQUEADO, PODENDO OS MONTANTES/ TRAVESSAS E RODAPÉS SEREM DUPLOS OU SIMPLES, DE ACORDO COM O PADRÃO A SER INSTALADO.
	m²
	        109,00 
	
	
	
	
	

	12.2.2
	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=3,0CM, H=1,90M
	m²
	        109,00 
	
	
	
	
	

	12.3
	PISOS FALSOS
	
	
	
	
	
	
	

	12.3.1
	PISO ELEVADO EM PLACAS DE AÇO COM ENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR, 600MM X 600MM, H=280MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO FENÓLICO DE ALTA PRESSÃO ANTIESTÁTICO, COR: ARGILA, REF.: TATE
	m²
	        132,18 
	
	
	
	
	

	12.3.4
	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2,0CM
	m²
	        109,00 
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	13
	CARPINTARIA E MARCENARIA
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO DA COPA EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO NA COR BRANCO E INTERNAMENTE LAMINADO BRILHANTE NA COR BRANCO, INCLUSIVE PRATELEIRAS, SOB BANCADA DA PIA
	m²
	          50,00 
	
	
	
	
	

	13.2
	ARMARIOS PARA QUADROS ELETRICOS
	m²
	          41,00 
	
	
	
	
	

	13.3
	ARMÁRIO EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO
	m²
	             7,00 
	
	
	
	
	

	13.4
	PORTAS DE CORRER  PARA FECHAMENTO DE ARMÁRIO PARA QUADROS EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO. INCLUI FECHADURA
	m²
	          13,00 
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	14
	SERRALHERIA
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	BICICLETÁRIO EM SUPORTES DE AÇO CARBONO  2" COM PINTURA
	un
	          33,00 
	
	
	
	
	

	
	AUTOMOTIVA NAS CORES CINZA ESCURO E BRANCO
	
	
	
	
	

	14.2
	PÁRA-RODAS EM TUBO METÁLICO 2" COM PINTURA COR AMARELA
	un
	          57,00 
	
	
	
	
	

	14.3
	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO  ANTI-OXIDANTE, H=4,50M
	m
	          12,50 
	
	
	
	
	

	14.4
	BRISE EM ACM 4MM COR AZUL, COLADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO 5X5CM COM FITA
	m²
	          34,50 
	
	
	
	
	

	14.5
	GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO, PARA JANELAS, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO
	m²
	          30,75 
	
	
	
	
	

	14.6
	GRADIL ELETROFUNDIDO, MODELO ARTIS, H=2,10M, COR BRANCA
	m²
	        250,00 
	
	
	
	
	

	14.7
	CORRIMÃO, EM TUBO INDUSTRIAL, DUAS BARRAS DE =1 1/2", E=2,25MM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO
	m
	          86,00 
	
	
	
	
	

	14.8
	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL  2" EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO, COM FECHAMENTO EM BARRAS 
	m
	          50,00 
	
	
	
	
	

	14.9
	GRADE METÁLICA EM BARRAS CHATAS DE 1/4". DEVERÁ SER INSTALADA, ADJACENTE À GRADE E DO LADO INTERNO TELA, MALHA 3/4" #12MM. ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO ACETINADO, COR BRANCA
	m²
	             9,00 
	
	
	
	
	

	14.10
	COMPLEMENTO DE GRADE CONFORME PADRÃO EXISTENTE PARA FECHAMENTO DAS CONDENSASDORAS. PINTURA AUTOMOTIVA, COR BRANCA CONFORME PADRÃO EXISTENTE
	m²
	          15,00 
	
	
	
	
	

	14.11
	GRADE COM DUAS FOLHAS DIM.2,20X1,60M ABAIXO DA ESCADA ONDE SERÃO INSTALADAS AS CONDENSADORAS
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	14.12
	TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO COM MALHA 1”x1” E ARAME 12 BWG 
	m²
	          45,00 
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	15
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	PINTURA ACRÍLICA FOSCA
	m²
	     3.200,00 
	
	
	
	
	

	15.2
	PINTURA LATEX PVA
	m²
	     1.100,00 
	
	
	
	
	

	15.3
	EMASSAMENTO PVA DUAS DEMÃOS 
	m²
	     6.000,00 
	
	
	
	
	

	15.4
	EMASSAMENTO PVA ACRILICO
	m²
	     6.000,00 
	
	
	
	
	

	15.5
	PINTURA ANTI-PICHAÇÃO
	m²
	        720,00 
	
	
	
	
	

	15.6
	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO
	m²
	        123,00 
	
	
	
	
	

	15.7
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA ESPECIAL PARA PISOS
	m²
	        350,00 
	
	
	
	
	

	15.8
	PINTURA À BASE DE BORRACHA CLORADA - PICTOGRAMAS 
	m²
	             5,00 
	
	
	
	
	

	15.9
	PINTURA À BASE DE BORRACHA CLORADA - SINALIZAÇÃO DE VAGAS 
	m²
	        111,00 
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	16
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	ALIMENTADORES DE AR CONDICIONADO
	
	
	
	
	
	
	

	16.1.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        130,00 
	
	
	
	
	

	16.1.2
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        115,00 
	
	
	
	
	

	16.1.3
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          74,00 
	
	
	
	
	

	16.1.4
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.1.5
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          57,00 
	
	
	
	
	

	16.1.6
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.1.7
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.1.8
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1''
	m    
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.1.9
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1.1/4''
	m    
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.1.10
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 2''
	m    
	          24,00 
	
	
	
	
	

	16.1.11
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM
	m    
	          98,00 
	
	
	
	
	

	16.1.12
	SAIDA HORIZONTAL  Ø1” 
	m    
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.1.13
	SAIDA HORIZONTAL  Ø2” 
	m    
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.1.14
	ACOPLAMENTOS P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.1.15
	JUNÇÃO P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	          87,00 
	
	
	
	
	

	16.1.16
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.1.17
	CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.1.18
	TERMINAL P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	3,00 
	
	
	
	
	

	16.1.19
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un   
	             9,00 
	
	
	
	
	

	16.1.20
	BOX RETO Ø1 ''
	un   
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.1.21
	BOX RETO Ø1.1/4''
	un   
	          19,00 
	
	
	
	
	

	16.1.22
	BOX RETO Ø1.1/2''
	un   
	          41,00 
	
	
	
	
	

	16.1.23
	BOX RETO Ø2''
	un   
	          38,00 
	
	
	
	
	

	16.1.24
	BOX RETO Ø3''
	un   
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.1.25
	CABO AFUMEX  450/750V 2,5MM²
	m    
	        755,00 
	
	
	
	
	

	16.1.26
	CABO AFUMEX  450/750V 1,5MM²
	m
	        209,00 
	
	
	
	
	

	16.1.27
	CABO SINTENAX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5MM²
	m    
	        218,00 
	
	
	
	
	

	16.1.28
	CABO SINTENAX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m    
	     1.228,00 
	
	
	
	
	

	16.1.29
	CABO SINTENAX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 4,0MM²
	m    
	        409,00 
	
	
	
	
	

	16.1.30
	CABO SINTENAX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 16,0MM²
	m    
	        328,00 
	
	
	
	
	

	16.1.31
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5MM²
	m    
	        409,00 
	
	
	
	
	

	16.1.32
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m    
	        300,00 
	
	
	
	
	

	16.1.33
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 10,0MM²
	m    
	        546,00 
	
	
	
	
	

	16.1.34
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un   
	          27,00 
	
	
	
	
	

	16.1.35
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1''
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.1.36
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4''
	un   
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.1.37
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/2''
	un   
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.1.38
	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 2''
	un   
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.1.39
	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 3''
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.1.40
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un   
	          30,00 
	
	
	
	
	

	16.1.41
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un   
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.1.42
	TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA
	un   
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.1.43
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2.1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.1.44
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1.1/2''
	m
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.1.45
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 2.1/2''
	m
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.1.46
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3"
	m
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.1.47
	CONECTOR BOX RETO Ø3/4”
	un
	          18,00 
	
	
	
	
	

	16.1.48
	CONECTOR BOX RETO Ø3”
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.1.49
	BOX RETO Ø2.1/2''
	un
	             7,00 
	
	
	
	
	

	16.1.50
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 35,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	        117,00 
	
	
	
	
	

	16.1.51
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 16,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	          78,00 
	
	
	
	
	

	16.1.52
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 4,0mm²
	m
	        300,00 
	
	
	
	
	

	16.1.53
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 16,0mm²
	m
	          73,00 
	
	
	
	
	

	16.1.54
	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 2.1/2''
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.1.55
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 30X30CM
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.2
	ALIMENTADORES DE QUADROS
	
	
	
	
	
	
	

	16.2.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          41,00 
	
	
	
	
	

	16.2.2
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        112,00 
	
	
	
	
	

	16.2.3
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          46,00 
	
	
	
	
	

	16.2.4
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          41,00 
	
	
	
	
	

	16.2.5
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          25,00 
	
	
	
	
	

	16.2.6
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          87,00 
	
	
	
	
	

	16.2.7
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.2.8
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          65,00 
	
	
	
	
	

	16.2.9
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 150X50MM
	m    
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.2.10
	ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.2.11
	TE NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.2.12
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.2.13
	CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.2.14
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.2.15
	RED. CONCENTRICA P/ ELETROCALHA 150X100X50MM
	un   
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.2.16
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM
	m
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.2.17
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM
	m    
	          57,00 
	
	
	
	
	

	16.2.18
	SAIDA HORIZONTAL  Ø1” 
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.2.19
	SAIDA HORIZONTAL  Ø1.1/4” 
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.2.20
	SAIDA HORIZONTAL  Ø1.1/2” 
	un   
	             7,00 
	
	
	
	
	

	16.2.21
	SAIDA HORIZONTAL  Ø2” 
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.2.22
	ACOPLAMENTOS P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.2.23
	JUNÇÃO P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	          51,00 
	
	
	
	
	

	16.2.24
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	          44,00 
	
	
	
	
	

	16.2.25
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.2.26
	CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.2.27
	TERMINAL P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.2.28
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.2.29
	BOX RETO Ø1 ''
	un
	          94,00 
	
	
	
	
	

	16.2.30
	BOX RETO Ø1.1/4 ''
	un
	          22,00 
	
	
	
	
	

	16.2.31
	BOX RETO Ø1.1/2''
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.2.32
	BOX RETO Ø2''
	un   
	             9,00 
	
	
	
	
	

	16.2.33
	BOX RETO Ø3''
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.2.34
	CABO AFUMEX, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 10,0MM²
	m    
	        280,00 
	
	
	
	
	

	16.2.35
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 4,0MM²
	m    
	        650,00 
	
	
	
	
	

	16.2.36
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 10,0MM²
	m    
	        650,00 
	
	
	
	
	

	16.2.37
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 16,0MM²
	m    
	        180,00 
	
	
	
	
	

	16.2.38
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 25,0MM²
	m
	        146,00 
	
	
	
	
	

	16.2.39
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 35,0MM²
	m    
	        309,00 
	
	
	
	
	

	16.2.40
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 70,0MM²
	m
	        146,00 
	
	
	
	
	

	16.2.41
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 95,0MM²
	m    
	          82,00 
	
	
	
	
	

	16.2.42
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 185,0MM²
	m    
	        220,00 
	
	
	
	
	

	16.2.43
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1''
	un   
	          44,00 
	
	
	
	
	

	16.2.44
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4''
	un   
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.2.45
	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 2''
	un   
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.2.46
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.2.47
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un   
	          14,00 
	
	
	
	
	

	16.2.48
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20CM
	un   
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.2.49
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 30X30CM
	un   
	          12,00 
	
	
	
	
	

	16.2.50
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM
	un   
	          12,00 
	
	
	
	
	

	16.2.51
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 30X30CM
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.2.52
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40X40CM
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	15.2.33
	CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 80X80CM
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.3
	MEDIÇÃO CEB
	
	
	
	
	
	
	

	16.3.1
	FUSIVEL NH (3NA3 136 DA SIEMENS)
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.3.2
	BASE PARA FUSIVÉIS NH (3NH3 230  3YB)
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.3.3
	CAIXA B (600x500X200 - PADRÃO CEB)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.3.4
	CAIXA TR (PADRÃO CEB) 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.3.5
	CAIXA P4 (PADRÃO CEB)
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.4
	TOMADAS REDE COMUM
	
	
	                -   
	                   -   
	
	
	

	16.4.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        322,00 
	
	
	
	
	

	16.4.2
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        139,00 
	
	
	
	
	

	16.4.3
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          44,00 
	
	
	
	
	

	16.4.4
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        317,00 
	
	
	
	
	

	16.4.5
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          25,00 
	
	
	
	
	

	16.4.6
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3/4''
	m    
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.4.7
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 150X50MM
	m    
	          33,00 
	
	
	
	
	

	16.4.8
	ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.4.9
	TE NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.4.10
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.4.11
	JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	          27,00 
	
	
	
	
	

	16.4.12
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.4.13
	RED. CONCENTRICA P/ ELETROCALHA 150X100X50MM
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.4.14
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM
	m    
	          74,00 
	
	
	
	
	

	16.4.15
	JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	          27,00 
	
	
	
	
	

	16.4.16
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	          25,00 
	
	
	
	
	

	16.4.17
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.4.18
	SAIDA HORIZONTAL Ø3/4”  
	un   
	          21,00 
	
	
	
	
	

	16.4.19
	SAIDA HORIZONTAL Ø1”  
	un   
	          12,00 
	
	
	
	
	

	16.4.20
	SAIDA HORIZONTAL Ø1.1/4” 
	un   
	             6,00 
	
	
	
	
	

	16.4.21
	CONECTOR BOX RETO Ø3/4”
	un   
	          59,00 
	
	
	
	
	

	16.4.22
	CONECTOR BOX RETO Ø1”
	un   
	          12,00 
	
	
	
	
	

	16.4.23
	CONECTOR BOX RETO Ø1.1/4”
	un   
	             6,00 
	
	
	
	
	

	16.4.24
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m    
	     2.800,00 
	
	
	
	
	

	16.4.25
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 6,0MM²
	m    
	        250,00 
	
	
	
	
	

	16.4.26
	CABO AFUMEX  450/750V 2,5MM²
	m    
	     2.800,00 
	
	
	
	
	

	16.4.27
	CABO AFUMEX  450/750V 6,0MM²
	m    
	        246,00 
	
	
	
	
	

	16.4.28
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un   
	          32,00 
	
	
	
	
	

	16.4.29
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un   
	          52,00 
	
	
	
	
	

	16.4.30
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un   
	          38,00 
	
	
	
	
	

	16.4.31
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20CM
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.4.32
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un   
	          95,00 
	
	
	
	
	

	16.4.33
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4"
	un   
	             7,00 
	
	
	
	
	

	16.4.34
	CAIXA 4”X4” DE PISO COM TAMPA VEDADA
	un   
	          40,00 
	
	
	
	
	

	16.4.35
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 10X10CM
	un   
	          33,00 
	
	
	
	
	

	16.4.36
	TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA
	un   
	        230,00 
	
	
	
	
	

	16.4.37
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.4.38
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 2''
	m
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.4.39
	CABO AFUMEX, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 16,0mm²
	m
	          68,00 
	
	
	
	
	

	16.4.40
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 1,5mm²
	m
	          55,00 
	
	
	
	
	

	16.4.41
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm²
	m
	        131,00 
	
	
	
	
	

	16.4.42
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 6,0mm²
	m
	          68,00 
	
	
	
	
	

	16.4.43
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 120,0mm²
	m
	        120,00 
	
	
	
	
	

	16.4.44
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 40X40CM
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.4.45
	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100x50mm
	m
	          30,00 
	
	
	
	
	

	16.4.46
	TÊ HORIZONTAL  P/ ELETROCALHA 100x50mm
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.4.47
	TÊ VERTICAL DE SUBIDA  P/ ELETROCALHA 100x50mm
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.4.48
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 4,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	        280,00 
	
	
	
	
	

	16.4.49
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 6,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	        280,00 
	
	
	
	
	

	16.4.50
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 10,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	        555,00 
	
	
	
	
	

	16.4.51
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 16,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	          27,00 
	
	
	
	
	

	16.4.52
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 25,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	          22,00 
	
	
	
	
	

	16.4.53
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 50,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	          33,00 
	
	
	
	
	

	16.4.54
	CABO FLEXÍVEL ISOLADO EM HEPR 8,7/15kV-105°C, SEÇÃO NOMINAL 35,0mm²
	m
	        230,00 
	
	
	
	
	

	16.4.55
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 70,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	          60,00 
	
	
	
	
	

	16.4.56
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 95,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	          50,00 
	
	
	
	
	

	16.4.57
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 150,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	        220,00 
	
	
	
	
	

	16.4.58
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 100x100x100CM C/TAMPA DE CONCRETO COM BURACO CENTRAL
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.4.59
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.4.60
	RED. LATERAL ESQUERDA 150X100 PARA ELETROCALHA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.4.61
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.4.62
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	     1.190,00 
	
	
	
	
	

	16.4.63
	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100x50mm
	m
	          19,00 
	
	
	
	
	

	16.4.64
	CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.4.65
	SAÍDA HORIZONTAL Ø1”
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.4.66
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	        346,00 
	
	
	
	
	

	16.4.67
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.4.68
	CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMINIO, 4X4"
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.4.69
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.5
	TOMADAS REDE NO-BREAK
	
	
	
	
	
	
	

	16.5.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        150,00 
	
	
	
	
	

	16.5.2
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.5.3
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          76,00 
	
	
	
	
	

	16.5.4
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3/4''
	m    
	          68,00 
	
	
	
	
	

	16.5.5
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM
	m    
	          90,00 
	
	
	
	
	

	16.5.6
	ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.5.7
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	             7,00 
	
	
	
	
	

	16.5.8
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.5.9
	TE NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.5.10
	CURVA NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	             6,00 
	
	
	
	
	

	16.5.11
	JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	          82,00 
	
	
	
	
	

	16.5.12
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	          27,00 
	
	
	
	
	

	16.5.13
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.5.14
	SAIDA HORIZONTAL Ø3/4” 
	un   
	          18,00 
	
	
	
	
	

	16.5.15
	CONECTOR BOX RETO Ø3/4”
	un   
	          74,00 
	
	
	
	
	

	16.5.16
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m    
	     1.100,00 
	
	
	
	
	

	16.5.17
	CABO AFUMEX  450/750V 2,5MM²
	m    
	        850,00 
	
	
	
	
	

	16.5.18
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un   
	             7,00 
	
	
	
	
	

	16.5.19
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un   
	          26,00 
	
	
	
	
	

	16.5.20
	CAIXA 4”X4” DE PISO COM TAMPA VEDADA
	un   
	          22,00 
	
	
	
	
	

	16.5.21
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un   
	          21,00 
	
	
	
	
	

	16.5.22
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 10X10CM
	un   
	          30,00 
	
	
	
	
	

	16.5.23
	TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR VERMELHA.
	un   
	          90,00 
	
	
	
	
	

	16.5.24
	TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA
	un   
	          19,00 
	
	
	
	
	

	16.6
	TOMADAS REDE ESTABILIZADA
	
	
	
	
	
	
	

	16.6.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          82,00 
	
	
	
	
	

	16.6.2
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          25,00 
	
	
	
	
	

	16.6.3
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          82,00 
	
	
	
	
	

	16.6.4
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.6.5
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3/4''
	m    
	          25,00 
	
	
	
	
	

	16.6.6
	SAIDA HORIZONTAL Ø3/4” 
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.6.7
	SAIDA HORIZONTAL Ø1” 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.6.8
	CONECTOR BOX RETO Ø3/4”
	un   
	          41,00 
	
	
	
	
	

	16.6.9
	CONECTOR BOX RETO Ø1”
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.6.10
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m    
	        890,00 
	
	
	
	
	

	16.6.11
	CABO AFUMEX  450/750V 2,5MM²
	m    
	        650,00 
	
	
	
	
	

	16.6.12
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un   
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.6.13
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un   
	          19,00 
	
	
	
	
	

	16.6.14
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.6.15
	CAIXA 4”X4” DE PISO COM TAMPA VEDADA
	un   
	          22,00 
	
	
	
	
	

	16.6.16
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.6.17
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 10X10CM
	un   
	          27,00 
	
	
	
	
	

	16.6.18
	TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR CINZA
	un
	          50,00 
	
	
	
	
	

	16.7
	ILUMINAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.7.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        550,00 
	
	
	
	
	

	16.7.2
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        150,00 
	
	
	
	
	

	16.7.3
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.7.4
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        453,00 
	
	
	
	
	

	16.7.5
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        106,00 
	
	
	
	
	

	16.7.6
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM
	m    
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.7.7
	SAIDA HORIZONTAL  Ø3/4” 
	un   
	          43,00 
	
	
	
	
	

	16.7.8
	SAIDA HORIZONTAL  Ø1” 
	un   
	          19,00 
	
	
	
	
	

	16.7.9
	ACOPLAMENTOS P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.7.10
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.7.11
	CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.7.12
	REDUÇAO CONCÊNTRICA P/ ELETROCALHAS 150X50MM P/ 100X50MMM 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.7.13
	JUNÇÃO P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	          33,00 
	
	
	
	
	

	16.7.14
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 150X50MM
	m
	          19,00 
	
	
	
	
	

	16.7.15
	ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.7.16
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.7.17
	CURVA NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.7.18
	JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          18,00 
	
	
	
	
	

	16.7.19
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          19,00 
	
	
	
	
	

	16.7.20
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.7.21
	BOX RETO Ø3/4 ''
	un   
	          79,00 
	
	
	
	
	

	16.7.22
	CONECTOR BOX RETO Ø1”
	un   
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.7.23
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m    
	     2.200,00 
	
	
	
	
	

	16.7.24
	CABO SINTENAX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m    
	     1.250,00 
	
	
	
	
	

	16.7.25
	CABO FLEXIVEL AFUMEX 450/750V 2,5MM²
	m    
	     2.800,00 
	
	
	
	
	

	16.7.26
	CABO MULTIPOLAR   0,6/1KV SEÇÃO  NOMINAL 3X2,5MM²,
	m
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.7.27
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un   
	          37,00 
	
	
	
	
	

	16.7.28
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1''
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.7.29
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un   
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.7.30
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.7.31
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un   
	          68,00 
	
	
	
	
	

	16.7.32
	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA T-16 EM ALVENARIA 
	un   
	          40,00 
	
	
	
	
	

	16.7.33
	CAIXA OCTOGONAL C/ FUNDO MOVEL 4X2'
	un   
	        644,00 
	
	
	
	
	

	16.7.34
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X14W/220V REF-2005 ITAIM
	un   
	          36,00 
	
	
	
	
	

	16.7.35
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X28W/220V.  REF-2005 ITAIM
	un   
	          95,00 
	
	
	
	
	

	16.7.36
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X28W/220V, COM REATOR DIMERIZAVEL. REF-2005 ITAIM
	un   
	          70,00 
	
	
	
	
	

	16.7.37
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X14W/220V REF-2007 ITAIM
	un   
	          20,00 
	
	
	
	
	

	16.7.38
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X28W/220V.  REF-2007 ITAIM
	un   
	          40,00 
	
	
	
	
	

	16.7.39
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X28W/220V.  REF-2109 ITAIM
	un   
	          26,00 
	
	
	
	
	

	16.7.40
	LUMINARIA FLUORESCENTE CIRCULAR DE EMBUTIR 2X26W/220V. REF – PEROLA ITAIM
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.7.41
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2X28W/220V. REF – 3005 ITAIM
	un   
	             6,00 
	
	
	
	
	

	16.7.42
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2X28W/220V. REF – LPT18 ITAIM
	un   
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.7.43
	LUMINARIA FLUORESCENTE QUADRADA DE EMBUTIR 4X14W/220V.  REF-2003 ITAIM
	un   
	          20,00 
	
	
	
	
	

	16.7.44
	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X16W/220V, COM REATOR ELETRONICO AFP 220V INSTALADA NA CARENAGEM DO AUTO ATENDIMENTO
	un   
	          20,00 
	
	
	
	
	

	16.7.45
	LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM SOLO, LÂMPADA HALÓGENA REFLETORA PAR20 1X50W/220V. REF- MOMBORÉ DA ITAIM
	un   
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.7.46
	PROJETOR PARA AMBIENTE EXTERNO COM UMA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	
	150W REF.: GUAPI DA ITAIM
	
	
	
	
	
	
	

	16.7.47
	LUMINÁRIA RETANGULAR PARA POSTE, COM UMA LÂMPADA 1XHIT DE 150W, MODELO MÁRMORE "P" DA ITAIM 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.7.48
	LUMINARIA FLUORESCENTE QUADRADA DE EMBUTIR 4X14W/220V, COM REATOR DIMMERIZAVEL  REF-2003 ITAIM.
	un   
	          12,00 
	
	
	
	
	

	16.7.49
	LUMINARIA FLUORESCENTE CIRCULAR DE SOBREPOR 2X26W/220V. REF – BLENDA ITAIM
	un   
	          30,00 
	
	
	
	
	

	16.7.50
	LUMINARIA DE EMERGENCIA MOD. BLF 11/2T AUREON
	un   
	          69,00 
	
	
	
	
	

	16.7.51
	LUMINARIA DE EMERGENCIA MOD. BLF 11/2T AUREON C/ INDICAÇÃO DE SAÍDA
	un   
	          12,00 
	
	
	
	
	

	16.7.52
	SENSOR DE ILUMINAÇÃO – REF. LUXSENSE  PHILIPS
	un   
	          30,00 
	
	
	
	
	

	16.7.53
	SENSOR DE PRESENÇA
	un   
	          26,00 
	
	
	
	
	

	16.7.54
	RELÉ FOTOELÉTRICO
	un   
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.7.55
	INTERRUPTOR.UMA TECLA SIMPLES 10A.250V
	un   
	          32,00 
	
	
	
	
	

	16.7.56
	INTERRUPTOR. DUAS TECLA SIMPLES 10A.250V
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.7.57
	ILUMINAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.7.58
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m 
	          41,00 
	
	
	
	
	

	16.7.59
	CAIXA CP-16
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.7.60
	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100x50mm
	m
	          90,00 
	
	
	
	
	

	16.7.61
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.7.62
	CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHAS 150X50MMM 
	un   
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.7.63
	DIVISOR P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          19,00 
	
	
	
	
	

	16.7.64
	CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.7.65
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100x50mm
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.7.66
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100x50mm C/ SAÍDA P/ ELETRODUTO Ø3/4"
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.7.67
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100x50mm C/ SAÍDA P/ ELETRODUTO Ø1"
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.7.68
	TE HORIZONTAL  P/ ELETROCALHA 100x50mm
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.7.69
	SAÍDA HORIZONTAL Ø3/4”
	un
	          59,00 
	
	
	
	
	

	16.7.70
	SAÍDA HORIZONTAL Ø1”
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.7.71
	SAÍDA HORIZONTAL Ø1.1/4”
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.7.72
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	     1.220,00 
	
	
	
	
	

	16.7.73
	CABO FLEXIVEL COM ISOLAMENTO POLIOLEFÍLICO NÃO HALOGENADO 450/750V-70°C-70°C 1,5mm²
	m    
	          45,00 
	
	
	
	
	

	16.7.74
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un
	          20,00 
	
	
	
	
	

	16.7.75
	CAIXA OCTOGONAL C/ FUNDO MOVEL 4X4”
	un
	        173,00 
	
	
	
	
	

	16.7.76
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2X14W/220V.  ref: 3005 - ITAIM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.7.77
	LUMINARIA FLUORESCENTE CIRCULAR DE SOBREPOR 2X26W/220V.  ref: PRATA-E - ITAIM
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.7.78
	LUMINARIA FLUORESCENTE RETANGULAR ARANDELA  2X26W/220V.  ref: PLASMA - ITAIM
	un
	             9,00 
	
	
	
	
	

	16.7.79
	LUMINARIA FLUORESCENTE RETANGULAR ARANDELA  2X28W/220V.  Ref: LPT-18 - ITAIM
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.7.80
	LUMINARIA TIPO TARTARUGA RESISTENTE AO TEMPO 1X70W
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.7.81
	TOMADA 2P+T
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.7.82
	INTERRUPTOR.UMA TECLA PARALELO 3 WAY 10A.250V
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.7.83
	LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W EQUIPADAS COM UM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V 
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.8
	QUADROS E EQUIPAMENTOS
	
	
	
	
	
	
	

	16.8.1
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QGBT
	
	
	
	
	
	
	

	16.8.1.1
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=250 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=250A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA,  ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 230A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO  RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA).
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.2
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=250 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=250A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA,  ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 200A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO  RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA).
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.3
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=160 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=160A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA,  ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 160A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO  RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA).
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.4
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=160 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=160A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA,  ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 140A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO  RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA).
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.5
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=160 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=160A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA,  ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 130A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO  RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA).
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.6
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.7
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.8
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=80A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.9
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un   
	          19,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.10
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un   
	             7,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.11
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.12
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA
	un   
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.13
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.14
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=100A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA. 
	un   
	             6,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.15
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	          18,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.16
	QUADRO ELÉTRICO EM CHAPA METÁLICA, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, , IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, NUMERO DE FILAS E EXECUÇÃO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...).
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.17
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=400A E TENSÃO NOMINAL DE 600V.
	un   
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.18
	MEDIDOR DE MULTIGRANDEZAS PARA INDICAÇÃO, MEDIÇÃO E REGISTRO DE EVENTOS DAS VARIÁVEIS ELÉTRICAS, FATOR DE POTÊNCIA. ENERGIA ATIVA E REATIVA, DEMANDAS DE CORRENTE E POTÊNCIA. MEMÓRIA DE MASSA DE ATÉ 20 VARIÁVEIS. TECLADO FRONTAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP50 NO ALOJAMENTO E IP10 NOS BORNES.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.19
	MULTIMEDIDOR DIGITAL DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM DISPLAY, TENSÃO DE ENTRADA: 220 A 500VCA, ALIMENTAÇÃO AUXILIAR: 85 A 265VCA, CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO: 0 A 5A, PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO MODBUS (RS485), INTERFACE RS 232 E RS 485. GRANDEZAS A SEREM MEDIDAS:TENSÃO, CORRENTE, FATOR DE POTÊNCIA, FREQÜÊNCIA, POTÊNCIA ATIVA, REATIVA, APARENTE TOTAL, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE E DE TENSÃO.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.8.1.20
	TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM TENSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO DE 600 V, RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO 250:5, COM CLASSE DE TEMPERATURA B (130ºC), TEMPERATURA AMBIENTE DE -25 ATÉ +55ºC, EM ATENDIMENTO AS NORMAS NBR 6856, NBR 6821 E IEC 185.
	un   
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QTOM
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.2.1
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	          63,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.4
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.5
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=125A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 35MM² E ATÉ 6 SAÍDAS PARA CABO DE 16 MM². 
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.6
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.7
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.8
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR), IN=40A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.9
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR), IN=25A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un   
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.10
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=250 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=250A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA,  ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 250A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO  RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA).
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.11
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, LU=250A (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTICO COM IN=250A A 70ºC, 380V, 60HZ, ICU=25KA, ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 175A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L(LONGO RETARDO) ADUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADOS EM DIAGRAMA)
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.12
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, LU=160 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTICO COM IN=125A A 70ºC, 380V, 60HZ, ICU=16KA, ICS=16KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 125A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L(LONGO RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA).
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.13
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15,0KA.
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.14
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.15
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA.
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.16
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA. 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.17
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.18
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.19
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=63A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.20
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15,0KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.21
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15,0KA.
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.22
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.23
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.24
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 5 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN), EQUIPADO COM CELA DE CABOS ADICIONAL E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.25
	PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.26
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=250A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 120MM² E SAÍDAS PARA CABO ATÉ 35MM².
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.2.27
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=175A E TENSÃO NOMINAL DE 600V.
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.3
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QILUM
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.3.1
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "B", ICU=4,5KA.
	un   
	          44,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.3
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.4
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.5
	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 20A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.6
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0 MM². 
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.7
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.8
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.9
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR), IN=25A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un   
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.10
	CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.11
	BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 
	un   
	          27,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.12
	FUSÍVEL DIAZED 4A COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO-DIN
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.13
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA)
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.14
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.15
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM ,1NF ,1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.16
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un   
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.17
	CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF.
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.18
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA)
	un   
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.3.19
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un   
	             2,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.4
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QILUM-AA
	
	
	
	
	
	

	16.9.4.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.4.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "B", ICU=4,5KA.
	un   
	          23,00 
	
	
	
	
	

	16.9.4.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.4.4
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM².
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.4.5
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.4.6
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	             7,00 
	
	
	
	
	

	16.9.4.7
	CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 16A EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF.
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.4.8
	BORNES PARA O COMANDO DE INTERTRAVAMENTO -  2,5MM² 
	un   
	          36,00 
	
	
	
	
	

	16.9.4.9
	CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.4.10
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO DUPLO, LINHA MODULAR 1NA (COR VERDE) + 1NF (COR VERMELHO)
	un   
	             7,00 
	
	
	
	
	

	16.9.4.11
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM ,1NF ,1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. 
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.4.12
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, CAPACIDADE DE RUPTURA DE 120 KA, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.4.13
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, MONOPOLAR, IN=80A, ENTRDA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6 MM². 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.4.14
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL BIPOLAR (DR), IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QFNB
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.5.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             6,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un   
	          56,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.4
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.5
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM². 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.6
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.7
	CHAVE REVERSORA SOB CARGA, 3 POSIÇÕES (I-0-II), 3 POLOS, IN=40 A
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.8
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	             7,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.9
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.10
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=63A, 230V CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.11
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10,0KA
	un   
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.12
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10,0KA
	un   
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.13
	MINIDISJUNTOR TRIOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un   
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.14
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.15
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un   
	          19,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.16
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un   
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.17
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=40A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un   
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.18
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=40A, 230V CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.19
	PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un   
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.5.20
	CHAVE REVERSORA SOB CARGA, 3 POSIÇÕES (I-0-II), CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO AC-22, 3 POLOS, IN=50 A
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.6
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QFEE
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.6.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.9.6.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un   
	          38,00 
	
	
	
	
	

	16.9.6.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.6.4
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM²
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.6.5
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.6.6
	CHAVE REVERSORA SOB CARGA, 3 POSIÇÕES (I-0-II), 3 POLOS, IN=40 A
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.6.7
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QFAC
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.7.1
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=100A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=20KA. 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un   
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.4
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.5
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.6
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.7
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.8
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=63A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.9
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=80A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=20KA. 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.10
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.11
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.12
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=63A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.13
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. 
	un
	          10,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.14
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	          14,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.15
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.16
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=125A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 35MM² E ATÉ 6 SAÍDAS PARA CABO DE 16 MM². 
	un   
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.17
	CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.18
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA)
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.19
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.20
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM ,1NF ,1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.21
	CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.22
	BORNES PARA O COMANDO DE INTERTRAVAMENTO -  2,5MM²
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.23
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, CAPACIDADE DE RUPTURA DE 120 KA, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.24
	CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 16A EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF.
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.25
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, LU=160A (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTICO COM IN=125A A 70ºC, 380V, 60HZ, ICU=16KA, ICS=16KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 125A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L(LONGO RETARDO) ADUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADOS EM DIAGRAMA)
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.26
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=250A, ENTRADA PARA CABOS ATÉ 120MM2 E SAÍDAS PARA CABO ATÉ 35MM2 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.27
	CHAVE COMUTADORA, COM  2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.28
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 5 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.7.29
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=250A, ENTRADA PARA CABOS ATÉ 120MM² E SAÍDAS PARA CABO DE ATÉ 35 MM². 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.8
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QINTST
	
	
	
	
	
	

	16.9.8.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.8.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.8.3
	CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.8.4
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.9.8.5
	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 16A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.8.6
	BLOCO DE CONTATO AUXILIAR  - 1NA + 1NF
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.9.8.7
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.8.8
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM². 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.8.9
	BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 
	un   
	          41,00 
	
	
	
	
	

	16.9.8.10
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC EM 60269-3
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.9.8.11
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA)
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.8.12
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.8.13
	TERMOSTATO DE PAREDE ELETRÔNICO, CONTATOS REVERSÍVEIS IN=5A-250 VAC, ALIMENTAÇÃO 230V, CAMPO DE REGULAGEM (+5 A +30)°C COM BLOQUEIO MECÂNICO.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.9
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QINTAB
	
	
	
	
	
	

	16.9.9.1
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.9.2
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.9.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.9.4
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.9.9.5
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.9.9.6
	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 40A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.9.7
	BLOCO DE CONTATO AUXILIAR  - 1NA + 1NF
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.9.9.8
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.9.9
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM².
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.9.9.10
	BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 
	un   
	          41,00 
	
	
	
	
	

	16.9.9.11
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC EM 60269-3
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.9.9.12
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA)
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.9.13
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.9.14
	CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, 1 POLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.9.15
	TERMOSTATO DE PAREDE, CONTATOS REVERSÍVEIS, IN = 10A-250 VAC, CAMPO DE REGULAGEM (+7 A +30)°C COM BLOQUEIO MECÂNICO.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.10
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QINTSS
	
	
	
	
	
	

	16.9.10.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.10.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.10.3
	CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.10.4
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.9.10.5
	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 16A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.10.6
	BLOCO DE CONTATO AUXILIAR  - 1NA + 1NF
	un   
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.9.10.7
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.10.8
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM². 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.10.9
	BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 
	un   
	          41,00 
	
	
	
	
	

	16.9.10.10
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC EM 60269-3
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.10.11
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA)
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.10.12
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.10.13
	TERMOSTATO DE PAREDE CONTATOS  REVERSIVEL IN= 10A-250 VAC, CAMPO DE REGULAGEM (+7 A 30)°C COM BLOQUEIO MECANICO
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.11
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QSEC-1
	
	
	
	
	
	

	16.9.11.1
	CHAVE SECCIONADORA MODULAR TRIPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=63A, 400V, ICU=10KA.
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.11.2
	CHAVE SECCIONADORA MODULAR TRIPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=25A, 400V, ICU=10KA.
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.9.11.3
	CAIXA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO IP 65 - 300X220X120MM, COM ACESSÓRIOS (PLACA DE MONTAGEM, EMBUTES E ETC..)
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	100.16.9.11.1
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN =100A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=20,0KA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	100.16.9.11.2
	CHAVE SECCIONADORA MODULAR TRIPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=100A, 400V, ICU=10KA.
	un   
	             1,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.12
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QSEC-2
	
	
	
	
	
	

	16.9.12.1
	CHAVE SECCIONADORA MODULAR TRIPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=16A, 400V, ICU=10KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.12.2
	CHAVE SECCIONADORA MODULAR MONOPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=25A, 230V, ICU=10KA.
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.12.3
	CHAVE SECCIONADORA MODULAR MONOPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=16A, 230V, ICU=10KA.
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.9.12.4
	CAIXA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO IP 65 - 240X190X90MM, COM ACESSÓRIOS (PLACA DE MONTAGEM, EMBUTES E ETC..)
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.12.5
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN =16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.12.6
	CAIXA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO IP 65 – 300X220X120MM, COM ACESSÓRIOS (PLACA DE MONTAGEM, EMBUTES E ETC...)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.12.7
	ARMARIO METÁLICO DE SOBREPOR, DENOMINADO ARMARIO DE CABOS E SINAIS( ACS) (80X80X14cm)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.13
	RELAÇÃO DE MATERIAL PARA O QUADRO DE FORÇA E LUZ DO SUBSOLO – QFL-SS
	
	

	16.9.13.1
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.4
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "B", ICU=10KA.
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.5
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.6
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A 10MM².
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.7
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.8
	DISPOSITIVO CONTRA SURTO
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.9
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) MONOPOLAR, IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.10
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) MONOPOLAR, IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.11
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) MONOPOLAR, IN=40A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.12
	CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.13
	BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.14
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.15
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.16
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.17
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.18
	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.19
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=63A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.20
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.21
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.13.22
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=63A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.14
	RELAÇÃO DE MATERIAL PARA O QUADRO DE FORÇA E LUZ DO TÉRREO – QFL-TE
	
	

	16.9.14.1
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "B", ICU=4,5KA.
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.4
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.5
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A 10MM²
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.6
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.7
	DISPOSITIVO CONTRA SURTO
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.8
	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.9
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.10
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.11
	CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.12
	BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5
	un
	          12,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.13
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.14
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.15
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.16
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.17
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.18
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6KA.
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.19
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.20
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.21
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 5 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.14.22
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=63A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.15
	RELAÇÃO DE MATERIAL PARA O QACR
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.15.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.15.2
	CONTATOR DE POTÊNCIA, CORRENTE NOMINAL AC-3 DE 9A, 60HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATOS AUXILIARES NA+NF.
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.9.15.3
	CONTATOR DE POTÊNCIA, CORRENTE NOMINAL AC-3 DE 16A, 60HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATOS AUXILIARES NA+NF.
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.15.4
	CHAVE REVERSORA SOB CARGA COM 3 POSIÇÕES (I-0-II), CORRENTE NOMINAL 20A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO AC-22A, TENSÃO DE ENTRADA 220V, COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.15.5
	RELÉ DE 1 CONTATO NA, BOBINA DE 12VCC, COM INDICADOR LED E DIODO (VER DETALHE 1)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.15.6
	BORNES PARA O COMANDO DE INTERTRAVAMENTO -  2,5MM² 
	un
	          27,00 
	
	
	
	
	

	16.9.15.7
	LÂMPADA VERDE, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.15.8
	LÂMPADA AMARELO, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.15.9
	LÂMPADA VERMELHO, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.15.10
	FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=6,3A
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.15.11
	FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=6A
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.9.15.12
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF, 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.15.13
	FONTES RETIFICADORAS REDUNDANTES - ENTRADA 220VCA / SAÍDA 12 VCC
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.15.14
	CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR 600X600X230MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.15.15
	CONTATOR DE POTÊNCIA, CORRENTE NOMINAL AC-3 DE 9A, 60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220V. EQUIPADOS COM CONTATO AUXILIARES 2NA+2NF
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.15.16
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1
	un
	             6,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16
	RELAÇÃO DE MATERIAL PARA O QUADRO DE FORÇA DE NO-BREAK (QSNB)
	
	
	

	16.9.16.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un
	          22,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.4
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.5
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=63A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.6
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.7
	CHAVE REVERSORA SOB CARGA, 3 POSIÇÕES (I-0-II), CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO AC-22, 3 POLOS, IN=50 A
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.8
	DISPOSITIVO CONTRA SURTO
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.9
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN = 32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10,0KA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.10
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN = 32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.11
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.12
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.13
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=40A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.14
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.15
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=40A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.16
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=80A, TENSÃO NOMINAL DE 600V
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.17
	PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.9.16.18
	CHAVE REVERSORA SOB CARGA, 4 POSIÇÕES (I-0-II), CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO AC-22, 4 POLOS, IN=40 A
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.17
	RELAÇÃO DE MATERIAL PARA O QCBT
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.17.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 220V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=3KA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.17.2
	FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=4A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO GL/GG , TENSÃO NOMINAL 500/220 VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL DE 70KA, CONFORME NORMAS NBR IEC 60269, NBR11 844 E VDE 0636,  COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.17.3
	PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL, COM 16 MEMÓRIAS DE PROGRAMAÇÃO, BATERIA RECARREGAVÉL, PROGRAMAS DIÁRIOS OU SEMANAIS, DISPLAY LCD, ACIONAMENTO MANUAL DA SAÍDA, ALIMENTAÇÃO 220VCA, 60HZ, PRECISÃO +/-1, CORRENTE MÁXIMA DE 10A
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.9.17.4
	PAINEL ELÉTRICO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=6KA, IP-31, COMPOSTO DE  1 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 8 MÓDULOS 17,5MM.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.10
	EQUIPAMENTOS
	
	
	
	
	
	
	

	16.10.1
	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO BREAK MONOFÁSICO 8KVA  COM AUTONOMIA DE 60MIN – DWMM8 (FORNECIMENTO CAIXA)
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.10.2
	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO BREAK TRIFÁSICO 10KVA COM AUTONOMIA DE 60MIN – DWTM10 (FORNECIMENTO CAIXA)
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.10.3
	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESTABILIZADOR MONOFÁSICO DE 7,5KVA – LINHA MI - MODELO 7500 (FORNECIMENTO CAIXA)
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.10.4
	NO BREAK 8KVA ENTRADA (220v)  E SAÍDA  (220v)  monofasica  AUTONOMIA 60 MIN. BATERIAS SELADAS ( VIDE PROJETO E MEMORIAIS )
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.10.5
	NO BREAK MONOFÁSICO 8KVA  COM AUTONOMIA DE 60MIN – DWmm8
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.10.6
	NO BREAK TRIFÁSICO 10KVA COM AUTONOMIA DE 60MIN – DWTM10
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.10.7
	ESTABILIZADOR MONOFÁSICO DE 7,5KVA – LINHA MI - MODELO 7500
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.10.8
	NO BREAK 15KVA, ENTRADA (3F+N+T) E SAÍDA (3F+N) TRIFÁSICAS 380V, AUTONOMIA 30 MIN, TIPO DUPLA CONVERSÃO, BATERIAS SELADAS ( VIDE PROJETO E MEMORIAIS )
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.11
	RELAÇÃO DE MATERIAL PARA A SUBESTAÇÃO EM POSTE - 150 KVA – E REDE DE ALTA TENSÃO
	

	16.11.1
	POSTE CONCRETO ARMADO, CIRCULAR, 10/600m / kgf
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.2
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC RÍGIDO, 1 Ø100mm
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.3
	SUPORTE “Z”, COMPLETO, PARA CHAVE FUSÍVEL/PÁRA-RAIOS, GALVANIZADO
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.11.4
	BRAÇO TIPO “C”, EM AÇO GALVANIZADO
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.11.5
	CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO “C”, EM AÇO GALVANIZADO
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.11.6
	SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.11.7
	OLHAL PARA PARAFUSO, EM AÇO FORJADO, GALVANIZADO
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.11.8
	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO “H”
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.11.9
	CONECTOR ESTRIBO TIPO CUNHA COM CAPA ISOLANTE
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.11.10
	GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO, 15kV, COM PROTEÇÃO
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.11.11
	MANILHA – SAPATILHA, EM AÇO GALVANIZADO, 5000kgf
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.11.12
	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO, 15kV
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.11.13
	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16x2, 45mm
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.11.14
	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16x 70mm
	un
	          22,00 
	
	
	
	
	

	16.11.15
	ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, PESADO, 1 Ø 100mm
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.16
	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD Ø5/8”x2400mm
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.11.17
	TRANSFORMADOR DE FORÇA 13,8/0,38-0,22kV, 150 kVA – DYN1 COM TAPS A CADA 600V
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.11.18
	CABEÇOTE ENTRADA  DE LINHA, EM ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO 1 Ø 100mm
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.19
	PÁRA-RAIOS POLIMÉRICOS, ZnO, 12kV, 10kA, MCVO, 10,2kV
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.11.20
	PROTETOR DE PÁRA-RAIOS
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.11.21
	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO  #50mm²
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.11.22
	CHAVE FUSÍVEL, 15kV, 100A, NBI 95kV, COM ELO 8K (DERIVAÇÃO)
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.11.23
	LUVA PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, PESADO, 1Ø100mm
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.24
	SUPORTE GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR, EM POSTE CIRCULAR
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.25
	CABO DE ALUMÍNIO - 2 AWG
	m
	        800,00 
	
	
	
	
	

	16.11.26
	PROTETOR DE BUCHA
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.11.27
	CABO PROTEGIDO, XLPE, #50mm2 , 15 kV
	m
	        250,00 
	
	
	
	
	

	16.11.28
	CABO ALIMENTADOR, 0,6/1kV, PVC 70°C, COM ENCORDOAMENTO CLASSE 2 #185mm²
	un
	          70,00 
	
	
	
	
	

	16.11.29
	CAIXA P/ DISJUNTOR GERAL, 750x820x266mm, ct NTC-03
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.30
	CAIXA P/TC, 750x820x266mm, ct NTD-05
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.31
	CAIXA P/MEDIDOR ELETRONICO 420x580x205mm, PADRÃO CELG
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.32
	BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL (BEP) EM COBRE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 150x50x6mm
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.33
	CABO DE AÇO MENSAGEIRO Ø9,5mm, AR
	m
	        123,00 
	
	
	
	
	

	16.11.34
	CURVA PARA ELETRODUTO, PVC RÍGIDO, 1Ø100mm
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.35
	ELETRODUTO, PVC RÍGIDO,  1Ø100mm
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.11.36
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR COM PARAFUSOS
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	16.11.37
	CRUZETA DE MADEIRA - 2400X90X112,5mm 
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.11.38
	ISOLADOR TIPO PINO POLIMÉRICO - CLASSE DE TENSÃO 15kV
	un
	          41,00 
	
	
	
	
	

	16.11.39
	POSTE CONCRETO ARMADO, CIRCULAR, 11/300 m/kgf
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.40
	POSTE CONCRETO ARMADO, DUPLO T, 11/300 m/kgf
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.41
	POSTE CONCRETO ARMADO, DUPLO T, 10/300 m/kgf
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.42
	NIPLE PVC 1"
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.43
	BUCHA ALUMINIO 1"
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.11.44
	ARRUELA ALUMINIO 1"
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.11.45
	NIPLE PVC 4"
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.46
	ARRUELA ALUMINIO 4"
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.11.47
	ARRUELA ALUMINIO 4"
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.11.48
	MÃO FRANCESA
	un
	          27,00 
	
	
	
	
	

	16.11.49
	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, M16x125mm
	un
	          27,00 
	
	
	
	
	

	16.11.50
	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, M16x200mm
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.11.51
	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, M16x250mm
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.52
	PARAFUSO ROSCA DUPLA 500mm
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.11.53
	ARRUELA QUADRADA
	un
	        106,00 
	
	
	
	
	

	16.11.54
	LAÇO PREFORMADO DE TOPO
	un
	          41,00 
	
	
	
	
	

	16.11.55
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR 180mm
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.56
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR 200mm
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.57
	SELA
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.11.58
	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16x 150mm
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.11.59
	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COMPLETA, UM ESTRIBO, TIPO LEVE (CONFORME PADRONIZAÇÃO CELG - NTC-16)
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.11.60
	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA, 76 x 80 mm 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.12
	SERVIÇOS DIVERSOS
	
	
	
	
	
	
	

	16.12.1
	RETIRAR POSTE DUPLO T 10/150 M/KGF
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.12.2
	RETIRAR POSTE DUPLO T 9/300 M/KGF
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.13
	ATERRAMENTO
	
	
	                -   
	                   -   
	
	
	

	16.13.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        226,00 
	
	
	
	
	

	16.13.2
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          71,00 
	
	
	
	
	

	16.13.3
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.13.4
	CORDOALHA COBRE NU. 6MM²
	m    
	     1.319,00 
	
	
	
	
	

	16.13.5
	CORDOALHA COBRE NU. 10MM²
	m    
	          77,00 
	
	
	
	
	

	16.13.6
	CORDOALHA COBRE NU. 35MM²
	m    
	        548,00 
	
	
	
	
	

	16.13.7
	CORDOALHA COBRE NU. 50MM²
	m    
	          41,00 
	
	
	
	
	

	16.13.8
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un   
	          50,00 
	
	
	
	
	

	16.13.9
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM
	un   
	          25,00 
	
	
	
	
	

	16.13.10
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA T-16
	un   
	          19,00 
	
	
	
	
	

	16.13.11
	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 6mm²
	un
	          25,00 
	
	
	
	
	

	16.13.12
	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 10mm²
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.13
	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 35MM²
	un   
	          42,00 
	
	
	
	
	

	16.13.14
	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 95MM²
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.15
	BARRA DE EQUALIZAÇÃO SECUNDARIA – TMGB-1,TMGB-02 
	un
	             6,00 
	
	
	
	
	

	16.13.16
	BARRA DE EQUALIZAÇÃO PRINCIPAL – BEP
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.17
	PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN COM MASTRO 3M X Ø2” 
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.18
	TERMINAL AÉREO H=250MM PARA SPDA
	un
	          30,00 
	
	
	
	
	

	16.13.19
	FIXADOR  UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO P/ CABOS 16 A 50MM²
	un
	          67,00 
	
	
	
	
	

	16.13.20
	HASTES DE ATERRAMENTO COBREADAS – ALTA CAMADA Ø5/8”X2,40M
	un
	          38,00 
	
	
	
	
	

	16.13.21
	ALICATES PARA SOLDA EXOTÉRMICA Z-200
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.22
	MOLDE  CDH 35.35-2
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.13.23
	CARTUCHO 32
	un
	          27,00 
	
	
	
	
	

	16.13.24
	CONECTOR CABO-HASTE EM LATÃO ESTANHADO PRA UM CABO DE 16/70 MM
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.13.25
	CONECTOR CABO-HASTE EM LATÃO ESTANHADO PRA DOIS CABOS  16/70 MM
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.26
	CONECTOR TIPO GP 1426 PARA CORDOALHA DE #6,0mm²
	un
	          93,00 
	
	
	
	
	

	16.13.27
	CAIXA DE EQUIPONTENCIALIZAÇÃO BARRAMENTO DE COBRE DE 300 x 100mm 6mm DE ESPESSURA COM 9 TERMINAIS – BES-01
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.28
	PRESSILHA EM LATÃO P/ CABOS 16 A 35mm²
	un
	          77,00 
	
	
	
	
	

	16.13.29
	CAIXA PADRÃO CEB P/ ABRIGO DOS TC'S – MODELO TR
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.30
	CAIXA PADRÃO CEB P/ MEDIÇÃO PILIFÁSICA – MODELO P4
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.13.31
	CAIXA PADRÃO CEB P/ ABRIGAR DISJUNTOR (600X500X300mm) – MODELO B
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.32
	CONECTOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.33
	GRANPO DE LINHA VIVA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.34
	CORDOALHA DE ATERRMANTO 35,0mm²
	m
	             9,00 
	
	
	
	
	

	16.13.35
	MURETA DE ALVENARIA DE 1800x2000x300mm, COM PINGADEIRA 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.36
	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA PADRÃO CEB (CB1) COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.37
	DISJUNTOR TRIPOLAR  250 A. REF.: T3N 250 TMD250-2500 DA ABB OU SIMILAR
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.38
	BASE PARA FUSÍVEL NH 250A
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.39
	FUSÍVEL NH DE 250A
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.40
	CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, 2400 X 90 X 112,5 MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.41
	ISOLADOR DE PINO CLASSE 15KV COM PINO, P/  INSTALAÇÃO EM CRUZETA DE MADEIRA
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.42
	MÃO FRANCESA PLANA C/ ACESSÓRIOS P/ INSTALAÇÃO EM POSTE DUPLO "T" 
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.43
	CRUZETA DE AÇO GALVANIZADO, 2400 X 88 X 63 X 6,3 MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.44
	PÁRA-RAIOS POLIMÉRICO, ZNO, 12KV, 10KA, MCOV 10,2KV, C/ CAPA PROTETORA, TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO DE 50MM² E SUPORTE P/ INSTALAÇÃO EM CRUZETA DE MADEIRA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.45
	CHAVE FUSÍVEL, BASE "C", 15KV, NBI 95KV, C/ SUPORTE P/ INSTALAÇÃO EM CRUZETA DE MADEIRA E ELO FUSÍVEL DE 8K
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.46
	MUFLA TERMINAL DE AT, P/ DERIVAÇÃO SUBTERRÂNEA, PORCELANA, USO EXTERNO, C/ PROTETOR DE BUCHA
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.47
	GRAMPO DE LINHA VIVA, C/ CONECTOR ESTRIBO TIPO CUNHA, CAPA ISOLANTE E PROTETOR DE ESTRIBO
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.48
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.13.49
	CORDOALHA COBRE NU. 25mm²
	m
	          27,00 
	
	
	
	
	

	16.13.50
	HASTE DE ATERRAMENTO, CANTONEIRA, 2400X25X25X5mm C/ CONECTOR DE ATERRAMENTO
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.51
	SUBESTAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.13.52
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.53
	SUPORTE METÁLICO P/ FIXAÇÃO DE TERMINAIS A.T. E PÁRA-RAIOS, CONFORME NTD-05 CELG
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.54
	SUPORTE PARA ISOLADORES DE PEDESTAL, CONFORME NTD-05 CELG
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.55
	BARRAMENTO DE COBRE - TIPO VERGALHÃO Ø 6,5 MM
	m
	          11,00 
	
	
	
	
	

	16.13.56
	PLACA DE ADVERTÊNCIA - "PERIGO ALTA TENSÃO", CONFORME NTD-05 CELG
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.13.57
	TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE - DIMENSÕES 700X800MM  
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.58
	ISOLADOR DE PEDESTAL COM ISOLAÇÃO DE 15 kV - USO INTERNO
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.59
	CORDOALHA COBRE NU. 16MM²
	m
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.13.60
	CORDOALHA COBRE NU. 35MM²
	m
	             9,00 
	
	
	
	
	

	16.13.61
	TERMINAL MUFLA UNIPOLAR 15 KV - (NEUTRO ATERRADO) - PORCELANA - USO INTERNO
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.62
	PÁRA-RAIOS DISTRIBUIÇÃO - ÓXIDO DE ZINCO, POLIMÉRICO - 12kV - 15kV/10kA
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.63
	CHAVE SEC. TRIPOLAR 400A, ABERTURA C/ CARGA;  C/ ALAV. E PUNHO DE COMANDO PARA ACIONAMETO; C/ PORTA FUSIVEL DE 100 HH; CLASSE 15 KV; CORRENTE DE  CURTA DURAÇÃO: VALOR EFICAZ 12,5 kA E VALOR DE CRISTA 32 kA; TENSÃO SUPORTÁVEL À FREQUÊNCIA IND. :  TERMINAL P/ TERRA 34 kV E   ENTRE TERMINAIS 38 kV; TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO  ATMOSFÉRICO: TERMINAL P/ TERRA 95 kV E  ENTRE TERMINAIS 110 kV; MARCA SCHAK
	un   
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.64
	TRANSFORMADOR A SECO , POTÊNCIA 150 kVA - 13,8/0,38-0,22KV, 150 kVA - Dyn1 COM TAPS A CADA 600 V, LIGAÇÃO TRIANGULO-ESTRELA, EQUIPADO COM VENTILAÇÃO FORÇADA, NBI 110 KV. MARCA WALTEC AREVA OU SIEMENS GEAFOL
	un   
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.65
	FUSÍVEL LIMITADOR DE CORRENTE TIPO HH PARA TRANSFORMADOR DE 150kVA E TENSÃO DE 13,8kV 
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.66
	TERMINAL ESTANHADO DE COMPRESSÃO P/CABO 150MM²
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.67
	MOLDE HCL 3/4. 50-5
	un   
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.68
	CARTUCHO 32
	un   
	             9,00 
	
	
	
	
	

	16.13.69
	ATERRAMENTO
	
	
	
	
	
	
	

	16.13.70
	CORDOALHA COBRE NU. 16MM²
	m
	          22,00 
	
	
	
	
	

	16.13.71
	PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS COM DIAMETRO 6MM² EM ELETROCALHAS
	un
	        375,00 
	
	
	
	
	

	16.13.72
	TERMINAL TIPO CRUZ / PRENSA EM LATÃO ESTANHADO 16-50MM²
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.13.73
	TERMINAL ESTANHADO DE COMPRESSÃO P/CABO 50MM²
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.74
	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 50MM²
	un   
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.75
	CONECTOR SPLIT BOLT FUNDIDO EM BRONZE P/ CABOS DE COBRE 6-35MM²
	un
	          35,00 
	
	
	
	
	

	16.13.76
	MOLDE HCL 3/4. 50-5
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.77
	MOLDE HTH 3/4.50-4A
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.78
	ALICATE  Z-201
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.79
	CARTUCHO 90
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.80
	CARTUCHO 150
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.81
	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 14 TERMINAIS P/ USO INTERNO E EXTERNO
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.13.82
	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 14 TERMINAIS P/ USO INTERNO 
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.83
	CAIXA DE EQUIPONTENCIALIZAÇÃO BARRAMENTO DE COBRE DE 300 x 100mm 6mm DE ESPESSURA COM 9 TERMINAIS – BEP-01
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.84
	PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS COM DIAMETRO 35-50MM² EM ELETROCALHAS
	un
	        109,00 
	
	
	
	
	

	16.13.85
	TERMINAL ESTANHADO DE COMPRESSÃO P/CABO 35MM²
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.86
	CONECTOR MINI-GAR ESTANHADO PARA CONEXÃO 35mm² 
	un
	          27,00 
	
	
	
	
	

	16.13.87
	CONECTOR MINI-GAR ESTANHADO PARA CONEXÃO 50mm² 
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.13.88
	HASTE DE ATERRAMENTO Ø3/4” X 2,40M
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.13.89
	MOLDE HCL 3/4. 50-5
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.90
	ALICATE  Z-201
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.91
	CARTUCHO 115
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.13.92
	TERMINAIS AÉREOS EM AÇO GALVANIZADO 300MM
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.13.93
	CORDOALHA COBRE NU. 35MM²
	m
	        109,00 
	
	
	
	
	

	16.13.94
	CORDOALHA COBRE NU. 50MM²
	m
	          91,00 
	
	
	
	
	

	16.13.95
	CAPTOR FRANKLIN COM BASE EM LATÃO, PONTAS E PARAFUSOS EM INOX
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.13.96
	MASTRO TELESCÓPIO 3M (3M X Ø1.1/2") TIPO PEDESTAL
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.97
	MASTRO TELESCÓPIO 4M (3M X Ø2" + 1M X Ø1.1/2") TIPO PORTA-BANDEIRA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.98
	ABRAÇADEIRA TIPO PORTA-BANDEIRA SIMPLES - MASTRO DE 2" 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.99
	ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA - MASTRO DE 1.1/2" E UMA DESCIDA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.100
	ABRAÇADEIRA-GUIA SIMPLES - MASTRO DE 2" E UMA DESCIDA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.13.101
	ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA - MASTRO DE 2" E UMA DESCIDA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.102
	CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE Ø35MM²
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.13.103
	CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES TIPO RIGÍDO CABO DE 4M PARA MASTRO DE 3M X Ø1.1/2"
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.104
	SINALIZADOR DUPLO COM DUAS LÂMPADAS C/ RELÉ FOTO-ELÉTRICO
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.105
	SUPORTE DO SINALIZADOR
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.106
	APOIO PARA MASTRO DO CAPTOR FRANKLIN Ø2" (PORTA-BANDEIRA)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.107
	BASE PARA MASTRO DO CAPTOR FRANKLIN Ø1.1/2" (PEDESTAL)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.108
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-16
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.109
	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR, DENOMINADO QUADRO DE FORÇA E LUZ -AUTOATENDIMENTO (QFL-AA)
	                -   
	                   -   
	
	
	

	16.13.110
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.111
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.13.112
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.113
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=4,5KA
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.114
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “B”, ICU=4,5KA
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	16.13.115
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABOS ATÉ 16MM2 E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A 10MM2 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.116
	PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.117
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE ACORDO COM AS NORMAS IEEE C62.11 E C62.41, NBR 5410: TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO UC=275V 50/60HZ, TENSÃO NOMINAL UN=220V, EXTINÇÃO DA CORRENTE DE SURTO UC=100 AEFF, CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR: (8/20 MICROSEG) 12,5 KA – 1 APLICAÇÃO E (8/20 MICROSEG) 5KA – 20 APLICAÇÕES, NÍVEIS DE SOBRETENSÃO <= 4KV, TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS, TEMPERATURA AMBIENTE 25ºC ATÉ +75º, GRAU DE PROTEÇÃO =IP20.
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.118
	CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, 60HZ, CATEGORIA AC-3, 60HZ, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA+NF
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.119
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.120
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.121
	CHAVE COMUTADORA, COM  2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.122
	BORNES PARA COMANDO DE INTERTRAVAMENTO – 2,5MM2
	un
	             9,00 
	
	
	
	
	

	16.13.123
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.124
	CONJUNTO BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NA – NA COR VERDE (LIGA) E  BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NF – NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.125
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.126
	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR, DENOMINADO QUADRO DE FORÇA E LUZ -1ºPAVIMENTO (QFL-1P)
	                -   
	                   -   
	
	
	

	16.13.127
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.128
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.13.129
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=4,5KA
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	16.13.130
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “B”, ICU=4,5KA
	un
	             7,00 
	
	
	
	
	

	16.13.131
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.132
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABOS ATÉ 16MM2 E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A 10MM2 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.133
	PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.134
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE ACORDO COM AS NORMAS IEEE C62.11 E C62.41, NBR 5410: TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO UC=275V 50/60HZ, TENSÃO NOMINAL UN=220V, EXTINÇÃO DA CORRENTE DE SURTO UC=100 AEFF, CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR: (8/20 MICROSEG) 12,5 KA – 1 APLICAÇÃO E (8/20 MICROSEG) 5KA – 20 APLICAÇÕES, NÍVEIS DE SOBRETENSÃO <= 4KV, TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS, TEMPERATURA AMBIENTE 25ºC ATÉ +75º, GRAU DE PROTEÇÃO =IP20.
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.135
	CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, 60HZ, CATEGORIA AC-3, 60HZ, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA+NF
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.136
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=63A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.137
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.138
	CHAVE COMUTADORA, COM  2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.139
	BORNES PARA COMANDO DE INTERTRAVAMENTO – 2,5MM2
	un
	             9,00 
	
	
	
	
	

	16.13.140
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.141
	CONJUNTO BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NA – NA COR VERDE (LIGA) E  BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NF – NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.142
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.143
	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR, DENOMINADO QUADRO DE FORÇA E LUZ -2°PAVIMENTO (QFL-2P)

	16.13.144
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.145
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.146
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.147
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA
	un
	          10,00 
	
	
	
	
	

	16.13.148
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A ,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.13.149
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A ,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.150
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A ,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “B”, ICU=6KA
	un
	             9,00 
	
	
	
	
	

	16.13.151
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.152
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABOS ATÉ 16MM2 E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A 10MM2 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.153
	PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.154
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE ACORDO COM AS NORMAS IEEE C62.11 E C62.41, NBR 5410: TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO UC=275V 50/60HZ, TENSÃO NOMINAL UN=220V, EXTINÇÃO DA CORRENTE DE SURTO UC=100 AEFF, CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR: (8/20 MICROSEG) 12,5 KA – 1 APLICAÇÃO E (8/20 MICROSEG) 5KA – 20 APLICAÇÕES, NÍVEIS DE SOBRETENSÃO <= 4KV, TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS, TEMPERATURA AMBIENTE 25ºC ATÉ +75º, GRAU DE PROTEÇÃO =IP20.
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.155
	CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, 60HZ, CATEGORIA AC-3, 60HZ, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA+NF
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.156
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=40A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.157
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.158
	CHAVE COMUTADORA, COM  2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.159
	BORNES PARA COMANDO DE INTERTRAVAMENTO – 2,5MM2
	un
	             9,00 
	
	
	
	
	

	16.13.160
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.161
	CONJUNTO BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NA – NA COR VERDE (LIGA) E  BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NF – NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.162
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.163
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QFNB-AA
	
	
	
	
	
	

	16.13.164
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.165
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=4,5KA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.166
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=4,5KA
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.167
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE ACORDO COM AS NORMAS IEEE C62.11 E C62.41, NBR 5410: TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO UC=275V 60HZ, TENSÃO NOMINAL UN=127V, EXTINÇÃO DA CORRENTE DE SURTO UC=100 AEFF, CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR: (8/20 MICROSEG) 12,5 KA – 1 APLICAÇÃO E (8/20 MICROSEG) 5KA – 20 APLICAÇÕES, NÍVEIS DE SOBRETENSÃO <= 4KV, TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS, TEMPERATURA AMBIENTE 25ºC ATÉ +75º, GRAU DE PROTEÇÃO =IP20.
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.13.168
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.169
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=80A, TENSÃO NOMINAL DE 600V
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.170
	QUADRO ELÉTRICO EMMATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, NÚMERO DE FILAS E EXECUÇÃO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.171
	QUADRO ELÉTRICO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, NÚMERO DE FILAS E EXECUÇÃO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.172
	RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA O PAINEL QFB-ESG
	
	
	
	
	
	

	16.13.173
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA, EQUIPADO COM UM CONTATO AUXILIAR NA PARA INDICAÇÃO DE ESTADO.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.174
	FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=10A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO GL/GG , TENSÃO NOMINAL 500/220 VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL DE 70KA, CONFORME NORMAS NBR IEC 60269, NBR11 844 E VDE 0636,  COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.13.175
	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 10A, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO NOMINAL 380V, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF E MÓDULO DE INTERTRAVAMENTO MECÂNICO.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.176
	BLOCO DE CONTATO AUXILIAR COM 4 PÓLOS (2NA+2NF), TENSÃO NOMINAL DE 220V, COM MONTAGEM LATERAL 
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.177
	RELÉ DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 10A, 60HZ, TENSÃO NOMINAL DE 380V, EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA+NF
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.13.178
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.179
	DISPOSITIVO CONTRA SURTO
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.180
	FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=4A, PARA PROTEÇÃO DO RFF
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.181
	RELÉ FALTA DE FASE PARA DETECÇÃO DE ANOMALIAS DE TENSÃO COM OU SEM NEUTRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO EM 380V, SENSIBILIDADE DE +10% / -15% DA TENSÃO NOMINAL, EQUIPADO COM UM CONTATO REVERSÍVEL PARA SINALIZAÇÃO DE ANOMALIA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.182
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=6KA, IP-31, COMPOSTO DE  5 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS 17,5MM.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.183
	RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA O PAINEL QFB-AP
	
	
	
	
	
	

	16.13.184
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA, EQUIPADO COM UM CONTATO AUXILIAR NA PARA INDICAÇÃO DE ESTADO.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.185
	FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=10A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO GL/GG , TENSÃO NOMINAL 500/220 VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL DE 70KA, CONFORME NORMAS NBR IEC 60269, NBR11 844 E VDE 0636,  COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	16.13.186
	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 10A, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO NOMINAL 380V, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF E MÓDULO DE INTERTRAVAMENTO MECÂNICO.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.187
	BLOCO DE CONTATO AUXILIAR COM 4 PÓLOS (2NA+2NF), TENSÃO NOMINAL DE 220V, COM MONTAGEM LATERAL 
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.188
	RELÉ DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 10A, 60HZ, TENSÃO NOMINAL DE 380V, EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA+NF
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	16.13.189
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.190
	DISPOSITIVO CONTRA SURTO
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	16.13.191
	FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=4A, PARA PROTEÇÃO DO RFF
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	16.13.192
	RELÉ FALTA DE FASE PARA DETECÇÃO DE ANOMALIAS DE TENSÃO COM OU SEM NEUTRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO EM 380V, SENSIBILIDADE DE +10% / -15% DA TENSÃO NOMINAL, EQUIPADO COM UM CONTATO REVERSÍVEL PARA SINALIZAÇÃO DE ANOMALIA.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	16.13.193
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=6KA, IP-31, COMPOSTO DE  5 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS 17,5MM.
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	17
	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          49,00 
	
	
	
	
	

	17.2
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        344,00 
	
	
	
	
	

	17.3
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          41,00 
	
	
	
	
	

	17.4
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          65,00 
	
	
	
	
	

	17.5
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        234,00 
	
	
	
	
	

	17.6
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	             8,00 
	
	
	
	
	

	17.7
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1''
	m    
	          98,00 
	
	
	
	
	

	17.8
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM
	m    
	          93,00 
	
	
	
	
	

	17.9
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	17.10
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	17.11
	CURVA NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	17.12
	JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	          52,00 
	
	
	
	
	

	17.13
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             6,00 
	
	
	
	
	

	17.14
	SAIDA HORIZONTAL Ø1”
	un
	          51,00 
	
	
	
	
	

	17.15
	SAIDA HORIZONTAL Ø1.1/4” 
	un
	             6,00 
	
	
	
	
	

	17.16
	CONECTOR BOX RETO Ø1”
	un
	        131,00 
	
	
	
	
	

	17.17
	CONECTOR BOX RETO Ø1.1/4”
	un
	          24,00 
	
	
	
	
	

	17.18
	BOX RETO Ø1.1/2''
	un   
	             5,00 
	
	
	
	
	

	17.19
	CABO UTP 4P – CATEGORIA 5E
	m    
	  15.000,00 
	
	
	
	
	

	17.20
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1''
	un   
	          16,00 
	
	
	
	
	

	17.21
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un   
	          57,00 
	
	
	
	
	

	17.22
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20CM
	un   
	          15,00 
	
	
	
	
	

	17.23
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un   
	          25,00 
	
	
	
	
	

	17.24
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4"
	un   
	          22,00 
	
	
	
	
	

	17.25
	CAIXA 4”X4” DE PISO COM TAMPA VEDADA
	un   
	          46,00 
	
	
	
	
	

	17.26
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM
	un   
	          51,00 
	
	
	
	
	

	17.27
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 20X20CM
	un   
	          17,00 
	
	
	
	
	

	17.28
	RACK PADRÃO 9''
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	17.29
	RÉGUA DE TOMADAS
	un   
	             6,00 
	
	
	
	
	

	17.30
	ORGANIZADORES DE CABO
	un   
	          16,00 
	
	
	
	
	

	17.31
	QUADRO TELEFONICO PADRÃO TELEBRÁS SOBREPOR 402X402X158MM INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	17.32
	DISTRIBUIÇÃO GERAL – DG
	un   
	             3,00 
	
	
	
	
	

	17.33
	RACK PADRÃO 19'' 36U
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	17.34
	PATCH PANEL CATEGORIA 5-24 POSIÇÕES
	un   
	          10,00 
	
	
	
	
	

	17.35
	BANDEJA PADRÃO 19''
	un   
	          10,00 
	
	
	
	
	

	17.36
	MINI VENTILADOR PARA RACK 19''
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	17.37
	KIT DE FIXAÇÃO C/ 50 PORCAS GAIOLA/PARAFUSO
	un   
	             7,00 
	
	
	
	
	

	17.38
	PATCH CORD EM CABO UTP CATEGORIA 5 - 3M
	un   
	        178,00 
	
	
	
	
	

	17.39
	LINE CORD EM CABO UTP CATEGORIA 5- 3M
	un   
	        178,00 
	
	
	
	
	

	17.40
	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO
	un   
	        186,00 
	
	
	
	
	

	17.41
	CONECTOR MODULAR DE 8 VIAS FEMEA RJ-45 CATEGORIA 5
	un   
	        186,00 
	
	
	
	
	

	17.42
	CABO TELEFÔNICO CCI-50-30P
	m    
	          82,00 
	
	
	
	
	

	17.43
	CABO CTP-APL-50-30P
	m    
	          82,00 
	
	
	
	
	

	17.44
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA  COM TAMPA DE FERRO T-33
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	17.45
	ENTRADA
	
	
	
	
	
	
	

	17.46
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	          38,00 
	
	
	
	
	

	17.47
	CONECTOR RETO BOX Ø 1/1.2”
	un
	             9,00 
	
	
	
	
	

	17.48
	CABO UTP 4P – CATEGORIA 5E
	m
	          18,00 
	
	
	
	
	

	17.49
	CABO TELEFÔNICO CCI-50-30P
	m
	          55,00 
	
	
	
	
	

	17.50
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20CM
	un
	             7,00 
	
	
	
	
	

	17.51
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 20X20CM
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	17.52
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/2''
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	17.53
	BLOCO 10 PARES - M311 DA MTM OU EQUIVALENTE TÉCNICO
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	17.54
	CONECTOR RETO BOX Ø 1/1.2”
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	17.55
	CAIXA DE PASSAGEM CP-R1-60X35X80CM
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	17.56
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA Ø3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	          78,00 
	
	
	
	
	

	17.57
	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100x50mm
	m
	          87,00 
	
	
	
	
	

	17.58
	CURVA C/ PASSAGEM RETA DE SUBIDA 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	17.59
	CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	17.60
	ACOPLAMENTO PRA QUADRO P/ ELETROCALHA 100x50mm 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	17.61
	SAÍDA HORIZONTAL Ø3/4”
	un
	          12,00 
	
	
	
	
	

	17.62
	CONECTOR BOX RETO Ø3/4”
	un
	          24,00 
	
	
	
	
	

	17.63
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	17.64
	CAIXA DE TOMADA PARA PISO EM ALUMINIO, 4X4"
	un
	          20,00 
	
	
	
	
	

	17.65
	ENTRADA
	
	
	
	
	
	
	

	17.66
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	          38,00 
	
	
	
	
	

	17.67
	CABO TELEFÔNICO CCI-50P
	m
	             9,00 
	
	
	
	
	

	17.68
	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50P 
	m
	          45,00 
	
	
	
	
	

	17.69
	CAIXA EM ALVENARIA DO TIPO  CP-R1 60X35X80cm
	un 
	             2,00 
	
	
	
	
	

	17.70
	QUADRO TELEFONICO PADRÃO TELEBRÁS 400X400X158MM INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO
	un 
	             1,00 
	
	
	
	
	

	17.71
	QUADRO TELEFONICO PADRÃO TELEBRÁS 600X600X158MM INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO
	un 
	             1,00 
	
	
	
	
	

	17.72
	RACK PADRÃO 19'' 36U
	un 
	             2,00 
	
	
	
	
	

	17.73
	RÉGUA DE TOMADAS
	un 
	             1,00 
	
	
	
	
	

	17.74
	ORGANIZADORES DE CABO
	un 
	             4,00 
	
	
	
	
	

	17.75
	PATCH PANEL CATEGORIA 5E-24 POSIÇÕES
	un 
	             4,00 
	
	
	
	
	

	17.76
	BANDEJA PADRÃO 19''
	un 
	             1,00 
	
	
	
	
	

	17.77
	MINI VENTILADOR PARA RACK 19''
	un 
	             1,00 
	
	
	
	
	

	17.78
	PATCH CORD EM CABO UTP CATEGORIA 5 E- 1,5M
	un 
	          76,00 
	
	
	
	
	

	17.79
	LINE CORD EM CABO UTP CATEGORIA 5E - 3M
	un 
	          76,00 
	
	
	
	
	

	17.80
	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO
	un 
	          76,00 
	
	
	
	
	

	17.81
	CONECTOR MODULAR DE 8 VIAS FEMEA RJ-45 CATEGORIA 5E
	un 
	          76,00 
	
	
	
	
	

	17.82
	RACK PADRÃO 19", 36U
	un 
	             1,00 
	
	
	
	
	

	17.83
	PATCH PANEL 48 POSIÇÕES COM CONECTOR BNC
	m
	             2,00 
	
	
	
	
	

	17.84
	PATCH PANEL CATEGORIA 5E/100 MHZ – 24 POSIÇÕES COM JACK RJ-45 NA COR AZUL
	m
	             3,00 
	
	
	
	
	

	17.85
	BANDEJA DE VENTILAÇÃO
	un 
	             2,00 
	
	
	
	
	

	17.86
	PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES MACHO RJ-45/RJ-45  CAT. 5E/100MHZ  NAS EXTREMIDADES
	un 
	          31,00 
	
	
	
	
	

	17.87
	PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES BNC/BNC, CABO RG 59 NA COR AZUL
	un 
	          45,00 
	
	
	
	
	

	17.88
	RÉGUA DE TOMADAS
	un 
	             2,00 
	
	
	
	
	

	17.89
	ORGANIZADORES DE CABO
	un 
	             5,00 
	
	
	
	
	

	17.90
	BANDEJA PADRÃO 19''
	un 
	             2,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	18
	INSTALAÇÕES ESPECIAIS – AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MÊCANICA
	
	
	

	18.1
	TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 1/2”
	m    
	        130,00 
	
	
	
	
	

	18.2
	TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 1/4”
	m    
	          83,00 
	
	
	
	
	

	18.3
	TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 3/8”
	m    
	        241,00 
	
	
	
	
	

	18.4
	TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 1.1/8”
	m    
	        139,00 
	
	
	
	
	

	18.5
	TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 1.3/8”
	m    
	          41,00 
	
	
	
	
	

	18.6
	TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 5/8”
	m    
	          75,00 
	
	
	
	
	

	18.7
	TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø 3/4”
	m
	          53,00 
	
	
	
	
	

	18.8
	TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø 7/8”
	m
	             5,00 
	
	
	
	
	

	18.9
	TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø 1”
	m
	             4,00 
	
	
	
	
	

	18.10
	TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø  1 1/4”
	m
	             4,00 
	
	
	
	
	

	18.11
	TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø  1 1/2”
	m
	             7,00 
	
	
	
	
	

	18.12
	TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø  1 5/8”
	m
	          22,00 
	
	
	
	
	

	18.13
	GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD.: AT-AG, TAM.: 820X320 MM
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	18.14
	GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD.: AT-AG, TAM.: 320X320 MM
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	18.15
	GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD.: AT-AG, TAM.: 220X220 MM 
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	18.16
	DIFUSOR DE AR COM REGISTRO, MOD.: ADLK-AG, TAM.: 5
	un
	          44,00 
	
	
	
	
	

	18.17
	DIFUSOR DE AR COM REGISTRO, MOD.: ADLK-AG, TAM.: 4
	un
	          30,00 
	
	
	
	
	

	18.18
	DIFUSOR 3 VIAS, COM CAIXA PLENUM, MOD.: ADQ-AK-32, TAM.: 671X264 MM 
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	18.19
	REGISTRO BORBOLETA PARA DUTO FLEXÍVEL,TAM.:Ø200 MM
	un
	          77,00 
	
	
	
	
	

	18.20
	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 300X300 MM
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.21
	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 400X300 MM
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.22
	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 450X350 MM
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.23
	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 700X500 MM
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.24
	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 800X500 MM
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.25
	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 500X1000 MM
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	18.26
	GRELHA DE RETORNO COM DUPLA MOLDURA MOD. AGS-AG 320X320 MM
	un
	          17,00 
	
	
	
	
	

	18.27
	GRELHA DE RETORNO COM DUPLA MOLDURA MOD. AGS-AG 520X520 MM
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	18.28
	GRELHA DE RETORNO, MOD.: AT-AG, TAM.: 420X420 MM 
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	18.29
	GRELHA DE RETORNO, MOD.: AT-AG, TAM.: 820X320 MM 
	un
	          27,00 
	
	
	
	
	

	18.30
	GRELHA DE RETORNO, MOD.: AT-AG, TAM.: 820X420 MM 
	un
	          33,00 
	
	
	
	
	

	18.31
	GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL  MOD.: AH-AG 122X75 MM 
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	18.32
	DAMPER SOBRE PRESSÃO, MOD. KUL-E, TAM. 397X397 MM 
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	18.33
	TOMADA DE AR EXTERIOR, MOD.: VDF-711 COM FILTRO F1 TAM.497X497 MM 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.34
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #20
	kg
	        368,00 
	
	
	
	
	

	18.35
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22
	kg
	     1.800,00 
	
	
	
	
	

	18.36
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #24
	kg
	     1.300,00 
	
	
	
	
	

	18.37
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26
	kg
	        564,00 
	
	
	
	
	

	18.38
	MANTA DE LÂ DE VIDRO ALUMINIZADA ESP.: 1”
	m²
	        800,00 
	
	
	
	
	

	18.39
	ISOLAMENTO ACÚSTICO EM PLACAS TIPO SONEX REVESTIDAS COM PELÍCULA DE PVC, LAVÁVEL E ANTI-CHAMAS.
	m²
	        202,00 
	
	
	
	
	

	18.40
	TUBO PVC Ø20 MM
	m
	        187,00 
	
	
	
	
	

	18.41
	DUTO FLEXÍVEL Ø200
	m
	          90,00 
	
	
	
	
	

	18.42
	CALÇO DE NEOPRENE 
	m²
	             9,80 
	
	
	
	
	

	18.43
	INSTALAÇÃO DE SPLITÃO 15,0 TR MOD.:40MSA180TFR + 38CCA090235SC (2X) FAB.:CARRIER OU SIMILAR  (FORNECIMENTO CAIXA)
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.44
	INSTALAÇÃO DE SPLITÃO 20,0 TR MOD.:4020TV + 38EWA203865 FAB.:CARRIER OU SIMILAR (FORNECIMENTO CAIXA)
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.45
	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE PAREDE 12.000 BTU/H MOD.: 42LUCA012515LC + 38KCA012515MC  FAB.: CARRIER OU SIMILAR (FORNECIMENTO CAIXA)
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	18.46
	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE EMBUTIR 36.000 BTU/H MOD.: 42BQA036515HC + 38CCA036515MC  FAB.:  CARRIER OU SIMILAR (FORNECIMENTO CAIXA)
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.47
	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE EMBUTIR 48.000 BTU/H MOD.: 42BQA048535HC + 38CCA048535MC  FAB.:CARRIER OU SIMILAR (FORNECIMENTO CAIXA)
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.48
	BANDEJA PARA SPLITS DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	18.49
	CONTROLE CENTRAL SIMPLES MOD.: PQCSB101S0 + PQCSD130A0 FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	18.50
	BASE EM CONCRETO PARA CONDENSADORA COM NEOPRENE
	m²
	             3,50 
	
	
	
	
	

	18.51
	SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO CASSETE – CAP.: 24.200BTU/H, MOD.: ARNU24GTP*2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.52
	SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO CASSETE – CAP.: 28.000BTU/H, MOD.: ARNU28GTP*2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             6,00 
	
	
	
	
	

	18.53
	SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO HI WALL  – CAP.: 19.100BTU/H, MOD.: ARNU18GSE*2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.54
	SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO HI WALL  – CAP.: 7.500BTU/H, MOD.: ARNU07GSE*2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	18.55
	SISTEMA VRF UNIDADE EXTERNA, EQUIPAMENTO TIPO CONDENSADORA 3 MÓDULOS MOD.: ARUV400LT2, FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	18.56
	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, MOD.: ACI 250, VAZÃO: 950M³/H, POTÊNCIA: 173W,
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	
	PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA, FAB.: SICTELL OU EQUIVALENTE
	
	
	
	

	18.57
	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, MOD.: MAXX 200, VAZÃO: 520M³/H, POTÊNCIA: 125W,
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	
	PRESSÃO ESTÁTICA: 18 MMCA, FAB.: SICTELL OU EQUIVALENTE
	
	
	
	

	18.58
	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, MOD.: MAXX 200, VAZÃO: 650M³/H, POTÊNCIA: 125W,
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	
	PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA, FAB.: SICTELL OU EQUIVALENTE
	
	
	
	

	18.59
	INSTALAÇÕES ESPECIAIS – AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MÊCANICA
	
	
	

	18.60
	SPLITÃO 15,0 TR MOD.:40MSA180TFR + 38CCA090235SC (2X) FAB.:CARRIER OU SIMILAR
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	18.61
	SPLITÃO 20,0 TR MOD.:4020TV + 38EWA203865 FAB.:CARRIER OU SIMILAR
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	18.62
	CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE PAREDE 12.000 BTU/H MOD.: 42LUCA012515LC + 38KCA012515MC  FAB.: CARRIER OU SIMILAR
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	18.63
	CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE EMBUTIE 36.000 BTU/H MOD.: 42BQA036515HC + 38CCA036515MC  FAB.:  CARRIER OU SIMILAR
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	18.64
	CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE EMBUTIE 48.000 BTU/H MOD.: 42BQA048535HC + 38CCA048535MC  FAB.:CARRIERI OU SIMILAR
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	18.65
	EQUIPAMENTO TIPO SPLIT DE EMBUTIR; MODELO:ARNU36GBGA2; CAPCIDADE:36.200 Btu/h; POT/VOLT/FASE/FREQ: 390W/ 220V/ 1F /60Hz FAB: LG OU SIMILAR
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	18.66
	EQUIPAMENTO TIPO SPLIT CASSETE; MODELO:ARNUGTEA2; CAPCIDADE:19.100 Btu/h; POT/VOLT/FASE/FREQ: 35W/ 220V/ 1F /60Hz FAB: LG OU SIMILAR
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	18.67
	EQUIPAMENTO TIPO SPLIT CASSETE; MODELO:ARNU07GSEA2; CAPCIDADE:7.500 Btu/h; POT/VOLT/FASE/FREQ: 20W/ 220V/ 1F /60Hz FAB: LG OU SIMILAR
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.68
	EQUIPAMENTO TIPO SPLIT PISO/TETO; MODELO:ARNU18GVJA2; CAPCIDADE:19.100 Btu/h; POT/VOLT/FASE/FREQ: 60W/ 220V/ 1F /60Hz FAB: LG OU SIMILAR
	m
	             4,00 
	
	
	
	
	

	18.69
	CONDENSADORA MODELO:ARUV640LT2 ; CAPAC: 611.600 BTU/h ; POT/VOLT/FASE/FREQ: 45.424 W/ 380V/ 3F /60Hz
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	18.70
	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1 5/8” COM ISOLAMENTO DE BORRACHA ESPONJOSA
	m
	          14,00 
	
	
	
	
	

	18.71
	VENTILADOR MODELO: GVL-250; VAZÃO: 4050 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 60mmCA; MOTOR: 2CV DE 2 PÓLOS; FABRICANTE: OTAM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	18.72
	BRUNCH MODELO:ARBLN 14521
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	18.73
	BRUNCH MODELO:ARBLN 07121
	un
	          10,00 
	
	
	
	
	

	18.74
	BRUNCH MODELO:ARBLN 03321
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	18.75
	BRUNCH MODELO:ARBLN 01621
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	18.76
	DIFUSOR DE AR MODELO:ADLQ-AG TAM-2 (300X300mm)
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	18.77
	DIFUSOR DE AR MODELO:ADLQ-AG TAM-3 (356X356mm)
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	18.78
	GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 620X320mm
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	18.79
	GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 320X220mm
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	18.80
	GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 820X160mm
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.81
	GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 320X160mm
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	18.82
	GRELHA DE RETORNO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 320X220mm
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	18.83
	GRELHA DE RETORNO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 520X320mm
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	18.84
	GRELHA DE RETORNO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 820X160mm
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.85
	TUBO PVC 19mm
	m
	        118,00 
	
	
	
	
	

	18.86
	DUTO TDC #24
	kg
	        546,00 
	
	
	
	
	

	18.87
	MANTA DE LÃ DE VIDRO
	m²
	        104,00 
	
	
	
	
	

	18.88
	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE DUTOS
	un
	          27,00 
	
	
	
	
	

	18.89
	SUPORTE PARA LINHA FRIGORIFICA
	un
	          91,00 
	
	
	
	
	

	18.90
	BASE DE CONCRETO
	m3
	             1,00 
	
	
	
	
	

	18.91
	SUPORTE PARA UNIDADE EVAPORADORA – TETO
	un
	          24,00 
	
	
	
	
	

	18.92
	BANDEJA DE SEGURANÇA DRENO 1000X700MM
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	18.93
	CONTROLE CENTRAL SIMPLES MOD.: PQCSB101S0+PQCSD130A0 FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	          10,00 
	
	
	
	
	

	18.94
	CONTROLE REMOTO LCD SEM FIO PARA UNIDADE MOD.: ARNU07GSEL2
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	18.95
	CONTROLE REMOTO LCD SEM FIO PARA UNIDADE MOD.: ARNU07GTEA2
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	18.96
	GRELHA DE RETORNO COM DUPLA MOLDURA MOD. AGS-T 300X300MM
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	18.97
	GRELHA DE RETORNO MOD.: AT-AG, DIMENSÕES: 1025X220MM
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	18.98
	DUTO CONVENCIONAL #26
	kg
	          73,00 
	
	
	
	
	

	18.99
	DUTO CONVENCIONAL #24
	kg
	          48,00 
	
	
	
	
	

	18.100
	SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO EMBUTIR – CAP.: 24.200BTU/h, MOD.:ARNU24GHA2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	18.101
	SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO EMBUTIR – CAP.: 48.100BTU/h, MOD.:ARNU48GHA2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	18.102
	SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO HI WALL  – CAP.: 12.300BTU/h, MOD.: ARNU12GSE*2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	18.103
	SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO HI WALL  – CAP.: 9.600BTU/h, MOD.: ARNU09GSEL2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	18.104
	SISTEMA VRF UNIDADE EXTERNA, EQUIPAMENTO TIPO CONDENSADORA 4 MÓDULOS MOD.: ARUV640LT2, FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	18.105
	CAIXA VENTILADORA CENTRÍFUGO, MOD.: CVQ-AE-1-BP, VAZÃO: 800,0 m³/h, POTÊNCIA: 100W,
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	
	PRESSÃO ESTÁTICA: 0,5 mmCA, FILTRO G1+G4 FAB.: SICTELL OU EQUIVALENTE
	
	

	18.106
	MANTA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO 10mm
	m²
	             8,00 
	
	
	
	
	

	18.107
	BRANCH Y MOD.: ARCNN20 FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	18.108
	BRANCH Y MOD.: ARCNN30 FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	18.109
	BRANCH Y MOD.: ARBLN14521 FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.110
	BRANCH Y MOD.: ARBLN01621 FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	18.111
	BRANCH Y MOD.: ARBLN03321 FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	18.112
	BRANCH Y MOD.: ARBLN07121 FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	18.113
	DUTO CONVENCIONAL #24
	kg
	          86,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	19
	INSTALAÇÕES ESPECIAIS – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
	
	
	
	

	19.1
	EXTINTOR ABC 6KG 
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	19.2
	EXTINTOR BC 6KG 
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	19.3
	EXTINTOR A 10L 
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	19.4
	PLACAS DE SINALIZAÇÃO 
	un
	          65,00 
	
	
	
	
	

	19.5
	CABO PAR TRANÇADO BLINDADO #1,5MM (PARA LAÇO DE DETECÇÃO)
	m
	          71,00 
	
	
	
	
	

	19.6
	CABO PAR TRANÇADO BLINDADO #2,5MM (PARA LAÇO DE COMANDO)
	m
	          33,00 
	
	
	
	
	

	19.7
	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 3/4” (PINTADO EM FORMA DE ANÉIS EM VERMELHO DE 2CM DE LARGURA, A CADA 1M) ALARME
	m
	          80,00 
	
	
	
	
	

	19.8
	CENTRAL DE ALARME (2- LAÇO DE COMANDO; 3- LAÇO DE DETECÇÃO) 
	m²
	             1,00 
	
	
	
	
	

	19.9
	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	19.10
	AVISADORES AUDIO-VISUAL PADRÃO
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	19.11
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 DUPLA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	20
	INSTALAÇÕES ESPECIAIS – SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV
	
	
	

	20.1
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE CFTV E FECHADURAS
	
	
	
	
	

	20.1.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	        605,00 
	
	
	
	
	

	20.1.2
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	        226,00 
	
	
	
	
	

	20.1.3
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	          40,00 
	
	
	
	
	

	20.1.4
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	        218,00 
	
	
	
	
	

	20.1.5
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM
	m
	          65,00 
	
	
	
	
	

	20.1.6
	ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             6,00 
	
	
	
	
	

	20.1.7
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             7,00 
	
	
	
	
	

	20.1.8
	RD.CONC. 150X100X5MM P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	20.1.9
	JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	20.1.10
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	20.1.11
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	          20,00 
	
	
	
	
	

	20.1.12
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 150X50MM
	m
	        187,25 
	
	
	
	
	

	20.1.13
	ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	20.1.14
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	20.1.15
	TE NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	20.1.16
	CURVA NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	20.1.17
	JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          91,00 
	
	
	
	
	

	20.1.18
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	        132,00 
	
	
	
	
	

	20.1.19
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	20.1.20
	SAIDA HORIZONTAL Ø3/4”  
	un
	          56,00 
	
	
	
	
	

	20.1.21
	SAIDA HORIZONTAL Ø1”  
	un
	          38,00 
	
	
	
	
	

	20.1.22
	SAIDA HORIZONTAL Ø1.1/4” 
	un
	             7,00 
	
	
	
	
	

	20.1.23
	CONECTOR BOX RETO Ø3/4”
	un
	        232,00 
	
	
	
	
	

	20.1.24
	CONECTOR BOX RETO Ø1”
	un
	        162,00 
	
	
	
	
	

	20.1.25
	CONECTOR BOX RETO Ø1.1/4”
	un
	             7,00 
	
	
	
	
	

	20.1.26
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m
	     6.500,00 
	
	
	
	
	

	20.1.27
	CABO AFUMEX  450/750V 2,5MM²
	m
	     8.500,00 
	
	
	
	
	

	20.1.28
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un
	          95,00 
	
	
	
	
	

	20.1.29
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1''
	un
	          38,00 
	
	
	
	
	

	20.1.30
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un
	          90,00 
	
	
	
	
	

	20.1.31
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un
	          65,00 
	
	
	
	
	

	20.1.32
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un
	        106,00 
	
	
	
	
	

	20.1.33
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4"
	un
	          59,00 
	
	
	
	
	

	20.1.34
	CAIXA 4”X4” DE PISO COM TAMPA VEDADA
	un   
	             4,00 
	
	
	
	
	

	20.1.35
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM
	un   
	             2,00 
	
	
	
	
	

	20.1.36
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 10X10CM
	un
	          51,00 
	
	
	
	
	

	20.1.37
	CAIXA DE ALUMÍNIO REF. TAUNUS
	un
	             7,00 
	
	
	
	
	

	20.1.38
	CAIXA DE ALUMÍNIO REF. STECK
	un
	             7,00 
	
	
	
	
	

	20.1.39
	TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR VERMELHA.
	un
	        120,00 
	
	
	
	
	

	20.1.40
	TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA
	un
	          35,00 
	
	
	
	
	

	20.1.41
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE CFTV E FECHADURAS
	
	
	
	
	

	20.1.42
	ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100x50mm
	m
	             5,00 
	
	
	
	
	

	20.1.43
	CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un 
	             1,00 
	
	
	
	
	

	20.1.44
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	20.1.45
	ELETROCALHA LISA COM TAMPA 150x50mm
	m
	          60,00 
	
	
	
	
	

	20.1.46
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un 
	             1,00 
	
	
	
	
	

	20.1.47
	CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un 
	             4,00 
	
	
	
	
	

	20.1.48
	CURVA DE PASSAGEM RETA DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 150X50MM
	un 
	             1,00 
	
	
	
	
	

	20.1.49
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	     2.288,00 
	
	
	
	
	

	20.1.50
	CAIXA DE TOMADA P/ PISO 4X4”
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	20.1.51
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	        112,00 
	
	
	
	
	

	20.1.52
	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100X50MM
	m
	          49,00 
	
	
	
	
	

	20.1.53
	DIVISOR INTERNO P/ ELETROCALHA 100X50MM
	m
	          49,00 
	
	
	
	
	

	20.1.54
	CURVA VERTICAL INTERNA 90° P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	20.1.55
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	20.1.56
	CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	20.1.57
	ACOPLAMENTO PRA QUADRO P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	20.1.58
	CURVA COM PASSAGEM RETA DE SUBIDA P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	20.1.59
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	20.1.60
	EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	          35,00 
	
	
	
	
	

	20.1.61
	SAÍDA HORIZONTAL Ø1”
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	20.1.62
	CABO COAXIAL RG59 PARA CFTV
	m
	        820,00 
	
	
	
	
	

	20.1.63
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	20.1.64
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2”
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	20.1.65
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4”
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	20.1.66
	CAIXA DE ALUMÍNIO REF. TAUNUS OU EQUIVALENTE
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	20.1.67
	CAIXA DE ALUMÍNIO REF. STECK OU EQUIVALENTE
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.2
	ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
	
	
	
	
	
	
	

	20.2.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	        322,00 
	
	
	
	
	

	20.2.2
	SAIDA HORIZONTAL Ø3/4” 
	un
	          32,00 
	
	
	
	
	

	20.2.3
	CONECTOR BOX RETO Ø3/4”
	un
	          65,00 
	
	
	
	
	

	20.2.4
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m
	        655,00 
	
	
	
	
	

	20.2.5
	CABO AFUMEX  450/750V 2,5MM²
	m
	     1.256,00 
	
	
	
	
	

	20.2.6
	CAIXA OCTOGONAL C/ FUNDO MOVEL 4X2'
	un
	          60,00 
	
	
	
	
	

	20.2.7
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un
	          47,00 
	
	
	
	
	

	20.2.8
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	20.2.9
	LUMINARIA FLUORESCENTE CIRCULAR DE EMBUTIR 2X26W/220V. REF – PEROLA ITAIM
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	20.2.10
	PROJETOR ORIENTÁVEL PARA LÂMPADA HALÓGENA 50W/220V
	un
	          12,00 
	
	
	
	
	

	20.3
	SENORES DE ILUMINAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	

	20.3.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	        276,00 
	
	
	
	
	

	20.3.2
	SAIDA HORIZONTAL Ø3/4” 
	un
	          35,00 
	
	
	
	
	

	20.3.3
	CONECTOR BOX RETO Ø3/4”
	un
	          35,00 
	
	
	
	
	

	20.3.4
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m
	        182,00 
	
	
	
	
	

	20.3.5
	CABO AFUMEX  450/750V 2,5MM²
	m
	        655,00 
	
	
	
	
	

	20.3.6
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5MM²
	m
	     3.058,00 
	
	
	
	
	

	20.3.7
	CABO AFUMEX  450/750V 1,5MM²
	m
	     1.501,00 
	
	
	
	
	

	20.3.8
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un
	          55,00 
	
	
	
	
	

	20.4
	INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA CFTV-CABEAMENTO
	
	
	
	
	

	20.4.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	        569,00 
	
	
	
	
	

	20.4.2
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	          47,00 
	
	
	
	
	

	20.4.3
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 150X50MM
	m
	        226,00 
	
	
	
	
	

	20.4.4
	ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	20.4.5
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             7,00 
	
	
	
	
	

	20.4.6
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             7,00 
	
	
	
	
	

	20.4.7
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	20.4.8
	CURVA NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	20.4.9
	JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA150X50MM
	un
	        128,00 
	
	
	
	
	

	20.4.10
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          76,00 
	
	
	
	
	

	20.4.11
	SAIDA HORIZONTAL Ø1” 
	un
	          78,00 
	
	
	
	
	

	20.4.12
	CONECTOR BOX RETO Ø1”
	un
	          15,00 
	
	
	
	
	

	20.4.13
	CABO COAXIAL RG59 PARA CFTV
	m
	     6.500,00 
	
	
	
	
	

	20.4.14
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un
	        102,00 
	
	
	
	
	

	20.4.15
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM
	un   
	             1,00 
	
	
	
	
	

	20.4.16
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un
	          65,00 
	
	
	
	
	

	20.4.17
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4"
	un
	          65,00 
	
	
	
	
	

	20.4.18
	CONECTORIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CAMERAS 
	un
	        110,00 
	
	
	
	
	

	20.4.19
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	        306,00 
	
	
	
	
	

	20.4.20
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un
	          12,00 
	
	
	
	
	

	20.4.21
	CAIXA OCTOGONAL C/ FUNDO MOVEL 4X2'
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	20.4.22
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 1,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	     1.046,00 
	
	
	
	
	

	20.4.23
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	        287,00 
	
	
	
	
	

	20.4.24
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	          82,00 
	
	
	
	
	

	20.4.25
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 1,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13249
	m
	     1.028,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.5
	INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ALARMES-CABEAMENTO
	
	
	
	
	

	20.5.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	        350,00 
	
	
	
	
	

	20.5.2
	SAIDA HORIZONTAL Ø1” 
	un
	          50,00 
	
	
	
	
	

	20.5.3
	CONECTOR BOX RETO Ø1”
	un
	          49,00 
	
	
	
	
	

	20.5.4
	CABO MANGA 4X26AWG
	m
	        400,00 
	
	
	
	
	

	20.5.5
	CABO UTP 4P – CATEGORIA 5E
	m
	     1.133,00 
	
	
	
	
	

	20.5.6
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un
	          87,00 
	
	
	
	
	

	20.5.7
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un
	          45,00 
	
	
	
	
	

	20.5.8
	CAIXA DE ALUMÍNIO REF. TAUNUS
	un
	          27,00 
	
	
	
	
	

	20.5.9
	CAIXA DE ALUMÍNIO REF. STECK
	un
	          27,00 
	
	
	
	
	

	20.5.10
	RACK PADRÃO 19", 36U
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	20.5.11
	PATCH PANEL CATEGORIA 5E-48 POSIÇÕES COM CONECTOR BNC
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	20.5.12
	PATCH PANEL CATEGORIA 5E/100 MHZ - 12 POSIÇÕES COM JACK RJ-45 NA COR AZUL
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	20.5.13
	BANDEJA DE VENTILAÇÃO COM DOIS VENTILADORES AXIIAIS NO MINIMO.
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	20.5.14
	PATCH CORD EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP C/ CONECTORES RJ-45/RJ-45  CAT. 5E NA COR AZUL.
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	20.5.15
	PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES BNC/BNC, CABO RG 59 NA COR AZUL
	un
	          70,00 
	
	
	
	
	

	20.5.16
	RÉGUA DE TOMADAS
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	20.5.17
	ORGANIZADOR DE CABOS
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	20.5.18
	BANDEJA FIXA PADRÃO 19''
	un
	          14,00 
	
	
	
	
	

	20.5.19
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un
	          12,00 
	
	
	
	
	

	20.5.20
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4"
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	20.5.21
	CAIXA METÁLICA PROTETORA DA SIRENE EXTERNA - DIM. - 30X30X20CM 
	un  
	             1,00 
	
	
	
	
	

	20.5.22
	RACK PADRÃO 19", 36U
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	20.5.23
	PATCH PANEL 48 POSIÇÕES COM CONECTOR BNC
	m
	             1,00 
	
	
	
	
	

	20.5.24
	PATCH PANEL CATEGORIA 5E/100 MHZ – 24 POSIÇÕES COM JACK RJ-45 NA COR AZUL
	m
	             1,00 
	
	
	
	
	

	20.5.25
	BANDEJA DE VENTILAÇÃO
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	20.5.26
	PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES MACHO RJ-45/RJ-45  CAT. 5E/100MHZ  NAS EXTREMIDADES
	un
	          24,00 
	
	
	
	
	

	20.5.27
	PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES BNC/BNC, CABO RG 59 NA COR AZUL
	un
	          24,00 
	
	
	
	
	

	20.5.28
	RÉGUA DE TOMADAS
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	20.5.29
	ORGANIZADORES DE CABO
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	20.5.30
	BANDEJA PADRÃO 19''
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.6
	QUADROS
	
	
	
	
	
	
	

	20.6.1
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QSNB
	
	
	
	
	
	
	

	20.6.1.1
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 440V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU='4,5KA.
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	20.6.1.2
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 440V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	20.6.1.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	20.6.1.4
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "B", ICU=4,5KA.
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	20.6.1.5
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un
	          65,00 
	
	
	
	
	

	20.6.1.6
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	20.6.1.7
	CHAVE COMUTADORA SOB CARGA COM 3 POSIÇÕES, CORRENTE NOMINAL 25A TENSÃO DE ENTRADA 380V PARA TRILHO DIN
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	20.6.1.8
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-2, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM.
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	20.6.1.9
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0 MM². 
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	20.6.2
	QUADRO DE  DENOMINADO QCBT
	
	
	
	
	
	
	

	20.6.2.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 220V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=3KA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	20.6.2.2
	FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=4A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO GL/GG , TENSÃO NOMINAL 500/220 VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL DE 70KA, CONFORME NORMAS NBR IEC 60269, NBR11 844 E VDE 0636,  COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	20.6.2.3
	PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL, COM 16 MEMÓRIAS DE PROGRAMAÇÃO, BATERIA RECARREGAVÉL, PROGRAMAS DIÁRIOS OU SEMANAIS, DISPLAY LCD, ACIONAMENTO MANUAL DA SAÍDA, ALIMENTAÇÃO 220VCA, 60HZ, PRECISÃO +/-1, CORRENTE MÁXIMA DE 10A
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	20.6.2.4
	PAINEL ELÉTRICO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=6KA, IP-31, COMPOSTO DE  1 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 8 MÓDULOS 17,5MM.
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	20.6.3
	QUADRO DE  DENOMINADO QACR
	
	
	
	
	
	
	

	20.6.3.1
	DISJUNTOR MONOPOLAR, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C" DE 16A, IK=6KA
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	20.6.3.2
	CONTATOR TRIPOLAR COM CONTATOS NORMAMENTE ABERTOS (NA), TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220VAC, IN=16A
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	20.6.3.3
	CONTATOR TRIPOLAR COM CONTATOS NORMAMENTE ABERTOS (NA), TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220VAC, IN=16A
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	20.6.3.4
	CHAVE REVERSORATRÊS POSIÇÕES , CATEGORIA AC-3 UM IN= 25A
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	20.6.3.5
	RELÉ DE 1 CONTATO NA, BOBINA DE 12VCC COM SOQUETE COM INDICADOR LED E DIODO (VER DETALHE 1)
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	20.6.3.6
	BORNE P/ COMANDO  NA COR CINZA
	un
	        115,00 
	
	
	
	
	

	20.6.3.7
	COM FUSÍVEL DE 6,3A
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	20.6.3.8
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM ,1NF ,1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	20.6.3.9
	FUSÍVEIS DE 6A
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	20.6.3.10
	FONTES RETIFICADORAS REDUNDANTES - ENTRADA 220VCA / SAÍDA 12 VCC
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	20.6.3.11
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=250A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM.
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	20.6.3.12
	LÂMPADA VERDE, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	20.6.3.13
	LÂMPADA AMARELO, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	20.6.3.14
	LÂMPADA VERMELHO, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	20.6.3.15
	 ARMARIO DE CABOS E SINAL - ACS 80X80X20CM
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	
	CONECTOR BOX RETO Ø1”
	pc
	          10,00 
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	21
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
	
	
	
	
	
	

	21.1
	ÁGUA FRIA
	
	
	
	
	
	
	

	21.1.1
	HIDROMETRO 3/4" COM ABRIGO E TAMPA T-13 (PADRÃO CONCESSIONARIA LOCAL) 
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	21.1.2
	KIT PRESSURIZADOR PARA BEBEDOURO ACESSIVEL IBBL 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	21.1.3
	REGISTRO ESFERA 2" 
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	21.1.4
	REGISTRO ESFERA 1.1/4" 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	21.1.5
	REGISTRO ESFERA 3/4" 
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	21.1.6
	REGISTRO GAVETA 1/2" 
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	21.1.7
	REGISTRO GAVETA 3/4" 
	un
	          38,00 
	
	
	
	
	

	21.1.8
	REGISTRO DE GAVETA 1" 
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	21.1.9
	REGISTRO PRESSÃO 1/2" 
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	21.1.10
	TORNEIRA BOIA 3/4" 
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	21.1.11
	TUBO PVC 20MM INCL. CONEXÕES 
	m
	          74,00 
	
	
	
	
	

	21.1.12
	TUBO PVC  25MM INCL. CONEXÕES 
	m
	        274,00 
	
	
	
	
	

	21.1.13
	TUBO PVC  32MM INCL. CONEXÕES 
	m
	          33,00 
	
	
	
	
	

	21.1.14
	TUBO PVC  40MM INCL. CONEXÕES 
	m
	          68,00 
	
	
	
	
	

	21.1.15
	TUBO PVC  50MM INCL. CONEXÕES 
	m
	          46,00 
	
	
	
	
	

	21.1.16
	TUBO PVC  75MM INCL. CONEXÕES 
	m
	             5,00 
	
	
	
	
	

	21.1.17
	TUBO PVC  60MM INCL. CONEXÕES 
	m
	          57,00 
	
	
	
	
	

	21.1.18
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	21.1.19
	VALVULA DE RETENÇÃO 2" SOLDÁVEL EM PVC
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	21.1.20
	CAIXA D'ÁGUA 1000L 
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	21.1.21
	CAIXA D'ÁGUA 1750L 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	21.1.22
	PINTURA DA TUBULAÇÃO 
	m
	             8,00 
	
	
	
	
	

	21.1.23
	MANOMETRO PARA FILTRO
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	21.1.24
	VALVULA SOLENOIDE 1" ELETRICA PARA ÁGUA FRIA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	21.1.25
	BOMBA MONOBLOCO AUTOESCORVANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	21.1.26
	FILTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	21.1.27
	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL EM PVC 1.1/2"
	un  
	             1,00 
	
	
	
	
	

	21.1.28
	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL EM PVC 2.1/2" 
	un  
	             1,00 
	
	
	
	
	

	21.1.29
	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4” COM ACABAMENTO CROMADO
	un  
	             2,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.2
	ESGOTO
	
	
	
	
	
	
	

	21.2.1
	TUBO 100MM INCL. CONEXÕES 
	m
	        251,00 
	
	
	
	
	

	21.2.2
	TUBO 75MM INCL. CONEXÕES 
	m
	          63,00 
	
	
	
	
	

	21.2.3
	TUBO 50MM INCL. CONEXÕES 
	m
	        164,00 
	
	
	
	
	

	21.2.4
	TUBO 40MM INCL. CONEXÕES 
	m
	          25,00 
	
	
	
	
	

	21.2.5
	TUBO 32MM INCL. CONEXÕES 
	m
	             3,00 
	
	
	
	
	

	21.2.6
	CORPO CAIXA SIFONADA 150X150X50MM COM GRELHA ABRE E FECHA EM INOX 
	un
	          30,00 
	
	
	
	
	

	21.2.7
	CORPO CAIXA SIFONADA 150X150X50MM COM TAMPA EM ALUMINIO 
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	21.2.8
	CAIXA DE GORDURA EM PVC FAB. TIGRE 
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	21.2.9
	POÇO DE VISITA D.1000MM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PESADO COM INSCRIÇÃO ESGOTO
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	21.2.10
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 600X600MM COM TAMPA T-33 COM INSCRIÇÃO ESGOTO
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	21.2.11
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM 
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	21.2.12
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	21.2.13
	INTERLIGAÇÃO COM A REDE EXISTENTE E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	21.2.14
	FOSSA SEPTICA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	21.2.15
	SUMIDOURO
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	21.2.16
	REMANEJAMENTO DA TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	21.2.17
	CAIXA SIFONADA 150X150X50MM REFORÇADA COM CAIXILHO
	un   
	          19,00 
	
	
	
	
	

	21.2.18
	CAIXA SIFONADA 150X150X50MM REFORÇADA COM TAMPA CEGA EM ALUMÍNIO
	un  
	             3,00 
	
	
	
	
	

	21.2.19
	RALO SIFONADO 100X100X50MM REFORÇADO COM CAIXILHO
	un  
	             3,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.3
	ÁGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	
	
	
	

	21.3.1
	RALO SEMISFERICO EM FF 100MM 
	un
	          33,00 
	
	
	
	
	

	21.3.2
	TUBO 100MM INCL. CONEXÕES 
	m
	        259,00 
	
	
	
	
	

	21.3.3
	TUBO 100MM REFORÇADO INCL. CONEXÕES 
	m
	        131,00 
	
	
	
	
	

	21.3.4
	TÊ DE INSPEÇÃO EM PVC 100X75MM 
	un
	          30,00 
	
	
	
	
	

	21.3.5
	CAIXA DE AREIA COM GRELHA METALICA D.600X600XVAR.MM
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	21.3.6
	SUPORTE PARA FILTRO VF-1 EM FERRO GALVANIZADO D.570X900X570MM
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	21.3.7
	FILTRO VF-1 FAB.: 3P TECHNIK
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	21.3.8
	SIFÃO LADRÃO FAB.: 3P TECHNIK
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	21.3.9
	FREIO D'ÁGUA FAB.: 3P TECHNIK
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	21.3.10
	CAIXA DE AREIA COM TAMPA T-33 D.600X600XVAR.MM
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	21.3.11
	TUBO DRENO PVC 100MM INCL. CONEXÕES
	un
	        164,00 
	
	
	
	
	

	21.3.12
	INSTALAÇÃO DO TUBO DE DRENO COM MANTA DE BIDIM E CAMADA DE BRITA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	21.3.13
	DESCIDA ÁGUAS PLUVIAIS NA FACHADA POSTERIOR  (PERCURSO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS DESCENDO NA FACHADA POSTERIOR. DESATIVAR REDE EXISTENTE, EXCETO GRELHAS NO FUNDO DA AGÊNCIA).
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	21.3.14
	RALO TIPO ABACAXI
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	22
	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA
	
	
	
	
	
	

	22.1
	LOUÇAS 
	
	
	
	
	
	
	

	22.1.1
	BACIA COM CAIXA ACOPLADA LINHA VOGUE PLUS, COR BRANCO, CÓD. CP 525, DA DECA
	un
	          12,00 
	
	
	
	
	

	22.1.2
	CUBA DE EMBUTIR REDONDA COR BRANCO GELO GE 17 CÓD.: GE 17 L56 , REF.:DECA
	un
	          12,00 
	
	
	
	
	

	22.1.3
	MICTÓRIO CONVENCIONAL COM SIFÃO INTEGRADO, COR BRANCO GELO. CÓD.: M712, REF.: DECA
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	22.1.4
	BACIA CONVENCIONAL LINHA CONFORTO COR GELO BRANCO CÓD.: P510, REF.: DECA
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	22.1.5
	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA COR BRANCO GELO CÓD.: L251 + CS 1 V, REF.: DECA
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	22.1.6
	TANQUE 30 LITROS COR GELO BRANCO  CÓD.: TQ03, REF.: DECA + COLUNA CÓD.: CT25, REF.: DECA
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	22.1.7
	CUBA RETANGULAR DE COZINHA, AÇO INOX COM  ACAB. ALTO BRILHO DIM. 40X34X17 CM, REF.: TRAMONTINA
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	22.1.8
	CUBA DE EMBUTIR OVAL DECA, BRANCO GELO GE 17, CÓD. L 37 OU EQUIVALENTE
	un 
	             7,00 
	
	
	
	
	

	22.1.9
	BACIA CONVENCIONAL LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO GELO CÓD. P5 DA DECA
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.2
	METAIS
	
	
	
	
	
	
	

	22.2.1
	LIGAÇÃO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 30CM, CÓD.: 4606C, REF.: DECA
	un
	          17,00 
	
	
	
	
	

	22.2.2
	REGISTRO DE GAVETA, LINHA SPOT REF.: DECA
	un
	          33,00 
	
	
	
	
	

	22.2.3
	REGISTRO DE PRESSÃO, LINHA SPOT REF.: DECA
	un
	          14,00 
	
	
	
	
	

	22.2.4
	SIFÃO PARA  COZINHA, 1 1/2" E 2", CÓD.: 1680.C.112, REF.: DECA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	22.2.5
	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA, TIPO BICA MÓVEL, LINHA TARGA, CÓD.: 1167.C40.CR, REF.: DECA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	22.2.6
	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA CÓD.: 1602C, REF.:DECA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	22.2.7
	PUXADORES ALÇA LATÃO CA
	un
	          16,00 
	
	
	
	
	

	22.2.8
	RALO SIFONADO, 15CMX15CM, ACABAMENTO CROMADO, CÓD,: 119-A, REF.: MOLDENOX
	un
	          25,00 
	
	
	
	
	

	22.2.9
	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, CÓD.: 1680C, REF.:DECA
	un
	          17,00 
	
	
	
	
	

	22.2.10
	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO OU CUBA CÓD.: 1602, REF.: DECA
	un
	          17,00 
	
	
	
	
	

	22.2.11
	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO,  DE MESA COM SENSOR BIVOLT, REF.:DECA
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	22.2.12
	TORNEIRA, LINHA PRESSMATIC BENEFIT CHROME, CÓD.:00185106) REF.: DOCOL
	un
	             7,00 
	
	
	
	
	

	22.2.13
	DUCHA ACTIVA COM REGISTRO COM DERIVAÇÃO, LINHA TARGA , CÓD.:1984 C64, REF.: DECA
	un
	          14,00 
	
	
	
	
	

	22.2.14
	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2" BP, LINHA BENEFIT , REF.: DOCOL
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	22.2.15
	BARRA FIXA DIM Φ 1 3/4" COMP= .45 M( EIXO A EIXO) CROMADA , REF.:PHDSYSTEMS
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	22.2.16
	BARRA FIXA DIM Φ 1 3/4" COMP= .90 M( EIXO A EIXO) CROMADA, REF.:PHDSYSTEMS
	un
	             7,00 
	
	
	
	
	

	22.2.17
	SUPORTE DE APOIO PARA LAVATÓRIO, DIM Φ 1 3/4" AÇO INOX, REF.: PHDSYSTEMS
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	22.2.18
	SIFÃO REGULÁVEL PARA TANQUE DA DECA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	22.2.19
	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE 1 1/2" CÓD.: 1606C, REF.:DECA
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	22.2.20
	TORNEIRA DE PAREDE C/ AREJADOR LINHA TARGA, CÓD.: 11599, REF.: DECA
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	22.2.21
	VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA DUA 2545C, DA DECA
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	22.2.22
	TORNEIRA DE COZINHA TIPO GIRATÓRIA COM ALAVANCA REF. 2268 C36 DA DECA
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	22.2.23
	LIGAÇÃO FLEXÍVEL – COPA
	un 
	             1,00 
	
	
	
	
	

	22.2.24
	SIFÃO PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1680C, DECA OU EQUIVALENTE
	un 
	             1,00 
	
	
	
	
	

	22.2.25
	TORNEIRA DECAMATIC REF.1170C PARA LAVATÓRIO DA DECA
	un 
	          11,00 
	
	
	
	
	

	22.2.26
	BARRA FIXA DIÂMETRO 1  3/4" COMP.=40CM (EIXI A EIXO) CROMADA DA PHDSYSTEMS OU EQUIVALENTE
	un 
	             3,00 
	
	
	
	
	

	22.2.27
	BARRA FIXA DIÂMETRO 1  3/4" COMP.=80CM (EIXI A EIXO) CROMADA DA PHDSYSTEMS OU EQUIVALENTE
	un 
	             2,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.3
	ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	
	

	22.3.1
	ASSENTO SANITARIO, LINHA VOGUE PLUS, CÓD.: AP50, REF.: DECA
	un
	          14,00 
	
	
	
	
	

	22.3.2
	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, CÓD.: 30175768, REF.; LALEKLA
	un
	          18,00 
	
	
	
	
	

	22.3.3
	SABONETEIRA SPRAY, CÓD.:30152702, REF.:LALEKLA 
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	22.3.4
	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, CÓD.: 30180225, L=25CM, P=8.5CM, A=35CM, REF: LALEKLA
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	22.3.5
	ESPELHO  CRISTAL PRATA E= 5 MM, DIM: 550X 900 MM
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	22.3.6
	ESPELHO  CRISTAL PRATA E= 5 MM, DIM:950X 400 MM COLADO SOBRE MOLDURA DE MDF
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	22.3.7
	CABIDE CROMADO, CÓD.: 2060 C40 CR,  LINHA TARGA, REF.: DECA
	un
	          28,00 
	
	
	
	
	

	22.3.8
	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL COR GELO BRANCO REF.: AP 52,  LINHA CONFORTO, REF.: DECA
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	22.3.9
	DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	22.3.10
	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA EMBUTIDA NA ALVENARIA (MONTANA 9000C)  
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	22.3.11
	ESPELHO CRISTAL PRATA,  E=5mm, DIM. 900x1000mm
	un 
	             7,00 
	
	
	
	
	

	22.3.12
	ESPELHO CRISTAL PRATA,  E=5mm, DIM. 900X400mm COLADA SOBRE MOLDURA
	un 
	             3,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	23
	PAISAGISMO
	
	
	
	
	
	
	

	23.1
	DRACENA TRICOLOR
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	23.2
	ONZE HORAS
	m²
	          87,00 
	
	
	
	
	

	23.3
	ROSA DE PEDRA
	un
	        273,00 
	
	
	
	
	

	23.4
	VIME PIRAMIDALIS
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	23.5
	GRAMA BATATAIS
	m²
	        421,71 
	
	
	
	
	

	23.6
	SEIXO ROLADO BRANCO - CAMADA DE 3cm
	m²
	          55,00 
	
	
	
	
	

	23.7
	PREPARO DO SOLO 
	m²
	        423,89 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	24
	SINALIZAÇÃO 
	
	
	
	
	
	
	

	24.1
	PISO TATIL BORRACHA DIRECIONAL OU ALERTA 25X25
	m²
	          10,50 
	
	
	
	
	

	24.2
	PISO TÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO DIM. 25X25CM, EXTERNO
	m²
	             0,20 
	
	
	
	
	

	24.3
	TOTEM 2,00X2,00M (H=6M) 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.4
	LUMINOSO COM LOGOTIPO DA CAIXA DIM: 0,70X2,50M (CENTRALIZAR NA PAREDE E FIXAR COM CAIXILHO)
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	24.5
	ADESIVOS PORTA GIRATÓRIA
	un
	          22,00 
	
	
	
	
	

	24.6
	PLACAS ( SINALIZAÇÃO DE MOBILIARIO)
	un
	          20,00 
	
	
	
	
	

	24.7
	PLACAS INFORMATIVAS / AUXILIARES
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	24.8
	TESTEIRA DE CARENAGEM (DIVERSOS)
	un
	             7,00 
	
	
	
	
	

	24.9
	 RÉGUA IMANTADA ( DIVERSOS)
	un
	          22,00 
	
	
	
	
	

	24.10
	ADESIVO SINALIZADOR DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL PARA PLACA AÉREA
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	24.11
	ADESIVO SINALIZADOR DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL PARA GUICHÊ E BALCÃO
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.12
	CAPA PARA LONGARINAS DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL
	un
	             6,00 
	
	
	
	
	

	24.13
	TOTEM DIRETÓRIO
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.14
	DISPENSADOR DE SENHAS "ESTAÇÕES"
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.15
	SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO AÉREA FIXADO NO TETO
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	24.16
	ADESIVO DE SEGURANÇA GUICHÊ CAEX
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.17
	PORTA AVISO COM VENTOSA COM 1 BOLSA A4 DE ACRÍLICO
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.18
	PORTA CHEQUES DE AUTOATENDIMENTO
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.19
	PORTA FOLDER MÓDULO MERCHANDISING
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	24.20
	PORTA FOLDER DE MESA - COM 2 BOLSAS DE ACRÍLICO
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	24.21
	VARAL DE PAREDE -2500MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.22
	VARAL DE TETO - 2500MM
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	24.23
	TRIO PORTA CARTAZ COMPONÍVEL 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	24.24
	PORTA CARTAZ INFORMATIVO
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	24.25
	PLACA DE EMERGÊNCIA ( DIVERSOS)
	un
	          17,00 
	
	
	
	
	

	24.26
	PLACA DE ADVERTÊNCIA ( DIVERSOS)
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	24.27
	ADESIVOS DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO ( DIVERSOS)
	un
	             6,00 
	
	
	
	
	

	24.28
	PLACAS DE DEPENDÊNCIA 
	un
	          14,00 
	
	
	
	
	

	24.29
	MEIA PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (ATENDIMENTO EXPRESSO) COM PASTILHA COLORIDA - MÓDULO 1250MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.30
	MEIA PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (FGTS) COM PASTILHA COLORIDA - MÓDULO 1250MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.31
	PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (CAIXAS) COM PASTILHA COLORIDA - MÓDULO 2570MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.32
	MEIA PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (CAIXAS) SEM PASTILHA COLORIDA - MÓDULO 1250MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.33
	PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (PARA VOCÊ) COM SUBRÉGUAS - MÓDULO 2570MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.34
	PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (EMPRESAS) COM PASTILHA COLORIDA - MÓDULO 2570MM
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.35
	ADESIVO COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO-CONFORME MANUAL DE SINALIZAÇÃO INTERNA VIGENTE
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	24.36
	FAIXA AUTO ADESIVA DE VINIL NA COR AZUL - FILA ÚNICA
	m
	             6,00 
	
	
	
	
	

	24.37
	PLACA DE INAUGURAÇÃO
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.38
	SINALIZAÇÃO DE ACESSO AO AUTOATENDIMENTO E BOTOEIRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE APLICAR NO BOTOEIRA DO SUBPÓRTICO DE ENTRADA DO AUTOATTENDIMENTO. 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.39
	SINALIZAÇÃO DE ACESSO PRINCIPAL EM ALTO RELEVO E BRAILLE FIXAR EM PÓRTICO POR MEIO DE BUCHAS E PARAFUSOS. QUANDO NA ESQUADRIA POR MEIO DE FITA DUPLA FACE E PLACA COM FUNDO AZUL
	un
	          11,00 
	
	
	
	
	

	24.40
	PLACAS DE DEPENDÊNCIA EM ALTO RELEVO E BRAILLE 01 LINHA APLICAÇÃO: PAREDES ADJACENTES ÀS PORTAS, COM ALTURA ENTRE 0,90 E 1,10M DO PISO. 
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	24.41
	PICTOGRAMA DE PISO 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	24.42
	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO -  INSTALADO 1,00M ANTES DAS EXTREMIDADES. 
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	24.43
	PLANO TÁTIL - EM ALTO RELEVO E BRAILLE. 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.44
	FITA DE SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS - 
	m
	             6,20 
	
	
	
	
	

	24.45
	ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.46
	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DO AUTOATENDIMENTO EM ALTO RELEVO E BRAILLE
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.47
	ADESIVO FAIXA DE SEGURANÇA PARA VIDROS LISA (AZUL)
	m
	          41,00 
	
	
	
	
	

	24.48
	PAINEIS MODULADO  0,70X0,70
	un
	          65,00 
	
	
	
	
	

	24.49
	SINALIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO
	un
	          22,00 
	
	
	
	
	

	24.50
	PLACAS DE ACESSO OU  DEPENDÊNCIA EM ALTO RELEVO E BRAILLE 02 OU 1 LINHAS
	un
	          19,00 
	
	
	
	
	

	24.51
	PORTA FOLDER DE MESA - COM 1 BOLSAS DE ACRÍLICO
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	24.52
	PORTA AVISO EM VARAIS DE PAREDE OU TETO COM 08 BOLSAS A4 DE ACRÍLICO
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.53
	CONJUNTO TOTEM MERCHANDISING+ELEMENTO ACOPLÁVEL PARA 06 BOLSAS DE AVISOS A4
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.54
	ELEMENTO ACOPLÁVEL PARA 06 BOLSAS DE AVISOS A4
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.55
	TRIO PORTA CARTAZ COMPONÍVEL 
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	24.56
	ADESIVO PASSA OBJETOS (SERIGRAFIA FRENTE ADPO E SERIGRAFIA VERSO ADRO)
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	24.57
	PLACA NUMÉRICA DE MESA (Para Você)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.58
	PLACA NUMÉRICA DE MESA (Empresas) – PLNME
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.59
	PLACA NUMÉRICA DE MESA (Empresas) – PLME
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.60
	PLACA DE FECHAMENTO DE VÍDEO – PLFV
	un
	             9,00 
	
	
	
	
	

	24.61
	PLACA NUMÉRICA AZUL – FECHAMENTO DE VÍDEO
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	24.62
	PLACA DE MESA (Gerência Geral)
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.63
	PLACA NUMÉRICA CALANDRADA DE GUICHÊ/BALCÃO
	un
	             8,00 
	
	
	
	
	

	24.64
	ADESIVO DE CÂMBIO GUICHÊ CAEX
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	24.65
	SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO AÉREA FIXADO JUNTO AO PISO DE GUICHÊ/BALCÃO
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.66
	ADESIVO SINALIZADOR DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL 
	un
	             6,00 
	
	
	
	
	

	24.67
	PLACA DE SINALIZAÇÃO AÉREA - PASIS / MPASIS / PASICR
	un
	          13,00 
	
	
	
	
	

	24.68
	MEIA PLACA  DE SINALIZAÇÃO AÉREA - PASIS / MPASIS / PASICR
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	24.69
	PLACAS DE SINALIZAÇÃO ACESSIBILIDADE  EM ALTO RELEVO E BRAILLE
	un
	          42,00 
	
	
	
	
	

	24.70
	SINALIZAÇÃO COM BRAILLE - BATENTE PARA ELEVADOR
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	24.71
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - IDOSO
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.72
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - PNE
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.73
	PUXADOR PADRÃO - O PAR
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	24.74
	LUMINOSO COM LOGOTIPO DA CAIXA, DIM=0,70x2,84m – LETREIRO FX90
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.75
	PORTICO DE ENTRADA  -inclusive mão de obra
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	24.76
	BANDEIRA BX3 (1,50X1,50)M
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.77
	PAINEL MODULAR (1,89X0,94)M – FX 90, CONFORME PROJETO
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.78
	PAINEL COMPLEMENTAR (0,27X0,94)M 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.79
	PAINEL COMPLEMENTAR (0,29X0,94)M 
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	24.80
	PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA
	un
	          65,00 
	
	
	
	
	

	24.81
	ADESIVO DE SINALIZAÇÃO INTERNA
	un
	          26,00 
	
	
	
	
	

	24.82
	PLACA DE SINALIZAÇÃOVERTICAL  AÉREA  - ESTACIONAMENTO
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	25
	DIVERSOS
	
	
	
	
	
	
	

	25.1
	PASSA OBJETOS
	un
	             5,00 
	
	
	
	
	

	25.3
	MÓDULO PORTA, COM FERRAGENS – Inclusive mão-de-obra
	un
	             2,00 
	
	
	
	
	

	25.5
	TAPUME DE MADEIRA
	m²
	        100,00 
	
	
	
	
	

	25.7
	CARENAGEM MÓDULO MERCHANDISING - inclusive mão de obra
	un
	             1,00 
	
	
	
	
	

	25.8
	FECHAMENTO EM AÇO CARBONO - PARA FECHAMENTO DA AREA DE AUTOATENDIMENTO - INCLUSIVE PORTA EM AÇO, FECHADURAS E DOBRADIÇAS
	m²
	          15,50 
	
	
	
	
	

	26
	LIMPEZA GERAL
	
	
	
	
	
	
	

	26.1
	LIMPEZA DO TERRENO
	m²
	     2.007,00 
	
	
	
	
	

	27
	TRANSPORTE VERTICAL        
	
	
	
	
	
	
	

	27.1
	QUADRO DE COMANDO COM INVERSOR DE FREQUENCIA
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.2
	SELETOR ELETRÔNICO DO PASSADIÇO
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.3
	FIAÇÃO, CABO DE MANOBRA E LIMITES
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.4
	PESADOR DE CARGA ELETRÔNICO
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.5
	MÁQUINA DE TRAÇÃO 600 KG. CE, 1,00 M/S
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.1
	CABINA PARA 8 PASSAGEIROS, PNE 
	
	
	
	
	
	
	

	27.1.1
	PAINEIS EM AÇO INOX
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.1.2
	PORTA DE CABINA COM OPERADOR VVVF
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.1.3
	INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO COMERCIAL
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.1.4
	INSTALAÇÃO DE SUBTETO EM INOX
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.1.5
	PAINEL DE OPERAÇÃO DE CABINA
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.1.6
	BARREIRA DE PROTEÇÃO ELETRÔNICA
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.1.7
	SISTEMADE VOZ DIGITALIZADA
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.1.8
	PORTAS DE PAVIMENTO INOX
	cj
	             3,00 
	
	
	
	
	

	27.1.9
	BOTOEIRAS DE PAVIMENTO
	cj
	             3,00 
	
	
	
	
	

	27.1.10
	SINALIZAÇÃO DE POS. E MOV. DIGITAL
	cj
	             3,00 
	
	
	
	
	

	27.1.11
	INTERCOMUNICADORDO TIPO VIVA VOZ
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.2
	COMPONENTES DE SEGURANÇA
	
	
	
	
	
	
	

	27.2.1
	GUARDA CORPO NO TOPO DO CARRO
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.2.2
	PROTEÇÃO DAS POLIAS DE TRAÇÃO E SUSPENSÃO
	cj
	             3,00 
	
	
	
	
	

	27.2.3
	COMANDO DE INSPEÇÃO
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.2.4
	ESCADA NO FUNDO DO POÇO
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.2.5
	ILUMUNAÇÃO DO PASSADIÇO
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.2.6
	CHAVE DE EMERGÊNCIA PAP
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.2.7
	FONTE DE EMERGÊNCIA DO TIPO "NO BREAK"
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.2.8
	PINTURA DA ÁREA DE ESCAPE
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.2.9
	ARMAÇÃO DO CARRO E CONTRA PESO
	cj
	             2,00 
	
	
	
	
	

	27.2.10
	GUIAS DO CARRO
	cj
	             7,00 
	
	
	
	
	

	27.2.11
	GUIAS DO CONTRA PESO
	cj
	          11,00 
	
	
	
	
	

	27.2.12
	FREIO DE SEGURANÇA
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.2.13
	CABOS DE TRAÇÃO E TIRANTES
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	27.2.14
	LIMITADOR DE VELOCIDADE COM CABO
	cj
	             1,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	28
	DIVERSOS
	
	
	
	
	
	
	

	28.1
	BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA, 2,5CM DE ESPESSURA, 55CM DE LARGURA , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	m
	          19,75 
	
	
	
	
	

	28.2
	ALÇAPÃO EM FERRO 0,8MX0,8M, INCLUSO FERRAGENS
	un
	             3,00 
	
	
	
	
	

	28.3
	BEBEDOURO DE PRESSÃO ACESSÍVEL MOD. PASILLO SPECIALE, REF.:LIDER OU EQUIVALENTE
	un
	             4,00 
	
	
	
	
	

	28.4
	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
	m
	        601,00 
	
	
	
	
	

	28.5
	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NATURAL COMPOSTO POR LENTES DUPLAS PRISMÁTICAS PARA CAPTAÇÃO E DIFUSÃO, COM DUTO, CÓD.: 2X2 CD, REF.: CONFORTLUX OU EQUIVALENTE.
	un
	             9,00 
	
	
	
	
	

	28.6
	ALUGUEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES TUBULARES PARA SERVIÇOS EM FACHADAS
	m²
	     1.590,88 
	
	
	
	
	

	28.7
	PERSIANA HORIZONTAL COM LÂMINAS DE 2,5cm DE LARGURA, COR PRATA (ALUMINIO), DA LUXAFLEX
	m²
	        168,50 
	
	
	
	
	

	28.8
	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONTROLE (CORPO DE PROVAS, MOLDAGEM E RUPTURA)
	un
	        205,00 
	
	
	
	
	

	28.10
	ABERTURA DA LAJE PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	m²
	             0,45 
	
	
	
	
	

	28.11
	GRELHA METÁLICA CONFORME PADRÃO EXISTENTE PARA VENTILAÇÃO DO SUBSOLO. DIM.3,20X0,6M
	m
	             1,92 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	29
	LIMPEZA GERAL
	
	
	
	
	
	
	

	29.1
	VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO DURANTE A OBRA
	m³
	     2.366,00 
	
	
	
	
	

	29.2
	REMOÇÃO DE ENTULHO
	m³
	        318,00 
	
	
	
	
	

	29.3
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	m²
	     2.366,00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total Geral com BDI====> (*)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Valor a ser inserido na proposta comercial.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$__________ (valor por extenso) Neste preço já incluído todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, despesas de qualquer natureza, decorrentes do cumprimento da obrigação assumida e, ainda, se for o caso, encargos sociais e trabalhistas. Corresponde à Proposta de Preço, a qual deve ser digitada, obrigatoriamente, após a anexação desta Proposta Comercial, e que representa o valor que será considerado para o julgamento da proposta,

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ________ (_________) dias, contados da data de sua apresentação. (OBS.: Não inferior a 60 dias, conforme Edital)

PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS OFERTADOS: ________ (_________) anos, contados da data de sua apresentação. (OBS.: Não inferior a 05 (cinco) anos)

PRAZO DE GARANTIA DOS MATERIAIS FORNECIDOS: ________ (_________) meses, contados da data de sua apresentação. (OBS.: Não inferior a 12 (doze) meses)
A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e administrativos, sob as penas da lei, DECLARA:
1. Que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2. Que seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) ou dirigente(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

3. Que não tem e que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) CAIXA que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança ou com dirigente(s) CAIXA:
- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação e/ou contrato;

- na área demandante da licitação;

- na área que realiza a licitação.

4. Concorda com todos os termos e condições previstos no Edital PE 172/7066-2014 e seus anexos;

5. Os materiais a serem utilizados serão novos, não recondicionado(s), não remanufaturado(s).

6. Têm ciência do inteiro teor do Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de responsabilidade sócio-ambiental (anexo VIII).

7. Se responsabiliza pela vigilância da obra durante todo o período de execuçãodos serviços contratados, zelando pela total segurança do imóvel, equipamentos e materiais a partir da assinatura do termo de início de obra até o seu recebimento definitivo. A vigilância deverá ser prestada durante as 24 horas do dia, devendo, na ocorrência de qualquer irregularidade, comunicar à Caixa imediatamente. E na ocorrência de qualquer sinistro durante a execuçãodos serviços deverá arcar com os prejuízos causados;

8. Se encarregará do pagamento de todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigações fiscais e emolumentos necessários à obtenção de licenças, aprovações, franquias e alvarás referentes à execução dos serviços e à segurança pública, bem como o pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas, consumo de água e energia elétrica que digam respeito à execução dos serviços contratados.
Local e data

___________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/RG/CPF

INSTRUÇÕES:

a – A PROPOSTA COMERCIAL é este Anexo II do edital, a ser adequado/preenchido e anexado, no endereço eletrônico do Pregão, através do link “Anexar Planilha”;

b – A PROPOSTA DE PREÇO é o valor da unidade de julgamento da licitação, conforme subitem 5.2 do edital, igual ao preço indicado na proposta comercial, a ser digitado após anexação desta. Corresponde ao VALOR GLOBAL, o qual deve ser digitado, obrigatoriamente, após a anexação desta Proposta Comercial, e que representa o valor que será considerado para o julgamento da proposta,

c – A PROPOSTA COMERCIAL deve ser preenchida conforme modelo acima, em arquivo único, com tamanho limitado a 8mb (megabytes), e anexada no endereço eletrônico http://www.caixa.gov.br/compras_caixa/; em “pregões eletrônicos” clicar no link Propostas / Abrangência Brasília (OK) / Na coluna Enviar Proposta, clicar no ícone [image: image1.png]


 referente a este Pregão;

d – A proposta comercial deve ser anexada antes do preenchimento dos valores referentes à proposta de preços;

e – Não será admitido no preço unitário o fracionamento de centavo(s) que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente;

f – Serão desclassificadas as propostas que permanecerem com os preços superiores aos valores máximos estimados pela CAIXA (Anexo III), após a fase de negociação do pregoeiro com a vencedora do certame.

g – Não deverão constar da proposta o IRPJ e o CSLL, de acordo com o Acórdão 2.251/2007 do TCU. 
ANEXO III

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

	Item
	Descrição
	Unidade
	 Unitário 
	  Material  
	  Total do Item  
	 Total do Item com BDI 
	Incidência

	
	
	
	 Quantitativo 
	 Mão de obra 
	
	
	

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	TAXAS E EMOLUMENTOS
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	TAXAS E EMOLUMENTOS 
	m²
	     1.500,00 
	                -   
	              5,83 
	           8.740,69 
	               10.925,86 
	0,09%

	1.1.2
	CÓPIAS XERÔGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES
	mês
	             6,00 
	                -   
	         507,40 
	           3.044,39 
	                  3.805,49 
	0,06%

	1.1.3
	PROJETO "AS BUILT"
	m²
	     1.500,00 
	                -   
	              3,99 
	           5.985,00 
	                  7.481,25 
	0,14%

	1.1.7
	PLACA DE OBRA Em lona
	m2
	             2,00 
	         23,28 
	         281,89 
	              610,34 
	                     762,92 
	0,01%

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	             22.975,524 
	0,29%

	1.2
	ADMINISTRAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	ENGENHEIRO CIVIL
	mês
	             6,00 
	 20.120,32 
	                   -   
	      120.721,92 
	             150.902,40 
	2,72%

	1.2.2
	ENGENHEIRO ELETRICISTA 
	mês
	             6,00 
	 20.120,32 
	                   -   
	      120.721,92 
	             150.902,40 
	2,72%

	1.2.3
	MESTRE DE OBRAS
	mês
	             6,00 
	    7.719,36 
	                   -   
	        46.316,16 
	               57.895,20 
	0,86%

	1.2.4
	APONTADOR/ ALMOXARIFE
	mês
	             6,00 
	    2.736,80 
	                   -   
	        16.420,80 
	               20.526,00 
	0,29%

	1.2.5
	ENCARREGADO
	mês
	             6,00 
	    4.039,20 
	                   -   
	        24.235,20 
	               30.294,00 
	0,27%

	1.2.6
	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
	mês
	             6,00 
	    2.720,96 
	                   -   
	        16.325,76 
	               20.407,20 
	0,10%

	1.2.7
	VIGIA NOTURNO
	mês
	             6,00 
	    1.942,15 
	                   -   
	        11.652,92 
	               14.566,15 
	0,23%

	1.3
	FERRAMENTARIA E EQUIPAMENTOS
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	FERRAMENTAS
	mês
	             6,00 
	                -   
	         238,60 
	           1.431,60 
	                  1.789,50 
	0,05%

	1.3.2
	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
	cj
	        120,00 
	                -   
	         132,89 
	        15.946,80 
	               19.933,50 
	0,24%

	1.3.3
	MINICARREGADEIRA BOB-CAT
	h
	        130,00 
	         13,29 
	            36,23 
	           6.437,92 
	                  8.047,40 
	0,06%

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	             475.263,75 
	7,53%

	1.4
	CONSUMOS
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (20 FUNCIONÁRIOS IDA E VOLTA)
	mês
	             6,00 
	                -   
	      3.853,00 
	        23.117,98 
	               28.897,48 
	0,46%

	1.4.2
	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS  (20 FUNCIONÁRIOS )
	mês
	             6,00 
	                -   
	      7.203,43 
	        43.220,60 
	               54.025,74 
	0,85%

	1.4.3
	CÓPIAS XERÔGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES
	mês
	             6,00 
	                -   
	         507,40 
	           3.044,39 
	                  3.805,49 
	0,06%

	1.4.4
	AS BUILT 
	m²
	     3.500,00 
	                -   
	              3,99 
	        13.965,00 
	               17.456,25 
	0,31%

	1.4.5
	CONSUMOS DIVERSOS (ÁGUA, ENERGIA, ETC)
	mês
	             6,00 
	                -   
	      1.661,85 
	           9.971,11 
	               12.463,88 
	0,20%

	1.5
	INSTALAÇOES DE CANTEIRO DE OBRAS
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	LIMPEZA DO TERRENO, COM RETIRADA DA CAMADA DE VEGETAÇÃO, CORTE DE ÁRVORES E NIVELAMENTO INICIAL DO TERRENO
	m²
	     1.500,00 
	            5,68 
	              1,95 
	        11.443,24 
	               14.304,05 
	0,26%

	1.5.2
	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA, COM ESCRITÓRIO DE OBRA, DEPÓSITO DE MATERIAIS, SANITÁRIOS, VESTIÁRIO E REFEITÓRIO PARA 120 DIAS
	m²
	        120,00 
	         42,48 
	         140,92 
	        22.008,04 
	               27.510,04 
	0,43%

	1.5.3
	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO, EM PISO EM PINHO, PAREDE EM COMPENSADO DE 10 mm, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTOO 6mm, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS
	m²
	        130,00 
	         42,48 
	         140,92 
	        23.842,04 
	               29.802,55 
	0,49%

	1.5.4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00 X 2,00 M)
	un
	             2,00 
	         32,37 
	         445,47 
	              955,68 
	                  1.194,60 
	0,01%

	1.5.5
	TAPUME EM MADEIRITE ESTRUTURA DE MADEIRA
	m
	        150,00 
	         37,20 
	            93,33 
	        19.580,12 
	               24.475,15 
	0,64%

	1.5.6
	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA/ESGOTO
	un
	             2,00 
	       450,12 
	      1.782,79 
	           4.465,82 
	                  5.582,27 
	0,04%

	1.5.7
	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA
	un
	             2,00 
	       558,24 
	         832,39 
	           2.781,24 
	                  3.476,55 
	0,03%

	1.5.8
	LOCAÇÃO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS
	m²
	        400,00 
	         10,45 
	              4,64 
	           6.038,14 
	                  7.547,67 
	0,11%

	1.6
	TRANSPORTE
	
	
	                -   
	                   -   
	                       -   
	                              -   
	

	1.6.1
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM (TRANSPORTAR O MATERIAL DO SISTEMA STELL FRAME ( 30 TONELADAS A UMA DISTÂNCIA DE 1.438 km)
	T/km
	     2.000,00 
	                -   
	              3,08 
	           6.167,99 
	                  7.709,99 
	0,21%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	           238.251,731 
	4,10%

	2
	SUPERESTRUTURA
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	BASE COMPACTADA COM TERRA (COM FORNECIMENTO DE TERRA)
	m³
	        250,00 
	         31,70 
	            34,88 
	        16.645,46 
	               20.806,82 
	0,26%

	2.2
	BASE COMPACTADA COM BRITA GRADUADA
	m³
	          80,00 
	            2,21 
	         133,55 
	        10.860,86 
	               13.576,07 
	0,20%

	2.3
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50
	kg
	     6.500,00 
	            2,32 
	              4,71 
	        45.683,70 
	               57.104,63 
	0,59%

	2.4
	 AÇO CA-60
	kg
	        600,00 
	            2,14 
	              7,95 
	           6.057,61 
	                  7.572,02 
	0,12%

	2.5
	FORMA DE MADEIRA
	m²
	        200,00 
	         24,02 
	            19,19 
	           8.641,68 
	               10.802,10 
	0,13%

	2.6
	CONCRETO FCK = 25MPA
	m³
	          60,00 
	         23,05 
	         408,19 
	        25.874,39 
	               32.342,99 
	0,70%

	2.7
	ESCAVAÇÃO DO TERRENO
	m³
	        200,00 
	            0,11 
	              6,82 
	           1.386,17 
	                  1.732,72 
	0,03%

	2.8
	ESCAVAÇÃO MANUAL 
	m³
	          80,00 
	         44,72 
	                   -   
	           3.577,43 
	                  4.471,79 
	0,04%

	2.9
	LONA PLÁSTICA COM ESPESSURA DE 0,2MM
	m²
	        350,00 
	            8,70 
	              1,54 
	           3.584,74 
	                  4.480,92 
	0,07%

	2.10
	ESTRUTURA METÁLICA  PARA SUSTENTAÇÃO DA CAIXA DÁGUA
	m²
	             4,00 
	       172,22 
	         376,25 
	           2.193,86 
	                  2.742,32 
	0,04%

	2.11
	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M
	m³
	        850,00 
	            0,11 
	              6,57 
	           5.684,29 
	                  7.105,36 
	0,07%

	2.12
	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) (COM APROVEITAMENTO DE TERRA DO LOCAL)
	m³
	        600,00 
	            0,28 
	              4,29 
	           2.736,64 
	                  3.420,80 
	0,05%

	2.13
	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT=15 km – CONFORME ITEM 5.1 DO CEE
	m³XKm
	     3.000,00 
	            0,02 
	              1,25 
	           3.798,18 
	                  4.747,73 
	0,07%

	2.14
	AÇO USI-SAC-300 PARA ESTRUTURA METÁLICA 
	kg
	        200,00 
	            2,45 
	              7,03 
	           1.895,85 
	                  2.369,81 
	0,03%

	2.15
	PINTURA DA ESCADA METÁLICA EM ESMALTE NA COR CINZA
	m²
	          11,44 
	         21,46 
	              8,91 
	              347,42 
	                     434,28 
	0,00%

	2.16
	ACABAMENTO DE GRANITO NÃO POLIDO PADRÃO CINZA ANDORINHA DOS DEGRAUS E ESPELHO DA ESCADA 
	m²
	             9,37 
	         42,07 
	         204,92 
	           2.314,35 
	                  2.892,94 
	0,02%

	2.17
	CONCRETO FCK = 20MPA - INCLUSIVE BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO
	m³
	          20,00 
	         62,02 
	         470,60 
	        10.652,44 
	               13.315,55 
	0,21%

	2.18
	CONCRETO FCK = 30MPA - INCLUSIVE BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO
	m³
	          25,00 
	         62,02 
	         507,04 
	        14.226,55 
	               17.783,19 
	0,25%

	2.20
	ESCAVAÇÃO DE ESTACAS DIÂMETRO DE 30cm
	m³
	          15,00 
	       257,43 
	                   -   
	           3.861,49 
	                  4.826,86 
	0,04%

	2.22
	ESCORAMENTO
	m²
	          35,00 
	            5,94 
	            40,87 
	           1.638,41 
	                  2.048,02 
	0,03%

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	           214.576,900 
	2,97%

	3
	SUPER-ESTRUTURA (SISTEMA LIGHT STEEL FRAME)
	
	
	
	
	

	3.1
	PERFÍS EM AÇO ZINCADO
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	PERFÍS EM AÇO ZINCADO DE ALTA RESISTÊNCIA FORMADOS A FRIO (GUIAS, MONTANTES, FITA)- (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS)
	m
	     4.500,00 
	            7,89 
	            14,49 
	      100.724,89 
	             125.906,12 
	2,12%

	3.1.2
	REFORÇO EM AÇO ZINCADO DE ALTA RESISTÊNCIA FORMADOS A FRIO (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS)
	m²
	        120,00 
	         15,44 
	            51,42 
	           8.022,93 
	               10.028,66 
	0,10%

	3.2.1
	CHUMBADOR 5/16"  (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS)
	un
	        455,00 
	            1,30 
	              3,21 
	           2.053,13 
	                  2.566,41 
	0,02%

	3.2.2
	CHUMBADOR 3/8"  (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS)
	un
	        261,00 
	            1,30 
	              3,21 
	           1.177,73 
	                  1.472,16 
	0,01%

	3.2.3
	PARAFUSOS Ø 4,8MM – G350  (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS)
	un
	  18.000,00 
	            0,97 
	              0,11 
	        19.575,25 
	               24.469,06 
	0,39%

	3.2.4
	PROJETO  SISTEMA LIGHT STEEL FRAME  (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS)
	un
	             2,00 
	 24.161,80 
	      4.707,15 
	        57.737,90 
	               72.172,38 
	0,57%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	           236.614,791 
	3,21%

	4
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	PAINEL TERMOISOLANTE COM ESPESSURA DE 40 MM,COM NÚCLEO ISOLANTE EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO), NA ESPESSURA PADRÃO DE 30MM, LIVRE DE CFC, CARACTERIZADO COMO RETARDANTE À CHAMA, CONFORME NBR 11948 (ABNT), REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM AÇO ZINCADO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA RAL 9003 (OUTRAS CORES SOB CONSULTA), NAS ESPESSURAS 0,5 MM.  LARGURA PADRÃO DE 1120MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 6500MM, REF.: DANICA, CÓD.: TERMOROOF EPS OU EQUIVALENTE.(INCLUSOS PARAFUSOS)
	m²
	        550,00 
	            5,36 
	         152,32 
	        86.720,31 
	             108.400,39 
	1,86%

	4.2
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PERFIL TPR 40, 0,50 MM NATURAL OU EQUIVALENTE
	m
	          35,00 
	            2,94 
	            49,99 
	           1.852,59 
	                  2.315,74 
	0,04%

	4.3
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM ALUMÍNIO, CORTE 100, ESPESSURA 8,0 MM
	m
	          80,00 
	         63,37 
	            77,31 
	        11.254,31 
	               14.067,89 
	0,21%

	4.4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO EM ALUMÍNIO, CORTE 50, ESPESSURA 8,0 MM. (PLATIBANDA, COBERTURA E MURO)
	m
	          80,00 
	         24,38 
	            34,80 
	           4.734,42 
	                  5.918,02 
	0,07%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	           130.702,032 
	2,17%

	5
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA À BASE DE ASLFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM UMA ARMADURA NÃO TECIDA DE FILAMENTOS DE POLIÉSTER, SEM ACABAMENTO ALUMINIZADO PARA APLICAÇÃO A QUENTE  - TIPO III 3 MM, REF.: DENVERMANTA ELASTIC  OU EQUIVALENTE (BASE DO STEELFRAME)
	m²
	        100,00 
	            0,71 
	            45,11 
	           4.582,17 
	                  5.727,71 
	0,11%

	5.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA À BASE DE ASLFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM UMA ARMADURA NÃO TECIDA DE FILAMENTOS DE POLIÉSTER, COM ACABAMENTO ALUMINIZADO PARA APLICAÇÃO A QUENTE  - TIPO III 3 MM, REF.: DENVERMANTA ELASTIC AL OU EQUIVALENTE (LAJE DESCOBERTA)
	m²
	        200,00 
	            0,71 
	            50,92 
	        10.326,51 
	               12.908,14 
	0,20%

	5.3
	ARGAMASSA POLIMÉRICA BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS INERTES, POLÍMEROS ACRÍLICOS E ADITIVOS, REF.: DENVERTEC 100 OU EQUIVALENTE (ÁREAS MOLHADAS)
	m²
	        100,00 
	            5,06 
	            14,45 
	           1.951,03 
	                  2.438,79 
	0,04%

	5.4
	MANTA FLEXÍVEL, NÃO TECIDO,  COMPOSTA COM 100% DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, HIDROFUGANTE, COR: BRANCO, CÓD.: DUPONT™ TYVEK® HOMEWRAP®,  REF.: TYVEC OU EQUIVALENTE (PAREDES EXTERNAS)
	m²
	        350,00 
	         46,97 
	            42,67 
	        31.376,40 
	               39.220,50 
	0,72%

	5.5
	PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ EM PAREDE EXTERNA, COM TRÊS DEMÃOS
	m²
	          52,10 
	            6,59 
	              2,30 
	              463,42 
	                     579,28 
	0,00%

	5.6
	REBOCO PARA PAREDE INTERNA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1,5, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ACABAMENTO LISO, E= 25 MM (M²) 
	m²
	          52,10 
	       105,10 
	            19,74 
	           6.504,00 
	                  8.130,00 
	0,06%

	5.7
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM – EM ÁREAS MOLHADAS
	m²
	          86,14 
	            3,17 
	            50,09 
	           4.587,45 
	                  5.734,31 
	0,05%

	5.8
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM,  INCLUSIVE PROTEÇÃO MECÂNICA – LAJES IMPERMEABILIZADAS
	m²
	          17,00 
	         20,06 
	            63,47 
	           1.419,97 
	                  1.774,96 
	0,01%

	5.9
	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PLACAS DE GRANITO COM DENVERTEC 100 OU EQUIVALENTE
	m²
	        568,78 
	            1,67 
	              8,18 
	           5.603,93 
	                  7.004,92 
	0,06%

	5.10
	PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ EM PAREDE EXTERNA, COM TRÊS DEMÃOS
	m²
	          52,10 
	            6,64 
	              2,32 
	              466,81 
	                     583,51 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	             84.102,118 
	1,27%

	6
	DEMOLIÇÕES
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO
	m²
	        200,00 
	         34,49 
	              3,41 
	           7.580,13 
	                  9.475,17 
	0,15%

	6.2
	DEMOLIÇÃO DE PISO, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO
	m²
	        400,00 
	         16,09 
	              3,62 
	           7.882,04 
	                  9.852,55 
	0,16%

	6.3
	RETIRADA DE FORRO DE GESSO ACARTONADO
	m²
	        200,00 
	            4,45 
	              2,43 
	           1.376,44 
	                  1.720,54 
	0,02%

	6.4
	RETIRADA DE VIDROS DA FACHADA
	m²
	          35,06 
	         46,52 
	              1,95 
	           1.699,27 
	                  2.124,08 
	0,02%

	6.5
	DEMOLIÇÃO DE ESCADA INCLUI CORRIMÃO E GUARDA-CORPO – COMPLETA
	m²
	             8,00 
	       568,10 
	            19,48 
	           4.700,66 
	                  5.875,82 
	0,09%

	6.6
	RETIRADA DE SUPORTE PARA JANELEIROS
	m²
	             9,00 
	         13,78 
	                   -   
	              124,03 
	                     155,03 
	0,00%

	6.7
	RETIRADA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS
	m²
	          80,00 
	         28,75 
	              2,43 
	           2.494,46 
	                  3.118,08 
	0,04%

	6.8
	RETIRADA DE REVESTIMENTOS EM GRANITO
	m²
	        180,00 
	         29,78 
	              4,06 
	           6.091,70 
	                  7.614,63 
	0,09%

	6.9
	ABERTURA DE LAJE PARA INSTALAÇÃO DE NOVA ESCADA
	m²
	             1,22 
	       149,48 
	                   -   
	              182,36 
	                     227,95 
	0,00%

	6.10
	RETIRADA DE TUBULAÇÕES ELETRICAS, AR CONDICIONADO E HIDROSANITÁRIA QUE NÃO SERÃO MAIS NECESSÁRIAS
	m²
	        320,00 
	         12,66 
	              3,41 
	           5.142,16 
	                  6.427,69 
	0,06%

	6.11
	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO
	m²
	        400,00 
	         22,35 
	            14,54 
	        14.757,73 
	               18.447,16 
	0,21%

	6.12
	RETIRADA DE MONTA CARGA
	un
	             2,00 
	       248,63 
	                   -   
	              497,27 
	                     621,59 
	0,00%

	6.13
	RETIRADA DE GRADE DAS CONDENSADORAS COM APROVEITAMENTO
	m²
	          23,00 
	         40,63 
	                   -   
	              934,43 
	                  1.168,04 
	0,01%

	6.14
	DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE GESSO COMPLETA
	m²
	        350,00 
	         26,62 
	              1,95 
	           9.998,64 
	               12.498,29 
	0,14%

	6.15
	RETIRADA DE ESQUADRIAS
	m²
	          32,00 
	            9,20 
	                   -   
	              294,51 
	                     368,13 
	0,00%

	6.16
	RETIRADA DE CHAPAS METÁLICAS  DE FECHAMENTO DA  VENTILAÇÃO DO SUBSOLO
	un
	             4,00 
	         91,97 
	                   -   
	              367,87 
	                     459,84 
	0,00%

	6.17
	DEMOLIÇÃO DE REBOCO E CHAPISCO DE PAREDE 
	m²
	          51,10 
	            5,96 
	                   -   
	              304,40 
	                     380,50 
	0,00%

	6.18
	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO COM RECOMPOSIÇÃO
	un
	             3,00 
	    2.483,43 
	            81,16 
	           7.693,76 
	                  9.617,19 
	0,08%

	6.19
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO – LAJE (10 A 25CM A ESPESSURA)
	m²
	          16,00 
	       292,49 
	            15,91 
	           4.934,39 
	                  6.167,99 
	0,10%

	6.20
	DEMOLIR TRECHO DA LAJE PARA INSTALAÇÃO DA NOVA ESCADA E ELEVADOR (10 a 20 CM de Espessura)
	m²
	          15,00 
	       319,76 
	            19,80 
	           5.093,46 
	                  6.366,83 
	0,08%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	           102.687,121 
	1,27%

	7
	PAREDES E PAINÉIS
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL TERMOACÚSTICO COM ESPESSURA DE 50 MM, COM NÚCLEO ISOLANTE EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO TIPO R1 AUTO EXTINGUÍVEL, DENSIDADE APARENTE HOMOGENIA MÉDIA DE 38 KG/M³ E REVESTIMENTO EM AÇO PRÉ-PINTADO EM AMBAS AS FACES, COM ESPESSURA TÉCNICA DE 50 MM, CROMATIZADA COM PRIMER EPÓXI (4 A 6 MICRONS) E PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIÉSTER (18 A 22 MICRONS) COR CINZA CLARO (RAL 9006) REF.: DANICA, CÓD.: TERMOWALL PUR PIR OU EQUIVALENTE
	m²
	        480,00 
	         49,73 
	         117,68 
	        80.357,87 
	             100.447,33 
	1,20%

	7.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL TERMOACÚSTICO COM ESPESSURA DE 50 MM, COM NÚCLEO ISOLANTE EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO TIPO R1 AUTO EXTINGUÍVEL, DENSIDADE APARENTE HOMOGENIA MÉDIA DE 38 KG/M³ E REVESTIMENTO EM AÇO PRÉ-PINTADO EM AMBAS AS FACES, COM ESPESSURA TÉCNICA DE 50 MM, CROMATIZADA COM PRIMER EPÓXI (4 A 6 MICRONS) E PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIÉSTER (18 A 22 MICRONS) COR AZUL  (RAL 5002), REF.: DANICA, CÓD.: TERMOWALL PUR PIR OU EQUIVALENTE
	m²
	          58,00 
	         49,73 
	         117,68 
	           9.709,91 
	               12.137,39 
	0,15%

	7.3
	PAREDES LEVES REVESTIDAS COM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE À UMIDADE, 15MM, NAS 2 FACES COM PERFIS, SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO, ACABAMENTO ENTRE O FORRO E A DIVISÓRIA DE GESSO, ACABAMENTOS DE CANTO E ACABAMENTO COM ENTRE A ESTRUTURA DE STEELFRAME. ESP.:95MM, REF.: KNAUFF, CÓD.: W111 OU EQUIVALENTE  (ÁREAS MOLHADAS)
	m²
	          90,00 
	         36,37 
	            86,51 
	        11.060,02 
	               13.825,02 
	0,23%

	7.4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPADOBRADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,6MM (#24) COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL: REF.: RAL5002 
	kg
	          20,00 
	            3,52 
	              9,63 
	              262,95 
	                     328,69 
	0,00%

	7.5
	PAINEL COMPOSTO DE MADEIRA LAMINADA OU SARRAFEADA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LÂMINAS DE MADEIRA E EXTERNAMENTE A ESTAS, PELAS PLACAS CIMENTÍCIAS EM CRFS (CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO) PRENSADAS - ESP.: 55MM ) REF.: ETERNIT, CÓD.: PAINELWALL OU EQUIVALENTE. (LAJE)
	m²
	        120,00 
	                -   
	         121,28 
	        14.553,86 
	               18.192,32 
	0,18%

	7.6
	PAREDE EM GESSO ACARTONADO, ESP=10CM
	m²
	        280,00 
	         19,80 
	            68,98 
	        24.860,24 
	               31.075,31 
	0,33%

	7.7
	PAREDES LEVES REVESTIDAS COM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, 15MM, NAS 2 FACES COM PERFIS, SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO, ACABAMENTO ENTRE O FORRO E A DIVISÓRIA DE GESSO, ACABAMENTOS DE CANTO E ACABAMENTO COM ENTRE A ESTRUTURA DE STEELFRAME. ESP.:95MM, REF.: KNAUFF, CÓD.: W111 OU EQUIVALENTE  (ÁREAS SECAS)
	m²
	        340,00 
	         26,78 
	            62,00 
	        30.187,44 
	               37.734,30 
	0,78%

	7.8
	MURO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 20X20X10 REBOCADA DOS 2 LADOS
	m²
	          80,00 
	         55,32 
	            36,29 
	           7.328,87 
	                  9.161,09 
	0,12%

	7.9
	ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO, ESP=15CM
	m²
	        280,00 
	         25,55 
	            20,97 
	        13.025,50 
	               16.281,87 
	0,25%

	7.10
	CHAPISCO/ REBOCO
	m²
	        900,00 
	         20,35 
	              9,53 
	        26.894,06 
	               33.617,57 
	0,32%

	7.11
	FECHAMENTO INTERNO EM GESSO ACARTONADO, 15mm, ACABAMENTOS DE CANTO E COM A ESTRUTURA DE STEELFRAME
	m²
	        380,00 
	            4,93 
	            59,73 
	        24.573,27 
	               30.716,59 
	0,52%

	7.12
	PAREDE EM BLOCO CERÂMICO, ESPESSURA 20CM
	m²
	        140,00 
	         37,67 
	            35,03 
	        10.178,16 
	               12.722,70 
	0,19%

	7.13
	PAREDE EM GESSO ACARTONADO PARA LOCAIS ÚMIDOS – HIDROFUGANTE – ESPESSURA 10,00CM – Inclusive mão-de-obra
	m²
	        120,00 
	                -   
	         122,21 
	        14.664,88 
	               18.331,10 
	0,22%

	7.14
	FECHAMENTO EM PLACA DE GESSO – PASSAGEM DE TUBULAÇÕES – inclusive mão-de-obra
	m²
	          40,00 
	                -   
	            97,65 
	           3.905,96 
	                  4.882,45 
	0,06%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	           339.453,722 
	4,55%

	8
	REVESTIMENTO DE PAREDES
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	CERÂMICA PARA PAREDE ACETINADO RETIFICADO BRANCO, LINHA GLACIER WHITE 20 X 30, REF.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE
	m²
	        400,00 
	         10,75 
	            39,59 
	        20.133,62 
	               25.167,02 
	0,39%

	8.2
	PERFIS METÁLICOS PARA CANTOS EM ALUMÍNIO NATURAL
	m
	          40,00 
	         14,19 
	            54,91 
	           2.763,91 
	                  3.454,89 
	0,06%

	8.3
	PASTILHA CERÂMICA, LINHA DESIGN, DIM.5X5, COR CINZA BACH (JC1608), DA JATOBÁ OU EQUIVALENTE 
	m²
	          50,00 
	         34,65 
	         159,31 
	           9.698,35 
	               12.122,94 
	0,19%

	8.4
	CERÂMICA 10X10 (VERDE OU ZUL) PADRÃO EXISTENTE
	m²
	          27,00 
	         42,58 
	            35,29 
	           2.102,29 
	                  2.627,87 
	0,02%

	8.5
	GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM PARA REVESTIMENTO DE PILARES
	m²
	          40,00 
	         42,07 
	         204,92 
	           9.879,82 
	               12.349,78 
	0,14%

	8.6
	CERÂMICA VILLAGE WHITE, DIM. 20x30cm, COR  BRANCO, DA CECRISA.
	m²
	        290,00 
	         20,52 
	            43,81 
	        18.654,44 
	               23.318,04 
	0,37%

	8.7
	REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 
	m²
	        230,00 
	         14,66 
	         199,10 
	        49.163,26 
	               61.454,07 
	2,02%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	           140.494,608 
	3,19%

	9
	PORTAS, ESQUADRIAS E VIDRO
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	PORTAS MADEIRAS
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.2
	PD1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM COMPENSADO NAVAL 20 MM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, EM AMBOS OS LADOS, COM FECHADURA DE TARJETA LIVRE/OCUPADO, NA COR CINZA CLARO E DOBRADIÇA DO TIPO VAI-VEM. (REF. 100 MAC DA FORMIPLAC). - (800X1600X30MM)
	un
	          12,00 
	       121,64 
	         663,09 
	           9.416,77 
	               11.770,96 
	0,12%

	9.1.3
	PM1 – PORTAS DE MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍCO REF.PP-95  (COR CINZA) DA PERSTORP – 0,90X2,10M - COMPLETA
	un
	             8,00 
	       136,31 
	         812,55 
	           7.590,91 
	                  9.488,64 
	0,07%

	9.1.4
	PM2 – PORTAS DE MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍCO REF.PP-95  (COR CINZA) DA PERSTORP – 0,90X2,10M COM OLHO MÁGICO  - COMPLETA
	un
	             3,00 
	       150,30 
	         904,94 
	           3.165,74 
	                  3.957,17 
	0,03%

	9.1.5
	PM3 – PORTAS DE MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍCO REF.PP-95  (COR CINZA) DA PERSTORP – 0,90X2,10M COM CHAPA METÁLICA PARA PNE  - COMPLETA
	un
	             3,00 
	       163,19 
	      1.023,50 
	           3.560,07 
	                  4.450,08 
	0,04%

	9.1.6
	PM4 – PORTAS DE MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍCO REF.PP-95  (COR CINZA) DA PERSTORP – 0,90X2,10M COM VISOR DE VIDRO  - COMPLETA
	un
	             3,00 
	       245,42 
	      1.131,74 
	           4.131,50 
	                  5.164,37 
	0,04%

	9.1.7
	PD1 - PORTAS DIVISÓRIA – 0,60X1,90M COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO  - COMPLETA
	un
	             9,00 
	         34,02 
	         447,83 
	           4.336,65 
	                  5.420,81 
	0,04%

	9.1.8
	PD2 – PORTAS DIVISÓRIA – 0,90X1,60M  - COMPLETA
	un
	             5,00 
	         34,02 
	         717,74 
	           3.758,82 
	                  4.698,53 
	0,04%

	9.1.9
	PD3 – PORTAS DIVISÓRIA – 0,90X2,10M  - COMPLETA
	un
	             4,00 
	         34,02 
	         503,10 
	           2.148,47 
	                  2.685,59 
	0,02%

	9.1.10
	MOLA DE PISO MODELO BTS 75 DA DORMA
	un
	             7,00 
	         41,16 
	      1.042,71 
	           7.587,15 
	                  9.483,93 
	0,07%

	9.1.11
	PORTA DE FERRO COM GRELHAS, 0,90X2,10M
	un
	             2,00 
	       155,47 
	         518,22 
	           1.347,38 
	                  1.684,23 
	0,01%

	9.1.12
	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO, 0,90X2,10M, SUBESTAÇÃO 
	un
	             4,00 
	       103,22 
	         724,90 
	           3.312,47 
	                  4.140,59 
	0,03%

	9.1.13
	JANELA DE ALUMÍNIO 1,00X0,60M, DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 10MM
	un
	             7,00 
	         21,46 
	         731,26 
	           5.269,05 
	                  6.586,32 
	0,05%

	9.1.14
	JANELA DE ALUMÍNIO 2,00X0,60M, DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 10MM
	un
	             5,00 
	         42,92 
	      1.462,53 
	           7.527,22 
	                  9.409,02 
	0,07%

	9.1.15
	JANELA DE ALUMÍNIO 2,00X1,00M, DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 10MM
	un
	             5,00 
	         71,52 
	      2.437,56 
	        12.545,37 
	               15.681,71 
	0,12%

	9.1.16
	JANELA DE ALUMÍNIO 1,00X0,60M, BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO 10MM
	un
	             3,00 
	         37,59 
	         546,21 
	           1.751,40 
	                  2.189,25 
	0,02%

	9.1.17
	VIDRO FIXO 3,00X1,50M – 10MM PARA FACHADA NO 1º E 2º PAVIMENTO , COM FERRAGENS – inclusive mão-de-obra
	un
	             4,00 
	                -   
	      2.073,81 
	           8.295,23 
	               10.369,04 
	0,08%

	9.1.18
	ILUMINAÇÃO ZENITAL POR DUTOS DE LUZ, SOLATUBE 160 DS BASE TETO PLANO, Ф25CM
	un
	             4,00 
	       187,51 
	      3.686,19 
	        15.494,77 
	               19.368,46 
	0,15%

	9.1.19
	ESQUADRIA DE ALUMINIO, COM PINTURA ELETROESTATICA
	m²
	          11,00 
	         33,62 
	         790,36 
	           9.063,76 
	               11.329,70 
	0,09%

	9.1.20
	PORTA  DUPLA DE VIDRO TEMPERADO CRISTAL 10MM - INCLUSIVE FERRAGENS E MOLA HIDRAÚLICA – DIM. 0,75X2,10M CADA FOLHA
	un
	             4,00 
	       194,78 
	      2.088,95 
	           9.134,92 
	               11.418,65 
	0,09%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PARA SISTEMA DRYWALL, REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍCO, COR: CINZA POLAR (PP-45), REF: PERSTORP, PERTECH – 900/120MMX2100MMX40MM COM VISOR PARA PORTA QUANDO INDICADO, COM FERRAGENS NECESSÁRIAS.

	9.2.1
	PM1 - 900X2100 FIXAÇÃO EM DRYWALL, GIRO SIMPLES
	un
	          12,00 
	       137,95 
	         902,88 
	        12.489,98 
	               15.612,48 
	0,18%

	9.2.2
	PM1 - 900X2100 FIXAÇÃO EM DRYWALL, GIRO SIMPLES COM VISOR (OLHO MÁGICO) (TESOURARIA)
	un
	             4,00 
	       139,33 
	         923,01 
	           4.249,36 
	                  5.311,69 
	0,04%

	9.2.3
	PM2 -1200X2100 FIXAÇÃO EM DRYWAL, GIRO SIMPLES COM DUAS FOLHAS DESIGUAIS SENDO UMA DE 900X2100 E A OUTRA DE 300X2100mm.
	un
	             4,00 
	       183,92 
	      1.203,83 
	           5.551,00 
	                  6.938,74 
	0,05%

	9.2.4
	PM3 - 900X2100 FIXAÇÃO EM DRYWAL0, GIRO SIMPLES PARA SANITÁRIO ACESSIVEL
	un
	             4,00 
	       122,63 
	         802,55 
	           3.700,73 
	                  4.625,91 
	0,04%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	PORTAS E ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMÍNIO
	
	
	
	
	
	

	9.3.1
	PF1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA (0,90 X 2,10 M). INCLUSO BATENTE, FERRAGENS E FECHADURA TETRA -  DEPÓSITO DE LIXO
	un
	             4,00 
	       132,76 
	         959,17 
	           4.367,72 
	                  5.459,64 
	0,04%

	9.3.2
	PF2 - 900X2100mm - PORTA METÁLICA, PARA SALA DO COFRE, GRADES 
	un
	             4,00 
	         47,04 
	         437,59 
	           1.938,50 
	                  2.423,13 
	0,02%

	9.3.3
	PF3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, FOLHA SIMPLES COM SISTEMA DE PROTEÇÃO ACÚSTICO, CONTENDO BORRACHA EM TODO PERÍMETRO  E PROTEÇÃO ANTIFERRUGINOSA INCLUSO BATENTE, FERRAGENS E FECHADURAS – 1200mmX2100mm, DUAS FOLHAS, ABERTURA PARA FORA- CASA DE MÁQUINAS
	un
	             3,00 
	       175,84 
	      1.053,72 
	           3.688,67 
	                  4.610,84 
	0,04%

	9.3.4
	PGDE - PORTÃO EXTERNO TIPO GRADE COM BARRAS CHATAS COM CADEADO E TRANCA, INCLUSO GUARNIÇÕES – 900X2100mm
	m²
	             4,67 
	       215,96 
	         892,62 
	           5.177,08 
	                  6.471,35 
	0,05%

	9.3.5
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR HORIZONTAL EM BARRA DE AÇO INOX ESCOVADO 25 mm, LARGURA 45CM, PARA PORTA DE MADEIRA DO SANITÁRIO. EXECUTAR CONFORME PROJETO
	und
	             3,00 
	         23,26 
	            72,31 
	              286,71 
	                     358,39 
	0,00%

	9.3.6
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE IMPACTO PARA PORTA DE MADEIRA, EM AÇO ESCOVADO - 0,90 X 0,40 M, E=0,79mm - SANITÁRIO ACESSÍVEL
	m²
	             2,40 
	         42,19 
	         281,21 
	              776,15 
	                     970,19 
	0,01%

	9.4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EXECUTADAS COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR: BRANCO - VIDRO TEMPERADO

	9.4.1
	J1- JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA COM DIM. ( 3,00X1,00 M ), VIDRO TEMPERADO 8MM
	un
	             4,00 
	       233,51 
	      2.968,91 
	        12.809,68 
	               16.012,10 
	0,13%

	9.4.2
	J2- JANELA DE ALUMÍNIO, COM 02 FOLHAS DE CORRER  (2,00X0,60 M),  VIDRO TEMPERADO 6MM
	un
	             8,00 
	         93,40 
	      1.187,57 
	        10.247,69 
	               12.809,62 
	0,10%

	9.4.3
	J3- JANELA DE ALUMÍNIO, COM 02 FOLHAS DE CORRER  (1,00X0,60 M),  VIDRO TEMPERADO 6MM
	un
	             5,00 
	         46,70 
	         593,78 
	           3.202,40 
	                  4.003,00 
	0,03%

	9.4.4
	ESQUADRIA DE ALUMINIO, COM PINTURA AUTOMOTIVA, COR BRANCA COM VIDRO TEMPERADO CRISTAL FIXO 10MM 
	m²
	             6,20 
	         31,18 
	         781,68 
	           5.039,73 
	                  6.299,66 
	0,05%

	9.4.5
	ESQUADRIA DE ALUMINIO, COM PINTURA AUTOMOTIVA, COR BRANCA COM VIDRO TEMPERADO CRISTAL 6MM. DE CORRER
	m²
	             0,50 
	         31,18 
	         781,68 
	              406,43 
	                     508,04 
	0,00%

	9.5
	PORTAS E ESQUADRIAS ESPECIAIS
	
	
	
	
	
	
	

	9.5.1
	VT4 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM. 0,90 X 2,10 M, INCLUI: MAX DOBRADIÇA PIVOTANTE SUPERIOR - FIXAÇÃO COM QUATRO PARAFUSOS, REF. ELBER 1101G OU EQUIVALENTE, MAX DOBRADIÇA INFERIOR COM MIOLO DE INOX, REF. ELBER 1103G OU EQUIVALENTE, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, MOLA DE PISO POTÊNCIA EN 2-5, PARA ATÉ 180KG DE PESO. REF. DORMA, MODELO BTS 75R OU EQUIVALENTE COM ABERTURA DE 180º, SEM TRAVA A 90º, TRINCO DE PISO E TRINCO SUPEIROR COM FECHADURA E COMPLEMENTOS (PORTA DE ENTRADA)
	un
	             4,00 
	       571,37 
	      1.333,13 
	           7.617,99 
	                  9.522,48 
	0,08%

	9.5.2
	VT5/6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM. 0,70 X 2,10 M, INCLUI: MAX DOBRADIÇA PIVOTANTE SUPERIOR - FIXAÇÃO COM QUATRO PARAFUSOS, REF. ELBER 1101G OU EQUIVALENTE, MAX DOBRADIÇA INFERIOR COM MIOLO DE INOX, REF. ELBER 1103G OU EQUIVALENTE, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, MOLA DE PISO POTÊNCIA EN 2-5, PARA ATÉ 180KG DE PESO. REF. DORMA, MODELO BTS 75R OU EQUIVALENTE COM ABERTURA DE 180º, SEM TRAVA A 90º, TRINCO DE PISO E TRINCO SUPEIROR COM FECHADURA E COMPLEMENTOS (PORTA DE ENTRADA)
	un
	             6,00 
	       444,39 
	      1.036,89 
	           8.887,65 
	               11.109,56 
	0,09%

	9.5.3
	PV120 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM. 1,20 X 2,10 M, INCLUI: MAX DOBRADIÇA PIVOTANTE SUPERIOR - FIXAÇÃO COM QUATRO PARAFUSOS, REF. ELBER 1101G OU EQUIVALENTE, MAX DOBRADIÇA INFERIOR COM MIOLO DE INOX, REF. ELBER 1103G OU EQUIVALENTE, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, MOLA DE PISO POTÊNCIA EN 2-5, PARA ATÉ 180KG DE PESO. REF. DORMA, MODELO BTS 75R OU EQUIVALENTE COM ABERTURA DE 180º, SEM TRAVA A 90º, TRINCO DE PISO E TRINCO SUPEIROR COM FECHADURA E COMPLEMENTOS (PORTA DE EMERGÊNCIA)
	un
	             4,00 
	       761,80 
	      1.777,58 
	        10.157,51 
	               12.696,89 
	0,10%

	9.5.4
	PORTA DE VIDRO TEMPERADO CRISTAL 10MM - INCLUSIVE FERRAGENS E MOLA HIDRAÚLICA – DIM. 0,80X2,10M  - Mão de obra inclusa
	un
	             1,00 
	                -   
	      2.112,71 
	           2.112,71 
	                  2.640,89 
	0,02%

	9.6
	VIDRAÇARIA
	
	
	
	
	
	
	

	9.6.1
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm - PARA ESQUADRIAS FIXAS, INCLUI  FERRAGENS NECESSÁRIAS
	m²
	        220,00 
	       131,98 
	         317,65 
	        98.918,65 
	             123.648,31 
	1,20%

	9.7
	FERRAGENS
	
	
	                -   
	                   -   
	
	
	

	9.7.1
	MOLA AÉREA MODELO MA-200 DA DORMA
	un
	          43,00 
	         27,84 
	         149,80 
	           7.638,44 
	                  9.548,05 
	0,08%

	9.6.2
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM , INCLUIVE FERRAGENS
	un
	          18,00 
	         13,80 
	         239,90 
	           4.566,58 
	                  5.708,23 
	0,04%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	           416.586,268 
	3,60%

	10
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	CONTRAPISO, ESPESSURA= 8CM
	m²
	     1.800,00 
	         14,72 
	            15,45 
	        54.314,02 
	               67.892,52 
	1,78%

	10.2
	CAMADA DE REGULARIZACAO PARA ASSENTAMENTO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESP.: 3,0CM, PREPARO MANUAL
	m²
	     1.500,00 
	         12,03 
	            13,08 
	        37.665,32 
	               47.081,64 
	0,54%

	10.3
	PISO EM PLACAS DE GRANITO POLIDO, DIMENSÃO 60X60CM, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA.
	m²
	        860,00 
	         14,74 
	         151,60 
	      143.053,21 
	             178.816,51 
	3,26%

	10.4
	CERÂMICA CARGO PLUS, DIM. 41X41CM, COR GRAY, DA ELIANE. OU EQUIVALENTE (ÁREAS MOLHADAS/LIXO)
	m²
	        780,00 
	            5,06 
	            52,67 
	        45.033,79 
	               56.292,24 
	0,86%

	10.5
	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO PAVER HOLLAND 08, 98X198CM E ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE NO MÍNIMO 35MPA – COR: 08 CINZA, REF. PAVER – , CÓD.: PH08CZ  OU EQUIVALENTE COM CAMA DE AREIA (ESTACIONAMENTOS)
	m²
	        450,00 
	            7,71 
	            66,94 
	        33.592,01 
	               41.990,01 
	0,78%

	10.6
	LADRILHO HIDRÁULICO, 40X40X3,5CM LINHA TERRAZZO, REF. TECNOGRAN, CÓD.:. ROMA OU EQUIVALENTE, NA COR CINZA, INCLUSO RODAPÉ ALTURA 7CM. (CIRCULAÇÃO EXTERNA/BICICLETÁRIO)
	m²
	        210,00 
	         33,94 
	            70,69 
	        21.972,00 
	               27.465,00 
	0,24%

	10.7
	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA, 1,5CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE COM RODAPÉ CIMENTÍCIO 7CM DE ALTURA - CASA DE MÁQUINAS
	m²
	          55,58 
	         51,83 
	            22,19 
	           4.113,80 
	                  5.142,25 
	0,04%

	10.8
	PISO EM CIMENTADO DESEMPENADO, ACABAMENTO EM PINTURA TINTA PINTA PISO, COR CINZA MÉDIO, DA CORAL, COM JUNTAS DE 1,30X1,30M ESP. 5MM 
	m²
	        450,00 
	         18,76 
	            25,08 
	        19.728,64 
	               24.660,80 
	0,42%

	10.9
	GRANITO CINZA ANDORINHA COM ACABAMENTO FLAMEADO, ESP. 2CM., DIM 50X50CM 
	m²
	        130,00 
	         14,74 
	         151,60 
	        21.624,32 
	               27.030,40 
	0,47%

	10.10
	GRANITO LEVIGADO PLACA DE 60X60 CM, ESP PADRAO, CINZA ANDORINHA
	m²
	          68,00 
	         14,74 
	         182,44 
	        13.408,30 
	               16.760,38 
	0,13%

	10.11
	 PISO DEPEDRA PORTUGUESA CONFORME PADRÃO EXISTENTE NA ÁREA EXTERNA
	m²
	             8,00 
	         16,62 
	            50,51 
	              537,07 
	                     671,34 
	0,01%

	10.12
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO EM GRANITO
	m²
	        443,59 
	         29,95 
	            16,75 
	        20.714,84 
	               25.893,55 
	0,20%

	10.13
	PISO EM BORRACHA 250 X 250mm COM ESPESSURA TOTAL (PLACA + RELEVO) DE 5mm PARA INSTALAÇÃO SOBREPOSTA COLADA, COR AZUL (3 DA BORINDUS, AZUL CARIBE DA MERCUR, AZUL DA ARCO OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE), FABRICANTE MERCUR, ARCO, BORINDUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. AS PLACAS DE BORRACHA DEVERÃO SER DE MATERIAL PLÁSTICO DE PVC ATRAVÉS DO PROCESSO DE COMPACTAÇÃO/PRENSAGEM, FORMULADO SEM ADIÇÃO DE METAIS PESADOS, ANTIDERRAPANTES E PIGMENTAÇÃO NA MASSA. - ALERTA 
	m²
	        227,00 
	            0,97 
	            10,37 
	           2.575,51 
	                  3.219,39 
	0,03%

	10.14
	PISO EM BORRACHA 250 X 250mm COM ESPESSURA TOTAL (PLACA + RELEVO) DE 5mm PARA INSTALAÇÃO SOBREPOSTA COLADA, COR AZUL (3 DA BORINDUS, AZUL CARIBE DA MERCUR, AZUL DA ARCO OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE), FABRICANTE MERCUR, ARCO, BORINDUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. AS PLACAS DE BORRACHA DEVERÃO SER DE MATERIAL PLÁSTICO DE PVC ATRAVÉS DO PROCESSO DE COMPACTAÇÃO/PRENSAGEM, FORMULADO SEM ADIÇÃO DE METAIS PESADOS, ANTIDERRAPANTES E PIGMENTAÇÃO NA MASSA. - DIRECIONAL
	m²
	        227,00 
	            0,97 
	            10,37 
	           2.575,51 
	                  3.219,39 
	0,03%

	10.15
	PINTURA COM POLÍMERO PARA ROTA ACESSÍVEL COM EFEITO ANTIDERRAPANTE
	m²
	        480,00 
	         18,39 
	            22,24 
	        19.501,24 
	               24.376,54 
	0,24%

	10.16
	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, PLACAS PADRONIZADAS DE 40X40CM
	m²
	        210,00 
	         42,40 
	         206,50 
	        52.267,87 
	               65.334,83 
	1,05%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	           615.846,795 
	10,08%

	11
	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA.
	m
	        550,00 
	         37,38 
	            55,50 
	        51.082,32 
	               63.852,89 
	0,71%

	11.2
	RODAPÉ CERÂMICO41X41CM
	m
	          34,62 
	         13,89 
	            26,59 
	           1.401,47 
	                  1.751,84 
	0,01%

	11.3
	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 15 CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA
	m
	          66,45 
	            4,85 
	            22,56 
	           1.821,73 
	                  2.277,17 
	0,02%

	11.4
	SOLEIRA EM GRANITO COM BORDAS E FACE SUPERIOR POLIDAS, 25MM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA
	m
	             8,45 
	            7,26 
	            46,55 
	              454,67 
	                     568,34 
	0,00%

	11.5
	SOLEIRA EM GRANITO COM BORDAS E FACE SUPERIOR POLIDAS, 10MM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA
	m
	          28,00 
	            4,85 
	            22,56 
	              767,62 
	                     959,53 
	0,01%

	11.6
	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 27 CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA
	m
	             3,50 
	         23,81 
	            88,32 
	              392,45 
	                     490,56 
	0,00%

	11.7
	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 20 CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA
	m
	          13,40 
	         23,81 
	            63,50 
	           1.169,95 
	                  1.462,43 
	0,01%

	11.8
	CHAPIM METÁLICO, EM ALUMÍNIO L=15CM
	m
	        210,00 
	         14,25 
	            86,32 
	        21.119,85 
	               26.399,81 
	0,31%

	11.9
	RODAPÉ CERÂMICO, MESMO PADRÃO DO PISO DO AMBIENTE, 7CM DE ALTURA
	m
	        109,00 
	         19,87 
	            15,53 
	           3.858,71 
	                  4.823,39 
	0,04%

	11.10
	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 28CM, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA
	m
	          13,00 
	            0,67 
	         112,48 
	           1.470,95 
	                  1.838,69 
	0,01%

	11.11
	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 10CM, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA
	m
	          41,00 
	         24,07 
	            46,47 
	           2.892,24 
	                  3.615,29 
	0,03%

	11.12
	CHAPIM DE GRANITO, CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA
	m
	        109,00 
	         43,73 
	            53,94 
	        10.645,51 
	               13.306,89 
	0,10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	             121.346,83 
	1,27%

	12
	FORROS, DIVISÓRIAS E PISOS FALSOS
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	FORROS
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1
	FORRO MINERAL MODULAR EM PLACAS, COM RESISTÊNCIA À UMIDADE E PINTURA DE PROTEÇÃO ANTIFUNGO/MOFOS, RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE A,  MODULAÇÃO 625MM X 1250MM X 16 MM COM ACABAMENTO BORDA BEVELED TEGULAR, COR: BRANCO (WH), REF.:ARMSTRONG, CÓD.:GEORGIAN HUMIGUARD PLUS OU EQUIVALENTE (ALTURA 3,40M)
	m²
	     1.100,00 
	         27,92 
	            36,59 
	        70.954,60 
	               88.693,25 
	1,50%

	12.1.2
	FORRO DE GESSO ACARTONADO, TIPO FGE, COM PINTURA LÁTEX PVA, COR BRANCO NEVE, DA SUVINIL 
	m²
	        380,00 
	            4,54 
	            75,04 
	        30.241,65 
	               37.802,07 
	0,61%

	12.3.2
	TABICA SIMPLES, CONFORME PROJETO
	m
	        318,00 
	         11,69 
	              4,06 
	           5.006,78 
	                  6.258,48 
	0,05%

	12.2
	DIVISÓRIAS
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.1
	DIVISÓRIA COM SISTEMA DE ENCAIXE ENTRE PAINÉIS MODULARES E ESTRUTURA METÁLICA, TIPO NAVAL, COM PAINÉIS DUPLA FACE COM ESPESSURA DE 35MM MODULADAS DE EIXO A EIXO 1220MM,  REQUADRO  EM CHAPA ISOLANTE  DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO EM CHAPA DE MADEIRA PRENSADA COM 3 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO PRENSADO A QUENTE NA CHAPA, TORNANDO-SE UM SÓ CORPO,COMPOSTO POR CHAPA DURA DE FIBRAS DE EUCALIPTO PRENSADAS COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR CRISTAL OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ( TIPO BP-PLUS). ESTRUTURA COM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSQUEADO, PODENDO OS MONTANTES/ TRAVESSAS E RODAPÉS SEREM DUPLOS OU SIMPLES, DE ACORDO COM O PADRÃO A SER INSTALADO.
	m²
	        109,00 
	         35,90 
	            89,18 
	        13.633,76 
	               17.042,20 
	0,13%

	12.2.2
	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=3,0CM, H=1,90M
	m²
	        109,00 
	         77,68 
	         257,19 
	        36.501,17 
	               45.626,46 
	0,36%

	12.3
	PISOS FALSOS
	
	
	                -   
	                   -   
	
	
	

	12.3.1
	PISO ELEVADO EM PLACAS DE AÇO COM ENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR, 600MM X 600MM, H=280MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO FENÓLICO DE ALTA PRESSÃO ANTIESTÁTICO, COR: ARGILA, REF.: TATE
	m²
	        132,18 
	         92,58 
	         219,26 
	        41.219,09 
	               51.523,86 
	0,41%

	12.3.4
	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2,0CM
	m²
	        109,00 
	         77,68 
	            85,38 
	        17.773,78 
	               22.217,22 
	0,18%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	           269.163,539 
	3,23%

	13
	CARPINTARIA E MARCENARIA
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO DA COPA EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO NA COR BRANCO E INTERNAMENTE LAMINADO BRILHANTE NA COR BRANCO, INCLUSIVE PRATELEIRAS, SOB BANCADA DA PIA
	m²
	          50,00 
	       162,43 
	         509,01 
	        33.571,72 
	               41.964,65 
	0,51%

	13.2
	ARMARIOS PARA QUADROS ELETRICOS
	m²
	          41,00 
	         83,72 
	         304,84 
	        15.931,25 
	               19.914,06 
	0,16%

	13.3
	ARMÁRIO EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO
	m²
	             7,00 
	       100,02 
	         509,01 
	           4.263,17 
	                  5.328,96 
	0,04%

	13.4
	PORTAS DE CORRER  PARA FECHAMENTO DE ARMÁRIO PARA QUADROS EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO. INCLUI FECHADURA
	m²
	          13,00 
	         77,00 
	         204,57 
	           3.660,39 
	                  4.575,49 
	0,04%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	               71.783,16 
	0,74%

	14
	SERRALHERIA
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	BICICLETÁRIO EM SUPORTES DE AÇO CARBONO  2" COM PINTURA
	un
	          33,00 
	         42,33 
	         330,21 
	        12.294,04 
	               15.367,55 
	0,12%

	
	AUTOMOTIVA NAS CORES CINZA ESCURO E BRANCO
	
	
	
	
	

	14.2
	PÁRA-RODAS EM TUBO METÁLICO 2" COM PINTURA COR AMARELA
	un
	          57,00 
	         31,54 
	            97,97 
	           7.382,16 
	                  9.227,70 
	0,07%

	14.3
	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO  ANTI-OXIDANTE, H=4,50M
	m
	          12,50 
	         76,35 
	         192,70 
	           3.363,18 
	                  4.203,97 
	0,03%

	14.4
	BRISE EM ACM 4MM COR AZUL, COLADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO 5X5CM COM FITA
	m²
	          34,50 
	         60,14 
	         219,06 
	           9.632,36 
	               12.040,45 
	0,09%

	14.5
	GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO, PARA JANELAS, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO
	m²
	          30,75 
	         69,78 
	         389,25 
	        14.115,12 
	               17.643,90 
	0,14%

	14.6
	GRADIL ELETROFUNDIDO, MODELO ARTIS, H=2,10M, COR BRANCA
	m²
	        250,00 
	         39,54 
	         168,95 
	        52.123,57 
	               65.154,46 
	0,71%

	14.7
	CORRIMÃO, EM TUBO INDUSTRIAL, DUAS BARRAS DE =1 1/2", E=2,25MM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO
	m
	          86,00 
	         31,54 
	            97,97 
	        11.137,99 
	               13.922,49 
	0,11%

	14.8
	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL  2" EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO, COM FECHAMENTO EM BARRAS 
	m
	          50,00 
	       112,70 
	         652,25 
	        38.247,22 
	               47.809,02 
	0,49%

	14.9
	GRADE METÁLICA EM BARRAS CHATAS DE 1/4". DEVERÁ SER INSTALADA, ADJACENTE À GRADE E DO LADO INTERNO TELA, MALHA 3/4" #12MM. ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO ACETINADO, COR BRANCA
	m²
	             9,00 
	         76,65 
	         389,28 
	           4.193,34 
	                  5.241,68 
	0,04%

	14.10
	COMPLEMENTO DE GRADE CONFORME PADRÃO EXISTENTE PARA FECHAMENTO DAS CONDENSASDORAS. PINTURA AUTOMOTIVA, COR BRANCA CONFORME PADRÃO EXISTENTE
	m²
	          15,00 
	         76,65 
	         389,28 
	           6.988,90 
	                  8.736,13 
	0,08%

	14.11
	GRADE COM DUAS FOLHAS DIM.2,20X1,60M ABAIXO DA ESCADA ONDE SERÃO INSTALADAS AS CONDENSADORAS
	un
	             4,00 
	       269,77 
	      1.370,25 
	           6.560,08 
	                  8.200,10 
	0,06%

	14.12
	TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO COM MALHA 1”x1” E ARAME 12 BWG 
	m²
	          45,00 
	         29,28 
	            27,61 
	           2.560,12 
	                  3.200,15 
	0,03%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	             210.747,59 
	1,98%

	15
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	PINTURA ACRÍLICA FOSCA
	m²
	     3.200,00 
	            9,25 
	              5,16 
	        46.123,58 
	               57.654,47 
	0,84%

	15.2
	PINTURA LATEX PVA
	m²
	     1.100,00 
	            9,25 
	              4,38 
	        14.997,95 
	               18.747,44 
	0,34%

	15.3
	EMASSAMENTO PVA DUAS DEMÃOS 
	m²
	     6.000,00 
	            6,30 
	              2,47 
	        52.590,23 
	               65.737,78 
	0,68%

	15.4
	EMASSAMENTO PVA ACRILICO
	m²
	     6.000,00 
	            4,04 
	              7,50 
	        69.243,80 
	               86.554,75 
	2,69%

	15.5
	PINTURA ANTI-PICHAÇÃO
	m²
	        720,00 
	            9,25 
	            13,29 
	        16.232,85 
	               20.291,06 
	0,18%

	15.6
	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO
	m²
	        123,00 
	         10,73 
	            17,37 
	           3.455,91 
	                  4.319,89 
	0,03%

	15.7
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA ESPECIAL PARA PISOS
	m²
	        350,00 
	         22,11 
	              3,55 
	           8.981,73 
	               11.227,16 
	0,10%

	15.8
	PINTURA À BASE DE BORRACHA CLORADA - PICTOGRAMAS 
	m²
	             5,00 
	         99,99 
	              8,73 
	              543,59 
	                     679,49 
	0,01%

	15.9
	PINTURA À BASE DE BORRACHA CLORADA - SINALIZAÇÃO DE VAGAS 
	m²
	        111,00 
	         20,00 
	              0,60 
	           2.286,36 
	                  2.857,95 
	0,02%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	           268.069,996 
	4,90%

	16
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	ALIMENTADORES DE AR CONDICIONADO
	
	
	
	
	
	
	

	16.1.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        130,00 
	         12,19 
	            14,49 
	           3.469,01 
	                  4.336,26 
	0,03%

	16.1.2
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        115,00 
	         12,19 
	            31,41 
	           5.013,76 
	                  6.267,20 
	0,05%

	16.1.3
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          74,00 
	         18,28 
	            39,20 
	           4.253,22 
	                  5.316,52 
	0,04%

	16.1.4
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          16,00 
	         12,19 
	            34,80 
	              751,85 
	                     939,81 
	0,01%

	16.1.5
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          57,00 
	         18,28 
	            68,90 
	           4.969,24 
	                  6.211,55 
	0,05%

	16.1.6
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          16,00 
	         24,36 
	            69,41 
	           1.500,31 
	                  1.875,39 
	0,01%

	16.1.7
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	          13,00 
	         10,86 
	            11,13 
	              285,92 
	                     357,40 
	0,00%

	16.1.8
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1''
	m    
	             8,00 
	         12,19 
	            14,41 
	              212,83 
	                     266,04 
	0,00%

	16.1.9
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1.1/4''
	m    
	          16,00 
	         10,97 
	            18,97 
	              479,16 
	                     598,94 
	0,00%

	16.1.10
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 2''
	m    
	          24,00 
	         10,97 
	            37,27 
	           1.157,76 
	                  1.447,21 
	0,01%

	16.1.11
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM
	m    
	          98,00 
	         24,14 
	            13,10 
	           3.649,05 
	                  4.561,31 
	0,04%

	16.1.12
	SAIDA HORIZONTAL  Ø1” 
	m    
	             5,00 
	            2,91 
	              2,91 
	                29,05 
	                       36,32 
	0,00%

	16.1.13
	SAIDA HORIZONTAL  Ø2” 
	m    
	             3,00 
	            3,62 
	              3,21 
	                20,50 
	                       25,63 
	0,00%

	16.1.14
	ACOPLAMENTOS P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	             3,00 
	            4,84 
	              3,36 
	                24,59 
	                       30,74 
	0,00%

	16.1.15
	JUNÇÃO P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	          87,00 
	            4,84 
	              1,12 
	              518,26 
	                     647,82 
	0,01%

	16.1.16
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	             3,00 
	            4,84 
	            22,38 
	                81,66 
	                     102,08 
	0,00%

	16.1.17
	CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	             3,00 
	            4,84 
	            22,38 
	                81,66 
	                     102,08 
	0,00%

	16.1.18
	TERMINAL P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	3,00 
	            8,44 
	          2,45 
	             32,67 
	                   40,84 
	0,00%

	16.1.19
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un   
	             9,00 
	            3,62 
	              2,18 
	                52,15 
	                       65,19 
	0,00%

	16.1.20
	BOX RETO Ø1 ''
	un   
	          13,00 
	            1,20 
	              3,78 
	                64,78 
	                       80,98 
	0,00%

	16.1.21
	BOX RETO Ø1.1/4''
	un   
	          19,00 
	            1,69 
	              7,26 
	              169,93 
	                     212,41 
	0,00%

	16.1.22
	BOX RETO Ø1.1/2''
	un   
	          41,00 
	            2,18 
	              8,42 
	              434,57 
	                     543,21 
	0,00%

	16.1.23
	BOX RETO Ø2''
	un   
	          38,00 
	            2,66 
	            11,36 
	              532,91 
	                     666,14 
	0,01%

	16.1.24
	BOX RETO Ø3''
	un   
	          13,00 
	            3,30 
	            30,39 
	              437,85 
	                     547,31 
	0,00%

	16.1.25
	CABO AFUMEX  450/750V 2,5MM²
	m    
	        755,00 
	            2,68 
	              0,97 
	           2.757,33 
	                  3.446,67 
	0,03%

	16.1.26
	CABO AFUMEX  450/750V 1,5MM²
	m
	        209,00 
	            2,43 
	              0,60 
	              634,38 
	                     792,97 
	0,01%

	16.1.27
	CABO SINTENAX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5MM²
	m    
	        218,00 
	            2,43 
	              0,86 
	              718,31 
	                     897,89 
	0,01%

	16.1.28
	CABO SINTENAX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m    
	     1.228,00 
	            2,68 
	              1,95 
	           5.680,72 
	                  7.100,90 
	0,06%

	16.1.29
	CABO SINTENAX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 4,0MM²
	m    
	        409,00 
	            2,94 
	              2,79 
	           2.343,46 
	                  2.929,33 
	0,02%

	16.1.30
	CABO SINTENAX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 16,0MM²
	m    
	        328,00 
	            3,90 
	              8,60 
	           4.099,44 
	                  5.124,30 
	0,04%

	16.1.31
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5MM²
	m    
	        409,00 
	            2,43 
	              0,97 
	           1.394,13 
	                  1.742,66 
	0,01%

	16.1.32
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m    
	        300,00 
	            2,66 
	              1,41 
	           1.222,24 
	                  1.527,79 
	0,01%

	16.1.33
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 10,0MM²
	m    
	        546,00 
	            3,41 
	              5,50 
	           4.865,47 
	                  6.081,84 
	0,05%

	16.1.34
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un   
	          27,00 
	            3,54 
	            14,30 
	              481,64 
	                     602,05 
	0,00%

	16.1.35
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1''
	un   
	             3,00 
	            4,25 
	            23,49 
	                83,22 
	                     104,02 
	0,00%

	16.1.36
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4''
	un   
	          16,00 
	         14,48 
	            28,97 
	              695,23 
	                     869,04 
	0,01%

	16.1.37
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/2''
	un   
	          11,00 
	         14,48 
	            41,60 
	              616,88 
	                     771,10 
	0,01%

	16.1.38
	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 2''
	un   
	          16,00 
	         14,48 
	            58,43 
	           1.166,59 
	                  1.458,24 
	0,01%

	16.1.39
	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 3''
	un   
	             8,00 
	         17,06 
	         167,53 
	           1.476,68 
	                  1.845,85 
	0,01%

	16.1.40
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un   
	          30,00 
	            9,64 
	              7,26 
	              506,91 
	                     633,64 
	0,00%

	16.1.41
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un   
	          11,00 
	         16,90 
	              9,98 
	              295,67 
	                     369,59 
	0,00%

	16.1.42
	TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA
	un   
	          13,00 
	            7,00 
	            17,92 
	              323,90 
	                     404,88 
	0,00%

	16.1.43
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2.1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	             3,00 
	         27,97 
	            54,54 
	              247,51 
	                     309,39 
	0,00%

	16.1.44
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1.1/2''
	m
	             3,00 
	            8,64 
	            26,73 
	              106,11 
	                     132,63 
	0,00%

	16.1.45
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 2.1/2''
	m
	             3,00 
	         11,77 
	            49,86 
	              184,89 
	                     231,12 
	0,00%

	16.1.46
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3"
	m
	             3,00 
	         13,78 
	            64,44 
	              234,66 
	                     293,32 
	0,00%

	16.1.47
	CONECTOR BOX RETO Ø3/4”
	un
	          18,00 
	            0,86 
	              2,76 
	                65,15 
	                       81,44 
	0,00%

	16.1.48
	CONECTOR BOX RETO Ø3”
	un
	             5,00 
	            5,16 
	            23,94 
	              145,52 
	                     181,89 
	0,00%

	16.1.49
	BOX RETO Ø2.1/2''
	un
	             7,00 
	            3,07 
	            22,06 
	              175,89 
	                     219,86 
	0,00%

	16.1.50
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 35,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	        117,00 
	            5,97 
	            15,50 
	           2.512,50 
	                  3.140,62 
	0,02%

	16.1.51
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 16,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	          78,00 
	            4,54 
	              8,67 
	           1.030,57 
	                  1.288,22 
	0,01%

	16.1.52
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 4,0mm²
	m
	        300,00 
	            2,95 
	              2,24 
	           1.558,23 
	                  1.947,79 
	0,02%

	16.1.53
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 16,0mm²
	m
	          73,00 
	            3,93 
	              8,34 
	              895,79 
	                  1.119,73 
	0,01%

	16.1.54
	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 2.1/2''
	un
	             3,00 
	         19,58 
	         110,50 
	              390,24 
	                     487,80 
	0,00%

	16.1.55
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 30X30CM
	un
	             3,00 
	         36,46 
	            37,82 
	              222,83 
	                     278,53 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.2
	ALIMENTADORES DE QUADROS
	
	
	
	
	
	
	

	16.2.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          41,00 
	         12,19 
	            14,49 
	           1.094,07 
	                  1.367,59 
	0,01%

	16.2.2
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        112,00 
	         12,19 
	            31,41 
	           4.882,97 
	                  6.103,71 
	0,05%

	16.2.3
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          46,00 
	         18,28 
	            39,20 
	           2.643,89 
	                  3.304,87 
	0,03%

	16.2.4
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          41,00 
	         12,19 
	            34,80 
	           1.926,60 
	                  2.408,25 
	0,02%

	16.2.5
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          25,00 
	         18,28 
	            68,90 
	           2.179,49 
	                  2.724,36 
	0,02%

	16.2.6
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          87,00 
	         24,36 
	            69,41 
	           8.157,96 
	               10.197,45 
	0,08%

	16.2.7
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	          13,00 
	         14,48 
	            26,88 
	              537,65 
	                     672,07 
	0,01%

	16.2.8
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          65,00 
	         14,62 
	            44,85 
	           3.865,71 
	                  4.832,13 
	0,04%

	16.2.9
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 150X50MM
	m    
	          13,00 
	         28,63 
	            28,19 
	              738,75 
	                     923,43 
	0,01%

	16.2.10
	ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	             1,00 
	            4,84 
	              5,21 
	                10,05 
	                       12,56 
	0,00%

	16.2.11
	TE NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	             1,00 
	         14,48 
	              3,62 
	                18,10 
	                       22,62 
	0,00%

	16.2.12
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	             1,00 
	         14,48 
	            22,55 
	                37,02 
	                       46,28 
	0,00%

	16.2.13
	CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             4,00 
	         14,48 
	            22,55 
	              148,10 
	                     185,12 
	0,00%

	16.2.14
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	             4,00 
	         14,72 
	            23,81 
	              154,13 
	                     192,67 
	0,00%

	16.2.15
	RED. CONCENTRICA P/ ELETROCALHA 150X100X50MM
	un   
	             1,00 
	            3,62 
	            36,54 
	                40,16 
	                       50,20 
	0,00%

	16.2.16
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM
	m
	          16,00 
	         24,14 
	            13,10 
	              595,76 
	                     744,70 
	0,01%

	16.2.17
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM
	m    
	          57,00 
	         24,14 
	            13,10 
	           2.122,41 
	                  2.653,01 
	0,02%

	16.2.18
	SAIDA HORIZONTAL  Ø1” 
	un   
	             4,00 
	            2,91 
	              2,91 
	                23,24 
	                       29,05 
	0,00%

	16.2.19
	SAIDA HORIZONTAL  Ø1.1/4” 
	un   
	             5,00 
	            2,91 
	              2,99 
	                29,46 
	                       36,83 
	0,00%

	16.2.20
	SAIDA HORIZONTAL  Ø1.1/2” 
	un   
	             7,00 
	            2,91 
	              3,07 
	                41,81 
	                       52,27 
	0,00%

	16.2.21
	SAIDA HORIZONTAL  Ø2” 
	un   
	             4,00 
	            3,62 
	              3,21 
	                27,33 
	                       34,17 
	0,00%

	16.2.22
	ACOPLAMENTOS P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	             4,00 
	            4,84 
	              3,36 
	                32,79 
	                       40,98 
	0,00%

	16.2.23
	JUNÇÃO P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	          51,00 
	            4,84 
	              1,12 
	              303,81 
	                     379,76 
	0,00%

	16.2.24
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	          44,00 
	            4,84 
	            22,38 
	           1.197,69 
	                  1.497,12 
	0,01%

	16.2.25
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             1,00 
	            4,84 
	            22,38 
	                27,22 
	                       34,03 
	0,00%

	16.2.26
	CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM
	un   
	             3,00 
	            4,84 
	            22,38 
	                81,66 
	                     102,08 
	0,00%

	16.2.27
	TERMINAL P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	             4,00 
	            8,44 
	              2,45 
	                43,57 
	                       54,46 
	0,00%

	16.2.28
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	             5,00 
	            8,44 
	              2,45 
	                54,46 
	                       68,07 
	0,00%

	16.2.29
	BOX RETO Ø1 ''
	un
	          94,00 
	            1,20 
	              3,78 
	              468,41 
	                     585,51 
	0,00%

	16.2.30
	BOX RETO Ø1.1/4 ''
	un
	          22,00 
	            1,69 
	              7,26 
	              196,76 
	                     245,95 
	0,00%

	16.2.31
	BOX RETO Ø1.1/2''
	un   
	             4,00 
	            2,18 
	              8,42 
	                42,40 
	                       53,00 
	0,00%

	16.2.32
	BOX RETO Ø2''
	un   
	             9,00 
	            2,66 
	            11,36 
	              126,22 
	                     157,77 
	0,00%

	16.2.33
	BOX RETO Ø3''
	un   
	             3,00 
	            3,30 
	            30,39 
	              101,04 
	                     126,30 
	0,00%

	16.2.34
	CABO AFUMEX, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 10,0MM²
	m    
	        280,00 
	            3,41 
	              7,48 
	           3.049,58 
	                  3.811,98 
	0,04%

	16.2.35
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 4,0MM²
	m    
	        650,00 
	            2,94 
	              2,22 
	           3.355,06 
	                  4.193,83 
	0,04%

	16.2.36
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 10,0MM²
	m    
	        650,00 
	            3,41 
	              5,50 
	           5.792,23 
	                  7.240,29 
	0,06%

	16.2.37
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 16,0MM²
	m    
	        180,00 
	            3,90 
	              8,28 
	           2.191,26 
	                  2.739,07 
	0,03%

	16.2.38
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 25,0MM²
	m
	        146,00 
	            4,56 
	            12,00 
	           2.417,20 
	                  3.021,50 
	0,02%

	16.2.39
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 35,0MM²
	m    
	        309,00 
	            5,13 
	            15,86 
	           6.485,11 
	                  8.106,38 
	0,06%

	16.2.40
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 70,0MM²
	m
	        146,00 
	            9,12 
	            37,46 
	           6.801,34 
	                  8.501,68 
	0,07%

	16.2.41
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 95,0MM²
	m    
	          82,00 
	            8,78 
	            42,19 
	           4.179,30 
	                  5.224,12 
	0,04%

	16.2.42
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 185,0MM²
	m    
	        220,00 
	         18,03 
	            88,88 
	        23.521,79 
	               29.402,24 
	0,35%

	16.2.43
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1''
	un   
	          44,00 
	            4,25 
	            23,49 
	           1.220,55 
	                  1.525,68 
	0,01%

	16.2.44
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4''
	un   
	          11,00 
	         12,19 
	            34,80 
	              516,89 
	                     646,12 
	0,01%

	16.2.45
	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 2''
	un   
	             2,00 
	         14,48 
	            58,43 
	              145,82 
	                     182,28 
	0,00%

	16.2.46
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un   
	             5,00 
	            9,64 
	              7,26 
	                84,49 
	                     105,61 
	0,00%

	16.2.47
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un   
	          14,00 
	         16,90 
	              9,98 
	              376,31 
	                     470,39 
	0,00%

	16.2.48
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20CM
	un   
	             2,00 
	         30,17 
	            22,55 
	              105,44 
	                     131,80 
	0,00%

	16.2.49
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 30X30CM
	un   
	          12,00 
	         16,90 
	            22,82 
	              476,62 
	                     595,78 
	0,00%

	16.2.50
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM
	un   
	          12,00 
	         16,90 
	            36,54 
	              641,21 
	                     801,51 
	0,01%

	16.2.51
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 30X30CM
	un
	             3,00 
	         40,22 
	         103,69 
	              431,73 
	                     539,66 
	0,00%

	16.2.52
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40X40CM
	un   
	             3,00 
	         48,27 
	         116,46 
	              494,20 
	                     617,75 
	0,00%

	15.2.33
	CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 80X80CM
	un   
	             5,00 
	       697,65 
	         777,70 
	           7.376,75 
	                  9.220,94 
	0,07%

	16.3
	MEDIÇÃO CEB
	
	
	
	
	
	
	

	16.3.1
	FUSIVEL NH (3NA3 136 DA SIEMENS)
	un
	             3,00 
	         19,69 
	            78,72 
	              295,24 
	                     369,04 
	0,00%

	16.3.2
	BASE PARA FUSIVÉIS NH (3NH3 230  3YB)
	un
	             3,00 
	         29,67 
	         118,67 
	              445,02 
	                     556,28 
	0,00%

	16.3.3
	CAIXA B (600x500X200 - PADRÃO CEB)
	un
	             1,00 
	         50,46 
	         201,87 
	              252,34 
	                     315,42 
	0,00%

	16.3.4
	CAIXA TR (PADRÃO CEB) 
	un
	             1,00 
	         33,27 
	         133,11 
	              166,39 
	                     207,99 
	0,00%

	16.3.5
	CAIXA P4 (PADRÃO CEB)
	un
	             2,00 
	         39,05 
	         156,18 
	              390,47 
	                     488,08 
	0,00%

	16.4
	TOMADAS REDE COMUM
	
	
	                -   
	                   -   
	
	
	

	16.4.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        322,00 
	         12,19 
	            14,49 
	           8.592,46 
	               10.740,58 
	0,08%

	16.4.2
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        139,00 
	         12,19 
	            31,41 
	           6.060,11 
	                  7.575,14 
	0,06%

	16.4.3
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          44,00 
	         12,19 
	            34,80 
	           2.067,58 
	                  2.584,47 
	0,02%

	16.4.4
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        317,00 
	            7,32 
	              3,36 
	           3.385,67 
	                  4.232,09 
	0,03%

	16.4.5
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          25,00 
	            7,32 
	              4,80 
	              303,12 
	                     378,91 
	0,00%

	16.4.6
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3/4''
	m    
	          11,00 
	            4,11 
	              9,74 
	              152,30 
	                     190,38 
	0,00%

	16.4.7
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 150X50MM
	m    
	          33,00 
	         28,63 
	            28,19 
	           1.875,28 
	                  2.344,10 
	0,02%

	16.4.8
	ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	             3,00 
	            4,84 
	              5,21 
	                30,14 
	                       37,68 
	0,00%

	16.4.9
	TE NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	             5,00 
	         14,48 
	              3,62 
	                90,49 
	                     113,11 
	0,00%

	16.4.10
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	             3,00 
	         14,48 
	            22,55 
	              111,07 
	                     138,84 
	0,00%

	16.4.11
	JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	          27,00 
	            4,84 
	              1,12 
	              160,84 
	                     201,05 
	0,00%

	16.4.12
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un   
	             8,00 
	         14,72 
	            23,81 
	              308,27 
	                     385,34 
	0,00%

	16.4.13
	RED. CONCENTRICA P/ ELETROCALHA 150X100X50MM
	un   
	             8,00 
	            3,62 
	            36,54 
	              321,25 
	                     401,57 
	0,00%

	16.4.14
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM
	m    
	          74,00 
	         24,14 
	            13,10 
	           2.755,40 
	                  3.444,25 
	0,03%

	16.4.15
	JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	          27,00 
	            4,84 
	              1,12 
	              160,84 
	                     201,05 
	0,00%

	16.4.16
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	          25,00 
	         14,72 
	            23,81 
	              963,34 
	                  1.204,18 
	0,01%

	16.4.17
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	             5,00 
	            8,44 
	              2,45 
	                54,46 
	                       68,07 
	0,00%

	16.4.18
	SAIDA HORIZONTAL Ø3/4”  
	un   
	          21,00 
	            1,44 
	              2,91 
	                91,35 
	                     114,19 
	0,00%

	16.4.19
	SAIDA HORIZONTAL Ø1”  
	un   
	          12,00 
	            2,91 
	              2,91 
	                69,73 
	                       87,16 
	0,00%

	16.4.20
	SAIDA HORIZONTAL Ø1.1/4” 
	un   
	             6,00 
	            2,91 
	              2,99 
	                35,35 
	                       44,19 
	0,00%

	16.4.21
	CONECTOR BOX RETO Ø3/4”
	un   
	          59,00 
	            0,81 
	              3,23 
	              238,46 
	                     298,07 
	0,00%

	16.4.22
	CONECTOR BOX RETO Ø1”
	un   
	          12,00 
	            1,20 
	              3,78 
	                59,80 
	                       74,75 
	0,00%

	16.4.23
	CONECTOR BOX RETO Ø1.1/4”
	un   
	             6,00 
	            1,69 
	              7,26 
	                53,66 
	                       67,08 
	0,00%

	16.4.24
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m    
	     2.800,00 
	            2,66 
	              1,41 
	        11.407,53 
	               14.259,42 
	0,13%

	16.4.25
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 6,0MM²
	m    
	        250,00 
	            3,17 
	              3,17 
	           1.582,58 
	                  1.978,22 
	0,02%

	16.4.26
	CABO AFUMEX  450/750V 2,5MM²
	m    
	     2.800,00 
	            2,68 
	              0,97 
	        10.225,88 
	               12.782,35 
	0,13%

	16.4.27
	CABO AFUMEX  450/750V 6,0MM²
	m    
	        246,00 
	            3,17 
	              2,29 
	           1.341,64 
	                  1.677,04 
	0,01%

	16.4.28
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un   
	          32,00 
	            3,54 
	            14,30 
	              570,83 
	                     713,54 
	0,01%

	16.4.29
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un   
	          52,00 
	            9,64 
	              7,26 
	              878,65 
	                  1.098,31 
	0,01%

	16.4.30
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un   
	          38,00 
	         16,90 
	              9,98 
	           1.021,42 
	                  1.276,77 
	0,01%

	16.4.31
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20CM
	un   
	             4,00 
	         30,17 
	            22,55 
	              210,88 
	                     263,60 
	0,00%

	16.4.32
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un   
	          95,00 
	            3,62 
	              2,18 
	              550,49 
	                     688,12 
	0,01%

	16.4.33
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4"
	un   
	             7,00 
	            3,62 
	              3,55 
	                50,22 
	                       62,78 
	0,00%

	16.4.34
	CAIXA 4”X4” DE PISO COM TAMPA VEDADA
	un   
	          40,00 
	            9,64 
	            14,11 
	              949,87 
	                  1.187,34 
	0,01%

	16.4.35
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 10X10CM
	un   
	          33,00 
	            9,64 
	            15,71 
	              836,67 
	                  1.045,84 
	0,01%

	16.4.36
	TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA
	un   
	        230,00 
	            7,00 
	            17,92 
	           5.730,55 
	                  7.163,19 
	0,06%

	16.4.37
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	          11,00 
	         12,58 
	            11,20 
	              261,57 
	                     326,96 
	0,00%

	16.4.38
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 2''
	m
	             3,00 
	         11,05 
	            37,56 
	              145,84 
	                     182,30 
	0,00%

	16.4.39
	CABO AFUMEX, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 16,0mm²
	m
	          68,00 
	            4,48 
	              9,11 
	              923,83 
	                  1.154,79 
	0,01%

	16.4.40
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 1,5mm²
	m
	          55,00 
	            2,45 
	              0,97 
	              188,37 
	                     235,46 
	0,00%

	16.4.41
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm²
	m
	        131,00 
	            2,69 
	              1,43 
	              540,09 
	                     675,11 
	0,01%

	16.4.42
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 6,0mm²
	m
	          68,00 
	            3,20 
	              3,20 
	              434,88 
	                     543,59 
	0,00%

	16.4.43
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 120,0mm²
	m
	        120,00 
	         12,87 
	            58,22 
	           8.531,30 
	               10.664,13 
	0,09%

	16.4.44
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 40X40CM
	un
	             3,00 
	         55,93 
	         110,91 
	              500,53 
	                     625,67 
	0,00%

	16.4.45
	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100x50mm
	m
	          30,00 
	         24,31 
	            13,20 
	           1.125,33 
	                  1.406,67 
	0,01%

	16.4.46
	TÊ HORIZONTAL  P/ ELETROCALHA 100x50mm
	un
	             2,00 
	            4,87 
	            25,97 
	                61,68 
	                       77,10 
	0,00%

	16.4.47
	TÊ VERTICAL DE SUBIDA  P/ ELETROCALHA 100x50mm
	un
	             3,00 
	            4,87 
	            16,73 
	                64,81 
	                       81,02 
	0,00%

	16.4.48
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 4,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	        280,00 
	            3,41 
	              2,18 
	           1.563,42 
	                  1.954,28 
	0,02%

	16.4.49
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 6,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	        280,00 
	            3,70 
	              3,23 
	           1.940,64 
	                  2.425,81 
	0,02%

	16.4.50
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 10,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	        555,00 
	            3,70 
	              5,05 
	           4.855,59 
	                  6.069,48 
	0,05%

	16.4.51
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 16,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	          27,00 
	            4,32 
	              8,59 
	              348,41 
	                     435,51 
	0,00%

	16.4.52
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 25,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	          22,00 
	            4,59 
	            11,67 
	              357,81 
	                     447,26 
	0,00%

	16.4.53
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 50,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	          33,00 
	            8,38 
	            22,24 
	           1.010,22 
	                  1.262,77 
	0,01%

	16.4.54
	CABO FLEXÍVEL ISOLADO EM HEPR 8,7/15kV-105°C, SEÇÃO NOMINAL 35,0mm²
	m
	        230,00 
	            5,97 
	            15,50 
	           4.939,10 
	                  6.173,87 
	0,05%

	16.4.55
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 70,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	          60,00 
	            6,09 
	            30,01 
	           2.165,94 
	                  2.707,42 
	0,03%

	16.4.56
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 95,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	          50,00 
	         10,06 
	            68,37 
	           3.921,54 
	                  4.901,93 
	0,05%

	16.4.57
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 150,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	        220,00 
	         15,94 
	            75,04 
	        20.015,13 
	               25.018,91 
	0,25%

	16.4.58
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 100x100x100CM C/TAMPA DE CONCRETO COM BURACO CENTRAL
	un
	             1,00 
	       557,83 
	         675,44 
	           1.233,27 
	                  1.541,59 
	0,01%

	16.4.59
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             1,00 
	         14,59 
	            22,72 
	                37,32 
	                       46,65 
	0,00%

	16.4.60
	RED. LATERAL ESQUERDA 150X100 PARA ELETROCALHA
	un
	             1,00 
	         19,96 
	            26,73 
	                46,70 
	                       58,37 
	0,00%

	16.4.61
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             5,00 
	            8,80 
	              1,46 
	                51,29 
	                       64,11 
	0,00%

	16.4.62
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	     1.190,00 
	            2,97 
	              1,40 
	           5.195,88 
	                  6.494,85 
	0,06%

	16.4.63
	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100x50mm
	m
	          19,00 
	         24,31 
	            13,20 
	              712,71 
	                     890,89 
	0,01%

	16.4.64
	CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm
	un
	             1,00 
	            4,87 
	            22,56 
	                27,43 
	                       34,29 
	0,00%

	16.4.65
	SAÍDA HORIZONTAL Ø1”
	un
	             1,00 
	            2,03 
	              2,92 
	                   4,95 
	                          6,19 
	0,00%

	16.4.66
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	        346,00 
	            3,13 
	              1,38 
	           1.561,28 
	                  1.951,60 
	0,02%

	16.4.67
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un
	          16,00 
	         18,91 
	            22,92 
	              669,26 
	                     836,57 
	0,01%

	16.4.68
	CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMINIO, 4X4"
	un
	          16,00 
	         11,36 
	            19,61 
	              495,52 
	                     619,40 
	0,00%

	16.4.69
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM
	un
	             2,00 
	         33,78 
	            36,81 
	              141,18 
	                     176,48 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.5
	TOMADAS REDE NO-BREAK
	
	
	
	
	
	
	

	16.5.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        150,00 
	         12,19 
	            14,49 
	           4.002,70 
	                  5.003,38 
	0,05%

	16.5.2
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	             5,00 
	         12,19 
	            31,41 
	              217,99 
	                     272,49 
	0,00%

	16.5.3
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          76,00 
	            7,32 
	              3,36 
	              811,71 
	                  1.014,63 
	0,01%

	16.5.4
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3/4''
	m    
	          68,00 
	            4,11 
	              9,74 
	              941,49 
	                  1.176,87 
	0,01%

	16.5.5
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM
	m    
	          90,00 
	         24,14 
	            13,10 
	           3.351,17 
	                  4.188,96 
	0,04%

	16.5.6
	ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	             5,00 
	            4,84 
	              3,36 
	                40,98 
	                       51,23 
	0,00%

	16.5.7
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	             7,00 
	            4,84 
	            22,38 
	              190,54 
	                     238,18 
	0,00%

	16.5.8
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	             1,00 
	            4,84 
	            22,38 
	                27,22 
	                       34,03 
	0,00%

	16.5.9
	TE NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	             3,00 
	            4,84 
	            25,78 
	                91,84 
	                     114,80 
	0,00%

	16.5.10
	CURVA NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	             6,00 
	            4,84 
	            22,38 
	              163,32 
	                     204,15 
	0,00%

	16.5.11
	JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	          82,00 
	            4,84 
	              1,12 
	              488,47 
	                     610,59 
	0,00%

	16.5.12
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	          27,00 
	         14,72 
	            23,81 
	           1.040,41 
	                  1.300,51 
	0,01%

	16.5.13
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	             4,00 
	            8,44 
	              2,45 
	                43,57 
	                       54,46 
	0,00%

	16.5.14
	SAIDA HORIZONTAL Ø3/4” 
	un   
	          18,00 
	            1,44 
	              2,91 
	                78,30 
	                       97,88 
	0,00%

	16.5.15
	CONECTOR BOX RETO Ø3/4”
	un   
	          74,00 
	            0,81 
	              3,23 
	              299,08 
	                     373,85 
	0,00%

	16.5.16
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m    
	     1.100,00 
	            2,66 
	              1,41 
	           4.481,53 
	                  5.601,91 
	0,05%

	16.5.17
	CABO AFUMEX  450/750V 2,5MM²
	m    
	        850,00 
	            2,68 
	              0,97 
	           3.104,28 
	                  3.880,36 
	0,04%

	16.5.18
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un   
	             7,00 
	            3,54 
	            14,30 
	              124,87 
	                     156,09 
	0,00%

	16.5.19
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un   
	          26,00 
	            9,64 
	              7,26 
	              439,32 
	                     549,15 
	0,00%

	16.5.20
	CAIXA 4”X4” DE PISO COM TAMPA VEDADA
	un   
	          22,00 
	            9,64 
	            14,11 
	              522,43 
	                     653,04 
	0,01%

	16.5.21
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un   
	          21,00 
	            3,62 
	              2,18 
	              121,69 
	                     152,11 
	0,00%

	16.5.22
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 10X10CM
	un   
	          30,00 
	            9,64 
	            15,71 
	              760,61 
	                     950,76 
	0,01%

	16.5.23
	TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR VERMELHA.
	un   
	          90,00 
	            7,00 
	            17,92 
	           2.242,39 
	                  2.802,99 
	0,03%

	16.5.24
	TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA
	un   
	          19,00 
	            7,00 
	            17,92 
	              473,39 
	                     591,74 
	0,00%

	16.6
	TOMADAS REDE ESTABILIZADA
	
	
	
	
	
	
	

	16.6.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          82,00 
	         12,19 
	            14,49 
	           2.188,14 
	                  2.735,18 
	0,02%

	16.6.2
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          25,00 
	         12,19 
	            31,41 
	           1.089,95 
	                  1.362,44 
	0,01%

	16.6.3
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          82,00 
	            7,32 
	              3,36 
	              875,79 
	                  1.094,74 
	0,01%

	16.6.4
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	             8,00 
	            7,32 
	              4,80 
	                97,00 
	                     121,25 
	0,00%

	16.6.5
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3/4''
	m    
	          25,00 
	            4,11 
	              9,74 
	              346,14 
	                     432,67 
	0,00%

	16.6.6
	SAIDA HORIZONTAL Ø3/4” 
	un   
	             8,00 
	            1,44 
	              2,91 
	                34,80 
	                       43,50 
	0,00%

	16.6.7
	SAIDA HORIZONTAL Ø1” 
	un   
	             3,00 
	            2,91 
	              2,91 
	                17,43 
	                       21,79 
	0,00%

	16.6.8
	CONECTOR BOX RETO Ø3/4”
	un   
	          41,00 
	            0,81 
	              3,23 
	              165,71 
	                     207,13 
	0,00%

	16.6.9
	CONECTOR BOX RETO Ø1”
	un   
	             3,00 
	            1,20 
	              3,78 
	                14,95 
	                       18,69 
	0,00%

	16.6.10
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m    
	        890,00 
	            2,66 
	              1,41 
	           3.625,97 
	                  4.532,46 
	0,05%

	16.6.11
	CABO AFUMEX  450/750V 2,5MM²
	m    
	        650,00 
	            2,68 
	              0,97 
	           2.373,86 
	                  2.967,33 
	0,03%

	16.6.12
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un   
	          11,00 
	            3,54 
	            14,30 
	              196,22 
	                     245,28 
	0,00%

	16.6.13
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un   
	          19,00 
	            9,64 
	              7,26 
	              321,04 
	                     401,30 
	0,00%

	16.6.14
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un   
	             3,00 
	         16,90 
	              9,98 
	                80,64 
	                     100,80 
	0,00%

	16.6.15
	CAIXA 4”X4” DE PISO COM TAMPA VEDADA
	un   
	          22,00 
	            9,64 
	            14,11 
	              522,43 
	                     653,04 
	0,01%

	16.6.16
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un   
	             3,00 
	            3,62 
	              2,18 
	                17,38 
	                       21,73 
	0,00%

	16.6.17
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 10X10CM
	un   
	          27,00 
	            9,64 
	            15,71 
	              684,55 
	                     855,69 
	0,01%

	16.6.18
	TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR CINZA
	un
	          50,00 
	            7,00 
	            17,92 
	           1.245,77 
	                  1.557,21 
	0,02%

	16.7
	ILUMINAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.7.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        550,00 
	         12,19 
	            14,49 
	        14.676,57 
	               18.345,71 
	0,23%

	16.7.2
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        150,00 
	         12,19 
	            31,41 
	           6.539,69 
	                  8.174,62 
	0,10%

	16.7.3
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	             5,00 
	         12,19 
	            34,80 
	              234,95 
	                     293,69 
	0,00%

	16.7.4
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        453,00 
	            7,32 
	              3,36 
	           4.838,20 
	                  6.047,75 
	0,05%

	16.7.5
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        106,00 
	            7,32 
	            10,97 
	           1.939,05 
	                  2.423,82 
	0,02%

	16.7.6
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM
	m    
	             8,00 
	         24,14 
	            13,10 
	              297,88 
	                     372,35 
	0,00%

	16.7.7
	SAIDA HORIZONTAL  Ø3/4” 
	un   
	          43,00 
	            1,44 
	              2,91 
	              187,05 
	                     233,82 
	0,00%

	16.7.8
	SAIDA HORIZONTAL  Ø1” 
	un   
	          19,00 
	            2,91 
	              2,91 
	              110,41 
	                     138,01 
	0,00%

	16.7.9
	ACOPLAMENTOS P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	             3,00 
	            4,84 
	              3,36 
	                24,59 
	                       30,74 
	0,00%

	16.7.10
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	             3,00 
	            4,84 
	            22,38 
	                81,66 
	                     102,08 
	0,00%

	16.7.11
	CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	             3,00 
	            4,84 
	            22,38 
	                81,66 
	                     102,08 
	0,00%

	16.7.12
	REDUÇAO CONCÊNTRICA P/ ELETROCALHAS 150X50MM P/ 100X50MMM 
	un   
	             3,00 
	            3,62 
	            36,54 
	              120,47 
	                     150,59 
	0,00%

	16.7.13
	JUNÇÃO P/ ELETROCALHAS 100X50MMM 
	un   
	          33,00 
	            4,84 
	              1,12 
	              196,58 
	                     245,73 
	0,00%

	16.7.14
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 150X50MM
	m
	          19,00 
	         28,96 
	            28,19 
	           1.085,87 
	                  1.357,34 
	0,01%

	16.7.15
	ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             1,00 
	            4,84 
	              5,21 
	                10,05 
	                       12,56 
	0,00%

	16.7.16
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             1,00 
	         14,48 
	            22,55 
	                37,02 
	                       46,28 
	0,00%

	16.7.17
	CURVA NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             1,00 
	         14,48 
	            22,55 
	                37,02 
	                       46,28 
	0,00%

	16.7.18
	JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          18,00 
	            4,84 
	              1,12 
	              107,23 
	                     134,03 
	0,00%

	16.7.19
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          19,00 
	         14,72 
	            23,81 
	              732,14 
	                     915,18 
	0,01%

	16.7.20
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             1,00 
	            8,44 
	              4,06 
	                12,50 
	                       15,62 
	0,00%

	16.7.21
	BOX RETO Ø3/4 ''
	un   
	          79,00 
	            0,81 
	              3,23 
	              319,29 
	                     399,11 
	0,00%

	16.7.22
	CONECTOR BOX RETO Ø1”
	un   
	          16,00 
	            1,20 
	              3,78 
	                79,73 
	                       99,66 
	0,00%

	16.7.23
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m    
	     2.200,00 
	            2,66 
	              1,41 
	           8.963,06 
	               11.203,83 
	0,13%

	16.7.24
	CABO SINTENAX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m    
	     1.250,00 
	            2,68 
	              1,95 
	           5.782,49 
	                  7.228,11 
	0,06%

	16.7.25
	CABO FLEXIVEL AFUMEX 450/750V 2,5MM²
	m    
	     2.800,00 
	            2,68 
	              0,97 
	        10.225,88 
	               12.782,35 
	0,24%

	16.7.26
	CABO MULTIPOLAR   0,6/1KV SEÇÃO  NOMINAL 3X2,5MM²,
	m
	          11,00 
	            8,85 
	              4,20 
	              143,55 
	                     179,44 
	0,00%

	16.7.27
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un   
	          37,00 
	            3,54 
	            14,30 
	              660,02 
	                     825,03 
	0,01%

	16.7.28
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1''
	un   
	             5,00 
	            4,25 
	            23,49 
	              138,70 
	                     173,37 
	0,00%

	16.7.29
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un   
	          16,00 
	            9,64 
	              7,26 
	              270,35 
	                     337,94 
	0,00%

	16.7.30
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un   
	             4,00 
	         16,90 
	              9,98 
	              107,52 
	                     134,40 
	0,00%

	16.7.31
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un   
	          68,00 
	            3,62 
	              2,18 
	              394,04 
	                     492,55 
	0,00%

	16.7.32
	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA T-16 EM ALVENARIA 
	un   
	          40,00 
	         51,52 
	         140,87 
	           7.695,70 
	                  9.619,63 
	0,08%

	16.7.33
	CAIXA OCTOGONAL C/ FUNDO MOVEL 4X2'
	un   
	        644,00 
	            3,62 
	              3,02 
	           4.275,33 
	                  5.344,16 
	0,04%

	16.7.34
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X14W/220V REF-2005 ITAIM
	un   
	          36,00 
	         26,54 
	         128,75 
	           5.590,34 
	                  6.987,93 
	0,06%

	16.7.35
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X28W/220V.  REF-2005 ITAIM
	un   
	          95,00 
	         26,54 
	         207,78 
	        22.260,27 
	               27.825,34 
	0,35%

	16.7.36
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X28W/220V, COM REATOR DIMERIZAVEL. REF-2005 ITAIM
	un   
	          70,00 
	         42,23 
	         328,33 
	        25.939,64 
	               32.424,55 
	0,40%

	16.7.37
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X14W/220V REF-2007 ITAIM
	un   
	          20,00 
	         26,54 
	         105,36 
	           2.637,95 
	                  3.297,44 
	0,05%

	16.7.38
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X28W/220V.  REF-2007 ITAIM
	un   
	          40,00 
	         26,54 
	         215,47 
	           9.680,50 
	               12.100,62 
	0,14%

	16.7.39
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X28W/220V.  REF-2109 ITAIM
	un   
	          26,00 
	         26,54 
	         186,14 
	           5.529,73 
	                  6.912,17 
	0,05%

	16.7.40
	LUMINARIA FLUORESCENTE CIRCULAR DE EMBUTIR 2X26W/220V. REF – PEROLA ITAIM
	un
	          13,00 
	         26,42 
	         188,35 
	           2.792,09 
	                  3.490,11 
	0,03%

	16.7.41
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2X28W/220V. REF – 3005 ITAIM
	un   
	             6,00 
	         26,54 
	         163,92 
	           1.142,77 
	                  1.428,46 
	0,01%

	16.7.42
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2X28W/220V. REF – LPT18 ITAIM
	un   
	          11,00 
	         26,54 
	         197,03 
	           2.459,31 
	                  3.074,13 
	0,02%

	16.7.43
	LUMINARIA FLUORESCENTE QUADRADA DE EMBUTIR 4X14W/220V.  REF-2003 ITAIM
	un   
	          20,00 
	         26,54 
	         204,10 
	           4.612,68 
	                  5.765,85 
	0,09%

	16.7.44
	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X16W/220V, COM REATOR ELETRONICO AFP 220V INSTALADA NA CARENAGEM DO AUTO ATENDIMENTO
	un   
	          20,00 
	         26,54 
	         128,75 
	           3.105,75 
	                  3.882,18 
	0,05%

	16.7.45
	LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM SOLO, LÂMPADA HALÓGENA REFLETORA PAR20 1X50W/220V. REF- MOMBORÉ DA ITAIM
	un   
	          13,00 
	         26,54 
	         189,75 
	           2.811,71 
	                  3.514,64 
	0,03%

	16.7.46
	PROJETOR PARA AMBIENTE EXTERNO COM UMA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO
	un   
	             5,00 
	         26,54 
	         422,59 
	           2.245,64 
	                  2.807,04 
	0,02%

	
	150W REF.: GUAPI DA ITAIM
	
	
	
	
	
	
	

	16.7.47
	LUMINÁRIA RETANGULAR PARA POSTE, COM UMA LÂMPADA 1XHIT DE 150W, MODELO MÁRMORE "P" DA ITAIM 
	un   
	             3,00 
	         26,54 
	         189,75 
	              648,86 
	                     811,07 
	0,01%

	16.7.48
	LUMINARIA FLUORESCENTE QUADRADA DE EMBUTIR 4X14W/220V, COM REATOR DIMMERIZAVEL  REF-2003 ITAIM.
	un   
	          12,00 
	         26,54 
	         524,99 
	           6.618,38 
	                  8.272,98 
	0,09%

	16.7.49
	LUMINARIA FLUORESCENTE CIRCULAR DE SOBREPOR 2X26W/220V. REF – BLENDA ITAIM
	un   
	          30,00 
	         26,54 
	         117,31 
	           4.315,32 
	                  5.394,15 
	0,04%

	16.7.50
	LUMINARIA DE EMERGENCIA MOD. BLF 11/2T AUREON
	un   
	          69,00 
	         26,54 
	         184,15 
	        14.537,30 
	               18.171,63 
	0,14%

	16.7.51
	LUMINARIA DE EMERGENCIA MOD. BLF 11/2T AUREON C/ INDICAÇÃO DE SAÍDA
	un   
	          12,00 
	         26,54 
	         184,15 
	           2.528,23 
	                  3.160,28 
	0,02%

	16.7.52
	SENSOR DE ILUMINAÇÃO – REF. LUXSENSE  PHILIPS
	un   
	          30,00 
	         26,54 
	         105,02 
	           3.946,70 
	                  4.933,38 
	0,04%

	16.7.53
	SENSOR DE PRESENÇA
	un   
	          26,00 
	         14,48 
	            41,39 
	           1.452,59 
	                  1.815,74 
	0,01%

	16.7.54
	RELÉ FOTOELÉTRICO
	un   
	          16,00 
	            7,09 
	            22,20 
	              468,77 
	                     585,96 
	0,00%

	16.7.55
	INTERRUPTOR.UMA TECLA SIMPLES 10A.250V
	un   
	          32,00 
	            5,05 
	              9,33 
	              460,20 
	                     575,25 
	0,00%

	16.7.56
	INTERRUPTOR. DUAS TECLA SIMPLES 10A.250V
	un   
	             4,00 
	            6,25 
	            18,65 
	                99,60 
	                     124,50 
	0,00%

	16.7.57
	ILUMINAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	

	16.7.58
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m 
	          41,00 
	            7,37 
	              4,84 
	              500,45 
	                     625,56 
	0,00%

	16.7.59
	CAIXA CP-16
	un
	             3,00 
	       287,44 
	         266,12 
	           1.660,68 
	                  2.075,85 
	0,02%

	16.7.60
	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100x50mm
	m
	          90,00 
	         24,31 
	            13,20 
	           3.376,00 
	                  4.220,00 
	0,03%

	16.7.61
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             1,00 
	         14,59 
	            22,72 
	                37,32 
	                       46,65 
	0,00%

	16.7.62
	CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHAS 150X50MMM 
	un   
	             1,00 
	         14,59 
	            22,72 
	                37,32 
	                       46,65 
	0,00%

	16.7.63
	DIVISOR P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          19,00 
	            8,80 
	              1,46 
	              194,91 
	                     243,64 
	0,00%

	16.7.64
	CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm
	un
	             3,00 
	            4,87 
	            22,56 
	                82,29 
	                     102,87 
	0,00%

	16.7.65
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100x50mm
	un
	             4,00 
	            8,51 
	              2,47 
	                43,89 
	                       54,86 
	0,00%

	16.7.66
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100x50mm C/ SAÍDA P/ ELETRODUTO Ø3/4"
	un
	             2,00 
	            4,27 
	              4,22 
	                16,98 
	                       21,22 
	0,00%

	16.7.67
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100x50mm C/ SAÍDA P/ ELETRODUTO Ø1"
	un
	             1,00 
	            4,27 
	              4,22 
	                   8,49 
	                       10,61 
	0,00%

	16.7.68
	TE HORIZONTAL  P/ ELETROCALHA 100x50mm
	un
	             3,00 
	            4,87 
	            25,97 
	                92,52 
	                     115,65 
	0,00%

	16.7.69
	SAÍDA HORIZONTAL Ø3/4”
	un
	          59,00 
	            2,03 
	              2,92 
	              292,09 
	                     365,11 
	0,00%

	16.7.70
	SAÍDA HORIZONTAL Ø1”
	un
	          13,00 
	            2,03 
	              2,92 
	                64,36 
	                       80,45 
	0,00%

	16.7.71
	SAÍDA HORIZONTAL Ø1.1/4”
	un
	             1,00 
	            2,03 
	              2,92 
	                   4,95 
	                          6,19 
	0,00%

	16.7.72
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	     1.220,00 
	            3,13 
	              1,38 
	           5.505,09 
	                  6.881,37 
	0,09%

	16.7.73
	CABO FLEXIVEL COM ISOLAMENTO POLIOLEFÍLICO NÃO HALOGENADO 450/750V-70°C-70°C 1,5mm²
	m    
	          45,00 
	            2,69 
	              0,83 
	              158,50 
	                     198,13 
	0,00%

	16.7.74
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un
	          20,00 
	         18,91 
	            22,92 
	              836,57 
	                  1.045,72 
	0,01%

	16.7.75
	CAIXA OCTOGONAL C/ FUNDO MOVEL 4X4”
	un
	        173,00 
	            3,65 
	              3,04 
	           1.156,92 
	                  1.446,15 
	0,01%

	16.7.76
	LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2X14W/220V.  ref: 3005 - ITAIM
	un
	             1,00 
	         24,20 
	         186,14 
	              210,34 
	                     262,93 
	0,00%

	16.7.77
	LUMINARIA FLUORESCENTE CIRCULAR DE SOBREPOR 2X26W/220V.  ref: PRATA-E - ITAIM
	un
	             4,00 
	         21,20 
	         163,11 
	              737,24 
	                     921,55 
	0,01%

	16.7.78
	LUMINARIA FLUORESCENTE RETANGULAR ARANDELA  2X26W/220V.  ref: PLASMA - ITAIM
	un
	             9,00 
	         38,61 
	         217,57 
	           2.305,64 
	                  2.882,05 
	0,02%

	16.7.79
	LUMINARIA FLUORESCENTE RETANGULAR ARANDELA  2X28W/220V.  Ref: LPT-18 - ITAIM
	un
	             4,00 
	         38,61 
	         155,08 
	              774,76 
	                     968,46 
	0,01%

	16.7.80
	LUMINARIA TIPO TARTARUGA RESISTENTE AO TEMPO 1X70W
	un
	             4,00 
	         23,99 
	         184,49 
	              833,91 
	                  1.042,39 
	0,01%

	16.7.81
	TOMADA 2P+T
	un
	          13,00 
	            8,25 
	            30,29 
	              500,94 
	                     626,17 
	0,00%

	16.7.82
	INTERRUPTOR.UMA TECLA PARALELO 3 WAY 10A.250V
	un
	             2,00 
	            8,12 
	            14,56 
	                45,35 
	                       56,69 
	0,00%

	16.7.83
	LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W EQUIPADAS COM UM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V 
	un
	          16,00 
	         25,74 
	            71,14 
	           1.550,18 
	                  1.937,72 
	0,02%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.8
	QUADROS E EQUIPAMENTOS
	
	
	
	
	
	
	

	16.8.1
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QGBT
	
	
	
	
	
	
	

	16.8.1.1
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=250 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=250A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA,  ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 230A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO  RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA).
	un   
	             3,00 
	       567,00 
	      1.889,99 
	           7.370,96 
	                  9.213,70 
	0,07%

	16.8.1.2
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=250 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=250A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA,  ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 200A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO  RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA).
	un   
	             3,00 
	       567,00 
	      1.889,99 
	           7.370,96 
	                  9.213,70 
	0,07%

	16.8.1.3
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=160 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=160A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA,  ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 160A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO  RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA).
	un
	             1,00 
	       204,49 
	      1.363,21 
	           1.567,69 
	                  1.959,61 
	0,02%

	16.8.1.4
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=160 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=160A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA,  ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 140A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO  RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA).
	un
	             1,00 
	       204,49 
	      1.363,21 
	           1.567,69 
	                  1.959,61 
	0,02%

	16.8.1.5
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=160 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=160A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA,  ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 130A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO  RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA).
	un
	             1,00 
	       204,49 
	      1.363,21 
	           1.567,69 
	                  1.959,61 
	0,02%

	16.8.1.6
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un
	             4,00 
	         11,20 
	            74,65 
	              343,39 
	                     429,24 
	0,00%

	16.8.1.7
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA
	un
	             2,00 
	         44,75 
	         298,32 
	              686,14 
	                     857,68 
	0,01%

	16.8.1.8
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=80A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA
	un
	             1,00 
	         98,90 
	         659,34 
	              758,24 
	                     947,80 
	0,01%

	16.8.1.9
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un   
	          19,00 
	         13,21 
	            44,04 
	           1.087,72 
	                  1.359,66 
	0,01%

	16.8.1.10
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un   
	             7,00 
	         20,95 
	            69,84 
	              635,60 
	                     794,49 
	0,01%

	16.8.1.11
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un   
	             8,00 
	         52,80 
	         176,01 
	           1.830,53 
	                  2.288,16 
	0,02%

	16.8.1.12
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA
	un   
	          11,00 
	         52,80 
	         176,01 
	           2.516,98 
	                  3.146,22 
	0,02%

	16.8.1.13
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             3,00 
	         55,32 
	         184,41 
	              719,17 
	                     898,96 
	0,01%

	16.8.1.14
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=100A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA. 
	un   
	             6,00 
	       140,61 
	         468,72 
	           3.655,99 
	                  4.569,99 
	0,04%

	16.8.1.15
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	          18,00 
	         27,63 
	            92,07 
	           2.154,45 
	                  2.693,06 
	0,02%

	16.8.1.16
	QUADRO ELÉTRICO EM CHAPA METÁLICA, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, , IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, NUMERO DE FILAS E EXECUÇÃO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...).
	un   
	             4,00 
	       606,95 
	      2.023,15 
	        10.520,38 
	               13.150,48 
	0,10%

	16.8.1.17
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=400A E TENSÃO NOMINAL DE 600V.
	un   
	          11,00 
	       109,04 
	         363,49 
	           5.197,86 
	                  6.497,33 
	0,05%

	16.8.1.18
	MEDIDOR DE MULTIGRANDEZAS PARA INDICAÇÃO, MEDIÇÃO E REGISTRO DE EVENTOS DAS VARIÁVEIS ELÉTRICAS, FATOR DE POTÊNCIA. ENERGIA ATIVA E REATIVA, DEMANDAS DE CORRENTE E POTÊNCIA. MEMÓRIA DE MASSA DE ATÉ 20 VARIÁVEIS. TECLADO FRONTAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP50 NO ALOJAMENTO E IP10 NOS BORNES.
	un   
	             3,00 
	       951,98 
	      3.173,25 
	        12.375,70 
	               15.469,62 
	0,12%

	16.8.1.19
	MULTIMEDIDOR DIGITAL DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM DISPLAY, TENSÃO DE ENTRADA: 220 A 500VCA, ALIMENTAÇÃO AUXILIAR: 85 A 265VCA, CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO: 0 A 5A, PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO MODBUS (RS485), INTERFACE RS 232 E RS 485. GRANDEZAS A SEREM MEDIDAS:TENSÃO, CORRENTE, FATOR DE POTÊNCIA, FREQÜÊNCIA, POTÊNCIA ATIVA, REATIVA, APARENTE TOTAL, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE E DE TENSÃO.
	un
	             1,00 
	    1.006,18 
	      6.707,80 
	           7.713,98 
	                  9.642,47 
	0,08%

	16.8.1.20
	TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM TENSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO DE 600 V, RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO 250:5, COM CLASSE DE TEMPERATURA B (130ºC), TEMPERATURA AMBIENTE DE -25 ATÉ +55ºC, EM ATENDIMENTO AS NORMAS NBR 6856, NBR 6821 E IEC 185.
	un   
	          11,00 
	         84,57 
	         281,89 
	           4.031,06 
	                  5.038,82 
	0,04%

	16.9.2
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QTOM
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.2.1
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             3,00 
	         55,32 
	         184,41 
	              719,17 
	                     898,96 
	0,01%

	16.9.2.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	          63,00 
	            3,10 
	            10,31 
	              844,66 
	                  1.055,82 
	0,01%

	16.9.2.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             5,00 
	            3,10 
	            10,31 
	                67,04 
	                       83,80 
	0,00%

	16.9.2.4
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             8,00 
	            3,10 
	            10,31 
	              107,26 
	                     134,07 
	0,00%

	16.9.2.5
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=125A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 35MM² E ATÉ 6 SAÍDAS PARA CABO DE 16 MM². 
	un   
	             8,00 
	         39,28 
	         130,91 
	           1.361,50 
	                  1.701,88 
	0,01%

	16.9.2.6
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un   
	             3,00 
	       422,83 
	      1.409,43 
	           5.496,80 
	                  6.871,00 
	0,05%

	16.9.2.7
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	          11,00 
	         27,63 
	            92,07 
	           1.316,61 
	                  1.645,76 
	0,01%

	16.9.2.8
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR), IN=40A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un   
	             5,00 
	       108,13 
	         360,42 
	           2.342,78 
	                  2.928,48 
	0,02%

	16.9.2.9
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR), IN=25A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un   
	          13,00 
	       103,31 
	         344,40 
	           5.820,29 
	                  7.275,37 
	0,06%

	16.9.2.10
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=250 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=250A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA,  ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 250A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO  RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA).
	un
	             1,00 
	       326,87 
	      2.514,43 
	           2.841,30 
	                  3.551,63 
	0,03%

	16.9.2.11
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, LU=250A (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTICO COM IN=250A A 70ºC, 380V, 60HZ, ICU=25KA, ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 175A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L(LONGO RETARDO) ADUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADOS EM DIAGRAMA)
	un
	             2,00 
	       528,21 
	      4.063,08 
	           9.182,58 
	               11.478,22 
	0,09%

	16.9.2.12
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, LU=160 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTICO COM IN=125A A 70ºC, 380V, 60HZ, ICU=16KA, ICS=16KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 125A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L(LONGO RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA).
	un
	             2,00 
	       160,71 
	      1.236,19 
	           2.793,81 
	                  3.492,26 
	0,03%

	16.9.2.13
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15,0KA.
	un
	             5,00 
	         15,06 
	         115,89 
	              654,78 
	                     818,48 
	0,01%

	16.9.2.14
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA
	un
	             2,00 
	       182,12 
	      1.400,95 
	           3.166,13 
	                  3.957,66 
	0,03%

	16.9.2.15
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA.
	un
	             2,00 
	       182,12 
	      1.400,95 
	           3.166,13 
	                  3.957,66 
	0,03%

	16.9.2.16
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA. 
	un
	             1,00 
	       184,34 
	      1.417,99 
	           1.602,33 
	                  2.002,91 
	0,02%

	16.9.2.17
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA.
	un
	             1,00 
	       184,34 
	      1.417,99 
	           1.602,33 
	                  2.002,91 
	0,02%

	16.9.2.18
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA.
	un
	             1,00 
	       211,97 
	      1.630,46 
	           1.842,43 
	                  2.303,03 
	0,02%

	16.9.2.19
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=63A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA.
	un
	             1,00 
	       211,97 
	      1.630,46 
	           1.842,43 
	                  2.303,03 
	0,02%

	16.9.2.20
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15,0KA.
	un
	             1,00 
	         15,06 
	         115,89 
	              130,96 
	                     163,70 
	0,00%

	16.9.2.21
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15,0KA.
	un
	             5,00 
	         15,06 
	         115,89 
	              654,78 
	                     818,48 
	0,01%

	16.9.2.22
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA
	un
	             3,00 
	         39,09 
	         300,64 
	           1.019,18 
	                  1.273,97 
	0,01%

	16.9.2.23
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA
	un
	             1,00 
	         40,95 
	         314,96 
	              355,91 
	                     444,89 
	0,00%

	16.9.2.24
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 5 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN), EQUIPADO COM CELA DE CABOS ADICIONAL E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	    1.256,53 
	    17.950,47 
	        19.207,01 
	               24.008,76 
	0,19%

	16.9.2.25
	PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	       443,12 
	      3.408,63 
	           3.851,75 
	                  4.814,68 
	0,04%

	16.9.2.26
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=250A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 120MM² E SAÍDAS PARA CABO ATÉ 35MM².
	un
	             3,00 
	         70,32 
	         540,87 
	           1.833,55 
	                  2.291,94 
	0,02%

	16.9.2.27
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=175A E TENSÃO NOMINAL DE 600V.
	un
	             3,00 
	         49,80 
	         331,94 
	           1.145,20 
	                  1.431,50 
	0,01%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.3
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QILUM
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.3.1
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             3,00 
	         52,80 
	         176,01 
	              686,45 
	                     858,06 
	0,01%

	16.9.3.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "B", ICU=4,5KA.
	un   
	          44,00 
	            3,10 
	            10,31 
	              589,92 
	                     737,40 
	0,01%

	16.9.3.3
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             3,00 
	         22,45 
	            74,84 
	              291,88 
	                     364,84 
	0,00%

	16.9.3.4
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             8,00 
	            3,10 
	            10,31 
	              107,26 
	                     134,07 
	0,00%

	16.9.3.5
	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 20A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. 
	un   
	             3,00 
	         43,16 
	         143,89 
	              561,16 
	                     701,45 
	0,01%

	16.9.3.6
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0 MM². 
	un   
	             8,00 
	         19,74 
	            65,79 
	              684,19 
	                     855,24 
	0,01%

	16.9.3.7
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un   
	             3,00 
	       422,83 
	      1.409,43 
	           5.496,80 
	                  6.871,00 
	0,05%

	16.9.3.8
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	          11,00 
	         27,63 
	            92,07 
	           1.316,61 
	                  1.645,76 
	0,01%

	16.9.3.9
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR), IN=25A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un   
	          11,00 
	       103,31 
	         344,40 
	           4.924,86 
	                  6.156,08 
	0,05%

	16.9.3.10
	CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un   
	             3,00 
	       103,31 
	         344,40 
	           1.343,14 
	                  1.678,93 
	0,01%

	16.9.3.11
	BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 
	un   
	          27,00 
	            1,44 
	              4,84 
	              169,60 
	                     212,00 
	0,00%

	16.9.3.12
	FUSÍVEL DIAZED 4A COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO-DIN
	un   
	             3,00 
	            0,89 
	              2,99 
	                11,64 
	                       14,55 
	0,00%

	16.9.3.13
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA)
	un   
	             3,00 
	         18,80 
	            62,67 
	              244,40 
	                     305,50 
	0,00%

	16.9.3.14
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un   
	             3,00 
	         18,80 
	            62,67 
	              244,40 
	                     305,50 
	0,00%

	16.9.3.15
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM ,1NF ,1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. 
	un   
	             3,00 
	       343,26 
	      1.144,24 
	           4.462,52 
	                  5.578,16 
	0,04%

	16.9.3.16
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un   
	             2,00 
	            2,65 
	            17,61 
	                40,51 
	                       50,64 
	0,00%

	16.9.3.17
	CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF.
	un
	             2,00 
	         42,61 
	         284,05 
	              653,32 
	                     816,65 
	0,01%

	16.9.3.18
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA)
	un   
	             2,00 
	         11,20 
	            74,62 
	              171,63 
	                     214,54 
	0,00%

	16.9.3.19
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un   
	             2,00 
	         11,20 
	            74,62 
	              171,63 
	                     214,54 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.4
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QILUM-AA
	
	
	
	
	
	

	16.9.4.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             4,00 
	         13,21 
	            44,04 
	              228,99 
	                     286,24 
	0,00%

	16.9.4.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "B", ICU=4,5KA.
	un   
	          23,00 
	            3,10 
	            10,31 
	              308,37 
	                     385,46 
	0,00%

	16.9.4.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un   
	             4,00 
	            3,10 
	            10,31 
	                53,63 
	                       67,04 
	0,00%

	16.9.4.4
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM².
	un   
	             4,00 
	         19,74 
	            65,79 
	              342,10 
	                     427,62 
	0,00%

	16.9.4.5
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un   
	             4,00 
	       422,83 
	      1.409,43 
	           7.329,06 
	                  9.161,33 
	0,07%

	16.9.4.6
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	             7,00 
	         27,63 
	            92,07 
	              837,84 
	                  1.047,30 
	0,01%

	16.9.4.7
	CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 16A EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF.
	un   
	             4,00 
	         43,16 
	         143,89 
	              748,21 
	                     935,26 
	0,01%

	16.9.4.8
	BORNES PARA O COMANDO DE INTERTRAVAMENTO -  2,5MM² 
	un   
	          36,00 
	            1,44 
	              4,84 
	              226,14 
	                     282,67 
	0,00%

	16.9.4.9
	CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un   
	             4,00 
	         12,47 
	            41,55 
	              216,07 
	                     270,09 
	0,00%

	16.9.4.10
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO DUPLO, LINHA MODULAR 1NA (COR VERDE) + 1NF (COR VERMELHO)
	un   
	             7,00 
	         18,80 
	            62,67 
	              570,26 
	                     712,83 
	0,01%

	16.9.4.11
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM ,1NF ,1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. 
	un   
	             4,00 
	       343,26 
	      1.144,24 
	           5.950,03 
	                  7.437,54 
	0,06%

	16.9.4.12
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, CAPACIDADE DE RUPTURA DE 120 KA, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1
	un   
	             4,00 
	            2,42 
	              8,03 
	                41,81 
	                       52,27 
	0,00%

	16.9.4.13
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, MONOPOLAR, IN=80A, ENTRDA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6 MM². 
	un   
	             3,00 
	         19,74 
	            65,79 
	              256,57 
	                     320,72 
	0,00%

	16.9.4.14
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL BIPOLAR (DR), IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA
	un
	             1,00 
	         51,42 
	         342,78 
	              394,20 
	                     492,75 
	0,00%

	16.9.5
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QFNB
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.5.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             6,00 
	         13,21 
	            44,04 
	              343,49 
	                     429,37 
	0,00%

	16.9.5.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un   
	          56,00 
	            3,10 
	            10,31 
	              750,81 
	                     938,51 
	0,01%

	16.9.5.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             2,00 
	         17,76 
	         118,39 
	              272,30 
	                     340,38 
	0,00%

	16.9.5.4
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un   
	             4,00 
	            3,10 
	            10,31 
	                53,63 
	                       67,04 
	0,00%

	16.9.5.5
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM². 
	un   
	             3,00 
	         19,74 
	            65,79 
	              256,57 
	                     320,72 
	0,00%

	16.9.5.6
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un   
	             4,00 
	       422,83 
	      1.409,43 
	           7.329,06 
	                  9.161,33 
	0,07%

	16.9.5.7
	CHAVE REVERSORA SOB CARGA, 3 POSIÇÕES (I-0-II), 3 POLOS, IN=40 A
	un   
	             4,00 
	         38,14 
	         127,13 
	              661,08 
	                     826,35 
	0,01%

	16.9.5.8
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	             7,00 
	         27,63 
	            92,07 
	              837,84 
	                  1.047,30 
	0,01%

	16.9.5.9
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             3,00 
	         13,21 
	            44,04 
	              171,75 
	                     214,68 
	0,00%

	16.9.5.10
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=63A, 230V CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	         68,19 
	         454,63 
	              522,82 
	                     653,52 
	0,01%

	16.9.5.11
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10,0KA
	un   
	             2,00 
	         38,99 
	         299,96 
	              677,89 
	                     847,37 
	0,01%

	16.9.5.12
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10,0KA
	un   
	             2,00 
	         37,22 
	         286,32 
	              647,09 
	                     808,86 
	0,01%

	16.9.5.13
	MINIDISJUNTOR TRIOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un   
	             2,00 
	         39,09 
	         300,64 
	              679,45 
	                     849,32 
	0,01%

	16.9.5.14
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un   
	             4,00 
	         39,09 
	         300,64 
	           1.358,91 
	                  1.698,63 
	0,01%

	16.9.5.15
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un   
	          19,00 
	            2,82 
	            21,70 
	              465,99 
	                     582,49 
	0,00%

	16.9.5.16
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un   
	             1,00 
	         62,04 
	         477,21 
	              539,24 
	                     674,06 
	0,01%

	16.9.5.17
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=40A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un   
	             2,00 
	         62,82 
	         483,23 
	           1.092,09 
	                  1.365,11 
	0,01%

	16.9.5.18
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=40A, 230V CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA
	un
	             1,00 
	         45,64 
	         351,09 
	              396,73 
	                     495,91 
	0,00%

	16.9.5.19
	PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un   
	             2,00 
	       443,12 
	      3.408,63 
	           7.703,49 
	                  9.629,37 
	0,08%

	16.9.5.20
	CHAVE REVERSORA SOB CARGA, 3 POSIÇÕES (I-0-II), CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO AC-22, 3 POLOS, IN=50 A
	un
	             1,00 
	         17,04 
	         113,62 
	              130,66 
	                     163,33 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.6
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QFEE
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.6.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             8,00 
	         13,21 
	            44,04 
	              457,99 
	                     572,49 
	0,00%

	16.9.6.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un   
	          38,00 
	            3,10 
	            10,31 
	              509,48 
	                     636,84 
	0,01%

	16.9.6.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un   
	             3,00 
	            3,10 
	            10,31 
	                40,22 
	                       50,28 
	0,00%

	16.9.6.4
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM²
	un   
	             3,00 
	         19,74 
	            65,79 
	              256,57 
	                     320,72 
	0,00%

	16.9.6.5
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un   
	             3,00 
	       422,83 
	      1.409,43 
	           5.496,80 
	                  6.871,00 
	0,05%

	16.9.6.6
	CHAVE REVERSORA SOB CARGA, 3 POSIÇÕES (I-0-II), 3 POLOS, IN=40 A
	un   
	             3,00 
	         38,14 
	         127,13 
	              495,81 
	                     619,76 
	0,00%

	16.9.6.7
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	             5,00 
	         27,63 
	            92,07 
	              598,46 
	                     748,07 
	0,01%

	16.9.7
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QFAC
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.7.1
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=100A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=20KA. 
	un   
	             3,00 
	       140,61 
	         468,72 
	           1.828,00 
	                  2.285,00 
	0,02%

	16.9.7.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un   
	             8,00 
	         13,21 
	            44,04 
	              457,99 
	                     572,49 
	0,00%

	16.9.7.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un   
	          11,00 
	         13,21 
	            44,04 
	              629,74 
	                     787,17 
	0,01%

	16.9.7.4
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA
	un   
	             8,00 
	         52,80 
	         176,01 
	           1.830,53 
	                  2.288,16 
	0,02%

	16.9.7.5
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             5,00 
	         52,80 
	         176,01 
	           1.144,08 
	                  1.430,10 
	0,01%

	16.9.7.6
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             3,00 
	         55,32 
	         184,41 
	              719,17 
	                     898,96 
	0,01%

	16.9.7.7
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA
	un   
	             3,00 
	         55,32 
	         184,41 
	              719,17 
	                     898,96 
	0,01%

	16.9.7.8
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=63A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un   
	             3,00 
	         80,05 
	         266,83 
	           1.040,65 
	                  1.300,82 
	0,01%

	16.9.7.9
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=80A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=20KA. 
	un
	             1,00 
	         98,90 
	         659,34 
	              758,24 
	                     947,80 
	0,01%

	16.9.7.10
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un
	             1,00 
	         44,75 
	         298,35 
	              343,10 
	                     428,88 
	0,00%

	16.9.7.11
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un
	             1,00 
	         11,20 
	            74,65 
	                85,85 
	                     107,31 
	0,00%

	16.9.7.12
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=63A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. 
	un
	             1,00 
	         67,83 
	         452,26 
	              520,09 
	                     650,11 
	0,01%

	16.9.7.13
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. 
	un
	          10,00 
	         11,20 
	            74,65 
	              858,49 
	                  1.073,11 
	0,01%

	16.9.7.14
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	          14,00 
	         27,63 
	            92,07 
	           1.675,68 
	                  2.094,60 
	0,02%

	16.9.7.15
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un   
	             4,00 
	       422,83 
	      1.409,43 
	           7.329,06 
	                  9.161,33 
	0,07%

	16.9.7.16
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=125A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 35MM² E ATÉ 6 SAÍDAS PARA CABO DE 16 MM². 
	un   
	          11,00 
	         39,28 
	         130,91 
	           1.872,07 
	                  2.340,08 
	0,02%

	16.9.7.17
	CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un
	             3,00 
	         13,03 
	            86,94 
	              299,91 
	                     374,89 
	0,00%

	16.9.7.18
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA)
	un
	             3,00 
	         11,10 
	            74,05 
	              255,45 
	                     319,32 
	0,00%

	16.9.7.19
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un
	             3,00 
	         11,10 
	            74,05 
	              255,45 
	                     319,32 
	0,00%

	16.9.7.20
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM ,1NF ,1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. 
	un
	             1,00 
	       290,90 
	      1.939,39 
	           2.230,30 
	                  2.787,87 
	0,02%

	16.9.7.21
	CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF.
	un
	             1,00 
	         42,28 
	         281,89 
	              324,18 
	                     405,22 
	0,00%

	16.9.7.22
	BORNES PARA O COMANDO DE INTERTRAVAMENTO -  2,5MM²
	un
	          13,00 
	            1,44 
	              9,66 
	              144,33 
	                     180,41 
	0,00%

	16.9.7.23
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, CAPACIDADE DE RUPTURA DE 120 KA, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1
	un
	             3,00 
	            5,92 
	            39,46 
	              136,15 
	                     170,19 
	0,00%

	16.9.7.24
	CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 16A EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF.
	un
	             2,00 
	         35,86 
	         239,04 
	              549,80 
	                     687,24 
	0,01%

	16.9.7.25
	DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, LU=160A (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTICO COM IN=125A A 70ºC, 380V, 60HZ, ICU=16KA, ICS=16KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 125A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L(LONGO RETARDO) ADUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADOS EM DIAGRAMA)
	un
	             2,00 
	       160,71 
	      1.236,19 
	           2.793,81 
	                  3.492,26 
	0,03%

	16.9.7.26
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=250A, ENTRADA PARA CABOS ATÉ 120MM2 E SAÍDAS PARA CABO ATÉ 35MM2 
	un
	             3,00 
	         74,23 
	         570,94 
	           1.935,52 
	                  2.419,39 
	0,02%

	16.9.7.27
	CHAVE COMUTADORA, COM  2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un
	             1,00 
	         19,61 
	         150,89 
	              170,50 
	                     213,12 
	0,00%

	16.9.7.28
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 5 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	    1.256,53 
	    17.950,47 
	        19.207,01 
	               24.008,76 
	0,19%

	16.9.7.29
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=250A, ENTRADA PARA CABOS ATÉ 120MM² E SAÍDAS PARA CABO DE ATÉ 35 MM². 
	un
	             3,00 
	         70,32 
	         540,87 
	           1.833,55 
	                  2.291,94 
	0,02%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.8
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QINTST
	
	
	
	
	
	

	16.9.8.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un   
	             3,00 
	         13,21 
	            44,04 
	              171,75 
	                     214,68 
	0,00%

	16.9.8.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             3,00 
	            3,10 
	            10,31 
	                40,22 
	                       50,28 
	0,00%

	16.9.8.3
	CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un   
	             3,00 
	         12,47 
	            41,55 
	              162,06 
	                     202,57 
	0,00%

	16.9.8.4
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	             5,00 
	         27,63 
	            92,07 
	              598,46 
	                     748,07 
	0,01%

	16.9.8.5
	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 16A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. 
	un   
	             3,00 
	         43,16 
	         143,89 
	              561,16 
	                     701,45 
	0,01%

	16.9.8.6
	BLOCO DE CONTATO AUXILIAR  - 1NA + 1NF
	un   
	             8,00 
	         27,89 
	            92,97 
	              966,88 
	                  1.208,60 
	0,01%

	16.9.8.7
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un   
	             3,00 
	       422,83 
	      1.409,43 
	           5.496,80 
	                  6.871,00 
	0,05%

	16.9.8.8
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM². 
	un   
	             3,00 
	         19,74 
	            65,79 
	              256,57 
	                     320,72 
	0,00%

	16.9.8.9
	BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 
	un   
	          41,00 
	            1,44 
	              4,84 
	              257,55 
	                     321,93 
	0,00%

	16.9.8.10
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC EM 60269-3
	un   
	             5,00 
	         18,02 
	            60,07 
	              390,45 
	                     488,06 
	0,00%

	16.9.8.11
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA)
	un   
	             3,00 
	         18,80 
	            62,67 
	              244,40 
	                     305,50 
	0,00%

	16.9.8.12
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un   
	             3,00 
	         18,80 
	            62,67 
	              244,40 
	                     305,50 
	0,00%

	16.9.8.13
	TERMOSTATO DE PAREDE ELETRÔNICO, CONTATOS REVERSÍVEIS IN=5A-250 VAC, ALIMENTAÇÃO 230V, CAMPO DE REGULAGEM (+5 A +30)°C COM BLOQUEIO MECÂNICO.
	un   
	             3,00 
	       120,06 
	         400,22 
	           1.560,86 
	                  1.951,07 
	0,02%

	16.9.9
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QINTAB
	
	
	
	
	
	

	16.9.9.1
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un   
	             3,00 
	         13,21 
	            44,04 
	              171,75 
	                     214,68 
	0,00%

	16.9.9.2
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             3,00 
	         13,21 
	            44,04 
	              171,75 
	                     214,68 
	0,00%

	16.9.9.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             3,00 
	         13,21 
	            44,04 
	              171,75 
	                     214,68 
	0,00%

	16.9.9.4
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             8,00 
	         13,21 
	            44,04 
	              457,99 
	                     572,49 
	0,00%

	16.9.9.5
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	          11,00 
	         27,63 
	            92,07 
	           1.316,61 
	                  1.645,76 
	0,01%

	16.9.9.6
	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 40A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. 
	un   
	             3,00 
	         43,16 
	         143,89 
	              561,16 
	                     701,45 
	0,01%

	16.9.9.7
	BLOCO DE CONTATO AUXILIAR  - 1NA + 1NF
	un   
	             8,00 
	         27,89 
	            92,97 
	              966,88 
	                  1.208,60 
	0,01%

	16.9.9.8
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM.
	un   
	             3,00 
	       422,83 
	      1.409,43 
	           5.496,80 
	                  6.871,00 
	0,05%

	16.9.9.9
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM².
	un   
	             8,00 
	         19,74 
	            65,79 
	              684,19 
	                     855,24 
	0,01%

	16.9.9.10
	BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 
	un   
	          41,00 
	            1,44 
	              4,84 
	              257,55 
	                     321,93 
	0,00%

	16.9.9.11
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC EM 60269-3
	un   
	             5,00 
	         18,02 
	            60,07 
	              390,45 
	                     488,06 
	0,00%

	16.9.9.12
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA)
	un   
	             3,00 
	         18,80 
	            62,67 
	              244,40 
	                     305,50 
	0,00%

	16.9.9.13
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un   
	             3,00 
	         18,80 
	            62,67 
	              244,40 
	                     305,50 
	0,00%

	16.9.9.14
	CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, 1 POLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un   
	             3,00 
	         12,47 
	            41,55 
	              162,06 
	                     202,57 
	0,00%

	16.9.9.15
	TERMOSTATO DE PAREDE, CONTATOS REVERSÍVEIS, IN = 10A-250 VAC, CAMPO DE REGULAGEM (+7 A +30)°C COM BLOQUEIO MECÂNICO.
	un   
	             3,00 
	       120,06 
	         400,22 
	           1.560,86 
	                  1.951,07 
	0,02%

	16.9.10
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QINTSS
	
	
	
	
	
	

	16.9.10.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA.
	un   
	             3,00 
	         13,21 
	            44,04 
	              171,75 
	                     214,68 
	0,00%

	16.9.10.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un   
	             3,00 
	         13,21 
	            44,04 
	              171,75 
	                     214,68 
	0,00%

	16.9.10.3
	CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un   
	             3,00 
	         12,47 
	            41,55 
	              162,06 
	                     202,57 
	0,00%

	16.9.10.4
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un   
	             5,00 
	         27,63 
	            92,07 
	              598,46 
	                     748,07 
	0,01%

	16.9.10.5
	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 16A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. 
	un   
	             3,00 
	         43,16 
	         143,89 
	              561,16 
	                     701,45 
	0,01%

	16.9.10.6
	BLOCO DE CONTATO AUXILIAR  - 1NA + 1NF
	un   
	             8,00 
	         27,89 
	            92,97 
	              966,88 
	                  1.208,60 
	0,01%

	16.9.10.7
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM.
	un   
	             3,00 
	       422,83 
	      1.409,43 
	           5.496,80 
	                  6.871,00 
	0,05%

	16.9.10.8
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM². 
	un   
	             3,00 
	         19,74 
	            65,79 
	              256,57 
	                     320,72 
	0,00%

	16.9.10.9
	BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 
	un   
	          41,00 
	            1,44 
	              4,84 
	              257,55 
	                     321,93 
	0,00%

	16.9.10.10
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC EM 60269-3
	un   
	             3,00 
	         18,02 
	            60,07 
	              234,27 
	                     292,84 
	0,00%

	16.9.10.11
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA)
	un   
	             3,00 
	         18,80 
	            62,67 
	              244,40 
	                     305,50 
	0,00%

	16.9.10.12
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un   
	             3,00 
	         18,80 
	            62,67 
	              244,40 
	                     305,50 
	0,00%

	16.9.10.13
	TERMOSTATO DE PAREDE CONTATOS  REVERSIVEL IN= 10A-250 VAC, CAMPO DE REGULAGEM (+7 A 30)°C COM BLOQUEIO MECANICO
	un   
	             3,00 
	       120,06 
	         400,22 
	           1.560,86 
	                  1.951,07 
	0,02%

	16.9.11
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QSEC-1
	
	
	
	
	
	

	16.9.11.1
	CHAVE SECCIONADORA MODULAR TRIPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=63A, 400V, ICU=10KA.
	un   
	             4,00 
	         36,03 
	         120,13 
	              624,66 
	                     780,82 
	0,01%

	16.9.11.2
	CHAVE SECCIONADORA MODULAR TRIPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=25A, 400V, ICU=10KA.
	un   
	             5,00 
	         55,32 
	         184,41 
	           1.198,62 
	                  1.498,27 
	0,01%

	16.9.11.3
	CAIXA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO IP 65 - 300X220X120MM, COM ACESSÓRIOS (PLACA DE MONTAGEM, EMBUTES E ETC..)
	un   
	             4,00 
	         42,33 
	         141,10 
	              733,73 
	                     917,16 
	0,01%

	100.16.9.11.1
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN =100A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=20,0KA
	un
	             1,00 
	       154,09 
	      1.185,23 
	           1.339,31 
	                  1.674,14 
	0,01%

	100.16.9.11.2
	CHAVE SECCIONADORA MODULAR TRIPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=100A, 400V, ICU=10KA.
	un   
	             1,00 
	         21,12 
	         162,48 
	              183,60 
	                     229,49 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.12
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QSEC-2
	
	
	
	
	
	

	16.9.12.1
	CHAVE SECCIONADORA MODULAR TRIPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=16A, 400V, ICU=10KA.
	un   
	             3,00 
	         41,49 
	         138,31 
	              539,39 
	                     674,24 
	0,01%

	16.9.12.2
	CHAVE SECCIONADORA MODULAR MONOPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=25A, 230V, ICU=10KA.
	un   
	             3,00 
	         10,47 
	            34,91 
	              136,15 
	                     170,19 
	0,00%

	16.9.12.3
	CHAVE SECCIONADORA MODULAR MONOPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=16A, 230V, ICU=10KA.
	un   
	             5,00 
	         41,49 
	         138,31 
	              898,98 
	                  1.123,73 
	0,01%

	16.9.12.4
	CAIXA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO IP 65 - 240X190X90MM, COM ACESSÓRIOS (PLACA DE MONTAGEM, EMBUTES E ETC..)
	un   
	             3,00 
	         37,98 
	         126,61 
	              493,76 
	                     617,20 
	0,00%

	16.9.12.5
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN =16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un
	             1,00 
	            9,77 
	            75,22 
	                84,99 
	                     106,24 
	0,00%

	16.9.12.6
	CAIXA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO IP 65 – 300X220X120MM, COM ACESSÓRIOS (PLACA DE MONTAGEM, EMBUTES E ETC...)
	un
	             1,00 
	         13,65 
	         104,97 
	              118,62 
	                     148,28 
	0,00%

	16.9.12.7
	ARMARIO METÁLICO DE SOBREPOR, DENOMINADO ARMARIO DE CABOS E SINAIS( ACS) (80X80X14cm)
	un
	             1,00 
	         25,32 
	         194,78 
	              220,10 
	                     275,12 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.13
	RELAÇÃO DE MATERIAL PARA O QUADRO DE FORÇA E LUZ DO SUBSOLO – QFL-SS
	
	

	16.9.13.1
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             1,00 
	         44,75 
	         298,35 
	              343,10 
	                     428,88 
	0,00%

	16.9.13.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             5,00 
	         11,31 
	            75,44 
	              433,79 
	                     542,24 
	0,00%

	16.9.13.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             2,00 
	         11,31 
	            75,44 
	              173,52 
	                     216,89 
	0,00%

	16.9.13.4
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "B", ICU=10KA.
	un
	             5,00 
	         11,31 
	            75,44 
	              433,79 
	                     542,24 
	0,00%

	16.9.13.5
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             3,00 
	         11,31 
	            75,44 
	              260,27 
	                     325,34 
	0,00%

	16.9.13.6
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A 10MM².
	un
	             3,00 
	         16,73 
	         111,51 
	              384,74 
	                     480,92 
	0,00%

	16.9.13.7
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             3,00 
	       597,71 
	      3.984,76 
	        13.747,43 
	               17.184,28 
	0,14%

	16.9.13.8
	DISPOSITIVO CONTRA SURTO
	un
	             4,00 
	         13,81 
	            92,07 
	              423,51 
	                     529,39 
	0,00%

	16.9.13.9
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) MONOPOLAR, IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA
	un
	             2,00 
	         83,46 
	         556,45 
	           1.279,83 
	                  1.599,78 
	0,01%

	16.9.13.10
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) MONOPOLAR, IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	         53,99 
	         359,92 
	              413,90 
	                     517,38 
	0,00%

	16.9.13.11
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) MONOPOLAR, IN=40A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             2,00 
	         54,88 
	         365,89 
	              841,54 
	                  1.051,93 
	0,01%

	16.9.13.12
	CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un
	             1,00 
	         13,03 
	            86,94 
	                99,97 
	                     124,96 
	0,00%

	16.9.13.13
	BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 
	un
	          16,00 
	            1,44 
	              9,66 
	              177,64 
	                     222,05 
	0,00%

	16.9.13.14
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1
	un
	             1,00 
	            5,16 
	            34,39 
	                39,56 
	                       49,45 
	0,00%

	16.9.13.15
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA)
	un
	             1,00 
	         11,10 
	            74,05 
	                85,15 
	                     106,44 
	0,00%

	16.9.13.16
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un
	             1,00 
	         11,10 
	            74,05 
	                85,15 
	                     106,44 
	0,00%

	16.9.13.17
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. 
	un
	             1,00 
	       290,90 
	      1.939,39 
	           2.230,30 
	                  2.787,87 
	0,02%

	16.9.13.18
	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. 
	un
	             1,00 
	         42,28 
	         281,89 
	              324,18 
	                     405,22 
	0,00%

	16.9.13.19
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=63A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA.
	un
	             1,00 
	       211,97 
	      1.630,46 
	           1.842,43 
	                  2.303,03 
	0,02%

	16.9.13.20
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             1,00 
	         15,06 
	         115,89 
	              130,96 
	                     163,70 
	0,00%

	16.9.13.21
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	       956,69 
	    13.666,97 
	        14.623,65 
	               18.279,57 
	0,14%

	16.9.13.22
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=63A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	         56,71 
	         436,30 
	              493,02 
	                     616,27 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.14
	RELAÇÃO DE MATERIAL PARA O QUADRO DE FORÇA E LUZ DO TÉRREO – QFL-TE
	
	

	16.9.14.1
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             1,00 
	         44,75 
	         298,35 
	              343,10 
	                     428,88 
	0,00%

	16.9.14.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un
	          16,00 
	            2,63 
	            17,48 
	              321,77 
	                     402,22 
	0,00%

	16.9.14.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "B", ICU=4,5KA.
	un
	             5,00 
	            2,63 
	            17,48 
	              100,55 
	                     125,69 
	0,00%

	16.9.14.4
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.
	un
	             3,00 
	            2,63 
	            17,48 
	                60,33 
	                       75,42 
	0,00%

	16.9.14.5
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A 10MM²
	un
	             3,00 
	         16,73 
	         111,51 
	              384,74 
	                     480,92 
	0,00%

	16.9.14.6
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	       597,71 
	      3.984,76 
	           4.582,48 
	                  5.728,09 
	0,05%

	16.9.14.7
	DISPOSITIVO CONTRA SURTO
	un
	             4,00 
	         13,81 
	            92,07 
	              423,51 
	                     529,39 
	0,00%

	16.9.14.8
	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. 
	un
	             1,00 
	         42,28 
	         281,89 
	              324,18 
	                     405,22 
	0,00%

	16.9.14.9
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             2,00 
	         71,03 
	         473,57 
	           1.089,20 
	                  1.361,50 
	0,01%

	16.9.14.10
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA
	un
	             2,00 
	       109,94 
	         732,90 
	           1.685,68 
	                  2.107,10 
	0,02%

	16.9.14.11
	CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un
	             1,00 
	         13,03 
	            86,94 
	                99,97 
	                     124,96 
	0,00%

	16.9.14.12
	BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5
	un
	          12,00 
	            1,44 
	              9,66 
	              133,23 
	                     166,54 
	0,00%

	16.9.14.13
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1
	un
	             1,00 
	            5,92 
	            39,46 
	                45,38 
	                       56,73 
	0,00%

	16.9.14.14
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA)
	un
	             1,00 
	         11,10 
	            74,05 
	                85,15 
	                     106,44 
	0,00%

	16.9.14.15
	BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un
	             1,00 
	         11,10 
	            74,05 
	                85,15 
	                     106,44 
	0,00%

	16.9.14.16
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. 
	un
	             1,00 
	       290,90 
	      1.939,39 
	           2.230,30 
	                  2.787,87 
	0,02%

	16.9.14.17
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6KA.
	un
	             1,00 
	         39,09 
	         300,64 
	              339,73 
	                     424,66 
	0,00%

	16.9.14.18
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6KA.
	un
	             2,00 
	         39,09 
	         300,64 
	              679,45 
	                     849,32 
	0,01%

	16.9.14.19
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             1,00 
	       211,97 
	      1.630,46 
	           1.842,43 
	                  2.303,03 
	0,02%

	16.9.14.20
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             2,00 
	       182,12 
	      1.400,95 
	           3.166,13 
	                  3.957,66 
	0,03%

	16.9.14.21
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 5 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	    1.256,53 
	    17.950,47 
	        19.207,01 
	               24.008,76 
	0,19%

	16.9.14.22
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=63A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             2,00 
	         69,93 
	         537,91 
	           1.215,68 
	                  1.519,60 
	0,01%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.15
	RELAÇÃO DE MATERIAL PARA O QACR
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.15.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un
	             1,00 
	            2,63 
	            17,48 
	                20,11 
	                       25,14 
	0,00%

	16.9.15.2
	CONTATOR DE POTÊNCIA, CORRENTE NOMINAL AC-3 DE 9A, 60HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATOS AUXILIARES NA+NF.
	un
	             4,00 
	         28,58 
	         190,56 
	              876,57 
	                  1.095,71 
	0,01%

	16.9.15.3
	CONTATOR DE POTÊNCIA, CORRENTE NOMINAL AC-3 DE 16A, 60HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATOS AUXILIARES NA+NF.
	un
	             2,00 
	         35,86 
	         239,04 
	              549,80 
	                     687,24 
	0,01%

	16.9.15.4
	CHAVE REVERSORA SOB CARGA COM 3 POSIÇÕES (I-0-II), CORRENTE NOMINAL 20A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO AC-22A, TENSÃO DE ENTRADA 220V, COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN.
	un
	             1,00 
	         15,23 
	         101,48 
	              116,70 
	                     145,88 
	0,00%

	16.9.15.5
	RELÉ DE 1 CONTATO NA, BOBINA DE 12VCC, COM INDICADOR LED E DIODO (VER DETALHE 1)
	un
	             1,00 
	         16,65 
	         110,98 
	              127,63 
	                     159,54 
	0,00%

	16.9.15.6
	BORNES PARA O COMANDO DE INTERTRAVAMENTO -  2,5MM² 
	un
	          27,00 
	            1,44 
	              9,66 
	              299,76 
	                     374,71 
	0,00%

	16.9.15.7
	LÂMPADA VERDE, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V
	un
	             1,00 
	            4,67 
	            31,13 
	                35,81 
	                       44,76 
	0,00%

	16.9.15.8
	LÂMPADA AMARELO, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V
	un
	             1,00 
	            4,67 
	            31,13 
	                35,81 
	                       44,76 
	0,00%

	16.9.15.9
	LÂMPADA VERMELHO, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V
	un
	             1,00 
	            4,67 
	            31,13 
	                35,81 
	                       44,76 
	0,00%

	16.9.15.10
	FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=6,3A
	un
	             2,00 
	            1,44 
	              9,66 
	                22,20 
	                       27,76 
	0,00%

	16.9.15.11
	FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=6A
	un
	             5,00 
	            1,44 
	              9,66 
	                55,51 
	                       69,39 
	0,00%

	16.9.15.12
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF, 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. 
	un
	             1,00 
	       290,90 
	      1.939,39 
	           2.230,30 
	                  2.787,87 
	0,02%

	16.9.15.13
	FONTES RETIFICADORAS REDUNDANTES - ENTRADA 220VCA / SAÍDA 12 VCC
	un
	             2,00 
	         11,83 
	            78,93 
	              181,53 
	                     226,92 
	0,00%

	16.9.15.14
	CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR 600X600X230MM
	un
	             1,00 
	         60,88 
	         405,92 
	              466,80 
	                     583,50 
	0,00%

	16.9.15.15
	CONTATOR DE POTÊNCIA, CORRENTE NOMINAL AC-3 DE 9A, 60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220V. EQUIPADOS COM CONTATO AUXILIARES 2NA+2NF
	un
	             2,00 
	         46,97 
	         361,31 
	              816,58 
	                  1.020,72 
	0,01%

	16.9.15.16
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1
	un
	             6,00 
	            3,65 
	            28,06 
	              190,30 
	                     237,87 
	0,00%

	16.9.16
	RELAÇÃO DE MATERIAL PARA O QUADRO DE FORÇA DE NO-BREAK (QSNB)
	
	
	

	16.9.16.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             2,00 
	         17,76 
	         118,39 
	              272,30 
	                     340,38 
	0,00%

	16.9.16.2
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             1,00 
	         11,20 
	            74,65 
	                85,85 
	                     107,31 
	0,00%

	16.9.16.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un
	          22,00 
	            2,63 
	            17,48 
	              442,44 
	                     553,05 
	0,00%

	16.9.16.4
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un
	             1,00 
	            2,63 
	            17,48 
	                20,11 
	                       25,14 
	0,00%

	16.9.16.5
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=63A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	         68,19 
	         454,63 
	              522,82 
	                     653,52 
	0,01%

	16.9.16.6
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	       597,71 
	      3.984,76 
	           4.582,48 
	                  5.728,09 
	0,05%

	16.9.16.7
	CHAVE REVERSORA SOB CARGA, 3 POSIÇÕES (I-0-II), CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO AC-22, 3 POLOS, IN=50 A
	un
	             1,00 
	         13,03 
	            86,94 
	                99,97 
	                     124,96 
	0,00%

	16.9.16.8
	DISPOSITIVO CONTRA SURTO
	un
	             2,00 
	         13,81 
	            92,07 
	              211,76 
	                     264,70 
	0,00%

	16.9.16.9
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN = 32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10,0KA
	un
	             2,00 
	         39,09 
	         300,64 
	              679,45 
	                     849,32 
	0,01%

	16.9.16.10
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN = 32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un
	             2,00 
	         39,09 
	         300,64 
	              679,45 
	                     849,32 
	0,01%

	16.9.16.11
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             1,00 
	         37,22 
	         286,32 
	              323,54 
	                     404,43 
	0,00%

	16.9.16.12
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA.
	un
	             1,00 
	         37,22 
	         286,32 
	              323,54 
	                     404,43 
	0,00%

	16.9.16.13
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=40A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	         45,64 
	         351,09 
	              396,73 
	                     495,91 
	0,00%

	16.9.16.14
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	         47,15 
	         362,68 
	              409,83 
	                     512,29 
	0,00%

	16.9.16.15
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=40A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             2,00 
	         62,82 
	         483,23 
	           1.092,09 
	                  1.365,11 
	0,01%

	16.9.16.16
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=80A, TENSÃO NOMINAL DE 600V
	un
	             3,00 
	         14,61 
	         112,37 
	              380,94 
	                     476,17 
	0,00%

	16.9.16.17
	PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             2,00 
	       443,12 
	      3.408,63 
	           7.703,49 
	                  9.629,37 
	0,08%

	16.9.16.18
	CHAVE REVERSORA SOB CARGA, 4 POSIÇÕES (I-0-II), CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO AC-22, 4 POLOS, IN=40 A
	un
	             1,00 
	         24,96 
	         192,02 
	              216,98 
	                     271,23 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.17
	RELAÇÃO DE MATERIAL PARA O QCBT
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.17.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 220V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=3KA
	un
	             1,00 
	            2,63 
	            17,48 
	                20,11 
	                       25,14 
	0,00%

	16.9.17.2
	FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=4A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO GL/GG , TENSÃO NOMINAL 500/220 VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL DE 70KA, CONFORME NORMAS NBR IEC 60269, NBR11 844 E VDE 0636,  COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN
	un
	             1,00 
	            5,92 
	            39,46 
	                45,38 
	                       56,73 
	0,00%

	16.9.17.3
	PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL, COM 16 MEMÓRIAS DE PROGRAMAÇÃO, BATERIA RECARREGAVÉL, PROGRAMAS DIÁRIOS OU SEMANAIS, DISPLAY LCD, ACIONAMENTO MANUAL DA SAÍDA, ALIMENTAÇÃO 220VCA, 60HZ, PRECISÃO +/-1, CORRENTE MÁXIMA DE 10A
	un
	             1,00 
	       290,90 
	      1.939,39 
	           2.230,30 
	                  2.787,87 
	0,02%

	16.9.17.4
	PAINEL ELÉTRICO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=6KA, IP-31, COMPOSTO DE  1 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 8 MÓDULOS 17,5MM.
	un
	             1,00 
	         57,82 
	         412,36 
	              470,18 
	                     587,72 
	0,00%

	16.10
	EQUIPAMENTOS
	
	
	
	
	
	
	

	16.10.1
	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO BREAK MONOFÁSICO 8KVA  COM AUTONOMIA DE 60MIN – DWMM8 (FORNECIMENTO CAIXA)
	un
	             2,00 
	       402,19 
	            40,27 
	              884,91 
	                  1.106,14 
	0,01%

	16.10.2
	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO BREAK TRIFÁSICO 10KVA COM AUTONOMIA DE 60MIN – DWTM10 (FORNECIMENTO CAIXA)
	un
	             2,00 
	       452,45 
	            40,27 
	              985,45 
	                  1.231,81 
	0,01%

	16.10.3
	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESTABILIZADOR MONOFÁSICO DE 7,5KVA – LINHA MI - MODELO 7500 (FORNECIMENTO CAIXA)
	un
	             2,00 
	    1.070,37 
	            40,27 
	           2.221,29 
	                  2.776,61 
	0,03%

	16.10.4
	NO BREAK 8KVA ENTRADA (220v)  E SAÍDA  (220v)  monofasica  AUTONOMIA 60 MIN. BATERIAS SELADAS ( VIDE PROJETO E MEMORIAIS )
	un
	             1,00 
	    9.072,11 
	    30.240,37 
	        39.312,48 
	               49.140,60 
	0,77%

	16.10.5
	NO BREAK MONOFÁSICO 8KVA  COM AUTONOMIA DE 60MIN – DWmm8
	un
	             1,00 
	    9.141,77 
	    30.472,58 
	        39.614,35 
	               49.517,94 
	0,39%

	16.10.6
	NO BREAK TRIFÁSICO 10KVA COM AUTONOMIA DE 60MIN – DWTM10
	un
	             1,00 
	 10.471,48 
	    34.904,90 
	        45.376,37 
	               56.720,47 
	0,45%

	16.10.7
	ESTABILIZADOR MONOFÁSICO DE 7,5KVA – LINHA MI - MODELO 7500
	un
	             1,00 
	    1.078,59 
	                   -   
	           1.078,59 
	                  1.348,23 
	0,01%

	16.10.8
	NO BREAK 15KVA, ENTRADA (3F+N+T) E SAÍDA (3F+N) TRIFÁSICAS 380V, AUTONOMIA 30 MIN, TIPO DUPLA CONVERSÃO, BATERIAS SELADAS ( VIDE PROJETO E MEMORIAIS )
	un
	             1,00 
	       455,00 
	    56.882,04 
	        57.337,05 
	               71.671,31 
	1,13%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.11
	RELAÇÃO DE MATERIAL PARA A SUBESTAÇÃO EM POSTE - 150 KVA – E REDE DE ALTA TENSÃO
	

	16.11.1
	POSTE CONCRETO ARMADO, CIRCULAR, 10/600m / kgf
	un
	             3,00 
	       869,83 
	      2.899,41 
	        11.307,73 
	               14.134,66 
	0,11%

	16.11.2
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC RÍGIDO, 1 Ø100mm
	un
	             3,00 
	            2,00 
	              6,64 
	                25,91 
	                       32,38 
	0,00%

	16.11.3
	SUPORTE “Z”, COMPLETO, PARA CHAVE FUSÍVEL/PÁRA-RAIOS, GALVANIZADO
	un
	             8,00 
	         14,04 
	            46,83 
	              486,95 
	                     608,68 
	0,00%

	16.11.4
	BRAÇO TIPO “C”, EM AÇO GALVANIZADO
	un
	             5,00 
	       127,00 
	         423,32 
	           2.751,57 
	                  3.439,47 
	0,03%

	16.11.5
	CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO “C”, EM AÇO GALVANIZADO
	un
	             5,00 
	         68,89 
	         229,60 
	           1.492,41 
	                  1.865,51 
	0,01%

	16.11.6
	SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO
	un
	             5,00 
	            1,17 
	              3,91 
	                25,40 
	                       31,75 
	0,00%

	16.11.7
	OLHAL PARA PARAFUSO, EM AÇO FORJADO, GALVANIZADO
	un
	          16,00 
	         12,16 
	            40,53 
	              843,00 
	                  1.053,75 
	0,01%

	16.11.8
	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO “H”
	un
	          16,00 
	            2,43 
	              8,12 
	              168,81 
	                     211,01 
	0,00%

	16.11.9
	CONECTOR ESTRIBO TIPO CUNHA COM CAPA ISOLANTE
	un
	          16,00 
	            2,40 
	              7,35 
	              156,08 
	                     195,10 
	0,00%

	16.11.10
	GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO, 15kV, COM PROTEÇÃO
	un
	          16,00 
	         33,05 
	         110,18 
	           2.291,64 
	                  2.864,54 
	0,02%

	16.11.11
	MANILHA – SAPATILHA, EM AÇO GALVANIZADO, 5000kgf
	un
	          16,00 
	            9,97 
	            33,19 
	              690,56 
	                     863,19 
	0,01%

	16.11.12
	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO, 15kV
	un
	          16,00 
	       239,50 
	         798,30 
	        16.604,75 
	               20.755,93 
	0,16%

	16.11.13
	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16x2, 45mm
	un
	          11,00 
	            1,74 
	              5,79 
	                82,85 
	                     103,56 
	0,00%

	16.11.14
	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16x 70mm
	un
	          22,00 
	            2,11 
	              7,03 
	              201,04 
	                     251,30 
	0,00%

	16.11.15
	ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, PESADO, 1 Ø 100mm
	un
	             3,00 
	       113,12 
	         377,04 
	           1.470,48 
	                  1.838,10 
	0,01%

	16.11.16
	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD Ø5/8”x2400mm
	un
	          11,00 
	         13,24 
	            44,15 
	              631,34 
	                     789,18 
	0,01%

	16.11.17
	TRANSFORMADOR DE FORÇA 13,8/0,38-0,22kV, 150 kVA – DYN1 COM TAPS A CADA 600V
	un
	             2,00 
	    8.988,19 
	    29.960,64 
	        77.897,65 
	               97.372,06 
	1,15%

	16.11.18
	CABEÇOTE ENTRADA  DE LINHA, EM ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO 1 Ø 100mm
	un
	             3,00 
	         30,01 
	         100,07 
	              390,24 
	                     487,80 
	0,00%

	16.11.19
	PÁRA-RAIOS POLIMÉRICOS, ZnO, 12kV, 10kA, MCVO, 10,2kV
	un
	          16,00 
	         71,76 
	         239,20 
	           4.975,42 
	                  6.219,28 
	0,05%

	16.11.20
	PROTETOR DE PÁRA-RAIOS
	un
	          16,00 
	            5,97 
	            19,92 
	              414,23 
	                     517,79 
	0,00%

	16.11.21
	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO  #50mm²
	un
	          16,00 
	            2,91 
	              9,66 
	              201,01 
	                     251,26 
	0,00%

	16.11.22
	CHAVE FUSÍVEL, 15kV, 100A, NBI 95kV, COM ELO 8K (DERIVAÇÃO)
	un
	             8,00 
	       129,51 
	         431,69 
	           4.489,65 
	                  5.612,06 
	0,04%

	16.11.23
	LUVA PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, PESADO, 1Ø100mm
	un
	             3,00 
	            3,59 
	            11,95 
	                46,60 
	                       58,25 
	0,00%

	16.11.24
	SUPORTE GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR, EM POSTE CIRCULAR
	un
	             3,00 
	         82,72 
	         275,71 
	           1.075,28 
	                  1.344,09 
	0,01%

	16.11.25
	CABO DE ALUMÍNIO - 2 AWG
	m
	        800,00 
	            2,11 
	              7,03 
	           7.310,69 
	                  9.138,36 
	0,09%

	16.11.26
	PROTETOR DE BUCHA
	un
	             8,00 
	            9,97 
	            33,24 
	              345,67 
	                     432,08 
	0,00%

	16.11.27
	CABO PROTEGIDO, XLPE, #50mm2 , 15 kV
	m
	        250,00 
	            4,93 
	            16,44 
	           5.344,24 
	                  6.680,30 
	0,08%

	16.11.28
	CABO ALIMENTADOR, 0,6/1kV, PVC 70°C, COM ENCORDOAMENTO CLASSE 2 #185mm²
	un
	          70,00 
	         42,62 
	         142,07 
	        12.928,92 
	               16.161,15 
	0,15%

	16.11.29
	CAIXA P/ DISJUNTOR GERAL, 750x820x266mm, ct NTC-03
	un
	             3,00 
	       151,88 
	         506,26 
	           1.974,42 
	                  2.468,03 
	0,02%

	16.11.30
	CAIXA P/TC, 750x820x266mm, ct NTD-05
	un
	             3,00 
	       154,72 
	         515,71 
	           2.011,28 
	                  2.514,10 
	0,02%

	16.11.31
	CAIXA P/MEDIDOR ELETRONICO 420x580x205mm, PADRÃO CELG
	un
	             3,00 
	         34,17 
	         113,90 
	              444,19 
	                     555,24 
	0,00%

	16.11.32
	BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL (BEP) EM COBRE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 150x50x6mm
	un
	             3,00 
	         20,26 
	         523,50 
	           1.631,27 
	                  2.039,09 
	0,02%

	16.11.33
	CABO DE AÇO MENSAGEIRO Ø9,5mm, AR
	m
	        123,00 
	            4,76 
	            15,86 
	           2.535,53 
	                  3.169,41 
	0,02%

	16.11.34
	CURVA PARA ELETRODUTO, PVC RÍGIDO, 1Ø100mm
	un
	             3,00 
	         23,13 
	            77,13 
	              300,79 
	                     375,98 
	0,00%

	16.11.35
	ELETRODUTO, PVC RÍGIDO,  1Ø100mm
	un
	             8,00 
	         55,33 
	         184,47 
	           1.918,44 
	                  2.398,05 
	0,02%

	16.11.36
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR COM PARAFUSOS
	un
	          16,00 
	         14,35 
	            47,83 
	              994,93 
	                  1.243,66 
	0,01%

	16.11.37
	CRUZETA DE MADEIRA - 2400X90X112,5mm 
	un
	          13,00 
	         85,25 
	         284,15 
	           4.802,17 
	                  6.002,71 
	0,05%

	16.11.38
	ISOLADOR TIPO PINO POLIMÉRICO - CLASSE DE TENSÃO 15kV
	un
	          41,00 
	         18,70 
	            62,35 
	           3.322,81 
	                  4.153,51 
	0,03%

	16.11.39
	POSTE CONCRETO ARMADO, CIRCULAR, 11/300 m/kgf
	un
	             3,00 
	       579,89 
	      1.932,95 
	           7.538,52 
	                  9.423,15 
	0,07%

	16.11.40
	POSTE CONCRETO ARMADO, DUPLO T, 11/300 m/kgf
	un
	             3,00 
	       508,45 
	      1.694,82 
	           6.609,81 
	                  8.262,27 
	0,07%

	16.11.41
	POSTE CONCRETO ARMADO, DUPLO T, 10/300 m/kgf
	un
	             3,00 
	       449,99 
	      1.499,93 
	           5.849,74 
	                  7.312,17 
	0,06%

	16.11.42
	NIPLE PVC 1"
	un
	             3,00 
	            1,06 
	              3,54 
	                13,78 
	                       17,23 
	0,00%

	16.11.43
	BUCHA ALUMINIO 1"
	un
	             5,00 
	            0,88 
	              2,91 
	                18,91 
	                       23,64 
	0,00%

	16.11.44
	ARRUELA ALUMINIO 1"
	un
	             5,00 
	            0,37 
	              1,23 
	                   8,03 
	                       10,04 
	0,00%

	16.11.45
	NIPLE PVC 4"
	un
	             3,00 
	            2,00 
	              6,64 
	                25,91 
	                       32,38 
	0,00%

	16.11.46
	ARRUELA ALUMINIO 4"
	un
	             5,00 
	            2,52 
	              8,41 
	                54,62 
	                       68,27 
	0,00%

	16.11.47
	ARRUELA ALUMINIO 4"
	un
	             5,00 
	            4,17 
	            13,91 
	                90,41 
	                     113,01 
	0,00%

	16.11.48
	MÃO FRANCESA
	un
	          27,00 
	            6,14 
	            20,47 
	              718,29 
	                     897,87 
	0,01%

	16.11.49
	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, M16x125mm
	un
	          27,00 
	            2,79 
	              9,32 
	              326,94 
	                     408,67 
	0,00%

	16.11.50
	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, M16x200mm
	un
	             5,00 
	            3,93 
	            13,08 
	                85,05 
	                     106,32 
	0,00%

	16.11.51
	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, M16x250mm
	un
	             3,00 
	            5,16 
	            17,22 
	                67,15 
	                       83,94 
	0,00%

	16.11.52
	PARAFUSO ROSCA DUPLA 500mm
	un
	          13,00 
	         10,19 
	            33,99 
	              574,37 
	                     717,96 
	0,01%

	16.11.53
	ARRUELA QUADRADA
	un
	        106,00 
	            0,42 
	              1,38 
	              190,98 
	                     238,73 
	0,00%

	16.11.54
	LAÇO PREFORMADO DE TOPO
	un
	          41,00 
	            1,36 
	              4,54 
	              242,24 
	                     302,80 
	0,00%

	16.11.55
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR 180mm
	un
	             3,00 
	         12,19 
	            40,66 
	              158,55 
	                     198,19 
	0,00%

	16.11.56
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR 200mm
	un
	             3,00 
	         13,05 
	            43,48 
	              169,60 
	                     212,00 
	0,00%

	16.11.57
	SELA
	un
	             5,00 
	            7,13 
	            23,78 
	              154,52 
	                     193,16 
	0,00%

	16.11.58
	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16x 150mm
	un
	             5,00 
	            2,82 
	              9,43 
	                61,27 
	                       76,59 
	0,00%

	16.11.59
	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COMPLETA, UM ESTRIBO, TIPO LEVE (CONFORME PADRONIZAÇÃO CELG - NTC-16)
	un
	             3,00 
	            5,03 
	            16,75 
	                65,35 
	                       81,69 
	0,00%

	16.11.60
	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA, 76 x 80 mm 
	un
	             3,00 
	            1,40 
	              4,64 
	                18,11 
	                       22,64 
	0,00%

	16.12
	SERVIÇOS DIVERSOS
	
	
	                -   
	                   -   
	
	
	

	16.12.1
	RETIRAR POSTE DUPLO T 10/150 M/KGF
	un
	             3,00 
	       188,66 
	                   -   
	              565,98 
	                     707,47 
	0,01%

	16.12.2
	RETIRAR POSTE DUPLO T 9/300 M/KGF
	un
	             5,00 
	       188,66 
	                   -   
	              943,30 
	                  1.179,12 
	0,01%

	16.13
	ATERRAMENTO
	
	
	                -   
	                   -   
	
	
	

	16.13.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        226,00 
	         12,19 
	            31,41 
	           9.853,14 
	               12.316,42 
	0,10%

	16.13.2
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          71,00 
	            7,32 
	              4,80 
	              860,87 
	                  1.076,09 
	0,01%

	16.13.3
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	             8,00 
	            7,32 
	            10,97 
	              146,34 
	                     182,93 
	0,00%

	16.13.4
	CORDOALHA COBRE NU. 6MM²
	m    
	     1.319,00 
	            1,93 
	              4,66 
	           8.692,22 
	               10.865,28 
	0,09%

	16.13.5
	CORDOALHA COBRE NU. 10MM²
	m    
	          77,00 
	            4,66 
	            13,78 
	           1.419,81 
	                  1.774,76 
	0,01%

	16.13.6
	CORDOALHA COBRE NU. 35MM²
	m    
	        548,00 
	            5,08 
	            21,52 
	        14.578,72 
	               18.223,41 
	0,14%

	16.13.7
	CORDOALHA COBRE NU. 50MM²
	m    
	          41,00 
	            7,47 
	            28,03 
	           1.455,43 
	                  1.819,29 
	0,01%

	16.13.8
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un   
	          50,00 
	         16,90 
	              9,98 
	           1.343,97 
	                  1.679,97 
	0,01%

	16.13.9
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM
	un   
	          25,00 
	         16,90 
	            36,54 
	           1.335,86 
	                  1.669,82 
	0,01%

	16.13.10
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA T-16
	un   
	          19,00 
	         51,52 
	         140,87 
	           3.655,46 
	                  4.569,32 
	0,04%

	16.13.11
	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 6mm²
	un
	          25,00 
	            1,96 
	              1,88 
	                96,17 
	                     120,21 
	0,00%

	16.13.12
	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 10mm²
	un
	             4,00 
	            2,47 
	              2,35 
	                19,28 
	                       24,10 
	0,00%

	16.13.13
	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 35MM²
	un   
	          42,00 
	            1,15 
	              3,85 
	              209,97 
	                     262,46 
	0,00%

	16.13.14
	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 95MM²
	un
	             3,00 
	            1,98 
	              7,99 
	                29,90 
	                       37,37 
	0,00%

	16.13.15
	BARRA DE EQUALIZAÇÃO SECUNDARIA – TMGB-1,TMGB-02 
	un
	             6,00 
	         20,26 
	         442,96 
	           2.779,30 
	                  3.474,12 
	0,03%

	16.13.16
	BARRA DE EQUALIZAÇÃO PRINCIPAL – BEP
	un
	             4,00 
	         20,26 
	         523,50 
	           2.175,03 
	                  2.718,78 
	0,02%

	16.13.17
	PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN COM MASTRO 3M X Ø2” 
	un
	             4,00 
	       567,02 
	      3.675,28 
	        16.969,18 
	               21.211,47 
	0,21%

	16.13.18
	TERMINAL AÉREO H=250MM PARA SPDA
	un
	          30,00 
	         12,06 
	            10,66 
	              681,73 
	                     852,16 
	0,01%

	16.13.19
	FIXADOR  UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO P/ CABOS 16 A 50MM²
	un
	          67,00 
	            2,55 
	              4,27 
	              456,76 
	                     570,94 
	0,00%

	16.13.20
	HASTES DE ATERRAMENTO COBREADAS – ALTA CAMADA Ø5/8”X2,40M
	un
	          38,00 
	            9,64 
	            32,09 
	           1.585,79 
	                  1.982,24 
	0,02%

	16.13.21
	ALICATES PARA SOLDA EXOTÉRMICA Z-200
	un
	             3,00 
	            5,29 
	         135,01 
	              420,92 
	                     526,15 
	0,00%

	16.13.22
	MOLDE  CDH 35.35-2
	un
	             5,00 
	            3,38 
	         310,27 
	           1.568,21 
	                  1.960,26 
	0,02%

	16.13.23
	CARTUCHO 32
	un
	          27,00 
	         13,49 
	            10,96 
	              660,01 
	                     825,01 
	0,01%

	16.13.24
	CONECTOR CABO-HASTE EM LATÃO ESTANHADO PRA UM CABO DE 16/70 MM
	un
	             8,00 
	         12,32 
	            22,07 
	              275,16 
	                     343,95 
	0,00%

	16.13.25
	CONECTOR CABO-HASTE EM LATÃO ESTANHADO PRA DOIS CABOS  16/70 MM
	un
	             3,00 
	         12,32 
	            24,17 
	              109,47 
	                     136,83 
	0,00%

	16.13.26
	CONECTOR TIPO GP 1426 PARA CORDOALHA DE #6,0mm²
	un
	          93,00 
	            1,87 
	              1,25 
	              289,83 
	                     362,29 
	0,00%

	16.13.27
	CAIXA DE EQUIPONTENCIALIZAÇÃO BARRAMENTO DE COBRE DE 300 x 100mm 6mm DE ESPESSURA COM 9 TERMINAIS – BES-01
	un
	             1,00 
	         51,10 
	         570,72 
	              621,81 
	                     777,27 
	0,01%

	16.13.28
	PRESSILHA EM LATÃO P/ CABOS 16 A 35mm²
	un
	          77,00 
	            2,43 
	            10,10 
	              964,87 
	                  1.206,09 
	0,01%

	16.13.29
	CAIXA PADRÃO CEB P/ ABRIGO DOS TC'S – MODELO TR
	un
	             1,00 
	       158,26 
	         527,53 
	              685,78 
	                     857,23 
	0,01%

	16.13.30
	CAIXA PADRÃO CEB P/ MEDIÇÃO PILIFÁSICA – MODELO P4
	un
	             2,00 
	         33,44 
	         111,43 
	              289,73 
	                     362,17 
	0,00%

	16.13.31
	CAIXA PADRÃO CEB P/ ABRIGAR DISJUNTOR (600X500X300mm) – MODELO B
	un
	             1,00 
	         62,48 
	         208,25 
	              270,73 
	                     338,41 
	0,00%

	16.13.32
	CONECTOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS
	un
	             3,00 
	            2,56 
	              4,30 
	                20,60 
	                       25,75 
	0,00%

	16.13.33
	GRANPO DE LINHA VIVA
	un
	             3,00 
	            2,82 
	            21,78 
	                73,82 
	                       92,28 
	0,00%

	16.13.34
	CORDOALHA DE ATERRMANTO 35,0mm²
	m
	             9,00 
	            5,11 
	            21,69 
	              241,18 
	                     301,48 
	0,00%

	16.13.35
	MURETA DE ALVENARIA DE 1800x2000x300mm, COM PINGADEIRA 
	un
	             1,00 
	       382,74 
	         255,00 
	              637,74 
	                     797,17 
	0,01%

	16.13.36
	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA PADRÃO CEB (CB1) COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
	un
	             1,00 
	       373,00 
	         351,66 
	              724,66 
	                     905,82 
	0,01%

	16.13.37
	DISJUNTOR TRIPOLAR  250 A. REF.: T3N 250 TMD250-2500 DA ABB OU SIMILAR
	un
	             1,00 
	       147,22 
	      4.907,28 
	           5.054,51 
	                  6.318,13 
	0,05%

	16.13.38
	BASE PARA FUSÍVEL NH 250A
	un
	             3,00 
	            0,39 
	            12,74 
	                39,39 
	                       49,24 
	0,00%

	16.13.39
	FUSÍVEL NH DE 250A
	un
	             3,00 
	            3,34 
	         111,22 
	              343,69 
	                     429,61 
	0,00%

	16.13.40
	CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, 2400 X 90 X 112,5 MM
	un
	             1,00 
	         17,87 
	         137,43 
	              155,30 
	                     194,13 
	0,00%

	16.13.41
	ISOLADOR DE PINO CLASSE 15KV COM PINO, P/  INSTALAÇÃO EM CRUZETA DE MADEIRA
	un
	             4,00 
	            3,31 
	            25,52 
	              115,31 
	                     144,14 
	0,00%

	16.13.42
	MÃO FRANCESA PLANA C/ ACESSÓRIOS P/ INSTALAÇÃO EM POSTE DUPLO "T" 
	un
	             4,00 
	            2,30 
	            17,71 
	                80,05 
	                     100,07 
	0,00%

	16.13.43
	CRUZETA DE AÇO GALVANIZADO, 2400 X 88 X 63 X 6,3 MM
	un
	             1,00 
	         42,10 
	         323,82 
	              365,92 
	                     457,41 
	0,00%

	16.13.44
	PÁRA-RAIOS POLIMÉRICO, ZNO, 12KV, 10KA, MCOV 10,2KV, C/ CAPA PROTETORA, TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO DE 50MM² E SUPORTE P/ INSTALAÇÃO EM CRUZETA DE MADEIRA
	un
	             3,00 
	         28,54 
	         219,50 
	              744,10 
	                     930,13 
	0,01%

	16.13.45
	CHAVE FUSÍVEL, BASE "C", 15KV, NBI 95KV, C/ SUPORTE P/ INSTALAÇÃO EM CRUZETA DE MADEIRA E ELO FUSÍVEL DE 8K
	un
	             3,00 
	         33,24 
	         255,65 
	              866,67 
	                  1.083,33 
	0,01%

	16.13.46
	MUFLA TERMINAL DE AT, P/ DERIVAÇÃO SUBTERRÂNEA, PORCELANA, USO EXTERNO, C/ PROTETOR DE BUCHA
	un
	             4,00 
	         56,88 
	         458,04 
	           2.059,65 
	                  2.574,57 
	0,02%

	16.13.47
	GRAMPO DE LINHA VIVA, C/ CONECTOR ESTRIBO TIPO CUNHA, CAPA ISOLANTE E PROTETOR DE ESTRIBO
	un
	             3,00 
	            3,28 
	            25,16 
	                85,31 
	                     106,64 
	0,00%

	16.13.48
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	             5,00 
	         16,78 
	            78,30 
	              475,42 
	                     594,28 
	0,00%

	16.13.49
	CORDOALHA COBRE NU. 25mm²
	m
	          27,00 
	         19,06 
	            20,11 
	           1.057,50 
	                  1.321,88 
	0,01%

	16.13.50
	HASTE DE ATERRAMENTO, CANTONEIRA, 2400X25X25X5mm C/ CONECTOR DE ATERRAMENTO
	un
	             3,00 
	         56,24 
	            59,21 
	              346,37 
	                     432,96 
	0,00%

	16.13.51
	SUBESTAÇÃO
	
	
	                -   
	                   -   
	
	
	

	16.13.52
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	             3,00 
	         16,78 
	            78,30 
	              285,25 
	                     356,57 
	0,00%

	16.13.53
	SUPORTE METÁLICO P/ FIXAÇÃO DE TERMINAIS A.T. E PÁRA-RAIOS, CONFORME NTD-05 CELG
	un
	             1,00 
	         15,83 
	         121,74 
	              137,56 
	                     171,95 
	0,00%

	16.13.54
	SUPORTE PARA ISOLADORES DE PEDESTAL, CONFORME NTD-05 CELG
	un
	             1,00 
	            0,86 
	              6,61 
	                   7,47 
	                          9,33 
	0,00%

	16.13.55
	BARRAMENTO DE COBRE - TIPO VERGALHÃO Ø 6,5 MM
	m
	          11,00 
	         10,55 
	            81,16 
	           1.008,79 
	                  1.260,99 
	0,01%

	16.13.56
	PLACA DE ADVERTÊNCIA - "PERIGO ALTA TENSÃO", CONFORME NTD-05 CELG
	un
	             2,00 
	         10,13 
	            77,91 
	              176,08 
	                     220,10 
	0,00%

	16.13.57
	TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE - DIMENSÕES 700X800MM  
	un
	             1,00 
	         17,94 
	         137,97 
	              155,90 
	                     194,88 
	0,00%

	16.13.58
	ISOLADOR DE PEDESTAL COM ISOLAÇÃO DE 15 kV - USO INTERNO
	un
	             3,00 
	         48,61 
	            10,31 
	              176,76 
	                     220,95 
	0,00%

	16.13.59
	CORDOALHA COBRE NU. 16MM²
	m
	          13,00 
	            3,70 
	              9,79 
	              175,35 
	                     219,19 
	0,00%

	16.13.60
	CORDOALHA COBRE NU. 35MM²
	m
	             9,00 
	            5,13 
	            21,46 
	              239,29 
	                     299,11 
	0,00%

	16.13.61
	TERMINAL MUFLA UNIPOLAR 15 KV - (NEUTRO ATERRADO) - PORCELANA - USO INTERNO
	un   
	             4,00 
	         56,88 
	         458,04 
	           2.059,65 
	                  2.574,57 
	0,02%

	16.13.62
	PÁRA-RAIOS DISTRIBUIÇÃO - ÓXIDO DE ZINCO, POLIMÉRICO - 12kV - 15kV/10kA
	un   
	             3,00 
	         48,08 
	         194,28 
	              727,06 
	                     908,82 
	0,01%

	16.13.63
	CHAVE SEC. TRIPOLAR 400A, ABERTURA C/ CARGA;  C/ ALAV. E PUNHO DE COMANDO PARA ACIONAMETO; C/ PORTA FUSIVEL DE 100 HH; CLASSE 15 KV; CORRENTE DE  CURTA DURAÇÃO: VALOR EFICAZ 12,5 kA E VALOR DE CRISTA 32 kA; TENSÃO SUPORTÁVEL À FREQUÊNCIA IND. :  TERMINAL P/ TERRA 34 kV E   ENTRE TERMINAIS 38 kV; TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO  ATMOSFÉRICO: TERMINAL P/ TERRA 95 kV E  ENTRE TERMINAIS 110 kV; MARCA SCHAK
	un   
	             1,00 
	       141,80 
	      1.086,26 
	           1.228,06 
	                  1.535,08 
	0,01%

	16.13.64
	TRANSFORMADOR A SECO , POTÊNCIA 150 kVA - 13,8/0,38-0,22KV, 150 kVA - Dyn1 COM TAPS A CADA 600 V, LIGAÇÃO TRIANGULO-ESTRELA, EQUIPADO COM VENTILAÇÃO FORÇADA, NBI 110 KV. MARCA WALTEC AREVA OU SIEMENS GEAFOL
	un   
	             1,00 
	       464,81 
	    44.441,99 
	        44.906,79 
	               56.133,49 
	0,44%

	16.13.65
	FUSÍVEL LIMITADOR DE CORRENTE TIPO HH PARA TRANSFORMADOR DE 150kVA E TENSÃO DE 13,8kV 
	un   
	             3,00 
	         39,04 
	         300,28 
	           1.017,96 
	                  1.272,45 
	0,01%

	16.13.66
	TERMINAL ESTANHADO DE COMPRESSÃO P/CABO 150MM²
	un   
	             4,00 
	         14,22 
	            22,32 
	              146,15 
	                     182,69 
	0,00%

	16.13.67
	MOLDE HCL 3/4. 50-5
	un   
	             1,00 
	         36,75 
	         282,70 
	              319,45 
	                     399,32 
	0,00%

	16.13.68
	CARTUCHO 32
	un   
	             9,00 
	            0,89 
	              6,82 
	                69,39 
	                       86,74 
	0,00%

	16.13.69
	ATERRAMENTO
	
	
	                -   
	                   -   
	                       -   
	                              -   
	0,00%

	16.13.70
	CORDOALHA COBRE NU. 16MM²
	m
	          22,00 
	            3,70 
	              9,79 
	              296,75 
	                     370,93 
	0,00%

	16.13.71
	PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS COM DIAMETRO 6MM² EM ELETROCALHAS
	un
	        375,00 
	            9,35 
	              4,51 
	           5.198,15 
	                  6.497,69 
	0,05%

	16.13.72
	TERMINAL TIPO CRUZ / PRENSA EM LATÃO ESTANHADO 16-50MM²
	un
	             5,00 
	         17,90 
	              4,03 
	              109,64 
	                     137,06 
	0,00%

	16.13.73
	TERMINAL ESTANHADO DE COMPRESSÃO P/CABO 50MM²
	un
	             1,00 
	            0,57 
	              1,66 
	                   2,22 
	                          2,78 
	0,00%

	16.13.74
	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 50MM²
	un   
	             1,00 
	                -   
	                   -   
	                       -   
	                              -   
	0,00%

	16.13.75
	CONECTOR SPLIT BOLT FUNDIDO EM BRONZE P/ CABOS DE COBRE 6-35MM²
	un
	          35,00 
	            9,35 
	            25,32 
	           1.213,47 
	                  1.516,84 
	0,01%

	16.13.76
	MOLDE HCL 3/4. 50-5
	un
	             1,00 
	         36,75 
	         282,70 
	              319,45 
	                     399,32 
	0,00%

	16.13.77
	MOLDE HTH 3/4.50-4A
	un
	             1,00 
	         29,54 
	         243,47 
	              273,01 
	                     341,27 
	0,00%

	16.13.78
	ALICATE  Z-201
	un
	             1,00 
	         16,41 
	         126,25 
	              142,66 
	                     178,32 
	0,00%

	16.13.79
	CARTUCHO 90
	un
	             3,00 
	            1,59 
	            12,21 
	                41,39 
	                       51,74 
	0,00%

	16.13.80
	CARTUCHO 150
	un
	             4,00 
	            2,22 
	            17,04 
	                77,07 
	                       96,33 
	0,00%

	16.13.81
	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 14 TERMINAIS P/ USO INTERNO E EXTERNO
	un
	             2,00 
	         35,50 
	         273,01 
	              617,03 
	                     771,28 
	0,01%

	16.13.82
	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 14 TERMINAIS P/ USO INTERNO 
	un
	             4,00 
	         32,63 
	         249,80 
	           1.129,72 
	                  1.412,14 
	0,01%

	16.13.83
	CAIXA DE EQUIPONTENCIALIZAÇÃO BARRAMENTO DE COBRE DE 300 x 100mm 6mm DE ESPESSURA COM 9 TERMINAIS – BEP-01
	un
	             1,00 
	                -   
	                   -   
	                       -   
	                              -   
	0,00%

	16.13.84
	PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS COM DIAMETRO 35-50MM² EM ELETROCALHAS
	un
	        109,00 
	            0,57 
	              0,73 
	              141,54 
	                     176,92 
	0,00%

	16.13.85
	TERMINAL ESTANHADO DE COMPRESSÃO P/CABO 35MM²
	un
	             4,00 
	            0,24 
	              1,87 
	                   8,44 
	                       10,55 
	0,00%

	16.13.86
	CONECTOR MINI-GAR ESTANHADO PARA CONEXÃO 35mm² 
	un
	          27,00 
	            3,28 
	            25,16 
	              767,82 
	                     959,77 
	0,01%

	16.13.87
	CONECTOR MINI-GAR ESTANHADO PARA CONEXÃO 50mm² 
	un
	          13,00 
	            4,01 
	            30,84 
	              453,04 
	                     566,30 
	0,00%

	16.13.88
	HASTE DE ATERRAMENTO Ø3/4” X 2,40M
	un
	             5,00 
	         71,95 
	            77,10 
	              745,27 
	                     931,59 
	0,01%

	16.13.89
	MOLDE HCL 3/4. 50-5
	un
	             1,00 
	         36,75 
	         282,70 
	              319,45 
	                     399,32 
	0,00%

	16.13.90
	ALICATE  Z-201
	un
	             1,00 
	         16,41 
	         126,25 
	              142,66 
	                     178,32 
	0,00%

	16.13.91
	CARTUCHO 115
	un
	          13,00 
	            1,88 
	            14,45 
	              212,28 
	                     265,35 
	0,00%

	16.13.92
	TERMINAIS AÉREOS EM AÇO GALVANIZADO 300MM
	un
	          13,00 
	            0,65 
	              5,03 
	                73,85 
	                       92,32 
	0,00%

	16.13.93
	CORDOALHA COBRE NU. 35MM²
	m
	        109,00 
	            5,13 
	            21,46 
	           2.898,01 
	                  3.622,52 
	0,03%

	16.13.94
	CORDOALHA COBRE NU. 50MM²
	m
	          91,00 
	         28,24 
	            25,32 
	           4.874,33 
	                  6.092,92 
	0,05%

	16.13.95
	CAPTOR FRANKLIN COM BASE EM LATÃO, PONTAS E PARAFUSOS EM INOX
	un
	             2,00 
	         42,66 
	            74,73 
	              234,77 
	                     293,47 
	0,00%

	16.13.96
	MASTRO TELESCÓPIO 3M (3M X Ø1.1/2") TIPO PEDESTAL
	un
	             1,00 
	         27,54 
	         211,82 
	              239,37 
	                     299,21 
	0,00%

	16.13.97
	MASTRO TELESCÓPIO 4M (3M X Ø2" + 1M X Ø1.1/2") TIPO PORTA-BANDEIRA
	un
	             1,00 
	         34,35 
	         264,22 
	              298,56 
	                     373,20 
	0,00%

	16.13.98
	ABRAÇADEIRA TIPO PORTA-BANDEIRA SIMPLES - MASTRO DE 2" 
	un
	             3,00 
	            2,56 
	            19,67 
	                66,71 
	                       83,39 
	0,00%

	16.13.99
	ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA - MASTRO DE 1.1/2" E UMA DESCIDA
	un
	             1,00 
	            1,67 
	            12,86 
	                14,53 
	                       18,16 
	0,00%

	16.13.100
	ABRAÇADEIRA-GUIA SIMPLES - MASTRO DE 2" E UMA DESCIDA
	un
	             2,00 
	            1,25 
	              9,67 
	                21,85 
	                       27,31 
	0,00%

	16.13.101
	ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA - MASTRO DE 2" E UMA DESCIDA
	un
	             1,00 
	            1,79 
	            13,75 
	                15,53 
	                       19,42 
	0,00%

	16.13.102
	CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE Ø35MM²
	un
	             2,00 
	            9,35 
	            25,32 
	                69,34 
	                       86,68 
	0,00%

	16.13.103
	CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES TIPO RIGÍDO CABO DE 4M PARA MASTRO DE 3M X Ø1.1/2"
	un
	             1,00 
	         20,76 
	         159,75 
	              180,51 
	                     225,64 
	0,00%

	16.13.104
	SINALIZADOR DUPLO COM DUAS LÂMPADAS C/ RELÉ FOTO-ELÉTRICO
	un
	             1,00 
	         53,52 
	         411,62 
	              465,13 
	                     581,41 
	0,00%

	16.13.105
	SUPORTE DO SINALIZADOR
	un
	             1,00 
	            2,55 
	            19,66 
	                22,20 
	                       27,76 
	0,00%

	16.13.106
	APOIO PARA MASTRO DO CAPTOR FRANKLIN Ø2" (PORTA-BANDEIRA)
	un
	             1,00 
	            1,57 
	            12,09 
	                13,67 
	                       17,08 
	0,00%

	16.13.107
	BASE PARA MASTRO DO CAPTOR FRANKLIN Ø1.1/2" (PEDESTAL)
	un
	             1,00 
	            5,37 
	            41,36 
	                46,73 
	                       58,41 
	0,00%

	16.13.108
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-16
	un
	             1,00 
	       237,71 
	         653,00 
	              890,71 
	                  1.113,38 
	0,01%

	16.13.109
	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR, DENOMINADO QUADRO DE FORÇA E LUZ -AUTOATENDIMENTO (QFL-AA)
	                -   
	                   -   
	
	
	

	16.13.110
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA
	un
	             1,00 
	         39,09 
	         300,64 
	              339,73 
	                     424,66 
	0,00%

	16.13.111
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA
	un
	             2,00 
	         39,09 
	         300,64 
	              679,45 
	                     849,32 
	0,01%

	16.13.112
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA
	un
	             3,00 
	            9,77 
	            75,22 
	              254,97 
	                     318,71 
	0,00%

	16.13.113
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=4,5KA
	un
	             4,00 
	            2,29 
	            17,61 
	                79,60 
	                       99,50 
	0,00%

	16.13.114
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “B”, ICU=4,5KA
	un
	             8,00 
	            2,29 
	            17,61 
	              159,20 
	                     199,00 
	0,00%

	16.13.115
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABOS ATÉ 16MM2 E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A 10MM2 
	un
	             3,00 
	         14,61 
	         112,37 
	              380,94 
	                     476,17 
	0,00%

	16.13.116
	PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	       443,12 
	      3.408,63 
	           3.851,75 
	                  4.814,68 
	0,04%

	16.13.117
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE ACORDO COM AS NORMAS IEEE C62.11 E C62.41, NBR 5410: TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO UC=275V 50/60HZ, TENSÃO NOMINAL UN=220V, EXTINÇÃO DA CORRENTE DE SURTO UC=100 AEFF, CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR: (8/20 MICROSEG) 12,5 KA – 1 APLICAÇÃO E (8/20 MICROSEG) 5KA – 20 APLICAÇÕES, NÍVEIS DE SOBRETENSÃO <= 4KV, TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS, TEMPERATURA AMBIENTE 25ºC ATÉ +75º, GRAU DE PROTEÇÃO =IP20.
	un
	             4,00 
	         12,06 
	            92,78 
	              419,36 
	                     524,20 
	0,00%

	16.13.118
	CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, 60HZ, CATEGORIA AC-3, 60HZ, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA+NF
	un
	             1,00 
	         31,94 
	         245,76 
	              277,71 
	                     347,13 
	0,00%

	16.13.119
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	         62,04 
	         477,21 
	              539,24 
	                     674,06 
	0,01%

	16.13.120
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA
	un
	             1,00 
	         79,71 
	         613,21 
	              692,92 
	                     866,16 
	0,01%

	16.13.121
	CHAVE COMUTADORA, COM  2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un
	             1,00 
	         19,61 
	         150,89 
	              170,50 
	                     213,12 
	0,00%

	16.13.122
	BORNES PARA COMANDO DE INTERTRAVAMENTO – 2,5MM2
	un
	             9,00 
	            1,27 
	              9,74 
	                99,04 
	                     123,81 
	0,00%

	16.13.123
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1
	un
	             1,00 
	            3,65 
	            28,06 
	                31,72 
	                       39,65 
	0,00%

	16.13.124
	CONJUNTO BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NA – NA COR VERDE (LIGA) E  BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NF – NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un
	             1,00 
	         16,44 
	         126,46 
	              142,90 
	                     178,63 
	0,00%

	16.13.125
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V
	un
	             1,00 
	       254,06 
	      1.954,28 
	           2.208,34 
	                  2.760,42 
	0,02%

	16.13.126
	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR, DENOMINADO QUADRO DE FORÇA E LUZ -1ºPAVIMENTO (QFL-1P)
	                -   
	                   -   
	
	
	

	16.13.127
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA
	un
	             1,00 
	         39,09 
	         300,64 
	              339,73 
	                     424,66 
	0,00%

	16.13.128
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA
	un
	             2,00 
	         39,09 
	         300,64 
	              679,45 
	                     849,32 
	0,01%

	16.13.129
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=4,5KA
	un
	          13,00 
	            2,29 
	            17,61 
	              258,70 
	                     323,37 
	0,00%

	16.13.130
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “B”, ICU=4,5KA
	un
	             7,00 
	            2,29 
	            17,61 
	              139,30 
	                     174,12 
	0,00%

	16.13.131
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un
	             3,00 
	            9,77 
	            75,22 
	              254,97 
	                     318,71 
	0,00%

	16.13.132
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABOS ATÉ 16MM2 E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A 10MM2 
	un
	             3,00 
	         14,61 
	         112,37 
	              380,94 
	                     476,17 
	0,00%

	16.13.133
	PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	       443,12 
	      3.408,63 
	           3.851,75 
	                  4.814,68 
	0,04%

	16.13.134
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE ACORDO COM AS NORMAS IEEE C62.11 E C62.41, NBR 5410: TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO UC=275V 50/60HZ, TENSÃO NOMINAL UN=220V, EXTINÇÃO DA CORRENTE DE SURTO UC=100 AEFF, CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR: (8/20 MICROSEG) 12,5 KA – 1 APLICAÇÃO E (8/20 MICROSEG) 5KA – 20 APLICAÇÕES, NÍVEIS DE SOBRETENSÃO <= 4KV, TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS, TEMPERATURA AMBIENTE 25ºC ATÉ +75º, GRAU DE PROTEÇÃO =IP20.
	un
	             4,00 
	         12,06 
	            92,78 
	              419,36 
	                     524,20 
	0,00%

	16.13.135
	CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, 60HZ, CATEGORIA AC-3, 60HZ, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA+NF
	un
	             1,00 
	         31,94 
	         245,76 
	              277,71 
	                     347,13 
	0,00%

	16.13.136
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=63A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	         62,04 
	         477,21 
	              539,24 
	                     674,06 
	0,01%

	16.13.137
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA
	un
	             1,00 
	         79,71 
	         613,21 
	              692,92 
	                     866,16 
	0,01%

	16.13.138
	CHAVE COMUTADORA, COM  2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un
	             1,00 
	         19,61 
	         150,89 
	              170,50 
	                     213,12 
	0,00%

	16.13.139
	BORNES PARA COMANDO DE INTERTRAVAMENTO – 2,5MM2
	un
	             9,00 
	            1,27 
	              9,74 
	                99,04 
	                     123,81 
	0,00%

	16.13.140
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1
	un
	             1,00 
	            3,65 
	            28,06 
	                31,72 
	                       39,65 
	0,00%

	16.13.141
	CONJUNTO BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NA – NA COR VERDE (LIGA) E  BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NF – NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un
	             1,00 
	         16,44 
	         126,46 
	              142,90 
	                     178,63 
	0,00%

	16.13.142
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V
	un
	             1,00 
	       254,06 
	      1.954,28 
	           2.208,34 
	                  2.760,42 
	0,02%

	16.13.143
	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR, DENOMINADO QUADRO DE FORÇA E LUZ -2°PAVIMENTO (QFL-2P)

	16.13.144
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA
	un
	             1,00 
	         40,95 
	         314,96 
	              355,91 
	                     444,89 
	0,00%

	16.13.145
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA
	un
	             1,00 
	         39,09 
	         300,64 
	              339,73 
	                     424,66 
	0,00%

	16.13.146
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA
	un
	             1,00 
	         39,09 
	         300,64 
	              339,73 
	                     424,66 
	0,00%

	16.13.147
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA
	un
	          10,00 
	            9,77 
	            75,22 
	              849,88 
	                  1.062,36 
	0,01%

	16.13.148
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A ,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un
	             2,00 
	            9,77 
	            75,22 
	              169,98 
	                     212,47 
	0,00%

	16.13.149
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A ,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un
	             1,00 
	         39,09 
	         300,64 
	              339,73 
	                     424,66 
	0,00%

	16.13.150
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A ,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “B”, ICU=6KA
	un
	             9,00 
	            9,77 
	            75,22 
	              764,90 
	                     956,12 
	0,01%

	16.13.151
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA
	un
	             3,00 
	            9,77 
	            75,22 
	              254,97 
	                     318,71 
	0,00%

	16.13.152
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABOS ATÉ 16MM2 E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A 10MM2 
	un
	             3,00 
	         14,61 
	         112,37 
	              380,94 
	                     476,17 
	0,00%

	16.13.153
	PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...)
	un
	             1,00 
	       443,12 
	      3.408,63 
	           3.851,75 
	                  4.814,68 
	0,04%

	16.13.154
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE ACORDO COM AS NORMAS IEEE C62.11 E C62.41, NBR 5410: TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO UC=275V 50/60HZ, TENSÃO NOMINAL UN=220V, EXTINÇÃO DA CORRENTE DE SURTO UC=100 AEFF, CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR: (8/20 MICROSEG) 12,5 KA – 1 APLICAÇÃO E (8/20 MICROSEG) 5KA – 20 APLICAÇÕES, NÍVEIS DE SOBRETENSÃO <= 4KV, TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS, TEMPERATURA AMBIENTE 25ºC ATÉ +75º, GRAU DE PROTEÇÃO =IP20.
	un
	             4,00 
	         12,06 
	            92,78 
	              419,36 
	                     524,20 
	0,00%

	16.13.155
	CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, 60HZ, CATEGORIA AC-3, 60HZ, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA+NF
	un
	             1,00 
	         31,94 
	         245,76 
	              277,71 
	                     347,13 
	0,00%

	16.13.156
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=40A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	         62,82 
	         483,23 
	              546,05 
	                     682,56 
	0,01%

	16.13.157
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA
	un
	             1,00 
	         79,71 
	         613,21 
	              692,92 
	                     866,16 
	0,01%

	16.13.158
	CHAVE COMUTADORA, COM  2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF
	un
	             1,00 
	         19,61 
	         150,89 
	              170,50 
	                     213,12 
	0,00%

	16.13.159
	BORNES PARA COMANDO DE INTERTRAVAMENTO – 2,5MM2
	un
	             9,00 
	            1,27 
	              9,74 
	                99,04 
	                     123,81 
	0,00%

	16.13.160
	CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1
	un
	             1,00 
	            3,65 
	            28,06 
	                31,72 
	                       39,65 
	0,00%

	16.13.161
	CONJUNTO BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NA – NA COR VERDE (LIGA) E  BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NF – NA COR VERMELHA (DESLIGA)
	un
	             1,00 
	         16,44 
	         126,46 
	              142,90 
	                     178,63 
	0,00%

	16.13.162
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V
	un
	             1,00 
	       254,06 
	      1.954,28 
	           2.208,34 
	                  2.760,42 
	0,02%

	16.13.163
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QFNB-AA
	
	
	
	
	
	

	16.13.164
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA
	un
	             1,00 
	            9,77 
	            75,22 
	                84,99 
	                     106,24 
	0,00%

	16.13.165
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=4,5KA
	un
	             1,00 
	            2,29 
	            17,61 
	                19,90 
	                       24,87 
	0,00%

	16.13.166
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=4,5KA
	un
	             4,00 
	            2,29 
	            17,61 
	                79,60 
	                       99,50 
	0,00%

	16.13.167
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE ACORDO COM AS NORMAS IEEE C62.11 E C62.41, NBR 5410: TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO UC=275V 60HZ, TENSÃO NOMINAL UN=127V, EXTINÇÃO DA CORRENTE DE SURTO UC=100 AEFF, CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR: (8/20 MICROSEG) 12,5 KA – 1 APLICAÇÃO E (8/20 MICROSEG) 5KA – 20 APLICAÇÕES, NÍVEIS DE SOBRETENSÃO <= 4KV, TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS, TEMPERATURA AMBIENTE 25ºC ATÉ +75º, GRAU DE PROTEÇÃO =IP20.
	un
	             2,00 
	         12,06 
	            92,78 
	              209,68 
	                     262,10 
	0,00%

	16.13.168
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA
	un
	             1,00 
	         47,15 
	         362,68 
	              409,83 
	                     512,29 
	0,00%

	16.13.169
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=80A, TENSÃO NOMINAL DE 600V
	un
	             1,00 
	         14,61 
	         112,37 
	              126,98 
	                     158,72 
	0,00%

	16.13.170
	QUADRO ELÉTRICO EMMATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, NÚMERO DE FILAS E EXECUÇÃO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR
	un
	             1,00 
	       194,24 
	      1.494,11 
	           1.688,36 
	                  2.110,45 
	0,02%

	16.13.171
	QUADRO ELÉTRICO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, NÚMERO DE FILAS E EXECUÇÃO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR
	un
	             1,00 
	       588,46 
	      4.526,66 
	           5.115,11 
	                  6.393,89 
	0,05%

	16.13.172
	RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA O PAINEL QFB-ESG
	
	
	
	
	
	

	16.13.173
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA, EQUIPADO COM UM CONTATO AUXILIAR NA PARA INDICAÇÃO DE ESTADO.
	un
	             1,00 
	         15,83 
	         121,69 
	              137,51 
	                     171,89 
	0,00%

	16.13.174
	FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=10A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO GL/GG , TENSÃO NOMINAL 500/220 VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL DE 70KA, CONFORME NORMAS NBR IEC 60269, NBR11 844 E VDE 0636,  COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN
	un
	             5,00 
	            6,87 
	            52,79 
	              298,25 
	                     372,82 
	0,00%

	16.13.175
	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 10A, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO NOMINAL 380V, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF E MÓDULO DE INTERTRAVAMENTO MECÂNICO.
	un
	             1,00 
	         29,10 
	         223,83 
	              252,94 
	                     316,17 
	0,00%

	16.13.176
	BLOCO DE CONTATO AUXILIAR COM 4 PÓLOS (2NA+2NF), TENSÃO NOMINAL DE 220V, COM MONTAGEM LATERAL 
	un
	             4,00 
	         14,77 
	         113,62 
	              513,57 
	                     641,96 
	0,01%

	16.13.177
	RELÉ DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 10A, 60HZ, TENSÃO NOMINAL DE 380V, EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA+NF
	un
	             2,00 
	         27,33 
	         210,20 
	              475,07 
	                     593,83 
	0,00%

	16.13.178
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA
	un
	             3,00 
	            2,18 
	            16,70 
	                56,63 
	                       70,79 
	0,00%

	16.13.179
	DISPOSITIVO CONTRA SURTO
	un
	             4,00 
	         12,06 
	            92,78 
	              419,36 
	                     524,20 
	0,00%

	16.13.180
	FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=4A, PARA PROTEÇÃO DO RFF
	un
	             3,00 
	            6,87 
	            52,79 
	              178,95 
	                     223,69 
	0,00%

	16.13.181
	RELÉ FALTA DE FASE PARA DETECÇÃO DE ANOMALIAS DE TENSÃO COM OU SEM NEUTRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO EM 380V, SENSIBILIDADE DE +10% / -15% DA TENSÃO NOMINAL, EQUIPADO COM UM CONTATO REVERSÍVEL PARA SINALIZAÇÃO DE ANOMALIA.
	un
	             1,00 
	         43,18 
	         172,72 
	              215,90 
	                     269,87 
	0,00%

	16.13.182
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=6KA, IP-31, COMPOSTO DE  5 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS 17,5MM.
	un
	             1,00 
	    1.256,53 
	    17.950,47 
	        19.207,01 
	               24.008,76 
	0,19%

	16.13.183
	RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA O PAINEL QFB-AP
	
	
	
	
	
	

	16.13.184
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA, EQUIPADO COM UM CONTATO AUXILIAR NA PARA INDICAÇÃO DE ESTADO.
	un
	             1,00 
	         15,83 
	         121,69 
	              137,51 
	                     171,89 
	0,00%

	16.13.185
	FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=10A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO GL/GG , TENSÃO NOMINAL 500/220 VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL DE 70KA, CONFORME NORMAS NBR IEC 60269, NBR11 844 E VDE 0636,  COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN
	un
	             5,00 
	            6,87 
	            52,79 
	              298,25 
	                     372,82 
	0,00%

	16.13.186
	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 10A, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO NOMINAL 380V, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF E MÓDULO DE INTERTRAVAMENTO MECÂNICO.
	un
	             1,00 
	         29,10 
	         223,83 
	              252,94 
	                     316,17 
	0,00%

	16.13.187
	BLOCO DE CONTATO AUXILIAR COM 4 PÓLOS (2NA+2NF), TENSÃO NOMINAL DE 220V, COM MONTAGEM LATERAL 
	un
	             4,00 
	         14,77 
	         113,62 
	              513,57 
	                     641,96 
	0,01%

	16.13.188
	RELÉ DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 10A, 60HZ, TENSÃO NOMINAL DE 380V, EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA+NF
	un
	             2,00 
	         27,33 
	         210,20 
	              475,07 
	                     593,83 
	0,00%

	16.13.189
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA
	un
	             3,00 
	            2,18 
	            16,70 
	                56,63 
	                       70,79 
	0,00%

	16.13.190
	DISPOSITIVO CONTRA SURTO
	un
	             4,00 
	         12,06 
	            92,78 
	              419,36 
	                     524,20 
	0,00%

	16.13.191
	FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=4A, PARA PROTEÇÃO DO RFF
	un
	             3,00 
	            6,87 
	            52,79 
	              178,95 
	                     223,69 
	0,00%

	16.13.192
	RELÉ FALTA DE FASE PARA DETECÇÃO DE ANOMALIAS DE TENSÃO COM OU SEM NEUTRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO EM 380V, SENSIBILIDADE DE +10% / -15% DA TENSÃO NOMINAL, EQUIPADO COM UM CONTATO REVERSÍVEL PARA SINALIZAÇÃO DE ANOMALIA.
	un
	             1,00 
	         43,18 
	         172,72 
	              215,90 
	                     269,87 
	0,00%

	16.13.193
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=6KA, IP-31, COMPOSTO DE  5 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS 17,5MM.
	un
	             1,00 
	    1.256,53 
	    17.950,47 
	        19.207,01 
	               24.008,76 
	0,19%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	          2.004.714,89 
	18,94%

	17
	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          49,00 
	         18,28 
	            39,20 
	           2.816,32 
	                  3.520,40 
	0,03%

	17.2
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        344,00 
	         12,19 
	            31,41 
	        14.997,69 
	               18.747,12 
	0,15%

	17.3
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          41,00 
	         12,19 
	            34,80 
	           1.926,60 
	                  2.408,25 
	0,02%

	17.4
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	          65,00 
	         10,97 
	              8,20 
	           1.246,02 
	                  1.557,52 
	0,01%

	17.5
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	        234,00 
	            7,32 
	              4,80 
	           2.837,24 
	                  3.546,55 
	0,03%

	17.6
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m    
	             8,00 
	            7,32 
	            10,97 
	              146,34 
	                     182,93 
	0,00%

	17.7
	ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1''
	m    
	          98,00 
	         12,19 
	            14,41 
	           2.607,14 
	                  3.258,93 
	0,03%

	17.8
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM
	m    
	          93,00 
	         24,14 
	            13,10 
	           3.462,87 
	                  4.328,59 
	0,03%

	17.9
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             4,00 
	            4,84 
	            22,38 
	              108,88 
	                     136,10 
	0,00%

	17.10
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             4,00 
	            4,84 
	            22,38 
	              108,88 
	                     136,10 
	0,00%

	17.11
	CURVA NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             4,00 
	            4,84 
	            22,38 
	              108,88 
	                     136,10 
	0,00%

	17.12
	JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	          52,00 
	            4,84 
	              1,12 
	              309,76 
	                     387,20 
	0,00%

	17.13
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             6,00 
	            8,44 
	              2,45 
	                65,35 
	                       81,69 
	0,00%

	17.14
	SAIDA HORIZONTAL Ø1”
	un
	          51,00 
	            2,91 
	              2,91 
	              296,36 
	                     370,44 
	0,00%

	17.15
	SAIDA HORIZONTAL Ø1.1/4” 
	un
	             6,00 
	            2,91 
	              2,99 
	                35,35 
	                       44,19 
	0,00%

	17.16
	CONECTOR BOX RETO Ø1”
	un
	        131,00 
	            1,20 
	              3,78 
	              652,78 
	                     815,98 
	0,01%

	17.17
	CONECTOR BOX RETO Ø1.1/4”
	un
	          24,00 
	            1,69 
	              7,26 
	              214,65 
	                     268,31 
	0,00%

	17.18
	BOX RETO Ø1.1/2''
	un   
	             5,00 
	            2,18 
	              8,42 
	                53,00 
	                       66,25 
	0,00%

	17.19
	CABO UTP 4P – CATEGORIA 5E
	m    
	  15.000,00 
	            3,15 
	              1,06 
	        63.059,58 
	               78.824,47 
	0,41%

	17.20
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1''
	un   
	          16,00 
	            4,25 
	            23,49 
	              443,84 
	                     554,79 
	0,00%

	17.21
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un   
	          57,00 
	         16,90 
	              9,98 
	           1.532,13 
	                  1.915,16 
	0,02%

	17.22
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20CM
	un   
	          15,00 
	         30,17 
	            22,55 
	              790,80 
	                     988,50 
	0,01%

	17.23
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un   
	          25,00 
	            3,62 
	              2,18 
	              144,87 
	                     181,08 
	0,00%

	17.24
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4"
	un   
	          22,00 
	            3,62 
	              3,55 
	              157,84 
	                     197,29 
	0,00%

	17.25
	CAIXA 4”X4” DE PISO COM TAMPA VEDADA
	un   
	          46,00 
	            9,64 
	            14,11 
	           1.092,35 
	                  1.365,44 
	0,01%

	17.26
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM
	un   
	          51,00 
	         16,90 
	            36,54 
	           2.725,15 
	                  3.406,43 
	0,03%

	17.27
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 20X20CM
	un   
	          17,00 
	         21,26 
	            37,85 
	           1.004,96 
	                  1.256,20 
	0,01%

	17.28
	RACK PADRÃO 9''
	un   
	             3,00 
	         53,08 
	         386,57 
	           1.318,94 
	                  1.648,68 
	0,01%

	17.29
	RÉGUA DE TOMADAS
	un   
	             6,00 
	            3,57 
	            48,73 
	              313,79 
	                     392,24 
	0,00%

	17.30
	ORGANIZADORES DE CABO
	un   
	          16,00 
	            3,62 
	            19,33 
	              367,22 
	                     459,03 
	0,00%

	17.31
	QUADRO TELEFONICO PADRÃO TELEBRÁS SOBREPOR 402X402X158MM INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO
	un   
	             4,00 
	         96,51 
	         436,29 
	           2.131,20 
	                  2.664,00 
	0,02%

	17.32
	DISTRIBUIÇÃO GERAL – DG
	un   
	             3,00 
	       193,04 
	         503,05 
	           2.088,27 
	                  2.610,34 
	0,02%

	17.33
	RACK PADRÃO 19'' 36U
	un   
	             4,00 
	       212,34 
	      1.546,35 
	           7.034,75 
	                  8.793,44 
	0,07%

	17.34
	PATCH PANEL CATEGORIA 5-24 POSIÇÕES
	un   
	          10,00 
	         31,60 
	         626,60 
	           6.582,06 
	                  8.227,57 
	0,09%

	17.35
	BANDEJA PADRÃO 19''
	un   
	          10,00 
	            2,42 
	         104,69 
	           1.071,12 
	                  1.338,90 
	0,01%

	17.36
	MINI VENTILADOR PARA RACK 19''
	un   
	             4,00 
	            3,15 
	            56,37 
	              238,08 
	                     297,61 
	0,00%

	17.37
	KIT DE FIXAÇÃO C/ 50 PORCAS GAIOLA/PARAFUSO
	un   
	             7,00 
	                -   
	            28,19 
	              197,36 
	                     246,70 
	0,00%

	17.38
	PATCH CORD EM CABO UTP CATEGORIA 5 - 3M
	un   
	        178,00 
	         12,06 
	            11,75 
	           4.238,48 
	                  5.298,10 
	0,04%

	17.39
	LINE CORD EM CABO UTP CATEGORIA 5- 3M
	un   
	        178,00 
	         12,06 
	            13,70 
	           4.585,19 
	                  5.731,48 
	0,05%

	17.40
	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO
	un   
	        186,00 
	            4,51 
	            17,72 
	           4.136,12 
	                  5.170,15 
	0,04%

	17.41
	CONECTOR MODULAR DE 8 VIAS FEMEA RJ-45 CATEGORIA 5
	un   
	        186,00 
	         13,85 
	            20,44 
	           6.376,27 
	                  7.970,34 
	0,06%

	17.42
	CABO TELEFÔNICO CCI-50-30P
	m    
	          82,00 
	            3,62 
	              9,66 
	           1.088,75 
	                  1.360,93 
	0,01%

	17.43
	CABO CTP-APL-50-30P
	m    
	          82,00 
	            3,62 
	            12,08 
	           1.287,06 
	                  1.608,83 
	0,01%

	17.44
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA  COM TAMPA DE FERRO T-33
	un   
	             4,00 
	         51,52 
	         208,82 
	           1.041,35 
	                  1.301,69 
	0,01%

	17.45
	ENTRADA
	
	
	
	
	
	
	

	17.46
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	          38,00 
	         18,28 
	            39,20 
	           2.184,09 
	                  2.730,11 
	0,02%

	17.47
	CONECTOR RETO BOX Ø 1/1.2”
	un
	             9,00 
	            2,18 
	              8,42 
	                95,39 
	                     119,24 
	0,00%

	17.48
	CABO UTP 4P – CATEGORIA 5E
	m
	          18,00 
	            3,15 
	              1,06 
	                75,67 
	                       94,59 
	0,00%

	17.49
	CABO TELEFÔNICO CCI-50-30P
	m
	          55,00 
	            3,62 
	              9,66 
	              730,26 
	                     912,82 
	0,01%

	17.50
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20CM
	un
	             7,00 
	         30,17 
	            22,55 
	              369,04 
	                     461,30 
	0,00%

	17.51
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 20X20CM
	un
	             2,00 
	         21,26 
	            37,85 
	              118,23 
	                     147,79 
	0,00%

	17.52
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/2''
	un
	             2,00 
	         14,48 
	            41,60 
	              112,16 
	                     140,20 
	0,00%

	17.53
	BLOCO 10 PARES - M311 DA MTM OU EQUIVALENTE TÉCNICO
	un
	             8,00 
	            7,24 
	            11,28 
	              148,16 
	                     185,20 
	0,00%

	17.54
	CONECTOR RETO BOX Ø 1/1.2”
	un
	             5,00 
	            2,19 
	              8,49 
	                53,40 
	                       66,75 
	0,00%

	17.55
	CAIXA DE PASSAGEM CP-R1-60X35X80CM
	un
	             2,00 
	         51,91 
	         210,43 
	              524,67 
	                     655,84 
	0,01%

	17.56
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA Ø3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	          78,00 
	         14,22 
	              7,01 
	           1.656,01 
	                  2.070,01 
	0,02%

	17.57
	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100x50mm
	m
	          87,00 
	         24,31 
	            13,20 
	           3.263,47 
	                  4.079,33 
	0,03%

	17.58
	CURVA C/ PASSAGEM RETA DE SUBIDA 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm
	un
	             1,00 
	            4,87 
	            22,56 
	                27,43 
	                       34,29 
	0,00%

	17.59
	CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm
	un
	             2,00 
	            4,87 
	            22,56 
	                54,86 
	                       68,58 
	0,00%

	17.60
	ACOPLAMENTO PRA QUADRO P/ ELETROCALHA 100x50mm 
	un
	             1,00 
	            4,87 
	              3,39 
	                   8,26 
	                       10,33 
	0,00%

	17.61
	SAÍDA HORIZONTAL Ø3/4”
	un
	          12,00 
	            9,95 
	              3,08 
	              156,41 
	                     195,51 
	0,00%

	17.62
	CONECTOR BOX RETO Ø3/4”
	un
	          24,00 
	            0,86 
	              2,76 
	                86,87 
	                     108,59 
	0,00%

	17.63
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un
	          13,00 
	            4,17 
	            10,16 
	              186,32 
	                     232,90 
	0,00%

	17.64
	CAIXA DE TOMADA PARA PISO EM ALUMINIO, 4X4"
	un
	          20,00 
	            6,25 
	            53,73 
	           1.199,51 
	                  1.499,39 
	0,01%

	17.65
	ENTRADA
	
	
	
	
	
	
	

	17.66
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	          38,00 
	         12,58 
	              8,08 
	              785,19 
	                     981,48 
	0,01%

	17.67
	CABO TELEFÔNICO CCI-50P
	m
	             9,00 
	            2,92 
	              3,08 
	                54,05 
	                       67,56 
	0,00%

	17.68
	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50P 
	m
	          45,00 
	            4,48 
	            26,21 
	           1.381,22 
	                  1.726,53 
	0,01%

	17.69
	CAIXA EM ALVENARIA DO TIPO  CP-R1 60X35X80cm
	un 
	             2,00 
	       306,65 
	         506,39 
	           1.626,08 
	                  2.032,60 
	0,02%

	17.70
	QUADRO TELEFONICO PADRÃO TELEBRÁS 400X400X158MM INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO
	un 
	             1,00 
	         67,78 
	         439,63 
	              507,41 
	                     634,27 
	0,00%

	17.71
	QUADRO TELEFONICO PADRÃO TELEBRÁS 600X600X158MM INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO
	un 
	             1,00 
	         84,89 
	         582,16 
	              667,05 
	                     833,81 
	0,01%

	17.72
	RACK PADRÃO 19'' 36U
	un 
	             2,00 
	       250,11 
	      1.558,23 
	           3.616,68 
	                  4.520,85 
	0,04%

	17.73
	RÉGUA DE TOMADAS
	un 
	             1,00 
	            4,20 
	            85,70 
	                89,91 
	                     112,38 
	0,00%

	17.74
	ORGANIZADORES DE CABO
	un 
	             4,00 
	            4,27 
	            21,91 
	              104,73 
	                     130,91 
	0,00%

	17.75
	PATCH PANEL CATEGORIA 5E-24 POSIÇÕES
	un 
	             4,00 
	         37,24 
	         631,41 
	           2.674,57 
	                  3.343,21 
	0,03%

	17.76
	BANDEJA PADRÃO 19''
	un 
	             1,00 
	            2,84 
	         105,51 
	              108,35 
	                     135,43 
	0,00%

	17.77
	MINI VENTILADOR PARA RACK 19''
	un 
	             1,00 
	            3,70 
	            56,81 
	                60,51 
	                       75,64 
	0,00%

	17.78
	PATCH CORD EM CABO UTP CATEGORIA 5 E- 1,5M
	un 
	          76,00 
	         14,22 
	            11,85 
	           1.981,16 
	                  2.476,45 
	0,02%

	17.79
	LINE CORD EM CABO UTP CATEGORIA 5E - 3M
	un 
	          76,00 
	         14,22 
	            13,80 
	           2.129,19 
	                  2.661,49 
	0,02%

	17.80
	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO
	un 
	          76,00 
	            5,31 
	         121,74 
	           9.655,37 
	               12.069,21 
	0,10%

	17.81
	CONECTOR MODULAR DE 8 VIAS FEMEA RJ-45 CATEGORIA 5E
	un 
	          76,00 
	            9,61 
	              1,46 
	              841,31 
	                  1.051,64 
	0,01%

	17.82
	RACK PADRÃO 19", 36U
	un 
	             1,00 
	       250,11 
	      1.558,23 
	           1.808,34 
	                  2.260,43 
	0,02%

	17.83
	PATCH PANEL 48 POSIÇÕES COM CONECTOR BNC
	m
	             2,00 
	         62,98 
	      1.152,44 
	           2.430,84 
	                  3.038,55 
	0,02%

	17.84
	PATCH PANEL CATEGORIA 5E/100 MHZ – 24 POSIÇÕES COM JACK RJ-45 NA COR AZUL
	m
	             3,00 
	         31,49 
	         576,22 
	           1.823,13 
	                  2.278,91 
	0,02%

	17.85
	BANDEJA DE VENTILAÇÃO
	un 
	             2,00 
	         12,66 
	            97,39 
	              220,10 
	                     275,12 
	0,00%

	17.86
	PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES MACHO RJ-45/RJ-45  CAT. 5E/100MHZ  NAS EXTREMIDADES
	un 
	          31,00 
	         14,22 
	            11,85 
	              808,10 
	                  1.010,13 
	0,01%

	17.87
	PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES BNC/BNC, CABO RG 59 NA COR AZUL
	un 
	          45,00 
	            4,80 
	            24,19 
	           1.304,53 
	                  1.630,66 
	0,01%

	17.88
	RÉGUA DE TOMADAS
	un 
	             2,00 
	            4,20 
	            85,70 
	              179,81 
	                     224,77 
	0,00%

	17.89
	ORGANIZADORES DE CABO
	un 
	             5,00 
	            4,27 
	            21,91 
	              130,91 
	                     163,63 
	0,00%

	17.90
	BANDEJA PADRÃO 19''
	un 
	             2,00 
	            2,84 
	         105,51 
	              216,69 
	                     270,86 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	             241.621,37 
	1,72%

	18
	INSTALAÇÕES ESPECIAIS – AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MÊCANICA
	
	
	

	18.1
	TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 1/2”
	m    
	        130,00 
	            3,23 
	            42,23 
	           5.910,39 
	                  7.387,99 
	0,06%

	18.2
	TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 1/4”
	m    
	          83,00 
	            2,32 
	            23,07 
	           2.107,05 
	                  2.633,81 
	0,02%

	18.3
	TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 3/8”
	m    
	        241,00 
	            2,79 
	            35,63 
	           9.259,24 
	               11.574,05 
	0,09%

	18.4
	TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 1.1/8”
	m    
	        139,00 
	            4,09 
	            97,62 
	        14.137,26 
	               17.671,57 
	0,14%

	18.5
	TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 1.3/8”
	m    
	          41,00 
	            4,61 
	         110,73 
	           4.729,00 
	                  5.911,25 
	0,05%

	18.6
	TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 5/8”
	m    
	          75,00 
	            3,49 
	            52,38 
	           4.190,17 
	                  5.237,72 
	0,04%

	18.7
	TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø 3/4”
	m
	          53,00 
	         20,68 
	            68,94 
	           4.749,56 
	                  5.936,95 
	0,05%

	18.8
	TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø 7/8”
	m
	             5,00 
	            3,91 
	            83,56 
	              437,36 
	                     546,70 
	0,00%

	18.9
	TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø 1”
	m
	             4,00 
	            4,01 
	            90,90 
	              379,62 
	                     474,53 
	0,00%

	18.10
	TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø  1 1/4”
	m
	             4,00 
	            4,29 
	         105,23 
	              438,06 
	                     547,57 
	0,00%

	18.11
	TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø  1 1/2”
	m
	             7,00 
	            4,85 
	         116,51 
	              849,54 
	                  1.061,93 
	0,01%

	18.12
	TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø  1 5/8”
	m
	          22,00 
	            4,89 
	         135,01 
	           3.077,79 
	                  3.847,24 
	0,03%

	18.13
	GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD.: AT-AG, TAM.: 820X320 MM
	un
	             5,00 
	         45,30 
	         181,21 
	           1.132,56 
	                  1.415,70 
	0,01%

	18.14
	GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD.: AT-AG, TAM.: 320X320 MM
	un
	          11,00 
	         20,42 
	            81,68 
	           1.123,06 
	                  1.403,83 
	0,01%

	18.15
	GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD.: AT-AG, TAM.: 220X220 MM 
	un
	             2,00 
	            8,34 
	            49,08 
	              114,85 
	                     143,57 
	0,00%

	18.16
	DIFUSOR DE AR COM REGISTRO, MOD.: ADLK-AG, TAM.: 5
	un
	          44,00 
	         57,77 
	         231,10 
	        12.710,41 
	               15.888,01 
	0,13%

	18.17
	DIFUSOR DE AR COM REGISTRO, MOD.: ADLK-AG, TAM.: 4
	un
	          30,00 
	         44,33 
	         177,28 
	           6.648,28 
	                  8.310,35 
	0,07%

	18.18
	DIFUSOR 3 VIAS, COM CAIXA PLENUM, MOD.: ADQ-AK-32, TAM.: 671X264 MM 
	un
	             4,00 
	         26,08 
	         153,40 
	              717,95 
	                     897,44 
	0,01%

	18.19
	REGISTRO BORBOLETA PARA DUTO FLEXÍVEL,TAM.:Ø200 MM
	un
	          77,00 
	         14,38 
	            24,04 
	           2.958,35 
	                  3.697,93 
	0,03%

	18.20
	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 300X300 MM
	un
	             3,00 
	         14,49 
	            57,96 
	              217,37 
	                     271,72 
	0,00%

	18.21
	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 400X300 MM
	un
	             3,00 
	         17,29 
	            69,11 
	              259,20 
	                     324,00 
	0,00%

	18.22
	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 450X350 MM
	un
	             3,00 
	         20,35 
	            81,38 
	              305,22 
	                     381,52 
	0,00%

	18.23
	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 700X500 MM
	un
	             3,00 
	         34,15 
	         136,62 
	              512,32 
	                     640,40 
	0,01%

	18.24
	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 800X500 MM
	un
	             3,00 
	         37,69 
	         150,74 
	              565,30 
	                     706,62 
	0,01%

	18.25
	REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 500X1000 MM
	un
	             5,00 
	         45,04 
	         180,19 
	           1.126,15 
	                  1.407,68 
	0,01%

	18.26
	GRELHA DE RETORNO COM DUPLA MOLDURA MOD. AGS-AG 320X320 MM
	un
	          17,00 
	         33,08 
	         132,29 
	           2.811,24 
	                  3.514,05 
	0,03%

	18.27
	GRELHA DE RETORNO COM DUPLA MOLDURA MOD. AGS-AG 520X520 MM
	un
	             8,00 
	         71,81 
	         287,20 
	           2.872,08 
	                  3.590,09 
	0,03%

	18.28
	GRELHA DE RETORNO, MOD.: AT-AG, TAM.: 420X420 MM 
	un
	             2,00 
	         22,30 
	         131,18 
	              306,97 
	                     383,71 
	0,00%

	18.29
	GRELHA DE RETORNO, MOD.: AT-AG, TAM.: 820X320 MM 
	un
	          27,00 
	         45,30 
	         181,21 
	           6.115,81 
	                  7.644,76 
	0,06%

	18.30
	GRELHA DE RETORNO, MOD.: AT-AG, TAM.: 820X420 MM 
	un
	          33,00 
	         56,02 
	         224,09 
	           9.243,56 
	               11.554,45 
	0,09%

	18.31
	GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL  MOD.: AH-AG 122X75 MM 
	un
	             8,00 
	            3,15 
	            18,55 
	              173,61 
	                     217,02 
	0,00%

	18.32
	DAMPER SOBRE PRESSÃO, MOD. KUL-E, TAM. 397X397 MM 
	un
	          11,00 
	         45,90 
	         183,60 
	           2.524,48 
	                  3.155,60 
	0,02%

	18.33
	TOMADA DE AR EXTERIOR, MOD.: VDF-711 COM FILTRO F1 TAM.497X497 MM 
	un
	             3,00 
	         17,08 
	         291,11 
	              924,57 
	                  1.155,71 
	0,01%

	18.34
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #20
	kg
	        368,00 
	            0,99 
	              6,61 
	           2.795,46 
	                  3.494,33 
	0,03%

	18.35
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22
	kg
	     1.800,00 
	            0,99 
	              6,61 
	        13.673,46 
	               17.091,82 
	0,26%

	18.36
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #24
	kg
	     1.300,00 
	            0,99 
	              6,61 
	           9.875,28 
	               12.344,09 
	0,13%

	18.37
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26
	kg
	        564,00 
	            0,99 
	              6,61 
	           4.284,35 
	                  5.355,44 
	0,04%

	18.38
	MANTA DE LÂ DE VIDRO ALUMINIZADA ESP.: 1”
	m²
	        800,00 
	         11,26 
	            28,18 
	        31.554,14 
	               39.442,67 
	0,40%

	18.39
	ISOLAMENTO ACÚSTICO EM PLACAS TIPO SONEX REVESTIDAS COM PELÍCULA DE PVC, LAVÁVEL E ANTI-CHAMAS.
	m²
	        202,00 
	            3,65 
	            33,58 
	           7.521,51 
	                  9.401,88 
	0,07%

	18.40
	TUBO PVC Ø20 MM
	m
	        187,00 
	            8,54 
	              4,25 
	           2.391,82 
	                  2.989,77 
	0,02%

	18.41
	DUTO FLEXÍVEL Ø200
	m
	          90,00 
	         13,00 
	         101,16 
	        10.274,09 
	               12.842,61 
	0,16%

	18.42
	CALÇO DE NEOPRENE 
	m²
	             9,80 
	            5,34 
	         110,03 
	           1.130,66 
	                  1.413,33 
	0,01%

	18.43
	INSTALAÇÃO DE SPLITÃO 15,0 TR MOD.:40MSA180TFR + 38CCA090235SC (2X) FAB.:CARRIER OU SIMILAR  (FORNECIMENTO CAIXA)
	un
	             3,00 
	       402,70 
	            51,55 
	           1.362,77 
	                  1.703,46 
	0,01%

	18.44
	INSTALAÇÃO DE SPLITÃO 20,0 TR MOD.:4020TV + 38EWA203865 FAB.:CARRIER OU SIMILAR (FORNECIMENTO CAIXA)
	un
	             3,00 
	       402,70 
	            51,55 
	           1.362,77 
	                  1.703,46 
	0,01%

	18.45
	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE PAREDE 12.000 BTU/H MOD.: 42LUCA012515LC + 38KCA012515MC  FAB.: CARRIER OU SIMILAR (FORNECIMENTO CAIXA)
	un
	             5,00 
	       108,20 
	            19,33 
	              637,66 
	                     797,07 
	0,01%

	18.46
	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE EMBUTIR 36.000 BTU/H MOD.: 42BQA036515HC + 38CCA036515MC  FAB.:  CARRIER OU SIMILAR (FORNECIMENTO CAIXA)
	un
	             3,00 
	       144,27 
	            19,33 
	              490,79 
	                     613,49 
	0,00%

	18.47
	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE EMBUTIR 48.000 BTU/H MOD.: 42BQA048535HC + 38CCA048535MC  FAB.:CARRIER OU SIMILAR (FORNECIMENTO CAIXA)
	un
	             3,00 
	       144,27 
	            19,33 
	              490,79 
	                     613,49 
	0,00%

	18.48
	BANDEJA PARA SPLITS DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	un
	             5,00 
	         31,25 
	            47,88 
	              395,64 
	                     494,56 
	0,00%

	18.49
	CONTROLE CENTRAL SIMPLES MOD.: PQCSB101S0 + PQCSD130A0 FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             4,00 
	                -   
	         516,29 
	           2.065,17 
	                  2.581,47 
	0,02%

	18.50
	BASE EM CONCRETO PARA CONDENSADORA COM NEOPRENE
	m²
	             3,50 
	       123,70 
	         405,61 
	           1.852,59 
	                  2.315,74 
	0,02%

	18.51
	SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO CASSETE – CAP.: 24.200BTU/H, MOD.: ARNU24GTP*2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             3,00 
	       277,64 
	      3.369,56 
	        10.941,59 
	               13.676,99 
	0,11%

	18.52
	SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO CASSETE – CAP.: 28.000BTU/H, MOD.: ARNU28GTP*2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             6,00 
	       242,09 
	      3.736,05 
	        23.868,85 
	               29.836,07 
	0,24%

	18.53
	SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO HI WALL  – CAP.: 19.100BTU/H, MOD.: ARNU18GSE*2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             3,00 
	       169,72 
	      2.837,97 
	           9.023,07 
	               11.278,84 
	0,09%

	18.54
	SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO HI WALL  – CAP.: 7.500BTU/H, MOD.: ARNU07GSE*2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             1,00 
	       150,86 
	      2.010,29 
	           2.161,15 
	                  2.701,44 
	0,02%

	18.55
	SISTEMA VRF UNIDADE EXTERNA, EQUIPAMENTO TIPO CONDENSADORA 3 MÓDULOS MOD.: ARUV400LT2, FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             2,00 
	    1.442,63 
	    51.515,31 
	      105.915,87 
	             132.394,84 
	1,04%

	18.56
	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, MOD.: ACI 250, VAZÃO: 950M³/H, POTÊNCIA: 173W,
	un
	             2,00 
	       185,66 
	      1.092,11 
	           2.555,53 
	                  3.194,41 
	0,03%

	
	PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA, FAB.: SICTELL OU EQUIVALENTE
	
	
	
	

	18.57
	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, MOD.: MAXX 200, VAZÃO: 520M³/H, POTÊNCIA: 125W,
	un
	             1,00 
	       132,16 
	         777,48 
	              909,63 
	                  1.137,04 
	0,01%

	
	PRESSÃO ESTÁTICA: 18 MMCA, FAB.: SICTELL OU EQUIVALENTE
	
	
	
	

	18.58
	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, MOD.: MAXX 200, VAZÃO: 650M³/H, POTÊNCIA: 125W,
	un
	             1,00 
	       132,16 
	         777,48 
	              909,63 
	                  1.137,04 
	0,01%

	
	PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA, FAB.: SICTELL OU EQUIVALENTE
	
	
	
	

	18.59
	INSTALAÇÕES ESPECIAIS – AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MÊCANICA
	
	
	

	18.60
	SPLITÃO 15,0 TR MOD.:40MSA180TFR + 38CCA090235SC (2X) FAB.:CARRIER OU SIMILAR
	un
	             1,00 
	    5.558,09 
	    22.232,36 
	        27.790,44 
	               34.738,06 
	0,27%

	18.61
	SPLITÃO 20,0 TR MOD.:4020TV + 38EWA203865 FAB.:CARRIER OU SIMILAR
	un
	             1,00 
	    9.556,73 
	    38.226,93 
	        47.783,66 
	               59.729,57 
	0,47%

	18.62
	CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE PAREDE 12.000 BTU/H MOD.: 42LUCA012515LC + 38KCA012515MC  FAB.: CARRIER OU SIMILAR
	un
	             2,00 
	       866,76 
	      3.467,06 
	           8.667,65 
	               10.834,56 
	0,09%

	18.63
	CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE EMBUTIE 36.000 BTU/H MOD.: 42BQA036515HC + 38CCA036515MC  FAB.:  CARRIER OU SIMILAR
	un
	             1,00 
	    1.275,80 
	      5.103,20 
	           6.379,00 
	                  7.973,75 
	0,06%

	18.64
	CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE EMBUTIE 48.000 BTU/H MOD.: 42BQA048535HC + 38CCA048535MC  FAB.:CARRIERI OU SIMILAR
	un
	             1,00 
	    1.565,13 
	      6.260,51 
	           7.825,64 
	                  9.782,05 
	0,08%

	18.65
	EQUIPAMENTO TIPO SPLIT DE EMBUTIR; MODELO:ARNU36GBGA2; CAPCIDADE:36.200 Btu/h; POT/VOLT/FASE/FREQ: 390W/ 220V/ 1F /60Hz FAB: LG OU SIMILAR
	un
	             2,00 
	       157,24 
	      5.241,17 
	        10.796,81 
	               13.496,01 
	0,11%

	18.66
	EQUIPAMENTO TIPO SPLIT CASSETE; MODELO:ARNUGTEA2; CAPCIDADE:19.100 Btu/h; POT/VOLT/FASE/FREQ: 35W/ 220V/ 1F /60Hz FAB: LG OU SIMILAR
	un
	          13,00 
	       127,04 
	      4.234,81 
	        56.704,13 
	               70.880,16 
	0,99%

	18.67
	EQUIPAMENTO TIPO SPLIT CASSETE; MODELO:ARNU07GSEA2; CAPCIDADE:7.500 Btu/h; POT/VOLT/FASE/FREQ: 20W/ 220V/ 1F /60Hz FAB: LG OU SIMILAR
	un
	             3,00 
	         85,65 
	      2.855,13 
	           8.822,35 
	               11.027,94 
	0,09%

	18.68
	EQUIPAMENTO TIPO SPLIT PISO/TETO; MODELO:ARNU18GVJA2; CAPCIDADE:19.100 Btu/h; POT/VOLT/FASE/FREQ: 60W/ 220V/ 1F /60Hz FAB: LG OU SIMILAR
	m
	             4,00 
	       126,85 
	      4.228,32 
	        17.420,67 
	               21.775,84 
	0,17%

	18.69
	CONDENSADORA MODELO:ARUV640LT2 ; CAPAC: 611.600 BTU/h ; POT/VOLT/FASE/FREQ: 45.424 W/ 380V/ 3F /60Hz
	un
	             1,00 
	       505,06 
	 168.355,27 
	      168.860,34 
	             211.075,42 
	1,66%

	18.70
	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1 5/8” COM ISOLAMENTO DE BORRACHA ESPONJOSA
	m
	          14,00 
	            5,23 
	         113,43 
	           1.661,14 
	                  2.076,42 
	0,02%

	18.71
	VENTILADOR MODELO: GVL-250; VAZÃO: 4050 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 60mmCA; MOTOR: 2CV DE 2 PÓLOS; FABRICANTE: OTAM
	un
	             1,00 
	         53,00 
	      5.105,03 
	           5.158,03 
	                  6.447,54 
	0,05%

	18.72
	BRUNCH MODELO:ARBLN 14521
	un
	             2,00 
	       151,51 
	      1.165,43 
	           2.633,86 
	                  3.292,33 
	0,03%

	18.73
	BRUNCH MODELO:ARBLN 07121
	un
	          10,00 
	       121,54 
	         934,94 
	        10.564,79 
	               13.205,99 
	0,12%

	18.74
	BRUNCH MODELO:ARBLN 03321
	un
	          11,00 
	         76,60 
	         589,21 
	           7.323,82 
	                  9.154,78 
	0,07%

	18.75
	BRUNCH MODELO:ARBLN 01621
	un
	             8,00 
	         61,61 
	         473,96 
	           4.284,61 
	                  5.355,76 
	0,04%

	18.76
	DIFUSOR DE AR MODELO:ADLQ-AG TAM-2 (300X300mm)
	un
	             2,00 
	         24,88 
	            77,10 
	              203,97 
	                     254,96 
	0,00%

	18.77
	DIFUSOR DE AR MODELO:ADLQ-AG TAM-3 (356X356mm)
	un
	             8,00 
	         24,88 
	         105,12 
	           1.039,99 
	                  1.299,98 
	0,01%

	18.78
	GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 620X320mm
	un
	             2,00 
	         18,91 
	         171,37 
	              380,56 
	                     475,71 
	0,00%

	18.79
	GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 320X220mm
	un
	             4,00 
	         18,91 
	            75,48 
	              377,55 
	                     471,93 
	0,00%

	18.80
	GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 820X160mm
	un
	             3,00 
	         21,36 
	         125,62 
	              440,93 
	                     551,16 
	0,00%

	18.81
	GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 320X160mm
	un
	             5,00 
	         12,27 
	            72,20 
	              422,34 
	                     527,93 
	0,00%

	18.82
	GRELHA DE RETORNO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 320X220mm
	un
	             5,00 
	         18,91 
	            75,48 
	              471,93 
	                     589,92 
	0,00%

	18.83
	GRELHA DE RETORNO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 520X320mm
	un
	             4,00 
	         18,31 
	         140,82 
	              636,54 
	                     795,67 
	0,01%

	18.84
	GRELHA DE RETORNO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 820X160mm
	un
	             3,00 
	         21,36 
	            72,20 
	              280,68 
	                     350,84 
	0,00%

	18.85
	TUBO PVC 19mm
	m
	        118,00 
	            2,74 
	              2,74 
	              647,38 
	                     809,22 
	0,01%

	18.86
	DUTO TDC #24
	kg
	        546,00 
	            4,16 
	              7,03 
	           6.106,21 
	                  7.632,77 
	0,06%

	18.87
	MANTA DE LÃ DE VIDRO
	m²
	        104,00 
	         12,68 
	            14,19 
	           2.793,77 
	                  3.492,22 
	0,03%

	18.88
	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE DUTOS
	un
	          27,00 
	            2,87 
	            11,09 
	              376,90 
	                     471,12 
	0,00%

	18.89
	SUPORTE PARA LINHA FRIGORIFICA
	un
	          91,00 
	            2,87 
	            11,09 
	           1.270,28 
	                  1.587,85 
	0,01%

	18.90
	BASE DE CONCRETO
	m3
	             1,00 
	         55,02 
	         456,25 
	              511,28 
	                     639,10 
	0,01%

	18.91
	SUPORTE PARA UNIDADE EVAPORADORA – TETO
	un
	          24,00 
	            7,17 
	            55,19 
	           1.496,68 
	                  1.870,85 
	0,01%

	18.92
	BANDEJA DE SEGURANÇA DRENO 1000X700MM
	un
	             4,00 
	         31,49 
	            48,26 
	              318,98 
	                     398,73 
	0,00%

	18.93
	CONTROLE CENTRAL SIMPLES MOD.: PQCSB101S0+PQCSD130A0 FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	          10,00 
	            3,25 
	      2.905,45 
	        29.086,94 
	               36.358,68 
	0,29%

	18.94
	CONTROLE REMOTO LCD SEM FIO PARA UNIDADE MOD.: ARNU07GSEL2
	un
	             1,00 
	            2,43 
	         340,86 
	              343,30 
	                     429,12 
	0,00%

	18.95
	CONTROLE REMOTO LCD SEM FIO PARA UNIDADE MOD.: ARNU07GTEA2
	un
	             2,00 
	            2,43 
	         340,86 
	              686,59 
	                     858,24 
	0,01%

	18.96
	GRELHA DE RETORNO COM DUPLA MOLDURA MOD. AGS-T 300X300MM
	un
	             5,00 
	         12,48 
	            96,06 
	              542,70 
	                     678,38 
	0,01%

	18.97
	GRELHA DE RETORNO MOD.: AT-AG, DIMENSÕES: 1025X220MM
	un
	             2,00 
	         27,06 
	         208,19 
	              470,49 
	                     588,11 
	0,00%

	18.98
	DUTO CONVENCIONAL #26
	kg
	          73,00 
	         77,39 
	            54,21 
	           9.607,20 
	               12.008,99 
	0,09%

	18.99
	DUTO CONVENCIONAL #24
	kg
	          48,00 
	         77,39 
	            54,21 
	           6.317,06 
	                  7.896,33 
	0,06%

	18.100
	SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO EMBUTIR – CAP.: 24.200BTU/h, MOD.:ARNU24GHA2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             2,00 
	       545,88 
	      4.199,10 
	           9.489,97 
	               11.862,46 
	0,09%

	18.101
	SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO EMBUTIR – CAP.: 48.100BTU/h, MOD.:ARNU48GHA2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             1,00 
	       904,49 
	      6.963,34 
	           7.867,82 
	                  9.834,78 
	0,08%

	18.102
	SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO HI WALL  – CAP.: 12.300BTU/h, MOD.: ARNU12GSE*2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             2,00 
	       328,33 
	      2.525,63 
	           5.707,92 
	                  7.134,90 
	0,06%

	18.103
	SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO HI WALL  – CAP.: 9.600BTU/h, MOD.: ARNU09GSEL2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             1,00 
	       304,07 
	      2.338,97 
	           2.643,03 
	                  3.303,79 
	0,03%

	18.104
	SISTEMA VRF UNIDADE EXTERNA, EQUIPAMENTO TIPO CONDENSADORA 4 MÓDULOS MOD.: ARUV640LT2, FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             1,00 
	 19.602,63 
	 150.789,49 
	      170.392,12 
	             212.990,15 
	1,68%

	18.105
	CAIXA VENTILADORA CENTRÍFUGO, MOD.: CVQ-AE-1-BP, VAZÃO: 800,0 m³/h, POTÊNCIA: 100W,
	un
	             4,00 
	       261,65 
	      2.012,71 
	           9.097,46 
	               11.371,82 
	0,09%

	
	PRESSÃO ESTÁTICA: 0,5 mmCA, FILTRO G1+G4 FAB.: SICTELL OU EQUIVALENTE
	
	

	18.106
	MANTA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO 10mm
	m²
	             8,00 
	            3,86 
	         159,07 
	           1.303,46 
	                  1.629,32 
	0,01%

	18.107
	BRANCH Y MOD.: ARCNN20 FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             1,00 
	       106,56 
	         819,69 
	              926,25 
	                  1.157,82 
	0,01%

	18.108
	BRANCH Y MOD.: ARCNN30 FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             2,00 
	       151,51 
	      1.165,43 
	           2.633,86 
	                  3.292,33 
	0,03%

	18.109
	BRANCH Y MOD.: ARBLN14521 FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             3,00 
	       151,51 
	      1.165,43 
	           3.950,79 
	                  4.938,49 
	0,04%

	18.110
	BRANCH Y MOD.: ARBLN01621 FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	          13,00 
	         61,61 
	         473,96 
	           6.962,49 
	                  8.703,11 
	0,07%

	18.111
	BRANCH Y MOD.: ARBLN03321 FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             8,00 
	         76,60 
	         589,21 
	           5.326,42 
	                  6.658,02 
	0,05%

	18.112
	BRANCH Y MOD.: ARBLN07121 FAB.: LG OU EQUIVALENTE
	un
	             3,00 
	       121,54 
	         934,94 
	           3.169,44 
	                  3.961,80 
	0,03%

	18.113
	DUTO CONVENCIONAL #24
	kg
	          86,00 
	            3,70 
	            11,18 
	           1.280,05 
	                  1.600,07 
	0,01%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	          1.300.413,66 
	11,00%

	19
	INSTALAÇÕES ESPECIAIS – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
	
	
	
	

	19.1
	EXTINTOR ABC 6KG 
	un
	          11,00 
	            9,32 
	         249,67 
	           2.848,90 
	                  3.561,12 
	0,03%

	19.2
	EXTINTOR BC 6KG 
	un
	             8,00 
	            9,32 
	         577,71 
	           4.696,24 
	                  5.870,30 
	0,05%

	19.3
	EXTINTOR A 10L 
	un
	             5,00 
	         11,62 
	         165,40 
	              885,11 
	                  1.106,38 
	0,01%

	19.4
	PLACAS DE SINALIZAÇÃO 
	un
	          65,00 
	            0,93 
	            12,89 
	              897,85 
	                  1.122,31 
	0,01%

	19.5
	CABO PAR TRANÇADO BLINDADO #1,5MM (PARA LAÇO DE DETECÇÃO)
	m
	          71,00 
	            2,32 
	              3,30 
	              398,74 
	                     498,43 
	0,00%

	19.6
	CABO PAR TRANÇADO BLINDADO #2,5MM (PARA LAÇO DE COMANDO)
	m
	          33,00 
	            2,73 
	              4,41 
	              235,68 
	                     294,60 
	0,00%

	19.7
	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 3/4” (PINTADO EM FORMA DE ANÉIS EM VERMELHO DE 2CM DE LARGURA, A CADA 1M) ALARME
	m
	          80,00 
	         15,78 
	            11,67 
	           2.195,80 
	                  2.744,76 
	0,02%

	19.8
	CENTRAL DE ALARME (2- LAÇO DE COMANDO; 3- LAÇO DE DETECÇÃO) 
	m²
	             1,00 
	       193,04 
	      4.356,26 
	           4.549,30 
	                  5.686,62 
	0,04%

	19.9
	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL
	un
	             2,00 
	         26,54 
	            88,59 
	              230,26 
	                     287,83 
	0,00%

	19.10
	AVISADORES AUDIO-VISUAL PADRÃO
	un
	             2,00 
	         26,54 
	            88,59 
	              230,26 
	                     287,83 
	0,00%

	19.11
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 DUPLA
	un
	             3,00 
	            0,93 
	            25,97 
	                80,69 
	                     100,86 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	               21.561,04 
	0,17%

	20
	INSTALAÇÕES ESPECIAIS – SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV
	
	
	

	20.1
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE CFTV E FECHADURAS
	
	
	
	
	

	20.1.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	        605,00 
	         12,19 
	            14,49 
	        16.144,23 
	               20.180,28 
	0,16%

	20.1.2
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	        226,00 
	         12,19 
	            31,41 
	           9.853,14 
	               12.316,42 
	0,10%

	20.1.3
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	          40,00 
	         12,19 
	            34,80 
	           1.879,61 
	                  2.349,52 
	0,02%

	20.1.4
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	        218,00 
	            7,32 
	              3,36 
	           2.328,32 
	                  2.910,40 
	0,02%

	20.1.5
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM
	m
	          65,00 
	         24,14 
	            13,10 
	           2.420,29 
	                  3.025,36 
	0,02%

	20.1.6
	ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             6,00 
	            4,84 
	              3,36 
	                49,18 
	                       61,48 
	0,00%

	20.1.7
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             7,00 
	            4,84 
	            22,38 
	              190,54 
	                     238,18 
	0,00%

	20.1.8
	RD.CONC. 150X100X5MM P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             5,00 
	            3,62 
	            36,54 
	              200,78 
	                     250,98 
	0,00%

	20.1.9
	JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	          13,00 
	            4,84 
	              1,12 
	                77,44 
	                       96,80 
	0,00%

	20.1.10
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             1,00 
	            8,44 
	              2,45 
	                10,89 
	                       13,61 
	0,00%

	20.1.11
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un   
	          20,00 
	         14,72 
	            23,81 
	              770,67 
	                     963,34 
	0,01%

	20.1.12
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 150X50MM
	m
	        187,25 
	         28,96 
	            28,19 
	        10.701,58 
	               13.376,97 
	0,11%

	20.1.13
	ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             5,00 
	            4,84 
	              5,21 
	                50,24 
	                       62,80 
	0,00%

	20.1.14
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             5,00 
	         14,48 
	            22,55 
	              185,12 
	                     231,40 
	0,00%

	20.1.15
	TE NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             5,00 
	            4,84 
	            28,42 
	              166,29 
	                     207,87 
	0,00%

	20.1.16
	CURVA NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          11,00 
	         14,48 
	            22,55 
	              407,27 
	                     509,08 
	0,00%

	20.1.17
	JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          91,00 
	            4,84 
	              1,12 
	              542,09 
	                     677,61 
	0,01%

	20.1.18
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	        132,00 
	         14,72 
	            23,81 
	           5.086,45 
	                  6.358,06 
	0,05%

	20.1.19
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             5,00 
	            8,44 
	              4,06 
	                62,49 
	                       78,11 
	0,00%

	20.1.20
	SAIDA HORIZONTAL Ø3/4”  
	un
	          56,00 
	            1,44 
	              2,91 
	              243,60 
	                     304,50 
	0,00%

	20.1.21
	SAIDA HORIZONTAL Ø1”  
	un
	          38,00 
	            2,91 
	              2,91 
	              220,81 
	                     276,02 
	0,00%

	20.1.22
	SAIDA HORIZONTAL Ø1.1/4” 
	un
	             7,00 
	            2,91 
	              2,99 
	                41,24 
	                       51,56 
	0,00%

	20.1.23
	CONECTOR BOX RETO Ø3/4”
	un
	        232,00 
	            0,81 
	              3,23 
	              937,66 
	                  1.172,08 
	0,01%

	20.1.24
	CONECTOR BOX RETO Ø1”
	un
	        162,00 
	            1,20 
	              3,78 
	              807,26 
	                  1.009,07 
	0,01%

	20.1.25
	CONECTOR BOX RETO Ø1.1/4”
	un
	             7,00 
	            1,69 
	              7,26 
	                62,61 
	                       78,26 
	0,00%

	20.1.26
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m
	     6.500,00 
	            2,66 
	              1,41 
	        26.481,78 
	               33.102,22 
	0,28%

	20.1.27
	CABO AFUMEX  450/750V 2,5MM²
	m
	     8.500,00 
	            2,68 
	              0,97 
	        31.042,84 
	               38.803,55 
	0,37%

	20.1.28
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un
	          95,00 
	            3,54 
	            14,30 
	           1.694,66 
	                  2.118,32 
	0,02%

	20.1.29
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1''
	un
	          38,00 
	            4,25 
	            23,49 
	           1.054,11 
	                  1.317,64 
	0,01%

	20.1.30
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un
	          90,00 
	            9,64 
	              7,26 
	           1.520,73 
	                  1.900,92 
	0,01%

	20.1.31
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un
	          65,00 
	         16,90 
	              9,98 
	           1.747,16 
	                  2.183,96 
	0,02%

	20.1.32
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un
	        106,00 
	            3,62 
	              2,18 
	              614,23 
	                     767,79 
	0,01%

	20.1.33
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4"
	un
	          59,00 
	            3,62 
	              3,55 
	              423,29 
	                     529,11 
	0,00%

	20.1.34
	CAIXA 4”X4” DE PISO COM TAMPA VEDADA
	un   
	             4,00 
	            9,64 
	            14,11 
	                94,99 
	                     118,73 
	0,00%

	20.1.35
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM
	un   
	             2,00 
	         16,90 
	            36,54 
	              106,87 
	                     133,59 
	0,00%

	20.1.36
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 10X10CM
	un
	          51,00 
	            9,64 
	            15,71 
	           1.293,04 
	                  1.616,30 
	0,01%

	20.1.37
	CAIXA DE ALUMÍNIO REF. TAUNUS
	un
	             7,00 
	            3,62 
	            85,31 
	              622,53 
	                     778,16 
	0,01%

	20.1.38
	CAIXA DE ALUMÍNIO REF. STECK
	un
	             7,00 
	            3,62 
	         101,16 
	              733,42 
	                     916,78 
	0,01%

	20.1.39
	TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR VERMELHA.
	un
	        120,00 
	            7,00 
	            17,92 
	           2.989,85 
	                  3.737,31 
	0,04%

	20.1.40
	TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA
	un
	          35,00 
	            7,00 
	            17,92 
	              872,04 
	                  1.090,05 
	0,01%

	20.1.41
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE CFTV E FECHADURAS
	
	
	
	
	

	20.1.42
	ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100x50mm
	m
	             5,00 
	         24,31 
	            13,20 
	              187,56 
	                     234,44 
	0,00%

	20.1.43
	CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un 
	             1,00 
	            4,87 
	            22,56 
	                27,43 
	                       34,29 
	0,00%

	20.1.44
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             1,00 
	            4,87 
	            22,56 
	                27,43 
	                       34,29 
	0,00%

	20.1.45
	ELETROCALHA LISA COM TAMPA 150x50mm
	m
	          60,00 
	            2,68 
	            20,55 
	           1.393,64 
	                  1.742,05 
	0,01%

	20.1.46
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un 
	             1,00 
	            2,86 
	            21,96 
	                24,82 
	                       31,02 
	0,00%

	20.1.47
	CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un 
	             4,00 
	            3,10 
	            23,88 
	              107,91 
	                     134,88 
	0,00%

	20.1.48
	CURVA DE PASSAGEM RETA DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 150X50MM
	un 
	             1,00 
	            2,95 
	            22,72 
	                25,68 
	                       32,10 
	0,00%

	20.1.49
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	     2.288,00 
	            3,13 
	              1,38 
	        10.324,31 
	               12.905,38 
	0,10%

	20.1.50
	CAIXA DE TOMADA P/ PISO 4X4”
	un
	             4,00 
	            6,25 
	            53,73 
	              239,90 
	                     299,88 
	0,00%

	20.1.51
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	        112,00 
	         12,29 
	            31,65 
	           4.921,15 
	                  6.151,43 
	0,05%

	20.1.52
	ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100X50MM
	m
	          49,00 
	         24,31 
	            13,20 
	           1.838,04 
	                  2.297,56 
	0,02%

	20.1.53
	DIVISOR INTERNO P/ ELETROCALHA 100X50MM
	m
	          49,00 
	         24,31 
	            13,20 
	           1.838,04 
	                  2.297,56 
	0,02%

	20.1.54
	CURVA VERTICAL INTERNA 90° P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             2,00 
	         24,31 
	            13,20 
	                75,02 
	                       93,78 
	0,00%

	20.1.55
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             3,00 
	         24,31 
	            13,20 
	              112,53 
	                     140,67 
	0,00%

	20.1.56
	CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             4,00 
	         24,31 
	            13,20 
	              150,04 
	                     187,56 
	0,00%

	20.1.57
	ACOPLAMENTO PRA QUADRO P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             2,00 
	         24,31 
	            13,20 
	                75,02 
	                       93,78 
	0,00%

	20.1.58
	CURVA COM PASSAGEM RETA DE SUBIDA P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             1,00 
	         24,31 
	            13,20 
	                37,51 
	                       46,89 
	0,00%

	20.1.59
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	             1,00 
	         24,31 
	            13,20 
	                37,51 
	                       46,89 
	0,00%

	20.1.60
	EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA P/ ELETROCALHA 100X50MM
	un
	          35,00 
	         24,31 
	            13,20 
	           1.312,89 
	                  1.641,11 
	0,01%

	20.1.61
	SAÍDA HORIZONTAL Ø1”
	un
	          13,00 
	         24,31 
	            13,20 
	              487,64 
	                     609,56 
	0,00%

	20.1.62
	CABO COAXIAL RG59 PARA CFTV
	m
	        820,00 
	         24,31 
	            13,20 
	        30.759,11 
	               38.448,89 
	0,35%

	20.1.63
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un
	          16,00 
	         24,31 
	            13,20 
	              600,18 
	                     750,22 
	0,01%

	20.1.64
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2”
	un
	          16,00 
	         24,31 
	            13,20 
	              600,18 
	                     750,22 
	0,01%

	20.1.65
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4”
	un
	          16,00 
	         24,31 
	            13,20 
	              600,18 
	                     750,22 
	0,01%

	20.1.66
	CAIXA DE ALUMÍNIO REF. TAUNUS OU EQUIVALENTE
	un
	          16,00 
	         24,31 
	            13,20 
	              600,18 
	                     750,22 
	0,01%

	20.1.67
	CAIXA DE ALUMÍNIO REF. STECK OU EQUIVALENTE
	un
	          16,00 
	         24,31 
	            13,20 
	              600,18 
	                     750,22 
	0,01%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.2
	ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
	
	
	
	
	
	
	

	20.2.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	        322,00 
	         12,19 
	            14,49 
	           8.592,46 
	               10.740,58 
	0,08%

	20.2.2
	SAIDA HORIZONTAL Ø3/4” 
	un
	          32,00 
	            1,44 
	              2,91 
	              139,20 
	                     174,00 
	0,00%

	20.2.3
	CONECTOR BOX RETO Ø3/4”
	un
	          65,00 
	            0,81 
	              3,23 
	              262,71 
	                     328,38 
	0,00%

	20.2.4
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m
	        655,00 
	            2,66 
	              1,41 
	           2.668,55 
	                  3.335,69 
	0,03%

	20.2.5
	CABO AFUMEX  450/750V 2,5MM²
	m
	     1.256,00 
	            2,68 
	              0,97 
	           4.587,04 
	                  5.733,80 
	0,05%

	20.2.6
	CAIXA OCTOGONAL C/ FUNDO MOVEL 4X2'
	un
	          60,00 
	            3,62 
	              3,02 
	              398,32 
	                     497,90 
	0,00%

	20.2.7
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un
	          47,00 
	            9,64 
	              7,26 
	              794,16 
	                     992,70 
	0,01%

	20.2.8
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un
	          16,00 
	            3,54 
	            14,30 
	              285,42 
	                     356,77 
	0,00%

	20.2.9
	LUMINARIA FLUORESCENTE CIRCULAR DE EMBUTIR 2X26W/220V. REF – PEROLA ITAIM
	un
	             8,00 
	         26,42 
	         188,35 
	           1.718,21 
	                  2.147,76 
	0,02%

	20.2.10
	PROJETOR ORIENTÁVEL PARA LÂMPADA HALÓGENA 50W/220V
	un
	          12,00 
	         39,38 
	         202,52 
	           2.902,79 
	                  3.628,48 
	0,03%

	20.3
	SENORES DE ILUMINAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	

	20.3.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	        276,00 
	         12,19 
	            14,49 
	           7.364,97 
	                  9.206,21 
	0,07%

	20.3.2
	SAIDA HORIZONTAL Ø3/4” 
	un
	          35,00 
	            1,44 
	              2,91 
	              152,25 
	                     190,31 
	0,00%

	20.3.3
	CONECTOR BOX RETO Ø3/4”
	un
	          35,00 
	            0,81 
	              3,23 
	              141,46 
	                     176,82 
	0,00%

	20.3.4
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM²
	m
	        182,00 
	            2,66 
	              1,41 
	              741,49 
	                     926,86 
	0,01%

	20.3.5
	CABO AFUMEX  450/750V 2,5MM²
	m
	        655,00 
	            2,68 
	              0,97 
	           2.392,12 
	                  2.990,16 
	0,02%

	20.3.6
	CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5MM²
	m
	     3.058,00 
	            2,43 
	              0,97 
	        10.423,58 
	               13.029,47 
	0,10%

	20.3.7
	CABO AFUMEX  450/750V 1,5MM²
	m
	     1.501,00 
	            2,43 
	              0,60 
	           4.555,99 
	                  5.694,98 
	0,04%

	20.3.8
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un
	          55,00 
	            9,64 
	              7,26 
	              929,34 
	                  1.161,67 
	0,01%

	20.4
	INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA CFTV-CABEAMENTO
	
	
	
	
	

	20.4.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	        569,00 
	         12,19 
	            31,41 
	        24.807,23 
	               31.009,04 
	0,24%

	20.4.2
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	          47,00 
	            7,32 
	              4,80 
	              569,87 
	                     712,34 
	0,01%

	20.4.3
	ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 150X50MM
	m
	        226,00 
	         28,96 
	            28,19 
	        12.916,19 
	               16.145,24 
	0,13%

	20.4.4
	ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          13,00 
	            4,84 
	              5,21 
	              130,62 
	                     163,27 
	0,00%

	20.4.5
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             7,00 
	         14,48 
	            22,55 
	              259,17 
	                     323,96 
	0,00%

	20.4.6
	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	             7,00 
	         14,48 
	            22,55 
	              259,17 
	                     323,96 
	0,00%

	20.4.7
	TERMINAL P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          13,00 
	            8,44 
	              4,06 
	              162,48 
	                     203,10 
	0,00%

	20.4.8
	CURVA NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          13,00 
	         14,48 
	            22,55 
	              481,31 
	                     601,64 
	0,00%

	20.4.9
	JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA150X50MM
	un
	        128,00 
	            4,84 
	              1,12 
	              762,49 
	                     953,12 
	0,01%

	20.4.10
	DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM
	un
	          76,00 
	         14,72 
	            23,81 
	           2.928,56 
	                  3.660,70 
	0,03%

	20.4.11
	SAIDA HORIZONTAL Ø1” 
	un
	          78,00 
	            2,91 
	              2,91 
	              453,25 
	                     566,56 
	0,00%

	20.4.12
	CONECTOR BOX RETO Ø1”
	un
	          15,00 
	            1,20 
	              3,78 
	                74,75 
	                       93,43 
	0,00%

	20.4.13
	CABO COAXIAL RG59 PARA CFTV
	m
	     6.500,00 
	            2,68 
	              1,77 
	        28.908,39 
	               36.135,49 
	0,31%

	20.4.14
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un
	        102,00 
	         16,90 
	              9,98 
	           2.741,70 
	                  3.427,13 
	0,03%

	20.4.15
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM
	un   
	             1,00 
	         16,90 
	            36,54 
	                53,43 
	                       66,79 
	0,00%

	20.4.16
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un
	          65,00 
	            3,62 
	              2,18 
	              376,65 
	                     470,82 
	0,00%

	20.4.17
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4"
	un
	          65,00 
	            3,62 
	              3,55 
	              466,33 
	                     582,92 
	0,00%

	20.4.18
	CONECTORIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CAMERAS 
	un
	        110,00 
	         24,56 
	              1,93 
	           2.913,89 
	                  3.642,36 
	0,04%

	20.4.19
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	        306,00 
	            3,13 
	              1,38 
	           1.380,79 
	                  1.725,98 
	0,01%

	20.4.20
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM
	un
	          12,00 
	         10,81 
	            12,43 
	              278,92 
	                     348,65 
	0,00%

	20.4.21
	CAIXA OCTOGONAL C/ FUNDO MOVEL 4X2'
	un
	          13,00 
	            3,65 
	              3,04 
	                86,94 
	                     108,67 
	0,00%

	20.4.22
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 1,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	     1.046,00 
	            0,94 
	              0,67 
	           1.680,84 
	                  2.101,05 
	0,02%

	20.4.23
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	        287,00 
	            3,13 
	              1,38 
	           1.295,05 
	                  1.618,81 
	0,01%

	20.4.24
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248
	m
	          82,00 
	            2,97 
	              1,40 
	              358,04 
	                     447,54 
	0,00%

	20.4.25
	CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 1,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13249
	m
	     1.028,00 
	            2,69 
	              0,97 
	           3.771,04 
	                  4.713,80 
	0,04%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.5
	INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ALARMES-CABEAMENTO
	
	
	
	
	

	20.5.1
	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES
	m
	        350,00 
	         12,19 
	            31,41 
	        15.259,28 
	               19.074,10 
	0,21%

	20.5.2
	SAIDA HORIZONTAL Ø1” 
	un
	          50,00 
	            2,91 
	              2,91 
	              290,54 
	                     363,18 
	0,00%

	20.5.3
	CONECTOR BOX RETO Ø1”
	un
	          49,00 
	            1,20 
	              3,78 
	              244,17 
	                     305,21 
	0,00%

	20.5.4
	CABO MANGA 4X26AWG
	m
	        400,00 
	            2,42 
	              2,29 
	           1.882,86 
	                  2.353,57 
	0,02%

	20.5.5
	CABO UTP 4P – CATEGORIA 5E
	m
	     1.133,00 
	            3,15 
	              1,06 
	           4.763,10 
	                  5.953,88 
	0,05%

	20.5.6
	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM
	un
	          87,00 
	         16,90 
	              9,98 
	           2.338,51 
	                  2.923,14 
	0,02%

	20.5.7
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2"
	un
	          45,00 
	            3,62 
	              2,18 
	              260,76 
	                     325,95 
	0,00%

	20.5.8
	CAIXA DE ALUMÍNIO REF. TAUNUS
	un
	          27,00 
	            3,62 
	            85,31 
	           2.401,18 
	                  3.001,48 
	0,02%

	20.5.9
	CAIXA DE ALUMÍNIO REF. STECK
	un
	          27,00 
	            3,62 
	         101,16 
	           2.828,92 
	                  3.536,14 
	0,03%

	20.5.10
	RACK PADRÃO 19", 36U
	un
	             4,00 
	       212,34 
	      1.546,35 
	           7.034,75 
	                  8.793,44 
	0,07%

	20.5.11
	PATCH PANEL CATEGORIA 5E-48 POSIÇÕES COM CONECTOR BNC
	un
	             4,00 
	         63,40 
	      1.253,19 
	           5.266,36 
	                  6.582,95 
	0,05%

	20.5.12
	PATCH PANEL CATEGORIA 5E/100 MHZ - 12 POSIÇÕES COM JACK RJ-45 NA COR AZUL
	un
	             4,00 
	         15,86 
	         313,29 
	           1.316,57 
	                  1.645,72 
	0,01%

	20.5.13
	BANDEJA DE VENTILAÇÃO COM DOIS VENTILADORES AXIIAIS NO MINIMO.
	un
	             4,00 
	            3,15 
	            56,37 
	              238,08 
	                     297,61 
	0,00%

	20.5.14
	PATCH CORD EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP C/ CONECTORES RJ-45/RJ-45  CAT. 5E NA COR AZUL.
	un
	          13,00 
	         12,06 
	            11,75 
	              309,55 
	                     386,94 
	0,00%

	20.5.15
	PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES BNC/BNC, CABO RG 59 NA COR AZUL
	un
	          70,00 
	         12,06 
	            11,75 
	           1.666,82 
	                  2.083,52 
	0,02%

	20.5.16
	RÉGUA DE TOMADAS
	un
	             4,00 
	            3,57 
	            48,73 
	              209,19 
	                     261,49 
	0,00%

	20.5.17
	ORGANIZADOR DE CABOS
	un
	             4,00 
	            3,62 
	            19,33 
	                91,81 
	                     114,76 
	0,00%

	20.5.18
	BANDEJA FIXA PADRÃO 19''
	un
	          14,00 
	            2,42 
	         104,69 
	           1.499,57 
	                  1.874,46 
	0,01%

	20.5.19
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4''
	un
	          12,00 
	            4,17 
	            10,16 
	              171,99 
	                     214,99 
	0,00%

	20.5.20
	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4"
	un
	             3,00 
	            4,27 
	              3,78 
	                24,15 
	                       30,19 
	0,00%

	20.5.21
	CAIXA METÁLICA PROTETORA DA SIRENE EXTERNA - DIM. - 30X30X20CM 
	un  
	             1,00 
	            8,85 
	            68,17 
	                77,02 
	                       96,27 
	0,00%

	20.5.22
	RACK PADRÃO 19", 36U
	un
	             1,00 
	       250,11 
	      1.558,23 
	           1.808,34 
	                  2.260,43 
	0,02%

	20.5.23
	PATCH PANEL 48 POSIÇÕES COM CONECTOR BNC
	m
	             1,00 
	         62,98 
	      1.152,44 
	           1.215,42 
	                  1.519,27 
	0,01%

	20.5.24
	PATCH PANEL CATEGORIA 5E/100 MHZ – 24 POSIÇÕES COM JACK RJ-45 NA COR AZUL
	m
	             1,00 
	         31,49 
	         576,22 
	              607,71 
	                     759,64 
	0,01%

	20.5.25
	BANDEJA DE VENTILAÇÃO
	un
	             1,00 
	         12,66 
	            97,39 
	              110,05 
	                     137,56 
	0,00%

	20.5.26
	PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES MACHO RJ-45/RJ-45  CAT. 5E/100MHZ  NAS EXTREMIDADES
	un
	          24,00 
	         14,22 
	            11,85 
	              625,63 
	                     782,04 
	0,01%

	20.5.27
	PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES BNC/BNC, CABO RG 59 NA COR AZUL
	un
	          24,00 
	            4,80 
	            24,19 
	              695,75 
	                     869,69 
	0,01%

	20.5.28
	RÉGUA DE TOMADAS
	un
	             1,00 
	            4,20 
	            85,70 
	                89,91 
	                     112,38 
	0,00%

	20.5.29
	ORGANIZADORES DE CABO
	un
	             2,00 
	            4,27 
	            21,91 
	                52,36 
	                       65,45 
	0,00%

	20.5.30
	BANDEJA PADRÃO 19''
	un
	             1,00 
	            2,84 
	         105,51 
	              108,35 
	                     135,43 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.6
	QUADROS
	
	
	
	
	
	
	

	20.6.1
	QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QSNB
	
	
	
	
	
	
	

	20.6.1.1
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 440V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU='4,5KA.
	un
	             3,00 
	         22,45 
	            74,84 
	              291,88 
	                     364,84 
	0,00%

	20.6.1.2
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 440V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un
	             5,00 
	         22,45 
	            74,84 
	              486,46 
	                     608,07 
	0,00%

	20.6.1.3
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un
	             8,00 
	            3,10 
	            10,31 
	              107,26 
	                     134,07 
	0,00%

	20.6.1.4
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "B", ICU=4,5KA.
	un
	             5,00 
	            3,10 
	            10,31 
	                67,04 
	                       83,80 
	0,00%

	20.6.1.5
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA.
	un
	          65,00 
	            3,10 
	            10,31 
	              871,47 
	                  1.089,34 
	0,01%

	20.6.1.6
	DISPOSITISO CONTRA SURTO
	un
	          11,00 
	         27,63 
	            92,07 
	           1.316,61 
	                  1.645,76 
	0,01%

	20.6.1.7
	CHAVE COMUTADORA SOB CARGA COM 3 POSIÇÕES, CORRENTE NOMINAL 25A TENSÃO DE ENTRADA 380V PARA TRILHO DIN
	un
	             3,00 
	         38,14 
	         127,13 
	              495,81 
	                     619,76 
	0,00%

	20.6.1.8
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-2, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM.
	un
	             3,00 
	       422,83 
	      1.409,43 
	           5.496,80 
	                  6.871,00 
	0,05%

	20.6.1.9
	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0 MM². 
	un
	          16,00 
	         19,74 
	            65,79 
	           1.368,38 
	                  1.710,48 
	0,01%

	20.6.2
	QUADRO DE  DENOMINADO QCBT
	
	
	
	
	
	
	

	20.6.2.1
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 220V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=3KA
	un
	             3,00 
	            3,10 
	            10,31 
	                40,22 
	                       50,28 
	0,00%

	20.6.2.2
	FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=4A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO GL/GG , TENSÃO NOMINAL 500/220 VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL DE 70KA, CONFORME NORMAS NBR IEC 60269, NBR11 844 E VDE 0636,  COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN
	un
	             3,00 
	            0,89 
	              2,99 
	                11,64 
	                       14,55 
	0,00%

	20.6.2.3
	PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL, COM 16 MEMÓRIAS DE PROGRAMAÇÃO, BATERIA RECARREGAVÉL, PROGRAMAS DIÁRIOS OU SEMANAIS, DISPLAY LCD, ACIONAMENTO MANUAL DA SAÍDA, ALIMENTAÇÃO 220VCA, 60HZ, PRECISÃO +/-1, CORRENTE MÁXIMA DE 10A
	un
	             3,00 
	       343,26 
	      1.144,24 
	           4.462,52 
	                  5.578,16 
	0,04%

	20.6.2.4
	PAINEL ELÉTRICO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=6KA, IP-31, COMPOSTO DE  1 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 8 MÓDULOS 17,5MM.
	un
	             3,00 
	       422,83 
	      1.409,43 
	           5.496,80 
	                  6.871,00 
	0,05%

	20.6.3
	QUADRO DE  DENOMINADO QACR
	
	
	
	
	
	
	

	20.6.3.1
	DISJUNTOR MONOPOLAR, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C" DE 16A, IK=6KA
	un
	          11,00 
	            3,10 
	            10,31 
	              147,48 
	                     184,35 
	0,00%

	20.6.3.2
	CONTATOR TRIPOLAR COM CONTATOS NORMAMENTE ABERTOS (NA), TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220VAC, IN=16A
	un
	          11,00 
	         79,44 
	         264,77 
	           3.786,27 
	                  4.732,84 
	0,04%

	20.6.3.3
	CONTATOR TRIPOLAR COM CONTATOS NORMAMENTE ABERTOS (NA), TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220VAC, IN=16A
	un
	          13,00 
	         79,44 
	         264,77 
	           4.474,68 
	                  5.593,35 
	0,04%

	20.6.3.4
	CHAVE REVERSORATRÊS POSIÇÕES , CATEGORIA AC-3 UM IN= 25A
	un
	             3,00 
	         17,94 
	            59,81 
	              233,25 
	                     291,56 
	0,00%

	20.6.3.5
	RELÉ DE 1 CONTATO NA, BOBINA DE 12VCC COM SOQUETE COM INDICADOR LED E DIODO (VER DETALHE 1)
	un
	             5,00 
	         20,73 
	         138,20 
	              794,62 
	                     993,27 
	0,01%

	20.6.3.6
	BORNE P/ COMANDO  NA COR CINZA
	un
	        115,00 
	            1,44 
	              4,84 
	              722,39 
	                     902,98 
	0,01%

	20.6.3.7
	COM FUSÍVEL DE 6,3A
	un
	             5,00 
	            1,44 
	              4,84 
	                31,41 
	                       39,26 
	0,00%

	20.6.3.8
	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM ,1NF ,1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. 
	un
	             3,00 
	       343,26 
	      1.144,24 
	           4.462,52 
	                  5.578,16 
	0,04%

	20.6.3.9
	FUSÍVEIS DE 6A
	un
	          16,00 
	            1,44 
	              4,84 
	              100,51 
	                     125,63 
	0,00%

	20.6.3.10
	FONTES RETIFICADORAS REDUNDANTES - ENTRADA 220VCA / SAÍDA 12 VCC
	un
	             5,00 
	         78,69 
	         524,59 
	           3.016,39 
	                  3.770,49 
	0,03%

	20.6.3.11
	PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=250A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM.
	un
	             3,00 
	       422,83 
	      1.409,43 
	           5.496,80 
	                  6.871,00 
	0,05%

	20.6.3.12
	LÂMPADA VERDE, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V
	un
	             3,00 
	            2,18 
	              7,26 
	                28,29 
	                       35,36 
	0,00%

	20.6.3.13
	LÂMPADA AMARELO, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V
	un
	             3,00 
	            2,18 
	              7,26 
	                28,29 
	                       35,36 
	0,00%

	20.6.3.14
	LÂMPADA VERMELHO, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V
	un
	             3,00 
	            2,18 
	              7,26 
	                28,29 
	                       35,36 
	0,00%

	20.6.3.15
	 ARMARIO DE CABOS E SINAL - ACS 80X80X20CM
	un
	             3,00 
	       128,05 
	         426,86 
	           1.664,72 
	                  2.080,91 
	0,02%

	
	CONECTOR BOX RETO Ø1”
	pc
	          10,00 
	                -   
	                   -   
	                       -   
	                              -   
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	             522.400,11 
	4,37%

	21
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
	
	
	
	
	
	

	21.1
	ÁGUA FRIA
	
	
	
	
	
	
	

	21.1.1
	HIDROMETRO 3/4" COM ABRIGO E TAMPA T-13 (PADRÃO CONCESSIONARIA LOCAL) 
	un
	             4,00 
	         14,71 
	      1.272,52 
	           5.148,91 
	                  6.436,13 
	0,05%

	21.1.2
	KIT PRESSURIZADOR PARA BEBEDOURO ACESSIVEL IBBL 
	un
	             3,00 
	         28,36 
	         567,58 
	           1.787,82 
	                  2.234,78 
	0,02%

	21.1.3
	REGISTRO ESFERA 2" 
	un
	          16,00 
	            4,14 
	            85,80 
	           1.439,02 
	                  1.798,78 
	0,01%

	21.1.4
	REGISTRO ESFERA 1.1/4" 
	un
	             3,00 
	            4,14 
	            41,41 
	              136,64 
	                     170,80 
	0,00%

	21.1.5
	REGISTRO ESFERA 3/4" 
	un
	          11,00 
	            4,14 
	            22,51 
	              293,17 
	                     366,47 
	0,00%

	21.1.6
	REGISTRO GAVETA 1/2" 
	un
	             4,00 
	         13,16 
	            33,29 
	              185,82 
	                     232,27 
	0,00%

	21.1.7
	REGISTRO GAVETA 3/4" 
	un
	          38,00 
	         13,16 
	            36,54 
	           1.888,64 
	                  2.360,80 
	0,02%

	21.1.8
	REGISTRO DE GAVETA 1" 
	un
	             2,00 
	         14,48 
	            51,29 
	              131,54 
	                     164,43 
	0,00%

	21.1.9
	REGISTRO PRESSÃO 1/2" 
	un
	          11,00 
	         13,16 
	            65,93 
	              870,06 
	                  1.087,57 
	0,01%

	21.1.10
	TORNEIRA BOIA 3/4" 
	un
	             5,00 
	            6,83 
	            52,91 
	              298,74 
	                     373,43 
	0,00%

	21.1.11
	TUBO PVC 20MM INCL. CONEXÕES 
	m
	          74,00 
	            8,54 
	              4,25 
	              946,49 
	                  1.183,12 
	0,01%

	21.1.12
	TUBO PVC  25MM INCL. CONEXÕES 
	m
	        274,00 
	            9,74 
	              5,91 
	           4.287,34 
	                  5.359,17 
	0,04%

	21.1.13
	TUBO PVC  32MM INCL. CONEXÕES 
	m
	          33,00 
	         10,97 
	            11,70 
	              748,29 
	                     935,36 
	0,01%

	21.1.14
	TUBO PVC  40MM INCL. CONEXÕES 
	m
	          68,00 
	         12,19 
	            15,99 
	           1.916,10 
	                  2.395,13 
	0,02%

	21.1.15
	TUBO PVC  50MM INCL. CONEXÕES 
	m
	          46,00 
	         14,62 
	            16,99 
	           1.454,48 
	                  1.818,10 
	0,01%

	21.1.16
	TUBO PVC  75MM INCL. CONEXÕES 
	m
	             5,00 
	         21,95 
	            43,05 
	              324,96 
	                     406,19 
	0,00%

	21.1.17
	TUBO PVC  60MM INCL. CONEXÕES 
	m
	          57,00 
	         17,06 
	            29,09 
	           2.630,34 
	                  3.287,92 
	0,03%

	21.1.18
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM 
	un
	             3,00 
	            5,52 
	              9,38 
	                44,70 
	                       55,88 
	0,00%

	21.1.19
	VALVULA DE RETENÇÃO 2" SOLDÁVEL EM PVC
	un
	             3,00 
	         20,71 
	         219,66 
	              721,12 
	                     901,40 
	0,01%

	21.1.20
	CAIXA D'ÁGUA 1000L 
	un
	             5,00 
	         33,23 
	         803,90 
	           4.185,63 
	                  5.232,04 
	0,04%

	21.1.21
	CAIXA D'ÁGUA 1750L 
	un
	             3,00 
	         52,80 
	         824,73 
	           2.632,58 
	                  3.290,72 
	0,03%

	21.1.22
	PINTURA DA TUBULAÇÃO 
	m
	             8,00 
	         12,19 
	              9,64 
	              174,65 
	                     218,31 
	0,00%

	21.1.23
	MANOMETRO PARA FILTRO
	un
	             1,00 
	         49,05 
	         300,28 
	              349,34 
	                     436,67 
	0,00%

	21.1.24
	VALVULA SOLENOIDE 1" ELETRICA PARA ÁGUA FRIA
	un
	             1,00 
	         51,94 
	         528,34 
	              580,28 
	                     725,35 
	0,01%

	21.1.25
	BOMBA MONOBLOCO AUTOESCORVANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO
	un
	             1,00 
	       223,83 
	         633,03 
	              856,86 
	                  1.071,08 
	0,01%

	21.1.26
	FILTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
	un
	             1,00 
	         40,58 
	         290,87 
	              331,45 
	                     414,31 
	0,00%

	21.1.27
	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL EM PVC 1.1/2"
	un  
	             1,00 
	            3,88 
	            38,23 
	                42,10 
	                       52,63 
	0,00%

	21.1.28
	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL EM PVC 2.1/2" 
	un  
	             1,00 
	            6,14 
	            88,59 
	                94,73 
	                     118,41 
	0,00%

	21.1.29
	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4” COM ACABAMENTO CROMADO
	un  
	             2,00 
	       120,71 
	            75,88 
	              393,19 
	                     491,49 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.2
	ESGOTO
	
	
	
	
	
	
	

	21.2.1
	TUBO 100MM INCL. CONEXÕES 
	m
	        251,00 
	         17,74 
	            17,63 
	           8.877,51 
	               11.096,88 
	0,09%

	21.2.2
	TUBO 75MM INCL. CONEXÕES 
	m
	          63,00 
	         16,36 
	            14,45 
	           1.940,87 
	                  2.426,09 
	0,02%

	21.2.3
	TUBO 50MM INCL. CONEXÕES 
	m
	        164,00 
	         10,23 
	            11,18 
	           3.511,14 
	                  4.388,93 
	0,03%

	21.2.4
	TUBO 40MM INCL. CONEXÕES 
	m
	          25,00 
	            8,18 
	              7,19 
	              384,28 
	                     480,35 
	0,00%

	21.2.5
	TUBO 32MM INCL. CONEXÕES 
	m
	             3,00 
	            8,18 
	              6,22 
	                43,19 
	                       53,99 
	0,00%

	21.2.6
	CORPO CAIXA SIFONADA 150X150X50MM COM GRELHA ABRE E FECHA EM INOX 
	un
	          30,00 
	            9,74 
	            41,96 
	           1.550,92 
	                  1.938,66 
	0,02%

	21.2.7
	CORPO CAIXA SIFONADA 150X150X50MM COM TAMPA EM ALUMINIO 
	un
	             4,00 
	            9,74 
	            41,96 
	              206,79 
	                     258,49 
	0,00%

	21.2.8
	CAIXA DE GORDURA EM PVC FAB. TIGRE 
	un
	             4,00 
	       106,58 
	            44,10 
	              602,71 
	                     753,39 
	0,01%

	21.2.9
	POÇO DE VISITA D.1000MM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PESADO COM INSCRIÇÃO ESGOTO
	un
	             5,00 
	         66,91 
	         257,37 
	           1.621,37 
	                  2.026,71 
	0,02%

	21.2.10
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 600X600MM COM TAMPA T-33 COM INSCRIÇÃO ESGOTO
	un
	          13,00 
	         51,52 
	         208,82 
	           3.384,39 
	                  4.230,49 
	0,03%

	21.2.11
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM 
	un
	             8,00 
	            5,52 
	              9,38 
	              119,20 
	                     149,01 
	0,00%

	21.2.12
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM 
	un
	             3,00 
	            5,52 
	              9,38 
	                44,70 
	                       55,88 
	0,00%

	21.2.13
	INTERLIGAÇÃO COM A REDE EXISTENTE E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO 
	un
	             3,00 
	         51,55 
	            41,88 
	              280,29 
	                     350,36 
	0,00%

	21.2.14
	FOSSA SEPTICA
	un
	             3,00 
	    7.457,23 
	      3.907,24 
	        34.093,42 
	               42.616,77 
	0,34%

	21.2.15
	SUMIDOURO
	un
	             3,00 
	    3.051,74 
	    10.707,21 
	        41.276,85 
	               51.596,06 
	0,41%

	21.2.16
	REMANEJAMENTO DA TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO 
	un
	             1,00 
	         91,46 
	                   -   
	                91,46 
	                     114,33 
	0,00%

	21.2.17
	CAIXA SIFONADA 150X150X50MM REFORÇADA COM CAIXILHO
	un   
	          19,00 
	         11,18 
	            60,28 
	           1.357,88 
	                  1.697,35 
	0,01%

	21.2.18
	CAIXA SIFONADA 150X150X50MM REFORÇADA COM TAMPA CEGA EM ALUMÍNIO
	un  
	             3,00 
	         33,88 
	            51,21 
	              255,26 
	                     319,07 
	0,00%

	21.2.19
	RALO SIFONADO 100X100X50MM REFORÇADO COM CAIXILHO
	un  
	             3,00 
	         28,50 
	            15,84 
	              133,03 
	                     166,29 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.3
	ÁGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	
	
	
	

	21.3.1
	RALO SEMISFERICO EM FF 100MM 
	un
	          33,00 
	         30,26 
	         154,64 
	           6.101,49 
	                  7.626,86 
	0,06%

	21.3.2
	TUBO 100MM INCL. CONEXÕES 
	m
	        259,00 
	         12,68 
	            13,02 
	           6.654,89 
	                  8.318,61 
	0,07%

	21.3.3
	TUBO 100MM REFORÇADO INCL. CONEXÕES 
	m
	        131,00 
	         12,68 
	            16,23 
	           3.787,00 
	                  4.733,75 
	0,04%

	21.3.4
	TÊ DE INSPEÇÃO EM PVC 100X75MM 
	un
	          30,00 
	            7,86 
	            52,35 
	           1.806,08 
	                  2.257,61 
	0,02%

	21.3.5
	CAIXA DE AREIA COM GRELHA METALICA D.600X600XVAR.MM
	un
	          11,00 
	         59,68 
	         192,49 
	           2.773,91 
	                  3.467,38 
	0,03%

	21.3.6
	SUPORTE PARA FILTRO VF-1 EM FERRO GALVANIZADO D.570X900X570MM
	un
	             3,00 
	         19,33 
	         298,58 
	              953,73 
	                  1.192,17 
	0,01%

	21.3.7
	FILTRO VF-1 FAB.: 3P TECHNIK
	un
	             3,00 
	       241,62 
	      3.018,61 
	           9.780,71 
	               12.225,89 
	0,10%

	21.3.8
	SIFÃO LADRÃO FAB.: 3P TECHNIK
	un
	             3,00 
	         19,33 
	         138,52 
	              473,56 
	                     591,94 
	0,00%

	21.3.9
	FREIO D'ÁGUA FAB.: 3P TECHNIK
	un
	             3,00 
	       163,50 
	         251,26 
	           1.244,29 
	                  1.555,37 
	0,01%

	21.3.10
	CAIXA DE AREIA COM TAMPA T-33 D.600X600XVAR.MM
	un
	          11,00 
	         51,52 
	         208,82 
	           2.863,72 
	                  3.579,65 
	0,03%

	21.3.11
	TUBO DRENO PVC 100MM INCL. CONEXÕES
	un
	        164,00 
	         17,74 
	            17,63 
	           5.800,44 
	                  7.250,55 
	0,06%

	21.3.12
	INSTALAÇÃO DO TUBO DE DRENO COM MANTA DE BIDIM E CAMADA DE BRITA
	un
	             3,00 
	         87,59 
	            33,55 
	              363,41 
	                     454,26 
	0,00%

	21.3.13
	DESCIDA ÁGUAS PLUVIAIS NA FACHADA POSTERIOR  (PERCURSO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS DESCENDO NA FACHADA POSTERIOR. DESATIVAR REDE EXISTENTE, EXCETO GRELHAS NO FUNDO DA AGÊNCIA).
	un
	             1,00 
	       266,13 
	         402,48 
	              668,61 
	                     835,76 
	0,01%

	21.3.14
	RALO TIPO ABACAXI
	un
	             1,00 
	         31,34 
	         155,82 
	              187,17 
	                     233,96 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	             222.661,60 
	1,75%

	22
	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA
	
	
	
	
	
	

	22.1
	LOUÇAS 
	
	
	
	
	
	
	

	22.1.1
	BACIA COM CAIXA ACOPLADA LINHA VOGUE PLUS, COR BRANCO, CÓD. CP 525, DA DECA
	un
	          12,00 
	         78,41 
	         511,55 
	           7.079,62 
	                  8.849,52 
	0,08%

	22.1.2
	CUBA DE EMBUTIR REDONDA COR BRANCO GELO GE 17 CÓD.: GE 17 L56 , REF.:DECA
	un
	          12,00 
	         73,89 
	         721,04 
	           9.539,09 
	               11.923,86 
	0,11%

	22.1.3
	MICTÓRIO CONVENCIONAL COM SIFÃO INTEGRADO, COR BRANCO GELO. CÓD.: M712, REF.: DECA
	un
	             4,00 
	         77,41 
	         161,86 
	              957,08 
	                  1.196,35 
	0,01%

	22.1.4
	BACIA CONVENCIONAL LINHA CONFORTO COR GELO BRANCO CÓD.: P510, REF.: DECA
	un
	             4,00 
	         49,80 
	         124,82 
	              698,48 
	                     873,10 
	0,01%

	22.1.5
	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA COR BRANCO GELO CÓD.: L251 + CS 1 V, REF.: DECA
	un
	             4,00 
	         79,84 
	         308,50 
	           1.553,36 
	                  1.941,70 
	0,02%

	22.1.6
	TANQUE 30 LITROS COR GELO BRANCO  CÓD.: TQ03, REF.: DECA + COLUNA CÓD.: CT25, REF.: DECA
	un
	             4,00 
	         72,59 
	         231,49 
	           1.216,33 
	                  1.520,41 
	0,01%

	22.1.7
	CUBA RETANGULAR DE COZINHA, AÇO INOX COM  ACAB. ALTO BRILHO DIM. 40X34X17 CM, REF.: TRAMONTINA
	un
	             4,00 
	         24,20 
	            83,38 
	              430,33 
	                     537,91 
	0,00%

	22.1.8
	CUBA DE EMBUTIR OVAL DECA, BRANCO GELO GE 17, CÓD. L 37 OU EQUIVALENTE
	un 
	             7,00 
	         82,03 
	            69,10 
	           1.057,92 
	                  1.322,40 
	0,01%

	22.1.9
	BACIA CONVENCIONAL LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO GELO CÓD. P5 DA DECA
	un
	             4,00 
	         34,28 
	         355,57 
	           1.559,40 
	                  1.949,25 
	0,02%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.2
	METAIS
	
	
	
	
	
	
	

	22.2.1
	LIGAÇÃO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 30CM, CÓD.: 4606C, REF.: DECA
	un
	          17,00 
	            3,62 
	            23,94 
	              468,54 
	                     585,67 
	0,00%

	22.2.2
	REGISTRO DE GAVETA, LINHA SPOT REF.: DECA
	un
	          33,00 
	         14,75 
	            69,54 
	           2.781,58 
	                  3.476,98 
	0,03%

	22.2.3
	REGISTRO DE PRESSÃO, LINHA SPOT REF.: DECA
	un
	          14,00 
	         15,92 
	            68,79 
	           1.185,97 
	                  1.482,47 
	0,01%

	22.2.4
	SIFÃO PARA  COZINHA, 1 1/2" E 2", CÓD.: 1680.C.112, REF.: DECA
	un
	             3,00 
	         12,09 
	         123,39 
	              406,45 
	                     508,07 
	0,00%

	22.2.5
	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA, TIPO BICA MÓVEL, LINHA TARGA, CÓD.: 1167.C40.CR, REF.: DECA
	un
	             3,00 
	         12,09 
	         316,29 
	              985,14 
	                  1.231,43 
	0,01%

	22.2.6
	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA CÓD.: 1602C, REF.:DECA
	un
	             3,00 
	            7,27 
	            42,19 
	              148,37 
	                     185,47 
	0,00%

	22.2.7
	PUXADORES ALÇA LATÃO CA
	un
	          16,00 
	         14,69 
	            57,82 
	           1.160,10 
	                  1.450,13 
	0,01%

	22.2.8
	RALO SIFONADO, 15CMX15CM, ACABAMENTO CROMADO, CÓD,: 119-A, REF.: MOLDENOX
	un
	          25,00 
	         16,60 
	         298,00 
	           7.865,00 
	                  9.831,25 
	0,08%

	22.2.9
	SIFÃO PARA LAVATÓRIO, CÓD.: 1680C, REF.:DECA
	un
	          17,00 
	         11,62 
	            96,11 
	           1.831,39 
	                  2.289,24 
	0,02%

	22.2.10
	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO OU CUBA CÓD.: 1602, REF.: DECA
	un
	          17,00 
	            6,98 
	            18,81 
	              438,46 
	                     548,08 
	0,00%

	22.2.11
	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO,  DE MESA COM SENSOR BIVOLT, REF.:DECA
	un
	          11,00 
	         62,65 
	         401,08 
	           5.101,09 
	                  6.376,36 
	0,05%

	22.2.12
	TORNEIRA, LINHA PRESSMATIC BENEFIT CHROME, CÓD.:00185106) REF.: DOCOL
	un
	             7,00 
	            9,53 
	         227,63 
	           1.660,11 
	                  2.075,14 
	0,02%

	22.2.13
	DUCHA ACTIVA COM REGISTRO COM DERIVAÇÃO, LINHA TARGA , CÓD.:1984 C64, REF.: DECA
	un
	          14,00 
	         57,62 
	         411,15 
	           6.562,74 
	                  8.203,43 
	0,06%

	22.2.14
	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2" BP, LINHA BENEFIT , REF.: DOCOL
	un
	             3,00 
	            5,84 
	            68,08 
	              221,76 
	                     277,19 
	0,00%

	22.2.15
	BARRA FIXA DIM Φ 1 3/4" COMP= .45 M( EIXO A EIXO) CROMADA , REF.:PHDSYSTEMS
	un
	             4,00 
	         23,26 
	            72,31 
	              382,29 
	                     477,86 
	0,00%

	22.2.16
	BARRA FIXA DIM Φ 1 3/4" COMP= .90 M( EIXO A EIXO) CROMADA, REF.:PHDSYSTEMS
	un
	             7,00 
	         23,26 
	         203,19 
	           1.585,12 
	                  1.981,41 
	0,02%

	22.2.17
	SUPORTE DE APOIO PARA LAVATÓRIO, DIM Φ 1 3/4" AÇO INOX, REF.: PHDSYSTEMS
	un
	             4,00 
	         46,52 
	         299,21 
	           1.382,93 
	                  1.728,66 
	0,01%

	22.2.18
	SIFÃO REGULÁVEL PARA TANQUE DA DECA
	un
	             3,00 
	         11,62 
	            21,44 
	                99,19 
	                     123,99 
	0,00%

	22.2.19
	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE 1 1/2" CÓD.: 1606C, REF.:DECA
	un
	             3,00 
	            9,30 
	            59,28 
	              205,73 
	                     257,17 
	0,00%

	22.2.20
	TORNEIRA DE PAREDE C/ AREJADOR LINHA TARGA, CÓD.: 11599, REF.: DECA
	un
	          13,00 
	         12,09 
	            89,09 
	           1.315,44 
	                  1.644,30 
	0,01%

	22.2.21
	VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA DUA 2545C, DA DECA
	un
	             4,00 
	         41,31 
	         305,72 
	           1.388,12 
	                  1.735,15 
	0,01%

	22.2.22
	TORNEIRA DE COZINHA TIPO GIRATÓRIA COM ALAVANCA REF. 2268 C36 DA DECA
	un
	             1,00 
	            9,04 
	         289,31 
	              298,35 
	                     372,94 
	0,00%

	22.2.23
	LIGAÇÃO FLEXÍVEL – COPA
	un 
	             1,00 
	         25,60 
	            21,26 
	                46,86 
	                       58,58 
	0,00%

	22.2.24
	SIFÃO PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1680C, DECA OU EQUIVALENTE
	un 
	             1,00 
	         13,70 
	         152,15 
	              165,85 
	                     207,32 
	0,00%

	22.2.25
	TORNEIRA DECAMATIC REF.1170C PARA LAVATÓRIO DA DECA
	un 
	          11,00 
	         33,52 
	         316,52 
	           3.850,37 
	                  4.812,96 
	0,04%

	22.2.26
	BARRA FIXA DIÂMETRO 1  3/4" COMP.=40CM (EIXI A EIXO) CROMADA DA PHDSYSTEMS OU EQUIVALENTE
	un 
	             3,00 
	         33,14 
	         215,68 
	              746,49 
	                     933,11 
	0,01%

	22.2.27
	BARRA FIXA DIÂMETRO 1  3/4" COMP.=80CM (EIXI A EIXO) CROMADA DA PHDSYSTEMS OU EQUIVALENTE
	un 
	             2,00 
	         23,31 
	         197,02 
	              440,65 
	                     550,82 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.3
	ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	
	

	22.3.1
	ASSENTO SANITARIO, LINHA VOGUE PLUS, CÓD.: AP50, REF.: DECA
	un
	          14,00 
	            0,28 
	            31,73 
	              448,12 
	                     560,15 
	0,00%

	22.3.2
	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, CÓD.: 30175768, REF.; LALEKLA
	un
	          18,00 
	            3,64 
	            58,06 
	           1.110,53 
	                  1.388,16 
	0,01%

	22.3.3
	SABONETEIRA SPRAY, CÓD.:30152702, REF.:LALEKLA 
	un
	          11,00 
	            3,64 
	            39,30 
	              472,26 
	                     590,32 
	0,00%

	22.3.4
	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, CÓD.: 30180225, L=25CM, P=8.5CM, A=35CM, REF: LALEKLA
	un
	          11,00 
	            3,64 
	            58,06 
	              678,66 
	                     848,32 
	0,01%

	22.3.5
	ESPELHO  CRISTAL PRATA E= 5 MM, DIM: 550X 900 MM
	un
	             5,00 
	         30,55 
	         787,49 
	           4.090,19 
	                  5.112,74 
	0,04%

	22.3.6
	ESPELHO  CRISTAL PRATA E= 5 MM, DIM:950X 400 MM COLADO SOBRE MOLDURA DE MDF
	un
	             3,00 
	         19,85 
	         118,60 
	              415,37 
	                     519,21 
	0,00%

	22.3.7
	CABIDE CROMADO, CÓD.: 2060 C40 CR,  LINHA TARGA, REF.: DECA
	un
	          28,00 
	            1,82 
	            59,72 
	           1.722,95 
	                  2.153,68 
	0,02%

	22.3.8
	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL COR GELO BRANCO REF.: AP 52,  LINHA CONFORTO, REF.: DECA
	un
	             4,00 
	            0,28 
	         575,80 
	           2.304,30 
	                  2.880,37 
	0,02%

	22.3.9
	DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	un
	             4,00 
	            7,24 
	         692,63 
	           2.799,49 
	                  3.499,36 
	0,03%

	22.3.10
	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA EMBUTIDA NA ALVENARIA (MONTANA 9000C)  
	un
	             1,00 
	         64,23 
	         166,39 
	              230,62 
	                     288,27 
	0,00%

	22.3.11
	ESPELHO CRISTAL PRATA,  E=5mm, DIM. 900x1000mm
	un 
	             7,00 
	         58,60 
	         265,39 
	           2.267,87 
	                  2.834,84 
	0,02%

	22.3.12
	ESPELHO CRISTAL PRATA,  E=5mm, DIM. 900X400mm COLADA SOBRE MOLDURA
	un 
	             3,00 
	         58,60 
	         357,09 
	           1.247,07 
	                  1.558,84 
	0,01%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	             105.753,91 
	0,86%

	23
	PAISAGISMO
	
	
	
	
	
	
	

	23.1
	DRACENA TRICOLOR
	un
	          11,00 
	            2,74 
	            72,02 
	              822,39 
	                  1.027,98 
	0,01%

	23.2
	ONZE HORAS
	m²
	          87,00 
	            2,74 
	            21,99 
	           2.152,11 
	                  2.690,14 
	0,02%

	23.3
	ROSA DE PEDRA
	un
	        273,00 
	            2,74 
	            33,18 
	           9.806,28 
	               12.257,84 
	0,10%

	23.4
	VIME PIRAMIDALIS
	un
	          13,00 
	            2,74 
	         222,29 
	           2.925,44 
	                  3.656,81 
	0,03%

	23.5
	GRAMA BATATAIS
	m²
	        421,71 
	            9,74 
	              7,09 
	           7.098,27 
	                  8.872,84 
	0,07%

	23.6
	SEIXO ROLADO BRANCO - CAMADA DE 3cm
	m²
	          55,00 
	            2,66 
	            24,17 
	           1.475,69 
	                  1.844,61 
	0,01%

	23.7
	PREPARO DO SOLO 
	m²
	        423,89 
	         10,50 
	              1,36 
	           5.029,57 
	                  6.286,96 
	0,05%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	               36.637,19 
	0,29%

	24
	SINALIZAÇÃO 
	
	
	
	
	
	
	

	24.1
	PISO TATIL BORRACHA DIRECIONAL OU ALERTA 25X25
	m²
	          10,50 
	         14,33 
	         273,66 
	           3.023,96 
	                  3.779,95 
	0,03%

	24.2
	PISO TÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO DIM. 25X25CM, EXTERNO
	m²
	             0,20 
	         12,22 
	         131,75 
	                28,79 
	                       35,99 
	0,00%

	24.3
	TOTEM 2,00X2,00M (H=6M) 
	un
	             1,00 
	       204,11 
	    14.604,60 
	        14.808,71 
	               18.510,89 
	0,15%

	24.4
	LUMINOSO COM LOGOTIPO DA CAIXA DIM: 0,70X2,50M (CENTRALIZAR NA PAREDE E FIXAR COM CAIXILHO)
	un
	             2,00 
	       349,11 
	      5.110,78 
	        10.919,78 
	               13.649,72 
	0,11%

	24.5
	ADESIVOS PORTA GIRATÓRIA
	un
	          22,00 
	            8,73 
	            19,33 
	              617,42 
	                     771,77 
	0,01%

	24.6
	PLACAS ( SINALIZAÇÃO DE MOBILIARIO)
	un
	          20,00 
	            3,54 
	            12,89 
	              328,53 
	                     410,66 
	0,00%

	24.7
	PLACAS INFORMATIVAS / AUXILIARES
	un
	             3,00 
	            3,54 
	            12,89 
	                49,28 
	                       61,60 
	0,00%

	24.8
	TESTEIRA DE CARENAGEM (DIVERSOS)
	un
	             7,00 
	            5,24 
	         274,15 
	           1.955,76 
	                  2.444,69 
	0,02%

	24.9
	 RÉGUA IMANTADA ( DIVERSOS)
	un
	          22,00 
	            5,24 
	            58,09 
	           1.393,38 
	                  1.741,73 
	0,01%

	24.10
	ADESIVO SINALIZADOR DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL PARA PLACA AÉREA
	un
	             2,00 
	            8,73 
	            19,33 
	                56,13 
	                       70,16 
	0,00%

	24.11
	ADESIVO SINALIZADOR DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL PARA GUICHÊ E BALCÃO
	un
	             1,00 
	            8,73 
	            19,33 
	                28,06 
	                       35,08 
	0,00%

	24.12
	CAPA PARA LONGARINAS DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL
	un
	             6,00 
	         10,14 
	         200,22 
	           1.262,17 
	                  1.577,71 
	0,01%

	24.13
	TOTEM DIRETÓRIO
	un
	             1,00 
	         11,35 
	      1.124,33 
	           1.135,67 
	                  1.419,59 
	0,01%

	24.14
	DISPENSADOR DE SENHAS "ESTAÇÕES"
	un
	             1,00 
	         52,62 
	      2.023,15 
	           2.075,77 
	                  2.594,71 
	0,02%

	24.15
	SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO AÉREA FIXADO NO TETO
	un
	             5,00 
	         22,68 
	         105,99 
	              643,34 
	                     804,17 
	0,01%

	24.16
	ADESIVO DE SEGURANÇA GUICHÊ CAEX
	un
	             1,00 
	            8,73 
	            19,33 
	                28,06 
	                       35,08 
	0,00%

	24.17
	PORTA AVISO COM VENTOSA COM 1 BOLSA A4 DE ACRÍLICO
	un
	             1,00 
	            8,73 
	            96,64 
	              105,38 
	                     131,72 
	0,00%

	24.18
	PORTA CHEQUES DE AUTOATENDIMENTO
	un
	             1,00 
	            8,73 
	            96,64 
	              105,38 
	                     131,72 
	0,00%

	24.19
	PORTA FOLDER MÓDULO MERCHANDISING
	un
	             2,00 
	            8,73 
	            96,64 
	              210,75 
	                     263,44 
	0,00%

	24.20
	PORTA FOLDER DE MESA - COM 2 BOLSAS DE ACRÍLICO
	un
	             3,00 
	            8,73 
	            96,64 
	              316,13 
	                     395,16 
	0,00%

	24.21
	VARAL DE PAREDE -2500MM
	un
	             1,00 
	         15,47 
	            58,63 
	                74,10 
	                       92,62 
	0,00%

	24.22
	VARAL DE TETO - 2500MM
	un
	             2,00 
	         15,47 
	            68,01 
	              166,96 
	                     208,70 
	0,00%

	24.23
	TRIO PORTA CARTAZ COMPONÍVEL 
	un
	             3,00 
	         22,68 
	         228,74 
	              754,23 
	                     942,79 
	0,01%

	24.24
	PORTA CARTAZ INFORMATIVO
	un
	             2,00 
	            8,73 
	            96,64 
	              210,75 
	                     263,44 
	0,00%

	24.25
	PLACA DE EMERGÊNCIA ( DIVERSOS)
	un
	          17,00 
	            3,54 
	            12,89 
	              279,25 
	                     349,06 
	0,00%

	24.26
	PLACA DE ADVERTÊNCIA ( DIVERSOS)
	un
	          13,00 
	            3,54 
	            12,89 
	              213,54 
	                     266,93 
	0,00%

	24.27
	ADESIVOS DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO ( DIVERSOS)
	un
	             6,00 
	            8,73 
	            19,33 
	              168,39 
	                     210,48 
	0,00%

	24.28
	PLACAS DE DEPENDÊNCIA 
	un
	          14,00 
	            3,54 
	            12,89 
	              229,97 
	                     287,46 
	0,00%

	24.29
	MEIA PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (ATENDIMENTO EXPRESSO) COM PASTILHA COLORIDA - MÓDULO 1250MM
	un
	             1,00 
	            8,42 
	            60,11 
	                68,53 
	                       85,66 
	0,00%

	24.30
	MEIA PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (FGTS) COM PASTILHA COLORIDA - MÓDULO 1250MM
	un
	             1,00 
	            8,42 
	            60,11 
	                68,53 
	                       85,66 
	0,00%

	24.31
	PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (CAIXAS) COM PASTILHA COLORIDA - MÓDULO 2570MM
	un
	             1,00 
	            8,42 
	            74,91 
	                83,33 
	                     104,17 
	0,00%

	24.32
	MEIA PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (CAIXAS) SEM PASTILHA COLORIDA - MÓDULO 1250MM
	un
	             1,00 
	            8,42 
	            60,11 
	                68,53 
	                       85,66 
	0,00%

	24.33
	PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (PARA VOCÊ) COM SUBRÉGUAS - MÓDULO 2570MM
	un
	             1,00 
	            8,42 
	            74,91 
	                83,33 
	                     104,17 
	0,00%

	24.34
	PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (EMPRESAS) COM PASTILHA COLORIDA - MÓDULO 2570MM
	un
	             1,00 
	            8,42 
	            74,91 
	                83,33 
	                     104,17 
	0,00%

	24.35
	ADESIVO COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO-CONFORME MANUAL DE SINALIZAÇÃO INTERNA VIGENTE
	un
	             2,00 
	            3,70 
	            35,43 
	                78,27 
	                       97,84 
	0,00%

	24.36
	FAIXA AUTO ADESIVA DE VINIL NA COR AZUL - FILA ÚNICA
	m
	             6,00 
	            7,48 
	            20,16 
	              165,85 
	                     207,32 
	0,00%

	24.37
	PLACA DE INAUGURAÇÃO
	un
	             1,00 
	            8,05 
	         966,48 
	              974,53 
	                  1.218,16 
	0,01%

	24.38
	SINALIZAÇÃO DE ACESSO AO AUTOATENDIMENTO E BOTOEIRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE APLICAR NO BOTOEIRA DO SUBPÓRTICO DE ENTRADA DO AUTOATTENDIMENTO. 
	un
	             1,00 
	            3,70 
	         121,61 
	              125,31 
	                     156,63 
	0,00%

	24.39
	SINALIZAÇÃO DE ACESSO PRINCIPAL EM ALTO RELEVO E BRAILLE FIXAR EM PÓRTICO POR MEIO DE BUCHAS E PARAFUSOS. QUANDO NA ESQUADRIA POR MEIO DE FITA DUPLA FACE E PLACA COM FUNDO AZUL
	un
	          11,00 
	            3,70 
	         121,61 
	           1.378,38 
	                  1.722,98 
	0,01%

	24.40
	PLACAS DE DEPENDÊNCIA EM ALTO RELEVO E BRAILLE 01 LINHA APLICAÇÃO: PAREDES ADJACENTES ÀS PORTAS, COM ALTURA ENTRE 0,90 E 1,10M DO PISO. 
	un
	             4,00 
	            3,54 
	            77,31 
	              323,40 
	                     404,25 
	0,00%

	24.41
	PICTOGRAMA DE PISO 
	un
	             3,00 
	         34,02 
	         201,35 
	              706,12 
	                     882,65 
	0,01%

	24.42
	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO -  INSTALADO 1,00M ANTES DAS EXTREMIDADES. 
	un
	             4,00 
	            3,70 
	            61,21 
	              259,64 
	                     324,55 
	0,00%

	24.43
	PLANO TÁTIL - EM ALTO RELEVO E BRAILLE. 
	un
	             1,00 
	         74,44 
	      3.497,02 
	           3.571,46 
	                  4.464,33 
	0,04%

	24.44
	FITA DE SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS - 
	m
	             6,20 
	            3,70 
	            13,70 
	              107,88 
	                     134,85 
	0,00%

	24.45
	ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
	un
	             1,00 
	            8,73 
	            19,33 
	                28,06 
	                       35,08 
	0,00%

	24.46
	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DO AUTOATENDIMENTO EM ALTO RELEVO E BRAILLE
	un
	             1,00 
	            3,54 
	            77,31 
	                80,85 
	                     101,06 
	0,00%

	24.47
	ADESIVO FAIXA DE SEGURANÇA PARA VIDROS LISA (AZUL)
	m
	          41,00 
	            8,73 
	            19,33 
	           1.150,64 
	                  1.438,30 
	0,01%

	24.48
	PAINEIS MODULADO  0,70X0,70
	un
	          65,00 
	         34,09 
	         154,57 
	        12.262,86 
	               15.328,57 
	0,12%

	24.49
	SINALIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO
	un
	          22,00 
	            0,93 
	            27,59 
	              627,41 
	                     784,27 
	0,01%

	24.50
	PLACAS DE ACESSO OU  DEPENDÊNCIA EM ALTO RELEVO E BRAILLE 02 OU 1 LINHAS
	un
	          19,00 
	            0,93 
	            27,59 
	              541,86 
	                     677,32 
	0,01%

	24.51
	PORTA FOLDER DE MESA - COM 1 BOLSAS DE ACRÍLICO
	un
	             3,00 
	            8,80 
	            97,39 
	              318,56 
	                     398,20 
	0,00%

	24.52
	PORTA AVISO EM VARAIS DE PAREDE OU TETO COM 08 BOLSAS A4 DE ACRÍLICO
	un
	             1,00 
	         15,58 
	            68,53 
	                84,11 
	                     105,14 
	0,00%

	24.53
	CONJUNTO TOTEM MERCHANDISING+ELEMENTO ACOPLÁVEL PARA 06 BOLSAS DE AVISOS A4
	un
	             1,00 
	         11,43 
	      1.132,96 
	           1.144,39 
	                  1.430,49 
	0,01%

	24.54
	ELEMENTO ACOPLÁVEL PARA 06 BOLSAS DE AVISOS A4
	un
	             1,00 
	         11,43 
	         202,89 
	              214,32 
	                     267,90 
	0,00%

	24.55
	TRIO PORTA CARTAZ COMPONÍVEL 
	un
	             3,00 
	         22,85 
	         230,49 
	              760,03 
	                     950,03 
	0,01%

	24.56
	ADESIVO PASSA OBJETOS (SERIGRAFIA FRENTE ADPO E SERIGRAFIA VERSO ADRO)
	un
	             2,00 
	            3,73 
	            35,71 
	                78,89 
	                       98,61 
	0,00%

	24.57
	PLACA NUMÉRICA DE MESA (Para Você)
	un
	             1,00 
	            8,49 
	            75,48 
	                83,97 
	                     104,96 
	0,00%

	24.58
	PLACA NUMÉRICA DE MESA (Empresas) – PLNME
	un
	             1,00 
	            8,49 
	            75,48 
	                83,97 
	                     104,96 
	0,00%

	24.59
	PLACA NUMÉRICA DE MESA (Empresas) – PLME
	un
	             1,00 
	            8,49 
	            75,48 
	                83,97 
	                     104,96 
	0,00%

	24.60
	PLACA DE FECHAMENTO DE VÍDEO – PLFV
	un
	             9,00 
	            6,05 
	         131,52 
	           1.238,21 
	                  1.547,76 
	0,01%

	24.61
	PLACA NUMÉRICA AZUL – FECHAMENTO DE VÍDEO
	un
	             4,00 
	            6,05 
	            46,28 
	              209,32 
	                     261,65 
	0,00%

	24.62
	PLACA DE MESA (Gerência Geral)
	un
	             1,00 
	            3,83 
	            75,48 
	                79,31 
	                       99,13 
	0,00%

	24.63
	PLACA NUMÉRICA CALANDRADA DE GUICHÊ/BALCÃO
	un
	             8,00 
	            6,05 
	         118,96 
	           1.000,12 
	                  1.250,15 
	0,01%

	24.64
	ADESIVO DE CÂMBIO GUICHÊ CAEX
	un
	             4,00 
	            3,73 
	            35,71 
	              157,77 
	                     197,21 
	0,00%

	24.65
	SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO AÉREA FIXADO JUNTO AO PISO DE GUICHÊ/BALCÃO
	un
	             1,00 
	         22,85 
	         106,80 
	              129,66 
	                     162,07 
	0,00%

	24.66
	ADESIVO SINALIZADOR DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL 
	un
	             6,00 
	            3,73 
	            35,71 
	              236,66 
	                     295,82 
	0,00%

	24.67
	PLACA DE SINALIZAÇÃO AÉREA - PASIS / MPASIS / PASICR
	un
	          13,00 
	            8,49 
	            75,48 
	           1.091,56 
	                  1.364,44 
	0,01%

	24.68
	MEIA PLACA  DE SINALIZAÇÃO AÉREA - PASIS / MPASIS / PASICR
	un
	             4,00 
	            8,49 
	            60,56 
	              276,20 
	                     345,25 
	0,00%

	24.69
	PLACAS DE SINALIZAÇÃO ACESSIBILIDADE  EM ALTO RELEVO E BRAILLE
	un
	          42,00 
	            1,85 
	            25,97 
	           1.168,48 
	                  1.460,60 
	0,01%

	24.70
	SINALIZAÇÃO COM BRAILLE - BATENTE PARA ELEVADOR
	un
	             3,00 
	            3,73 
	            73,04 
	              230,33 
	                     287,91 
	0,00%

	24.71
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - IDOSO
	un
	             1,00 
	         77,46 
	         347,55 
	              425,01 
	                     531,26 
	0,00%

	24.72
	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - PNE
	un
	             1,00 
	         77,46 
	         347,55 
	              425,01 
	                     531,26 
	0,00%

	24.73
	PUXADOR PADRÃO - O PAR
	un
	             3,00 
	            3,73 
	         203,38 
	              621,34 
	                     776,68 
	0,01%

	24.74
	LUMINOSO COM LOGOTIPO DA CAIXA, DIM=0,70x2,84m – LETREIRO FX90
	un
	             1,00 
	       351,79 
	      5.150,03 
	           5.501,81 
	                  6.877,27 
	0,05%

	24.75
	PORTICO DE ENTRADA  -inclusive mão de obra
	un
	             2,00 
	                -   
	    25.321,22 
	        50.642,44 
	               63.303,05 
	0,50%

	24.76
	BANDEIRA BX3 (1,50X1,50)M
	un
	             1,00 
	       484,76 
	      9.605,02 
	        10.089,78 
	               12.612,22 
	0,10%

	24.77
	PAINEL MODULAR (1,89X0,94)M – FX 90, CONFORME PROJETO
	un
	             1,00 
	       203,40 
	      1.103,26 
	           1.306,66 
	                  1.633,32 
	0,01%

	24.78
	PAINEL COMPLEMENTAR (0,27X0,94)M 
	un
	             1,00 
	         28,73 
	         158,26 
	              186,99 
	                     233,73 
	0,00%

	24.79
	PAINEL COMPLEMENTAR (0,29X0,94)M 
	un
	             1,00 
	         31,02 
	         168,29 
	              199,31 
	                     249,13 
	0,00%

	24.80
	PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA
	un
	          65,00 
	            0,93 
	            12,99 
	              904,18 
	                  1.130,22 
	0,01%

	24.81
	ADESIVO DE SINALIZAÇÃO INTERNA
	un
	          26,00 
	            8,80 
	            19,48 
	              735,16 
	                     918,95 
	0,01%

	24.82
	PLACA DE SINALIZAÇÃOVERTICAL  AÉREA  - ESTACIONAMENTO
	un
	             2,00 
	         63,24 
	         240,89 
	              608,26 
	                     760,33 
	0,01%

	25
	DIVERSOS
	
	
	
	
	
	
	

	25.1
	PASSA OBJETOS
	un
	             5,00 
	         35,16 
	         446,90 
	           2.410,30 
	                  3.012,88 
	0,02%

	25.3
	MÓDULO PORTA, COM FERRAGENS – Inclusive mão-de-obra
	un
	             2,00 
	                -   
	      2.434,73 
	           4.869,47 
	                  6.086,83 
	0,05%

	25.5
	TAPUME DE MADEIRA
	m²
	        100,00 
	         38,47 
	            30,50 
	           6.896,79 
	                  8.620,98 
	0,07%

	25.7
	CARENAGEM MÓDULO MERCHANDISING - inclusive mão de obra
	un
	             1,00 
	                -   
	      6.330,31 
	           6.330,31 
	                  7.912,88 
	0,06%

	25.8
	FECHAMENTO EM AÇO CARBONO - PARA FECHAMENTO DA AREA DE AUTOATENDIMENTO - INCLUSIVE PORTA EM AÇO, FECHADURAS E DOBRADIÇAS
	m²
	          15,50 
	         15,24 
	            66,84 
	           1.272,29 
	                  1.590,36 
	0,01%

	26
	LIMPEZA GERAL
	
	
	
	
	
	
	

	26.1
	LIMPEZA DO TERRENO
	m²
	     2.007,00 
	            2,29 
	                   -   
	           4.593,32 
	                  5.741,65 
	0,05%

	27
	TRANSPORTE VERTICAL        
	
	
	
	
	
	
	

	27.1
	QUADRO DE COMANDO COM INVERSOR DE FREQUENCIA
	cj
	             1,00 
	    2.434,73 
	    20.094,66 
	        22.529,39 
	               28.161,74 
	0,22%

	27.2
	SELETOR ELETRÔNICO DO PASSADIÇO
	cj
	             1,00 
	       551,87 
	      3.230,08 
	           3.781,95 
	                  4.727,44 
	0,04%

	27.3
	FIAÇÃO, CABO DE MANOBRA E LIMITES
	cj
	             1,00 
	    2.028,94 
	      4.025,42 
	           6.054,37 
	                  7.567,96 
	0,06%

	27.4
	PESADOR DE CARGA ELETRÔNICO
	cj
	             1,00 
	    1.087,51 
	      3.230,08 
	           4.317,59 
	                  5.396,99 
	0,04%

	27.5
	MÁQUINA DE TRAÇÃO 600 KG. CE, 1,00 M/S
	cj
	             1,00 
	    2.791,83 
	    23.665,60 
	        26.457,43 
	               33.071,79 
	0,26%

	27.1
	CABINA PARA 8 PASSAGEIROS, PNE 
	
	
	
	
	
	
	

	27.1.1
	PAINEIS EM AÇO INOX
	cj
	             1,00 
	    2.386,04 
	      5.534,96 
	           7.921,00 
	                  9.901,25 
	0,08%

	27.1.2
	PORTA DE CABINA COM OPERADOR VVVF
	cj
	             1,00 
	       568,10 
	      5.080,48 
	           5.648,58 
	                  7.060,72 
	0,06%

	27.1.3
	INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO COMERCIAL
	cj
	             1,00 
	       584,34 
	      1.363,45 
	           1.947,79 
	                  2.434,73 
	0,02%

	27.1.4
	INSTALAÇÃO DE SUBTETO EM INOX
	cj
	             1,00 
	       568,10 
	      1.834,17 
	           2.402,27 
	                  3.002,84 
	0,02%

	27.1.5
	PAINEL DE OPERAÇÃO DE CABINA
	cj
	             1,00 
	       908,97 
	      2.012,71 
	           2.921,68 
	                  3.652,10 
	0,03%

	27.1.6
	BARREIRA DE PROTEÇÃO ELETRÔNICA
	cj
	             1,00 
	       381,44 
	         892,74 
	           1.274,18 
	                  1.592,72 
	0,01%

	27.1.7
	SISTEMADE VOZ DIGITALIZADA
	cj
	             1,00 
	       584,34 
	      2.012,71 
	           2.597,05 
	                  3.246,31 
	0,03%

	27.1.8
	PORTAS DE PAVIMENTO INOX
	cj
	             3,00 
	       568,10 
	      3.295,00 
	        11.589,33 
	               14.486,66 
	0,11%

	27.1.9
	BOTOEIRAS DE PAVIMENTO
	cj
	             3,00 
	       146,08 
	         235,36 
	           1.144,32 
	                  1.430,41 
	0,01%

	27.1.10
	SINALIZAÇÃO DE POS. E MOV. DIGITAL
	cj
	             3,00 
	       146,08 
	         480,45 
	           1.879,61 
	                  2.349,52 
	0,02%

	27.1.11
	INTERCOMUNICADORDO TIPO VIVA VOZ
	cj
	             1,00 
	    1.233,60 
	      2.337,34 
	           3.570,94 
	                  4.463,68 
	0,04%

	27.2
	COMPONENTES DE SEGURANÇA
	
	
	
	
	
	
	

	27.2.1
	GUARDA CORPO NO TOPO DO CARRO
	cj
	             1,00 
	       219,13 
	         568,10 
	              787,23 
	                     984,04 
	0,01%

	27.2.2
	PROTEÇÃO DAS POLIAS DE TRAÇÃO E SUSPENSÃO
	cj
	             3,00 
	       194,78 
	         535,64 
	           2.191,26 
	                  2.739,07 
	0,02%

	27.2.3
	COMANDO DE INSPEÇÃO
	cj
	             1,00 
	       389,56 
	         503,18 
	              892,74 
	                  1.115,92 
	0,01%

	27.2.4
	ESCADA NO FUNDO DO POÇO
	cj
	             1,00 
	       137,97 
	         301,91 
	              439,88 
	                     549,84 
	0,00%

	27.2.5
	ILUMUNAÇÃO DO PASSADIÇO
	cj
	             1,00 
	       243,47 
	         227,24 
	              470,71 
	                     588,39 
	0,00%

	27.2.6
	CHAVE DE EMERGÊNCIA PAP
	cj
	             1,00 
	       243,47 
	         633,03 
	              876,50 
	                  1.095,63 
	0,01%

	27.2.7
	FONTE DE EMERGÊNCIA DO TIPO "NO BREAK"
	cj
	             1,00 
	       243,47 
	         633,03 
	              876,50 
	                  1.095,63 
	0,01%

	27.2.8
	PINTURA DA ÁREA DE ESCAPE
	cj
	             1,00 
	       162,32 
	            81,16 
	              243,47 
	                     304,34 
	0,00%

	27.2.9
	ARMAÇÃO DO CARRO E CONTRA PESO
	cj
	             2,00 
	       340,86 
	         430,14 
	           1.542,00 
	                  1.927,50 
	0,02%

	27.2.10
	GUIAS DO CARRO
	cj
	             7,00 
	       162,32 
	         430,14 
	           4.147,16 
	                  5.183,95 
	0,04%

	27.2.11
	GUIAS DO CONTRA PESO
	cj
	          11,00 
	         97,39 
	         137,97 
	           2.588,93 
	                  3.236,17 
	0,03%

	27.2.12
	FREIO DE SEGURANÇA
	cj
	             1,00 
	       568,10 
	         292,17 
	              860,27 
	                  1.075,34 
	0,01%

	27.2.13
	CABOS DE TRAÇÃO E TIRANTES
	cj
	             1,00 
	       519,41 
	      2.808,06 
	           3.327,47 
	                  4.159,34 
	0,03%

	27.2.14
	LIMITADOR DE VELOCIDADE COM CABO
	cj
	             1,00 
	       688,22 
	      1.882,86 
	           2.571,08 
	                  3.213,85 
	0,03%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	             373.210,75 
	2,94%

	28
	DIVERSOS
	
	
	
	
	
	
	

	28.1
	BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA, 2,5CM DE ESPESSURA, 55CM DE LARGURA , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	m
	          19,75 
	         72,64 
	         207,52 
	           5.533,09 
	                  6.916,37 
	0,05%

	28.2
	ALÇAPÃO EM FERRO 0,8MX0,8M, INCLUSO FERRAGENS
	un
	             3,00 
	         60,59 
	      1.390,43 
	           4.353,06 
	                  5.441,32 
	0,04%

	28.3
	BEBEDOURO DE PRESSÃO ACESSÍVEL MOD. PASILLO SPECIALE, REF.:LIDER OU EQUIVALENTE
	un
	             4,00 
	         41,16 
	      1.949,05 
	           7.960,86 
	                  9.951,08 
	0,08%

	28.4
	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
	m
	        601,00 
	            6,41 
	            25,42 
	        19.129,87 
	               23.912,34 
	0,19%

	28.5
	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NATURAL COMPOSTO POR LENTES DUPLAS PRISMÁTICAS PARA CAPTAÇÃO E DIFUSÃO, COM DUTO, CÓD.: 2X2 CD, REF.: CONFORTLUX OU EQUIVALENTE.
	un
	             9,00 
	       402,70 
	      3.658,95 
	        36.554,88 
	               45.693,60 
	0,36%

	28.6
	ALUGUEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES TUBULARES PARA SERVIÇOS EM FACHADAS
	m²
	     1.590,88 
	            2,89 
	              4,76 
	        12.162,37 
	               15.202,97 
	0,12%

	28.7
	PERSIANA HORIZONTAL COM LÂMINAS DE 2,5cm DE LARGURA, COR PRATA (ALUMINIO), DA LUXAFLEX
	m²
	        168,50 
	         14,04 
	         101,45 
	        19.459,64 
	               24.324,55 
	0,19%

	28.8
	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONTROLE (CORPO DE PROVAS, MOLDAGEM E RUPTURA)
	un
	        205,00 
	            4,64 
	              8,05 
	           2.602,08 
	                  3.252,60 
	0,03%

	28.10
	ABERTURA DA LAJE PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	m²
	             0,45 
	       151,78 
	                   -   
	                68,30 
	                       85,38 
	0,00%

	28.11
	GRELHA METÁLICA CONFORME PADRÃO EXISTENTE PARA VENTILAÇÃO DO SUBSOLO. DIM.3,20X0,6M
	m
	             1,92 
	         34,25 
	         145,71 
	              345,52 
	                     431,90 
	0,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	           135.212,110 
	1,07%

	29
	LIMPEZA GERAL
	
	
	
	
	
	
	

	29.1
	VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO DURANTE A OBRA
	m³
	     2.366,00 
	            4,54 
	              0,81 
	        12.673,27 
	               15.841,59 
	0,12%

	29.2
	REMOÇÃO DE ENTULHO
	m³
	        318,00 
	         68,61 
	            45,95 
	        36.430,81 
	               45.538,51 
	0,36%

	29.3
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	m²
	     2.366,00 
	                -   
	              3,57 
	           8.448,85 
	               10.561,06 
	0,08%

	
	
	
	
	                -   
	                   -   
	
	
	

	Total do Item com BDI====>
	
	
	
	
	
	               71.941,16 
	0,57%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total Geral com BDI====>
	
	
	
	
	
	          8.994.794,27 
	100,00%

	
	
	.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	  BDI APLICADO:  
	
	25,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO IV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

PROCESSO Nº.      
PREGÃO Nº.      
VALIDADE: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada e constituída nos termos do Decreto-Lei n.º 759, de 12.08.69, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 66.303/1970 e pelo Decreto n.º 1259/1973, regendo-se presentemente pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº. 7.973, de 28/03/2013, vinculada ao Ministério da Fazenda, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.360.305/2669-96, com sede na      , neste ato representada pelo       daqui por diante designada simplesmente CAIXA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO nº 172-7066/2014, do processo 7066.01.4102.0/2014, RESOLVE registrar o preço da(s) empresa(s)      , nas quantidades estimadas anuais, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17/07/2002 Decreto nº. 8.250, de 23 de maio de 2014; 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e 5.450 de 31 de maio de 2005 e IN MPOG nº 02, de 11/10/2010, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços, para execução de serviços comuns de engenharia necessários à implantação de agências bancárias do tipo “Steel Frame” nas Unidades vinculadas à SR Brasília Sul, SR Brasília Norte e em cidades com distância média de 400 km de Brasília, além de reparo nas unidades já existentes deste modelo construtivo.

Parágrafo Único - Este instrumento não obriga a CAIXA a firmar contratações na quantidade estimada, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objetos, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada à detentora do registro, primeira colocada, a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial da União, incluídas nesse prazo eventuais prorrogações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO GERENCIAMENTO DA PRESENTE ATA
A gestão deste instrumento caberá à GILOG/BR 02 – Instalação, no seu aspecto operacional e à GILOG/BR – Gestão Formal, nas questões legais.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS
Os preços unitários registrados e os quantitativos estimados para cada um dos itens estão elencados na presente ata, conforme segue:

[Adequar conforme a necessidade de cada objeto]

FORNECEDOR
1º CLASSIFICADO:       CNPJ      
Parágrafo único - O(s) fornecedor(es) que compõe(m) o cadastro reserva está(ão) relacionado(s) no Anexo I desta Ata. [excluir este parágrafo se não houver cadastro de reserva]
CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com a solicitação da CAIXA, no prazo de 90 (noventa) dias corridos, para cada nova unidade, e 15 (quinze) dias corridos para reparos em unidades já em funcionamento, contados da formalização do pedido pela CAIXA, na(s) Unidade(s) indicada(s) no Contrato ou na OFS - Ordem de Fornecimento ou Serviço.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

As empresas detentoras do preço registrado poderão ser convidadas a firmar contratações para prestação de serviços, na ordem de sua classificação, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.

Parágrafo Primeiro –
As contratações de que trata este instrumento serão efetuadas por meio de Contrato ou OFS emitidos pela CAIXA, contendo as informações pertinentes, tais como o nº. da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, os prazos e endereços para entrega/execução.

Parágrafo Segundo – O Contrato (Anexo VI) é obrigatório nos casos em que o valor da contratação for superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ou a vigência ultrapassar a 12 meses, podendo, abaixo deste valor e vigência, ser substituído por OFS.
Parágrafo Terceiro – 
O Contrato/OFS será encaminhado ao fornecedor que deverá assiná-lo e devolvê-lo à CAIXA no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do seu recebimento.

Parágrafo Quarto - Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar o Contrato/OFS, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis, a CAIXA poderá convocar os demais fornecedores registrados, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

Parágrafo Quinto – A CAIXA fará o controle permanente da variação dos preços do mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a solicitação do fornecimento.

Parágrafo Sexto – Durante a vigência da Ata a CAIXA se reserva o direito de fazer avaliações do material fornecido, de modo a comprovar o atendimento às especificações técnicas estabelecidas no Edital e atribuídas pelo FORNECEDOR.
Parágrafo Sétimo - Caso seja detectado que a execução do serviço não atende às especificações técnicas do objeto licitado, poderá a CAIXA rejeitá-los, integralmente ou em parte, obrigando-se o FORNECEDOR a providenciar a adequação dos serviços não aceitos no prazo de 15 (quinze) dias corridos.
Parágrafo Oitavo - O aceite/aprovação dos bens ou serviços pela CAIXA, não exclui a responsabilidade civil do FORNECEDOR por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital ou atribuídas pelo FORNECEDOR registrado verificados posteriormente, garantindo-se à CAIXA as faculdades previstas no art. 18 da Lei n( 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
São obrigações do FORNECEDOR, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:

I. executar, perfeita e integralmente, os serviços contratados, nos horários estabelecidos pela CAIXA e nos prazos ajustados, por meio de pessoas idôneas/tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar a CAIXA, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos causados às suas instalações, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade estender-se-á aos danos causados a terceiros durante a prestação dos serviços;

II. recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos de seus empregados, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle de freqüência, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.;

III. manter preposto para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens aos prestadores de serviços e resolver quaisquer questões pertinentes à execução contratual, para correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e solicitações da CAIXA, bem como para que a CAIXA se reporte no caso de encaminhamento de medidas necessárias ao cumprimento da legislação pertinente à segurança e saúde no trabalho, o qual deverá ser formalmente indicado pela contratada, no ato da assinatura do Contrato/OFS;

IV. dar sempre como conferidos e perfeitos os serviços prestados, cumprindo, rigorosamente, os prazos estabelecidos pela CAIXA e responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham causar à CAIXA ou a terceiros, de modo direto ou indireto, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem quaisquer ônus para a CAIXA;

V. pagar com pontualidade aos seus empregados o salário e benefícios indicados na sua proposta e apresentar à CAIXA, juntamente com a fatura mensal, os comprovantes/guias de recolhimento dos impostos, contribuições e taxas incidentes sobre esses serviços, quando devidos, referentes ao mês de competência da nota fiscal/fatura;
VI. assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com o Contrato/OFS, ficando ainda, para todos os efeitos legais, consignada, pela contratada, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados/prepostos e a CAIXA;

VII. respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, inclusive quanto à necessidade de constituição de CIPA, se for o caso, nos termos da “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego”;

VIII. atender às solicitações da CAIXA para realização de serviços extraordinários e se necessário prorrogação do turno contratado, cabendo à contratada a adoção das providências pertinentes junto à Delegacia Regional do Trabalho competente;

IX. assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, móveis e utensílios, que porventura sejam colocados à disposição para a prestação dos serviços, garantindo-lhes a integridade e ressarcindo a CAIXA das despesas com manutenção corretiva decorrente de má utilização, ou restituindo o bem ou o seu correspondente valor, no caso de perda;

X. fornecer à CAIXA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sempre que solicitado, planilha detalhada dos insumos que compõem o preço contratado;

XI. informar à CAIXA, para efeito de controle de acesso às suas dependências, os nomes, os respectivos números da carteira de identidade e CPF dos empregados alocados na prestação dos serviços, inclusive daqueles designados pela contratada para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado no Contrato/OFS;
XII. manter seus empregados, quando em serviço nas dependências da CAIXA, devidamente uniformizados, com as vestimentas e acessórios em perfeito estado de conservação e identificados com crachá em padrão indicado pela CAIXA;
XIII. manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA, de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou não com o objeto do Contrato/OFS;
XIV. obedecer as normas e rotinas da CAIXA, bem como a legislação aplicável, em especial, as que disserem respeito à segurança e saúde no trabalho, assumindo todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CAIXA;

XV. dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante à prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste instrumento;

XVI. fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes;

XVII. orientar os seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no aspecto técnico, como no relacionamento humano, visando a mantê-los plenamente aptos ao perfeito desenvolvimento de suas funções, observadas as exigências e necessidades da CAIXA;

XVIII. estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária ao fornecimento ou à prestação dos serviços previstos neste instrumento, com a qualidade e rigor exigidos, garantindo a sua supervisão desde a implantação;

XIX. fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos materiais e condições necessários para o desenvolvimento de suas funções, exigidos por legislação ou norma do trabalho específica, inclusive, quando for o caso, disponibilizar “e-mail”, sendo vedada a utilização da conta de “e-mail” da CAIXA;

XX. prover todos os meios necessários à garantia da prestação dos serviços contratados, inclusive nos casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

XXI. prestar garantia total pelo prazo constante da proposta;

XXII. providenciar, nos prazos definidos no Termo de Referência – Anexo I, por sua conta e sem ônus para a CAIXA, a substituição de peças, componentes e acessórios que apresentem defeito durante o período de garantia; 

XXIII. manter, pelo prazo da garantia, estoque de peças, componentes e sobressalentes para reposição, sempre que necessário;

XXIV. possibilitar à CAIXA efetuar vistoria nas instalações do FORNECEDOR a fim de verificar as condições para atendimento do objeto contratual;

XXV. manter, durante a vigência da Ata todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei n.º 8.666/93;

XXVI. manter atualizados, durante a vigência da Ata o cadastro e a habilitação em cada nível do SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

XXVII. manter perante a CAIXA, durante a vigência da Ata, seu endereço comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone, fax e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, inclusive os relativos a tributos, em face da condição da CAIXA de substituta tributária;

XXVIII. não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos; 

XXIX. assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão, bem como a não utilização de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, orientação sexual, partido político, classe social, nacionalidade;

XXX. diligenciar para que seus empregados, quando em serviço na CAIXA, apresentem-se em condições adequadas de descanso, de alimentação, de estado de alerta, entre outras físicas e mentais que garantam a segurança de todos no ambiente da CAIXA, sejam clientes, empregados ou terceirizados. Todos os funcionários do serviço somente poderão trabalhar  com o uso de todos os EPI necessários, conforme regulamentação vigente; 

XXXI. observar estritamente a vedação ao nepotismo, nos termos da declaração que integra o Contrato/OFS;

XXXII. O FORNECEDOR deverá solicitar autorização de obra junto à administração local juntamente com os responsáveis técnicos necessários. O serviço poderá ser realizado em turnos de 24 horas, 7 dias por semana, desde que não venha a interferir ou infringir qualquer legislação regulardora do assunto no local da obra, exemplo quando da execução de serviços em shoppings, aeroportos e afins;

XXXIII. O FORNECEDOR deverá solicitar autorização de obra junto à administração local juntamente com os responsáveis técnicos necessários. A fiscalização dos serviços estará a cargo de equipe técnica Caixa ou por terceirizado desta;

XXXIV. Todo serviço deverá constar com Diário de Obra com preenchimento diário. O serviço deverá ser executado tal como o projeto Caixa, não sendo aceitas alterações de projeto sem a prévia autorização da CAIXA, sendo que, quando houver qualquer alteração, esta deverá constar no diário de obra e formalizada à GILOG Instalação. Toda e qualquer dúvida técnica sobre a execução dos serviços deverá ser prepassada à GILOG/BR – Instalação e formalizada no diário.

XXXV. Como previsto em planilha, os serviços deverão constar com engenheiro residente exclusivo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

São responsabilidades do FORNECEDOR:

I
todo e qualquer dano que causar à CAIXA, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA;

II
toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento contratado, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III
toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do Contrato/OFS pela contratada, as quais serão reembolsadas à CAIXA.

IV
Toda interação da empresa com qualquer concessionária pública será de inteira e exclusiva responsabilidade do FORNECEDOR.

V
A vigilância durante todo o período de execução dos serviços contratados, zelando pela total segurança do imóvel, equipamentos e materiais a partir da assinatura do termo de início de obra até o seu recebimento definitivo. A vigilância deverá ser prestada durante as 24 horas do dia, devendo, na ocorrência de qualquer irregularidade, comunicar à Caixa imediatamente. E na ocorrência de qualquer sinistro durante a execuçãodos serviços deverá arcar com os prejuízos causados;

VI
O pagamento de todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigações fiscais e emolumentos necessários à obtenção de licenças, aprovações, franquias e alvarás referentes à execução dos serviços e à segurança pública, bem como o pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas, consumo de água e energia elétrica que digam respeito à execução dos serviços contratados.
Parágrafo Primeiro – O FORNECEDOR autoriza a CAIXA a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das notas fiscais/faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relação a quaisquer Contratos/OFS que porventura o Fornecedor mantenha com a CAIXA, independentemente de qualquer procedimento judicial, depois de assegurada a prévia defesa em processo administrativo para apuração dos fatos.

I - O valor a ser ressarcido à CAIXA, nos casos de danos ou prejuízos em que o Fornecedor for responsabilizado, será atualizado pelo índice de variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:
           VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde: 

           IDI

VAT = valor atualizado 

VIN = valor inicial

IDI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)

IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final).

Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá o Fornecedor das responsabilidades previstas nesta Ata.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

I
indicar os locais e horários em que deverá ser prestado o objeto contratado, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados da contratada nas dependências da CAIXA;

II
notificar o Fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto;

III
efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata.

IV
promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

V

indicar o representante da CAIXA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato/OFS.

VI

exercer a fiscalização e acompanhamento do Contrato/OFS por meio do representante especialmente designado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E BENS FORNECIDOS O FORNECEDOR providenciará por sua conta e sem ônus para a CAIXA, a substituição dos materiais que apresentem qualquer defeito de fabricação durante o período de 12 (doze) meses, a contar da data do fornecimento. A garantia dos serviços deverá ser de 05 (cinco) anos, sem prejuízo às determinações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 

A CAIXA, após a aceitação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as cláusulas contratuais, efetuará o pagamento à contratada, mensalmente, no 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao da efetiva prestação dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida pela contratada, obrigatoriamente, em agência da CAIXA. Serão realizadas medições no 1º (primeiro) e 15º (décimo quinto) dia de cada mês. O pagamento está condicionado à vistoria e aprovação por engenheiro CAIXA, ou por quem ele indicar, e após o recebimento dos documentos que comprovem a regularidade fiscal, tributária e trabalhista da empresa prestadora dos serviços, bem como a apresentação da ART e dos seguros previstos.

Parágrafo Primeiro - A correspondente nota fiscal/fatura deve ser emitida a partir do 1º (primeiro) dia do mês subseqüente ao da prestação dos serviços e apresentada à CAIXA até o dia 8 (oito) do mês de emissão, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura.
a) quando o dia 08 (oito) coincidir com dia não útil a nota fiscal/fatura deverá ser apresentada no 1º dia útil subseqüente.
Parágrafo Segundo - A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos na legislação aplicável, cabendo à contratada a sua correta emissão, em conformidade com a legislação tributária pertinente, devendo, ainda, constar no seu corpo:

a) a identificação completa da CAIXA, na qualidade de contratante, bem como o número do processo administrativo que originou a contratação e número do Contrato/OFS;

b) descrição de todos os serviços/itens que compõem a respectiva nota fiscal/fatura de forma clara, indicando, inclusive, os valores unitários e totais, o período a que se refere, bem como, a(s) unidade(s) da CAIXA contemplada(s) com os serviços e o Município, com respectiva Unidade Federativa – UF, onde é prestado o serviço.

Parágrafo Terceiro - A nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA, em hipótese alguma, autorizará a contratada a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Quarto – A CAIXA fará as retenções dos tributos e contribuições sociais/previdenciárias, quando exigidas legalmente, em conformidade com a legislação vigente. As retenções não serão efetuadas caso a contratada se enquadre em hipótese excludente prevista em legislação, devendo, para tanto, apresentar a documentação pertinente ou declaração que comprove essa condição. Também não ocorrerá a retenção caso a contratada esteja amparada por medida judicial, que determine a suspensão do pagamento dos referidos tributos e/ou das contribuições previdenciárias, devendo apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a documentação que comprove essa situação.

Parágrafo Quinto - Quando houver a prestação de serviço em município, cuja Lei Municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISSQN na fonte e, por conseguinte, o respectivo repasse, a contratada é obrigada a faturar os serviços, separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais/faturas forem necessárias, independentemente de a contratada estar ou não nele estabelecida e da sua situação cadastral na localidade onde os serviços estão sendo prestados.

Parágrafo Sexto - Os encargos sofridos pela CAIXA por atraso no repasse de obrigações tributárias de qualquer natureza, bem como das contribuições à Previdência, quando for o caso, decorrentes do atraso na entrega da nota fiscal/fatura pela contratada, serão cobrados diretamente da contratada.

Parágrafo Sétimo - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificação da regularidade fiscal da contratada, no âmbito federal, estadual, municipal e do distrito federal e trabalhista, bem como da regularidade com a Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), exigidas no procedimento de contratação. 

Parágrafo Oitavo - Constatada a situação de irregularidade, a contratada será comunicada por escrito para que regularize sua situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa, no mesmo prazo, sob pena das sanções cabíveis e, não havendo regularização, rescisão contratual e/ou cancelamento do registro do preço do fornecedor.
Parágrafo Nono- Nenhum pagamento isentará a contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.
Parágrafo Décimo – O não pagamento da nota fiscal/fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido no Contrato/OFS, enseja a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula: 

           VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde: 

           IDI

1 VAT = valor atualizado 

2 VIN = valor inicial 

3 IDI = IGP-M/FGV na data inicial

4 IDF = IGP-M/FGV na data final

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REVISÃO DOS PREÇOS
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a CAIXA convocará os fornecedores para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo Primeiro - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

Parágrafo Segundo - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original, conforme Cláusula Quarta desta Ata.

Parágrafo Terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a CAIXA poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quarto - Não havendo êxito nas negociações, a CAIXA revogará a Ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
Parágrafo Quinto - Será considerado preço de mercado aquele igual ou inferior à estimativa de preço apurada pela CAIXA.

Parágrafo Sexto - Não havendo êxito nas negociações com os detentores do preço registrado, a CAIXA poderá convocar os demais licitantes classificados no certame para negociação, respeitadas as condições, os preços e os prazos do primeiro classificado, ou poderá revogar a Ata, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
A CAIXA poderá cancelar os preços registrados, e rescindir os contratos ou OFS vinculados a esta Ata, de pleno direito, no todo ou em parte, nas seguintes situações:

a) quando o Fornecedor descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o Fornecedor não assinar o Contrato/OFS no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa do Contrato/OFS decorrente desta Ata, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
d) quando o Fornecedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aos praticados no mercado; 
d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato/OFS decorrente desta Ata;

f) quando o Fornecedor estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil.
Parágrafo Primeiro - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor. 

Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo Terceiro – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela CAIXA, e neste caso faculta-se a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo Quinto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas à execução do objeto desta Ata.
Parágrafo Sexto – Os casos de cancelamento do registro serão formalmente motivados pela CAIXA, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusiva do Fornecedor:

I
todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto do Contrato/OFS, bem como as obrigações acessórias deles decorrentes;

II
as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias ao fornecimento contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços, garantida a prévia defesa em processo regular, o Fornecedor ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I) advertência;

II) multa;

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV) impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

V) declaração de inidoneidade.
Parágrafo Primeiro. A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para a CAIXA e que não comprometam a execução do objeto.

Parágrafo Segundo – No caso de não atendimento à convocação da CAIXA para assinatura do Contrato/OFS o Fornecedor sujeitar-se-á à multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento e Serviço ou Contrato por dia de atraso, sendo cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia e limitada a 10% (dez por cento) do valor da Nota Fiscal, podendo a CAIXA cancelar o registro do Fornecedor.

Parágrafo Terceiro - A multa prevista é aplicável, simultaneamente, com o desconto objeto do parágrafo primeiro da cláusula oitava, sem prejuízo, ainda, de outras cominações previstas nesta Ata.

Parágrafo Quarto - A multa será cobrada diretamente do Fornecedor, ou poderá ser descontada do valor de nota fiscal/fatura de Contrato/OFS decorrente desta Ata, referente à execução vinculada a esta Ata.

Parágrafo Quinto - A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA pelo prazo de até 2 (dois) anos poderá ser aplicada:

I) em casos de reincidências;

II) em casos de descumprimento de prazo, descumprimento parcial ou total de obrigação prevista nesta Ata ou no Contrato/OFS.
Parágrafo Sexto - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada ao Fornecedor nos seguintes casos mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CAIXA: 

I) não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato/OFS;

II) comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Sétimo – A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se o Fornecedor:

a) descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA;

b) sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação/contratação.
Parágrafo Oitavo – As sanções previstas nos incisos I, III, IV e V, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.
Parágrafo Nono - A aplicação das penalidades, indicadas nesta cláusula, será lançada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
Parágrafo Décimo - A penalidade de declaração de inidoneidade implica na inativação do cadastro no SICAF, impossibilitando o fornecedor ou interessados de se relacionar com a Administração Pública Federal e demais órgãos/entidades integrantes desse Sistema.
Parágrafo Décimo Primeiro - A falta de quaisquer materiais ou insumos cujo fornecimento incumbe ao Fornecedor não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução contratual e não o eximirá das penalidades a que está sujeito pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento nº 6103-01, no compromisso registrado no SIPLO sob o nº 001171/2014-BR..
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA POR OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE
Durante a vigência esta Ata poderá ser utilizada por órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, desde que observadas as seguintes condições:

I – Prévia anuência da CAIXA;

II - Apresentação de justificativa do órgão ou entidade que demonstre a vantagem da utilização da Ata;

III – A totalidade decorrente de adesões está limitada ao quantitativo máximo de cada item previsto no Edital e registrado nesta Ata, independente do número de órgãos e entidades que aderirem;

IV – Aceitação do Fornecedor beneficiário, observadas as condições estabelecidas nesta Ata e desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes dela, assumidas com a CAIXA;

V - A utilização somente será autorizada após a primeira aquisição ou contratação pela CAIXA.

Parágrafo Primeiro - O órgão e entidade que pretender fazer uso da Ata deve consultar a CAIXA, que avaliará o atendimento às condições exigidas nos incisos do caput desta cláusula e, se atendidas todas, autorizará a adesão.

Parágrafo Segundo – Após a autorização da CAIXA, o órgão ou entidade deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência desta Ata.
Parágrafo Terceiro - Compete ao órgão ou à entidade os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo Fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências à CAIXA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I 
É vedado caucionar ou utilizar o Contrato/OFS decorrente desta Ata para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CAIXA;

II
Em razão de eventuais alterações estruturais da CAIXA, poderá haver modificações no local de entrega dos produtos, caso em que a CAIXA notificará o fornecedor para promover as mudanças necessárias;

III
A detentora do preço registrado informará à CAIXA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa;

IV
Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação do Fornecedor com outrem, a CAIXA reserva-se o direito de rescindir a Ata, ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração social;

V
O Fornecedor não poderá utilizar o nome da CAIXA, ou sua qualidade de detentora de preço registrado ou de Contratada em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediato cancelamento desta Ata e do Contrato/OFS decorrente, independentemente de aviso ou interpelação judicial, sem prejuízo da responsabilidade do Fornecedor e aplicação das penalidades cabíveis;

VI
O Fornecedor está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal, responsável por sua indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa;

VII
É vedada a subcontratação para a execução do objeto desta Ata.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste instrumento, será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal, na cidade de Brasília/DF.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Local e data

__________________________

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fornecedor  __________________________

_______________



_________________

TESTEMUNHA



TESTEMUNHA

ANEXO IV-A

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

Registro dos licitantes que aceitaram igualar os preços ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.

FORNECEDOR 1:       CNPJ      
FORNECEDOR 2:       CNPJ      
[incluir tantos quantos forem os fornecedores a serem registrados]

ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N.º ______, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE _____________, QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E, DE OUTRO, A EMPRESA __________________.
Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28/03/2013, por intermédio de sua Gerência de Filial Logística em Brasília – GILOG/BR, CNPJ(MF) nº __________ (indicar o CNPJ da Filial), situada na (indicar o endereço completo da GILOG, inclusive CEP), neste ato representada pelo(a) __________ (indicar e qualificar o representante da CAIXA, informando também os dados da procuração que concede poderes de representação), daqui por diante designada CAIXA, de um lado e, de outro, a empresa __________ (indicar o nome da empresa em caixa-alta e negrito), inscrita no CNPJ(MF) sob o nº _______________ com sede na __________ (indicar o endereço completo, inclusive CEP), neste ato representada por __________ (indicar e qualificar o representante da contratada), doravante designada CONTRATADA, em face da autorização do(a) __________ (indicar o nome e cargo do autor da autorização ____________ da CAIXA ou nos casos de autorização colegiada informar o ato/nº da Resolução e/ou Ata, p. ex., em face da autorização do Conselho Diretor da CAIXA, conforme Ata nº___), de ___/___/____, constante do Processo Administrativo nº 7066.01.4102.0/2014, Pregão Eletrônico nº 172/7066-2014, têm justo e contratada a prestação dos serviços objeto deste instrumento, vinculada ao respectivo edital e seus anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de _______________(especificar o objeto de forma clara e objetiva, indicando, inclusive, a(s) Unidade(s) ou o(s) Estado(s) ou a(s) SR atendida(s) pelo contrato).
Parágrafo Único - A caracterização pormenorizada do objeto contratado, os requisitos técnicos e as condições de prestação dos serviços, bem como as obrigações e responsabilidades específicas estão indicadas no Termo de Referência – Anexo I, que integra(m) e complementa(m) este contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além das previstas neste contrato e anexos:

I.
executar, perfeita e integralmente, os serviços contratados, nos horários estabelecidos pela CAIXA e nos prazos ajustados, por meio de pessoas idôneas/tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar a CAIXA, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos causados às suas instalações, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade estender-se-á aos danos causados a terceiros durante a prestação dos serviços;

II.
recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos de seus empregados, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle de freqüência, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.;

III.
manter preposto para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens aos prestadores de serviços e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do contrato, para correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e solicitações da CAIXA, bem como para que a CAIXA se reporte no caso de encaminhamento de medidas necessárias ao cumprimento da legislação pertinente à segurança e saúde no trabalho, o qual deverá ser formalmente indicado pela CONTRATADA, no ato da assinatura do contrato;

IV.
conferir e atestar os serviços prestados, garantindo que os mesmos atingem o nível de adequação descrito pela CAIXA, cumprindo, rigorosamente, os prazos estabelecidos pela CAIXA e responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham causar à CAIXA ou a terceiros, de modo direto ou indireto, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem quaisquer ônus para a CAIXA;

V.
substituir os empregados, nos casos de falta, ausência legal, férias, bem como nos casos em que a conduta do prestador seja considerada inconveniente pela CAIXA, de modo que os serviços não sejam descontinuados nos horários/períodos estabelecidos;

VI.
diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CAIXA, clientes, visitantes e demais contratados;

VII.
dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços;

VIII.
prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a todas as reclamações e convocações da CAIXA;

IX.
diligenciar para que seus empregados não prestem serviços que não os previstos no objeto deste contrato;

X.
pagar com pontualidade aos seus empregados o salário e benefícios indicados na sua proposta e apresentar à CAIXA, juntamente com a fatura mensal, os comprovantes/guias de recolhimento dos impostos, contribuições e taxas incidentes sobre esses serviços, quando devidos, referentes ao mês de competência da nota fiscal/fatura;
XI.
assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, consignada, pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados/prepostos e a CAIXA;

XII.
agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por seus empregados que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação de serviços objeto deste contrato, comparecendo em todas as audiências designadas, apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA. A omissão da CONTRATADA, nas demandas dessa natureza, será considerada falta grave, sujeitando-se à aplicação das sanções previstas neste contrato, assegurada a prévia defesa;

XIII.
indenizar todas as despesas e custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela CAIXA, por força de sentença judicial que reconheça a responsabilidade subsidiária ou solidária da CAIXA por créditos devidos aos empregados da CONTRATADA, ainda que extinta a relação contratual entre as partes;

XIV.
respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, inclusive quanto à necessidade de constituição de CIPA, se for o caso, nos termos da “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego”;

XV.
atender às solicitações da CAIXA para realização de serviços extraordinários e para prorrogação do turno contratado, cabendo à CONTRATADA a adoção das providências pertinentes junto à Delegacia Regional do Trabalho competente;

XVI.
assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, móveis e utensílios, que porventura sejam colocados à disposição para a prestação dos serviços, garantindo-lhes a integridade e ressarcindo a CAIXA das despesas com manutenção corretiva decorrente de má utilização, ou restituindo o bem ou o seu correspondente valor, no caso de perda;

XVII.
fornecer à CAIXA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sempre que solicitado, planilha detalhada dos insumos que compõem o preço contratado;

XVIII.
informar à CAIXA, para efeito de controle de acesso às suas dependências, os nomes, os respectivos números da carteira de identidade e CPF(MF) dos empregados alocados na prestação dos serviços, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado no contrato. Da mesma forma, faz-se necessária a comunicação de todas as ocorrências de afastamento definitivo, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, e novas contratações de empregados, até o dia do início do trabalho;

XIX.
manter seus empregados, quando em serviço nas dependências da CAIXA, devidamente uniformizados, com as vestimentas e acessórios em perfeito estado de conservação e identificados;

XX.
manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA, de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou não com o objeto deste contrato
XXI.
obedecer as normas e rotinas da CAIXA, bem como a legislação aplicável, em especial, as que disserem respeito à segurança e saúde no trabalho, assumindo todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CAIXA;

XXII.
dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante à prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;

XXIII.
fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes;

XXIV.
orientar os seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no aspecto técnico, como no relacionamento humano, visando a mantê-los plenamente aptos ao perfeito desenvolvimento de suas funções, observadas as exigências e necessidades da CAIXA;

XXV.
estruturar-se de modo compatível e prover toda a infra-estrutura necessária à prestação dos serviços previstos neste contrato, com a qualidade e rigor exigidos, garantindo a sua supervisão desde a implantação;

XXVI.
fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos materiais e condições necessários para o desenvolvimento de suas funções, exigidos por legislação ou norma do trabalho específica, inclusive, quando for o caso, disponibilizar “e-mail”, sendo vedada a utilização da conta de “e-mail” da CAIXA;

XXVII.
prover todos os meios necessários à garantia da prestação dos serviços contratados e a plena execução do objeto contratado, inclusive nos casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

XXVIII.
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato;

XXIX.
manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei n.º 8.666/93;
XXX.
manter atualizados, durante a vigência do contrato, o cadastro e a habilitação em cada nível do SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

XXXI.
manter perante a CAIXA, durante a vigência do contrato, seu endereço comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone, fax e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, inclusive os relativos a tributos, em face da condição da CAIXA de substituta tributária;

XXXII.
não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos; 

XXXIII.
assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão, bem como a não utilização de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, orientação sexual, partido político, classe social, nacionalidade;
XXXIV.
diligenciar para que seus empregados, quando em serviço na CAIXA, apresentem-se em condições adequadas de descanso, de alimentação, de estado de alerta, entre outras físicas e mentais que garantam a segurança de todos no ambiente da CAIXA, sejam clientes, empregados ou terceirizados;

XXXV.
observar estritamente a vedação ao nepotismo, nos termos da declaração anexa, que integra este contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São também responsabilidades da CONTRATADA:

I.
todo e qualquer dano que causar à CAIXA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA;

II.
qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CAIXA o exercício do direito de regresso, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III.
quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão reembolsadas à CAIXA.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza à CAIXA descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das notas fiscais/faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relação a este contrato, e/ou das notas fiscais/faturas de quaisquer outros contratos que porventura a CONTRATADA mantenha com a CAIXA, independentemente de qualquer procedimento judicial, depois de assegurada a prévia defesa em processo administrativo para apuração dos fatos.
Parágrafo Segundo - O valor a ser ressarcido à CAIXA, nos casos de danos ou prejuízos em que a CONTRATADA for responsabilizada, será atualizado pelo índice de variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

           VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde: 

           IDI

5 VAT = valor atualizado 

6 VIN = valor inicial

7 IDI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)
IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)
Parágrafo Terceiro - A ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

I.
indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências da CAIXA;

II.
notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços;

III.
efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.
IV.
indicar o representante da CAIXA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato.

V.
exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do representante especialmente designado.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS 

Pela perfeita prestação dos serviços, objeto deste contrato, e obedecidas as demais condições estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagará à CONTRATADA o preço o preço mensal de R$ __________ (valor por extenso), perfazendo o valor global de R$ __________ (valor por extenso)], pelo período de vigência do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
A CAIXA, após a aceitação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as cláusulas contratuais, efetuará o pagamento à contratada, mensalmente, no 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao da efetiva prestação dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida pela contratada, obrigatoriamente, em agência da CAIXA. Serão realizadas medições no 1º (primeiro) e 15º (décimo quinto) dia de cada mês. O pagamento está condicionado à vistoria e aprovação por engenheiro CAIXA, ou por quem ele indicar, e após o recebimento dos documentos que comprovem a regularidade fiscal, tributária e trabalhista da empresa prestadora dos serviços, bem como a apresentação da ART e dos seguros previstos.

Parágrafo Primeiro - A correspondente nota fiscal/fatura deve ser apresentada à CAIXA até o dia 8 (oito) do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura, cabendo à contratada emitir a correspondente nota fiscal/fatura em conformidade com a legislação aplicável e regulamentações dos órgãos competentes.

a) quando o dia 08 (oito) coincidir com dia não útil a nota fiscal/fatura deverá ser apresentada no 1º dia útil subseqüente.

Parágrafo Segundo – Além das informações exigidas na legislação aplicável, a nota fiscal/fatura deve conter ainda:
c) a identificação completa da CAIXA, na qualidade de contratante, bem como o número do processo administrativo que originou a contratação e número do contrato;

d) descrição de todos os serviços/itens que compõem a respectiva nota fiscal/fatura de forma clara, indicando, inclusive, os valores unitários e totais, o período a que se refere, bem como, a(s) unidade(s) da CAIXA contemplada(s) com os serviços e o Município, com respectiva Unidade Federativa – UF, onde é prestado o serviço.

Parágrafo Terceiro - A nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA, em hipótese alguma, autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Quarto – A CAIXA fará as retenções dos tributos e contribuições sociais/previdenciárias, quando exigidas legalmente, em conformidade com a legislação vigente. As retenções não serão efetuadas caso a CONTRATADA se enquadre em hipótese excludente prevista em legislação, devendo, para tanto, apresentar a documentação pertinente ou declaração que comprove essa condição. Também não ocorrerá a retenção caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que determine a suspensão do pagamento dos referidos tributos e/ou das contribuições previdenciárias, devendo apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a documentação que comprove essa situação.

Parágrafo Quinto - Quando houver a prestação de serviço em município, cuja Lei Municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISSQN na fonte e, por conseguinte, o respectivo repasse, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços, separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais/faturas forem necessárias, independentemente de a CONTRATADA estar ou não nele estabelecida e da sua situação cadastral na localidade onde os serviços estão sendo prestados.

Parágrafo Sexto - Os encargos sofridos pela CAIXA por atraso no repasse de obrigações tributárias de qualquer natureza, bem como das contribuições à Previdência, quando for o caso, decorrentes do atraso na entrega da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, serão cobrados diretamente da CONTRATADA.

Parágrafo Sétimo - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificação da regularidade fiscal da Contratada, no âmbito federal, estadual, municipal e do distrito federal e trabalhista, bem como da regularidade com a Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), exigidas no procedimento de contratação. 

Parágrafo Oitavo - Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa, no mesmo prazo, sob pena das sanções cabíveis e, não havendo regularização, rescisão contratual. 
Parágrafo Nono - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.
Parágrafo Décimo – O não pagamento da nota fiscal/fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, enseja a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula: 

           VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde: 

           IDI

8 VAT = valor atualizado 

9 VIN = valor inicial 

10 IDI = IGP-M/FGV na data inicial

11 IDF = IGP-M/FGV na data final

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato terá a duração de ___ (por extenso) (indicar meses ou dias), a contar de dd/mm/aaaa, 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

No curso da execução deste contrato caberá à CAIXA, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições deste instrumento.

CLÁUSULA NONA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:

I.
todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como as obrigações acessórias deles decorrentes;

II.
as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I.
advertência;

II.
multa;

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV. impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

V.
declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para a CAIXA e que não comprometam a continuação da prestação dos serviços.

Parágrafo Segundo – A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados a seguir: 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento e Serviço ou Contrato por dia de atraso, sendo cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia e limitada a 10% (dez por cento) do valor da Nota Fiscal.

Parágrafo Terceiro - As multas serão descontadas do valor da nota fiscal/fatura, e, se não for suficiente, será cobrada da CONTRATADA administrativa ou judicialmente.

Parágrafo Quarto - A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA pelo prazo de até 2 (dois) anos poderá ser aplicada:

I) em casos de reincidências;

II) em casos de descumprimento de prazo contratual, descumprimento parcial ou total de obrigação contratual;

Parágrafo Quinto - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada nos casos que a CONTRATADA:

I) não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;

II) comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

Parágrafo Sexto – A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA, e, ainda, sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nos incisos I, III, IV e V poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

Parágrafo Oitavo – A aplicação das penalidades indicadas nesta cláusula será lançada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na legislação aplicável, garantida a defesa prévia.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivo de rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial:

a) o descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) a transferência total ou parcial do presente contrato;

c) o cometimento reiterado de faltas ou falhas na prestação dos serviços;

d) a decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA;

e) a dissolução da sociedade;

f) a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo da CAIXA, prejudique a execução do contrato;

g) a lentidão no seu cumprimento, levando a CAIXA a presumir a não execução da prestação dos serviços contratados; e 

h) demais motivos especificados no Art.º 78 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Segundo - Havendo a rescisão do contrato, cessarão todas as atividades da CONTRATADA, relativamente a prestação dos serviços contratados, os quais serão entregues à CAIXA, que os executará por si ou por terceiros.

Parágrafo Terceiro - Caso a CAIXA não se utilize da prerrogativa de rescindir este contrato, ao seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das notas fiscais/faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA reconhece os direitos da CAIXA, no caso de rescisão administrativa, prevista no Art.º 77 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento n.º item de acompanhamento nº 6103-01, no compromisso registrado no SIPLO sob o nº 001171/2014-BR

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedado à CONTRATADA a subcontratação de empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I.
é facultado a alocação de empregados portadores de deficiência nos locais de prestação dos serviços, cabendo à CONTRATADA avaliar a compatibilidade entre a deficiência apresentada e a atividade a ser desempenhada.

II.
a CAIXA, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, alterar, definitiva ou provisoriamente, o horário de início da prestação dos serviços, mediante prévia comunicação à CONTRATADA;

III.
em razão de eventuais alterações estruturais da CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CAIXA notificará a CONTRATADA para promover as mudanças necessárias;

IV.
é vedado à CONTRATADA caucionar ou ceder os créditos do presente contrato;
VI.
a CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal, responsável por sua indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, na cidade de Brasília/DF.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Local/data

	
	
	

	
	
	

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	
	DENOMINAÇÃO DA CONTRATADA

	Nome: ______________

CPF(MF): ______________
	
	Nome: ______________

CPF(MF): ______________


Testemunhas

	
	
	

	Nome: ______________
	
	Nome: ______________

	CPF(MF): ______________
	
	CPF(MF): ______________


ANEXO DO CONTRATO Nº ...........

DECLARAÇÃO - VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

A Contratada/Credenciada DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Seus sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) ou dirigente(a) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:
- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente contrato/credenciamento;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da contratação/licitação/credenciamento;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supramencionadas.

2. Não tem e que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto deste contrato/credenciamento, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com empregado(s) CAIXA que exerça cargo(m) em comissão ou função de confiança ou com dirigente(a) CAIXA: 

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente credenciamento/contrato;

- na área demandante do credenciamento/contratação/licitação;

- na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação.

Localidade, ______ de  __________________ de ____

........................................................................................

Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante

Nome do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante:

(_________________________________________________________)

Nome/RG/CPF
ANEXO VI

MINUTA DE OFS - ORDEM DE FORNECIMENTO OU SERVIÇO

[Instrumento utilizado para contratações de até R$ 80.000,00.

Se a vigência for superior a 12 meses, independente do valor, deve ser utilizada a minuta de contrato – Anexo V]
	CONTRATANTE:      
CNPJ:      
	

	Endereço:      
	


Representada por: [indicar e qualificar o representante da CAIXA]
CONTRATADA:      
CNPJ:      
Endereço:      
Fone:       Fax:       E-mail:      
Representada por:      [indicar e qualificar o representante da Contratada]
1
DO OBJETO

1.1
[Descrever o objeto], conforme especificação contida na Ata de Registro de Preços      /      e no correspondente Termo de Referência, Anexo I, no quantitativo abaixo: 
[Adequar o quadro abaixo, conforme a necessidade]
	Descrição/item
	Qtd.
	Unidade Beneficiada
	Valor Unitário
	Valor Total

	
	
	
	
	


1.2
Local:      [Indicar e/ou adequar Local de entrega ou execução, conforme necessidade - endereço(s) completo(s) e unidade(s)]
2
DOS PRAZOS

2.1
Prazo:       (     ) (15 ou 90 dias corridos, conforme necessidade) [Indicar e/ou adequar prazo de entrega ou de execução, conforme necessidade] contados da data de assinatura desta OFS.

2.2
A execução dos serviços deve ocorrer no horário compreendido entre       e       horas [Indicar dias da semana e/ou horários para entrega/execução se houver necessidade, ou excluir o item, conforme necessidade], nos quantitativos e locais indicados acima.

2.3
A presente OFS terá a vigência de       (     ) [indicar meses ou dias, devendo considerar prazo suficiente para que ocorra a entrega ou execução, a conferência e o pagamento definitivo], a contar de      /     /     . 
3
DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1
Pela perfeita execução do objeto e obedecidas as demais condições estipuladas nesta OFS e na Ata de Registro de Preços      /     , a CAIXA pagará à Contratada os preços acima indicados, perfazendo o valor global de R$       (     ), pelo período de vigência da OFS.
3.2
A CAIXA, após a aceitação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as cláusulas contratuais, efetuará o pagamento à contratada, mensalmente, no 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao da efetiva prestação dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida pela contratada, obrigatoriamente, em agência da CAIXA. Serão realizadas medições no 1º (primeiro) e 15º (décimo quinto) dia de cada mês. O pagamento está condicionado à vistoria e aprovação por engenheiro CAIXA, ou por quem ele indicar, e após o recebimento dos documentos que comprovem a regularidade fiscal, tributária e trabalhista da empresa prestadora dos serviços, bem como a apresentação da ART e dos seguros previstos.

3.3
Esta Ordem de Fornecimento está vinculada às cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº      /     , bem como à proposta da Contratada, apresentada no correspondente certame.

4 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1
Observar as condições contratuais constantes da Ata de Registro de Preços      /     , para o perfeito cumprimento deste instrumento.

5
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.1
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a Contratada ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I.
advertência;

II.
multa.
5.2
A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para a CAIXA e que não comprometam a continuação da execução do objeto.

5.3
A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados a seguir: 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento e Serviço ou Contrato por dia de atraso, sendo cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia e limitada a 10% (dez por cento) do valor da Nota Fiscal

5.4
As multas serão descontadas do valor da nota fiscal/fatura, e, se não for suficiente, será cobrada da Contratada administrativa ou judicialmente.
5.5
Poderão ser aplicadas, ainda, as demais sanções legais estabelecidas na Ata de Registro de Preços      /      nos termos e condições previstas naquele instrumento.

5.6
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais sanções previstas no item 5.1 desta OFS e na Ata de Registro de Preços.

5.7
A aplicação das penalidades indicadas nesta OFS será lançada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
6
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

6.1
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento n.º nº 6103-01, compromisso nº 1171/2014-BR.
7
DA VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

7.1
A Contratada DECLARA, sob as penas da Lei, que:

Seus sócio(s), dirigente(s) ou administradores não é(são) dirigente(s) ou empregado(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

-
empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da CAIXA com gerenciamento sobre esta OFS ou sobre o seu objeto;

-
empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da contratação/licitação;

-
empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação/contratação;

-
autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supramencionadas.

7.2
Não tem e que não contratará prestadores para a execução de serviço objeto desta OFS, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com empregado CAIXA que exerça cargo em comissão ou função de confiança ou com dirigente CAIXA: 

-
em área da CAIXA que gerencia esta OFS ou o seu objeto;

-
na área demandante da licitação/contratação;

-
na área que realiza a licitação/contratação.
8
DO FORO

8.1
Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Brasília/DF para dirimir as questões decorrentes da presente OFS.
	     
	 ,
	     
	de
	      
	de
	      


Local/data

	
	
	

	
	
	

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	
	CONTRATADA

	
	
	


Testemunhas

	
	
	

	Nome:      
	
	Nome:      

	CPF:      
	
	CPF:      


OBS.: A CONTRATADA DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DESTA OFS NO CORPO DA NOTA FISCAL.
ANEXO VIII

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPL/MF nº_________, por meio do seu representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado [Licitante], para fins do disposto no Edital de Pregão Eletrônico n.º 172/7066-2014.

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios; 

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas; 

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos; 

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis; 

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a CAIXA; 

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário CAIXA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios; 

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários CAIXA; 

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública; 

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente; 

E, ainda, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

___________, __ de ________________ de ______

----------------------------------------------------------

[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, 

COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA]
ANEXO IX

MODELO DO TERMO DE GARANTIA

Pelo presente instrumento, tendo de um lado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, autorizada e constituída nos termos do Decreto-Lei nº. 759, de 12.08.69, e Decreto nº. 66.303, de 06.03.70, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº. 7.973 de 28/03/2013, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.360.305/2660-58, com sede no SEPN 512, Lotes 01 e 02, 4º Andar, Ala Sul – Edifício José Alencar Gomes da Silva – Asa Norte, Brasília-DF, neste ato representada pelo ............, daqui por diante designada CAIXA, ou CONTRATANTE, e, de outro, a empresa ............, com sede na cidade de ............, no Estado de ............, inscrita no CNPJ sob o nº. ............, neste ato representada por ............, portador da cédula de identidade RG nº. ............, e inscrito no CPF sob o nº. ............, doravante designada simplesmente CONTRATADA, é celebrado o presente TERMO DE GARANTIA, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 172/7066-2014. Este TERMO DE GARANTIA está vinculado ao respectivo Edital, seus anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, estando as partes contratantes sujeitas às normas constantes da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 (Lei de Licitações e Contratos), Lei nº. 8.078, de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor), e respectivas alterações, bem como às cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

[Descrever o objeto], conforme especificação contida na Ata de Registro de Preços      /      e no correspondente Termo de Referência, Anexo I, no quantitativo abaixo: 
[Adequar o quadro abaixo, conforme a necessidade]
	Descrição/item
	Qtd.
	Unidade Beneficiada
	Valor Unitário
	Valor Total

	
	
	
	
	


Parágrafo Único – As especificações do objeto, as quantidades, os locais e a forma de execução dos serviços constam no contrato/O.S. nº ______, no Anexo I e demais anexos do Edital que passam a complementar as informações do presente TERMO DE GARANTIA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além de outras constantes deste TERMO DE GARANTIA e seus anexos:

I
Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a todas as reclamações e convocações da CAIXA durante o período de vigência deste termo;

II
Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante ao objeto entregue;

III
Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA de que tomou conhecimento, que teve acesso ou que lhe foram confiados, relacionados ou não com o objeto do contrato;

IV
Manter perante a CAIXA, durante a vigência deste termo seu endereço comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone, fax e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, caso necessário;

V
Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, os materiais que não estiverem de acordo com as especificações, bem como os que apresentarem defeitos ou avarias resultantes do transporte ou manuseio até a entrega no destino, sem prejuízo para a garantia dos mesmos, caso haja, sob pena de aplicação de sanções administrativas.

VI
A garantia do serviço executado é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do recebimento do serviço com a posterior vistoria no local indicado pela CAIXA.

VII
A garantia dos materiais aplicados é de 12 (doze) meses, à partir da data de entrega definitiva do objeto, salvo garantia diferenciada descrita no Termo de Referência.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA será responsabilizada civilmente no caso de descumprimento da condição estabelecida nos incisos acima.

Parágrafo Segundo – Todos os procedimentos descritos nesta cláusula deverão ser prestados pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a CAIXA, durante todo o período de garantia dos materiais/serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

I) notificar a CONTRATADA quanto a defeitos ou irregularidades verificados nos materiais ou serviços realizados objeto deste TERMO DE GARANTIA, bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus técnicos, quando do atendimento à garantia à CAIXA, que venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para esta empresa pública;

II) permitir ao pessoal da contratada acesso ao local de prestação dos serviços, de garantia desde que observadas as normas de segurança.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

I) O prazo de vigência do presente TERMO DE GARANTIA para os serviços prestados é de 05 (cinco) anos, contados a partir da conclusão dos mesmos, após vistoria da Fiscalização da CAIXA.

II) O prazo de vigência do presente TERMO DE GARANTIA para os materiais aplicados é de 12 (doze) meses, contados a partir da conclusão dos serviços, após vistoria da Fiscalização da CAIXA.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se obriga a prestar a garantia dos serviços/materiais aplicados, na forma estabelecida no Edital do Pregão Eletrônico nº. 172/7066-2014 e seus anexos, que fazem parte integrante deste ajuste.

Parágrafo Segundo – O prazo de vigência deste Termo de Garantia não guarda necessariamente consonância com o prazo estipulado de vigência contratual ou para a execução do objeto descrito e especificado no Edital do Pregão Eletrônico nº. 172/7066-2014.

CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções previstas na Lei nº. 8.666/93 e, no que couber, no Código de Defesa do Consumidor.

Parágrafo Único – As penalidades previstas neste TERMO DE GARANTIA, após a instrução do pertinente processo, no qual fica assegurada ampla defesa da CONTRATADA, serão lançadas no SICAF, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor serão objeto de processo judicial, na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
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